ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.251/2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
,Iluminat public pe striizile Viilor, Ristoaca si Simion Barnutiu, Municipiul Sebes”
- proiect nr. 504/2019

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici extraordinard din data de 21.10.2019, ora 16,30;

Luind in dezbatere proiectul de hotdrére privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,,Jluminat public pe strazile Viilor, Ristoacd si Simion Béarnutiu, Municipiul
Sebes”-proiect nr.504/2019;

Analizand referatul de aprobare la proiectul de hotdrare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Iluminat public pe strazile Viilor, Réstoaca si Simion
Barnutiu, Municipiul Sebes” - proiect nr. 504/2019;

Analizand raportul de specialitate nr.79633/11.10.2019 intocmit de citre d-na Suciu Delia,
din cadrul Compartimentului Investi{ii Publice al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Sebes, privind aprobarea S.F. pentru obiectivul de investitii ,,[luminat public pe strazile
Viilor, Rastoacd si Simion Barnutiu, Municipiul Sebes” - proiect nr. 504/2019;

Avand in vedere S.F. pentru obiectivul de investifii ,,Iluminat public pe strizile Viilor,
Ristoacd si Simion Barnutiu, Municipiul Sebes” - proiect nr. 504/2019, elaborat urmare a contractului
de servicii nr. 64703/201/01.08.2019, intre Municipiul Sebes si S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L.;

Aviand in vedere tema de proiectare nr. 56949/26.06.2019, pentru proiectarea obiectivului de
investitii ,,Jluminat public pe strizile Viilor, Ristoaca si Simion Barnutiu, Municipiul Sebes” — faza
S.F.

Avand 1n vedere Procesul verbal nr. 72053/05.09.2019, incheiat cu ocazia dezbaterii publice
a proiectului ,,Jluminat public pe strizile Viilor, Rastoacd si Simion Barnutiu, Municipiul Sebes™
faza S.F.conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015;

Avand avizul nr.529/2019 al comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari
publice, administrarea domeniului public si privat si avizul nr.530/2019 al Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finante din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avand in vedere H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutului —cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;

Vazand prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:
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Art.1.(1). Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,Illuminat public pe
strizile Viilor, Riistoaca si Simion Barnutiu, Municipiul Sebes”- proiect nr. 504/2019, Scenariul
1, cuprins in Anexa nr.1 ce face parte integrantd din prezenta hotarére;

(2). Se aproba:

1. Valoarea totald a investitiei 506.743,347 lei fara TVA, respectiv 602.178,357 lei cu TVA,
din care:

_ constructii montaj (C+M) = 404.892,810 lei fara TVA, respectiv 481.822,444 lei cu TVA
2 . Durata estimati pentru executia lucrérilor este de 3 luni.

3. Finantarea va fi de la bugetul local al Municipiului Sebes.

Art.2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Compartimentul Investitii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebes.

Art.3. Prezenta hotirire poate fi atacatd de catre persoanele indreptafite, in termenul i in
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare.

Prezenta hotérare va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primdriei si in monitorul oficial al
Municipiului Sebes si se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba

- Primarului Municipiului Sebes

- Viceprimarului Municipiului Sebes

- Arhitectului sef

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparentd Decizionala i Arhiva

- Directiei Tehnice

- Compartimentului Investitii Publice

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare si Informatica

- Aparatului permanent al Consiliului Local Sebes

Sebeg, 1a 21.10.2019

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MUNICIPU
VLAD CRISTINA ELENA

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local SPATARIU VASILE

Total consilieri locali 119
Prezenti 16
Pentru 15
fmpotriva -
Abtineri 1

2ex.DS/CV/CG contine 2 pagini si anexa. Pagina 2 din 2
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A. PIESE SCRISE
1 Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1, Denumirea obiectivului de investiii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2  Situatia existentd i necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de investitii
2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (In cazul In care fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea §l eportunitatea premevarii ebiectivului de investitii §i
seenariile/optiunile tehnico-gconomice identificate §i propuse spre analiza
2.2. Prezentarea contextului: pelitici, strategll, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale gi financiare
2.3 Analiza situatiei existente §i identificarea deficientelor
2.4  Angliza cererii de bunuri gi servicil, inglysiv prognoze pe termen mediu i lung privind
evolutia cererii, n scopul justificdril necesitdtii obiectivului de investitii
25 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiel publice
identificarea, propunerea §i prezentarea a minimum deud scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obigctivului de investitii
3.1 Particulariti{i ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietétii sau titlul de proprietate,
servituti,  drept  de preempiiune,  zond  de utilitate  publicd,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz);

b) relatii cu zone nvecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile;

¢) orientdri propuse fata de punctele cardinale §i faid de punctele de interes naturale
sau construite;

d) surse de poluare existente in zond;

e) date climatice §i particularitdti de relief;

f}  existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura n

care pot fi identificate;
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
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Lo0]
e

g)

pe amplasament sau In zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice In
cazyl existentei unor zone protejate sau de protectie;
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de ap3rare, ordine
publica si sigurantd nationald;
caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geatehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i}  date privind zonarea seismicd;
(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
(iliy  date geologice generale;
date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige
complexe cu rezultatele determindrilor de laborater, analiza apei subterane,

conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;

(iv . . . .

) raportul geotehnic cu recomandirile pentry fundare si consoliddri, hdrti de
zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupé caz;

) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in

V] ' ; '

conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite In baza studiilor
(vi) existente, a documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliegrafic.

Descrierea din punct de vedere tehnic, construetiv, functional-arhitectural §i tehnologie:

caracteristici tehnice §i parametri specifici ebiectivului de investitii;
varianta eonstructivi de realizare a investitiel, cu justificarea alegerii acesteia;
echiparea §i dotarea specificd functiunii propuse.

Costurile estimative ale investitiei:

costurile estimate pentru realizarea ebiectivului de investitll, eu luares in considerare
a costyriler uner investitil similare, ori 2 unor standarde de cost pentru investitii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice §i parametrii specifici obiectivului de
investitii;

costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare a

investitiei publice.

3.4, studil de specialitate, in functie de categoria si clasa de impertantd a constructiiler, dupd

caz:

studiu topografic;
studiu geetehnic si/sau studil de analizd gi de stabilitate a terenului;

studiu hidrologic, hidrogeologic;

studiu privind posibilitatea utilizdril unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;

studiu de trafic si studiu de circulatie;

raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de

ytilitate publica;
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studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajdri spatii
verzi si peisajere;

studiu privind valoarea resursei culturale;

studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

4 Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.7.

4!87

4.9.

(%5

Um
s

Prezentarea cadrului de analizs, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referintd

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Situatia utilitatilor si analiza de consum:

necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de ganse;

estimari privind for{a de muncd ocupatd prin realizarea investitiei; In faza de

b)

realizare, in faza de operare;

impactul asupra facterilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétiisia
d siturilor protejate, dupd caz;
d) impactul obiectivului de investitie raportat la centextul natural i antropic in care

acesta se integreazd, dupd caz.

Analiza eererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea ebiectivului de investitil
Analiza financiard, inclusiy ealcularea indicatoriler de @grf@rmanta financiaré; fluxul
cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea
financiard

Analiza economici, inclusiv calcularea indicaterilor de performanti econemicé; valoarea
actualizat netd, rata internd de rentabilitate §i raportul cost-beneficiu say, dupa caz,
analiza cost-eficacitate

Analiza de senzitivitate

Analiza de riscuri, masuri de prev@nire/diminugre a riscurilor

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(#), recomandat(8)
5.‘ 1?

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnie, economig,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Selectarea §i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii ebiectivului;
solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiy,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de

[
) bazi, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic i de performanta ce rezultd din indicatori

tehnico-economici propusi;
d) probe tehnologice gi teste.
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5.4.

5.5,

6.4.
6.‘5.’
6.6.

7.3.
7.4,
Concluzii si recomandari

Principalii indicatori tehnico-ecenomici aferenti obiectivului de investitii:

indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in
a) lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), Tn conformitate

cu devizul general;

indicatori minimali, respectiv indicatari de performantd - elemente fizice/capacitdti
b) fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice Tn vigoare;
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d) durata estimatd de executie a oblectivului de investitii, exprimatd in luni.
Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurérii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Nominalizarea surselor de finantare a investitiel publice, ca urmare 8 analizei financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite.

c)

Urbanism, acorduri §i avize conforme
6.1,
6.2.
6.3.

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Extras de earte funciars, eu exceptia cazuriler speciale, expres previzute de lege

Actul administrativ al auteritdtii competente pentru protectia mediului, mésuri de
diminuare 8 impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu In decumentatia tehnice-economicé

Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor

studiu topegrafic, vizat de cltre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, Tn funetie de specificul obiectivului de
investitii i care pot conditiena solutiile tehnice

implementarea investitiel
7.1.
7.-2,-

Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiel

strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (In luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Strategia de exploatare/operare §i intretinere: etape, metode §i resurse necesare
Recomanddri privind asigurarea capacititii manageriale §i institutionale
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PIESE DESENATE
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1:1000 PL 21,22

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

PAG. 7

PROIECT NR. 504/2018



A, PIESE SCRISE

1 Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1

Denumirea obiectivului de investitii

"ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S RASTOACA,
MUNICIPIUL SEBES"

1.2.

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL SEBES
STR. PIATA PRIMARIEI, NR.1, SEBES, JUD.ALBA

1.3.

Ordonator de credite (secundar/tertiar)

MUNICIPIUL SEBES

STR. PIATA PRIMARIEI, NR.1, SEBES, JUD.ALBA

11.4.

Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SEBES
STR, PIATA PRIMARIEI, NR.1, SEBES, JUD.ALBA

1.5,

Elaboratorul studiulul de fezabihtate

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

Loc, Lancram, str. Principala, Nr, 398, jud. Alba,
Cod fiscal; RO 1771720, J1/1248/1991

Tel; +4 0723,602,004

Situg;ia existentd i necesitatea realiziril obie;tivului/proiectului de investifi

2.1

Concluziile studiului de prefezabilltate (in cazul In care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuals, necesitatea §i oportunitatea promovaril
obiectivulul de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice
identificate §i propuse spre anal]zé

Nu este cazul,

2.2,

Prezentarea contextului: politici, strategll, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale gi financiare

Finantarea investitiel se va face din fonduri atrase si fonduri proprlil'
(prevazute in bugetul local),

Prin grija autoritatii contractante, se vor prevedea in bugetul local sumele
necesare pentru cheltuielile, in functie de esalonarea platiilor pentru
investitii.

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ si este in
concordanta cu politicile de mediu s strategiile locale de dezvoltare.

2.3

Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor

Cu ocazia lucrarile de modernizare pe strazile Simion Barnutiu, Viilor
si Rastoaca constand in introducerea in subteran a retelei de distributie a

energiei electrice, se propune si modernizarea retelei de iluminat public.
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in prezent reteaua de iluminat public ce deserveste strazile analizate
se prezinta astfel:
- aparatele de iluminat existente sunt insuficiente si ineficiente cu
caracteristici luminotehnice necorespunzatoare,
- stalpii sunt necorespunzatori atat din considerente geometrice (inaltime,
verticalitate), cat si din considerente de stabilitate.

Pentru realizarea reabilitarii iluminatului public stradal sunt necesare
interventii asupra punctelor luminoase cu inlocuirea corpurilor de iluminat
existente si suplimentarea de puncte noi de iluminat pentru 3 asigura
gradul de iluminare a zonelor conform clasificarii lor.

In zona exista posturi de transformare ce pot prelua puterea
electrica instalata suplimentar,

2.4

Analiza cereril de bunuri si servicil, inclusiv prognoze pe termen mediu gl
lung privind evolutia cererli, in scopul justificirli necesitatil obiectivului de

investitii

iluminatul public trebuie sa indeplineasca conditil lummotehnlce, de
siguranta a circulatiel, de estetica arhitehtonica si de norme tehnice, in
conditille utilizarli rationale a energiel electrice, a reducerli nivelului
investiitilor si @ cheltuielilor anuale de exploatare a acestor tipuri de
instalatii,

125

- obiectiye precomzate 2 fi atinse prin realizarea investifiei publice

investitia vizeaza pe de o parte Imbunatatirea calitatil sistemulul de

iluminat stradal pentru a corespunde normelor In vigoare, pe de alta parte

scaderea consumului si cheltuielilor cu energie electrica prin montarea de
corpuri de iluminat cu sursa de tip LED,

identificarea, propunern §i prezentprea a minimum doud ‘scenarii/optiuni tehnico-
economicg pentru realizares obiectivului de investitii

131

Particular!téti ale amplasamenwlui

descrierea amp!asamentului (Iocallzare intravilan/extravilan, suprafata
terenulul, dimensiuni Tn plan, regim juridic - natura proprietéil sau
a) | titlul de proprietate, servituji, drept de preemptiune, zon# de utilitate
public, informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupé caz);

suprafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investitie sunt situate
in intravilanul Municipiului Sebes, in domeniul public, conform legil
82/1998.

Municipiul Sebes este unul dintre cele mai importante orage din judeful
Alba datoritd dezvoltdrii economice pe care o cunoagste, mai ales in
ultimul deceniu, fiind avantajat si de pozitia sa geograficd. Situat in
partea centrald a judetului Alba, in sud-vestul Transilvaniei, Sebesul se
afl3 la intersectia celor 2 drumuri europene E 68 (Deva- Sibiu-Brasov) §i
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£81 (Cluj- Sibiu- Pitesti). Distanta dintre Sebeg si importantele orage din
inima Transilvaniei este relativ micd: Alba lulia la 15 km, Deva la 63 km,
Sibiu la 55 km si Cluj la 75 km, ultimele dou3 beneficiind si de un
aeroport international, lucru care constituie un adevirat avantaj in
dezoltarea regiunii.

Localitatea se situeazs la 45°57" latitudine nordicé si 23°34' longitudine
esticd, in zona de influentd a muntelui si la limita de separare a altor
doua unitati naturale distincte: Podisul Secagelor spre est.si culoarul
Muresului spre vest. In sud, Sebesul se invecineazd cu Muntii Suriany,
cunoscuti §i ca Muntii Sebesului (Varful lui Patru- 2,130 m; Varful
surianu- 2.061 m). Datorltd reliefului 5i peisajelor de poveste pe care le
oferd Tmprejurimile, turigtilor i se oferd nenumdrate posibilitati de
recreere, de la drumetiile de primdvara pand toamna, pand la
sporturile de larnd mult asteptate de Tmpatimitii schiurilor gl saniel,
suprafetele ocupate temporar si definitlv necesare pentru realizarea
investitiel sunt cele prezentate in tabelul de mai jos.

Obiect Lul‘;:‘ V| Latime | Suprafata | Suprafete osupate
Temporar | Deflnitly
(ml/
bug) | [mp] [mp] [mp)
Retes, 1385 | 04 . 554 )
glectrica
$talpi de ] »
fluminat 48 1 - 48
TOTAL [mp] 554 48

b)

Trelatii cu zone Invecinate, accesuri existente §i/sau cii de acces

posibile;

Municipiul Sebeg este situat i partea central - sudica a judetulul Alba,
aproape de confluenta sebesului cu Muresul, la o distantd de 15 km de
Alba lulia - resedinta de judet, 55 km de Sibiu (unde este §i un aeroport
international) si 63 km de Deva, Totodatd este cunoscut ca fiind un nod
rutier, situandu-se la intersectia drumurilor europene E 68 ( Deva-
sibiu- Brasov) si E 81 { Cluj- Sibiu- Pitest). Municipiul Sebes are §i acces
feroviar, In orag existand o gara, pentru rute precum Bucurestl- Brasov-
Siblu, Deva- Arad.

Ter!torlul'municiplului Sebeg este strib&tut de réurile Sebes sl Secasul
Mare si se Invecineazd la est cu comunele Daia Roman4, Cut si Célnic, la
sud cu comunele Cilnic si Sasciori, la vest cu comunele Vintu de Jos §i
Pianu, la nord cu municipiul Alba lulia.

suprafata totald a municipiului este de 8.776 ha, terenul pe care este
agezat orasul avand o suprafat’ aproape pland.

Structura administrativa:

Din Municipiul Sebes fac parte urmatoarele localitati componente:
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intersectia drumurilor nationale si europene DN1si DN7;

- Lancrim - localitate componentd, aproape de limita nordicd a
municipiului, la aproximativ 2 km de localitatea Sebes;

- Petresti — localitate componentd asezatd de-a lungul raului Sebes la
3,5 km de Sebeg spre sud, cu acumularea ce-i poartd numele, care
functioneazd in scopul alimentérii si atenudrii undelor de viiturd din
amonte;

- R3h3u — sat apartindtor pe Valea Secagului Mare ce se deschide la sud
de DN1 i asezat in partea sud — esticd localitatil Sebes,

c)

orient3ri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de
interes naturale sau construite;

Municipiul Sebes este situat in partea central - sudic¥ a judetului Alba,
aproape de confluenta Sebesului cu Muresul, 1a o distanté de 15 km de
Alba lulia - resedinta de judet, 55 km de Sibiu {unde este sl un aeroport
international) si 63 km de Deva,

Coordonate: 45°57'36"N 23°34'12"E

19

surse de poluare existente n zond; S

‘Nu este cazul,

Tdate ciimatice §i particularitsyi de relief;

| Datorita pozitiel sale geografice, municipiul Sebes se caracterizeaza

printr-un climat continental moderat, ce favorizeaza dezvoltarea
turismului Itinerant, cu precadere vara, precum si practicarea
sporturilor de iarna 1n sezonul rece, Tn Sebes vremea devine frumoasa
incepénd din Juna mal, cu © atmosfera clara, dar si cu unele furtuni de
primavara. Luna urmatoare, junie, este cea mai ploioasa si cu ©
nebulozitate pronuntata, Tncepand din iulie, vremea se stabilizeaza,
timpul devine frumos, mentindndu-se astfel péna la jumatates Jul
octombrie, Clima este imfluentata In primul rénd de circulatia aerului,
n Sebes predominand circulatia nord- vestica, ce aduce mase de aer
mai umede, urmata de circulatia sudica si sud- vestica, cu mase de aer
cald tropical, precum si de circulatia nordica si nord- estica, cu mase de
aer rece de origine polara. Temperatura medie anuala la Sebes este de
9,39C, temperatura minima poate sa scada péna la - 33,99C (ianuarie
1963), iar temperatura maxima poate ajunge péna la 37,72C (august
1971). In privinta nebulozitatil, in sebes numarul mediu al zilelor dintr-
un an cu cer senin este de 56,3, lar cel al zilelor cu cer acoperit este de
107. Regimul precipitatiilor in Sebes este de 568 mmy/an, In lunile mai si
junie cad cele mai multe ploi, iar cantitatile minime de precipitatii se
inregistreaza in lunile februarie si martie. larna precipitatiile cad sub
forma de zapada timp de 20-30 de zile pe an, iar stradul de zapada se
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in Sebes, viteza anuala a vantului fiind de 3,5- 4 m/s.

Din punct de vedere al reliefului, Sebesul se afla in zona de influenta a
muntelui si [a limita de separare a altor doua unitati naturale distincte:
Podisul Secaselor spre est si culuarul Muresului spre vest. Tn sud,
Sebesul se Tnvecineaza cu Muntii Surianu, cunoscuti si ca Muntii
Sebesului (Varful lui Patru- 2,130 m; Varful Surianu- 2.061 m).
Adancimea de inghet

Conform SR 6054/77, adancimea de inghet a perimetrului studiat este
0,80 m fata de cota terenului natural neacoperit.

f)

existenta unor;
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in

masura in care pot fi identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs say situri
arheologice pe amplasament sau n zona imediat Tnvecinatd; existenta
conditiondrilor specifice In cazul existeniel unor zone protejate sau de
protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
apérare, ordine publics si siguranté national;

Pentru realizarea investitiel nu sunt necesare devierl de retele,
Antreprenorul are obligatia sa obtina toate informatiile necesare, de la
seviciile utilitatilor publice, privind pozitia retelelor existente in vederea
protejaril acestora,

Antreprenorul are obligatia ca prin lucrarile ce le executa sa nu
intrerupa functionarea utilitatilor existente in momentul interventiei
{cabluri, conducte etc.),

Orice avaril produse acestora de activitatea antreprenorulul vor fi
remediate pe cheltuiala sa,

Nu exista interferente cu monumente istorice si nici nu exista pe
amplasament terenuri care apar{in unor Institufii care fac parte din
sistemul de apdrare, ordine publicé §i sigurant¥ nationals,

g)

caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare,
cuprinzéngd:

(i) {date privind zonarea seismich;

Conform studiului geotehnic.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
i \ % . .
presiunea conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform studiului geotehnic.

(iii) | date geologice generale;

Conform studiului geotehnic anexat.
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date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul

| forajelor, fise complexe cu rezultatele determindrilor de laborator,
(iv) { analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile
pentru fundare si consoliddri, harti de zonare geotehnici, arhive

accesibile, dupd caz;

Conform studiului geotehnic.

incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren,
inundatii) in conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

{v)

Nu este cazul.

caracteristicl din punct de vedere hidrologic stabilite in baza
(vi) | studiilor existente, a documentdrilor, cu indicarea syrselor de
informare enuntate bibliografic.

Prin orasul Sebes trece raul cu acelasi nume, un rau tipic de
munte, in aval de hidro- centralele de pe Valea Sebesului,

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural

3.2
st tehnologic:

l caracteristici tehnice g1 parametri specific| oblectivulul de investitii;

Cu ocazia lucrarile de modernizare pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca
constand in introducerea in subteran a retelel de distributie a energiel electrice, se
propune si modernizarea retelei de iluminat public prin:

. echiparea strazilor Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca cu stalpi de iluminat
public, cu inaltimea de 8,8ml si 6,8ml, amplasati in asa fel Incat sa se realizeze
nivelul de iluminare si uniformitate luminoasa conform normelor in vigoare,

- echiparea stalpilor de iluminat public propusi cu corpurl de iluminat
dimensionate corespunzator, cu surse LED, sisteme optice performante,
carcase realizate din materiale corespunzatoare din punct de vedere a gradului
de protectie sia rézistentei la solicitari exterioare,

=

armare dm benzi de otel O,G/l,kv, A_CY_ABY 4x25mmp

Instalatia de lluminat propusa este proiectata corespunzator prevederllor
normativulul normativulul NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 sl CIE 115-2006 in
scopul asiguraril securitatli persoanelor si a conditillor optime de vizibilitate sl confort
visual in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum
sunt nivelul si distributia luminantelor sau iluminatorilor, cat si criterii sublective cum
sunt culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Avand in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa al.1

str. Simion Barnutiu, Villor si Rastoaca se incadreaza in clasa MS5.
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Capacitatile instalatiei de iluminat propusa sunt:

@
Materiale Um £

€

[¢]

S
Cablu ACYABY 4x25 mmp ml 1385
Stalpi metalici de iluminat public, H=8,8m buc 30
Stalpi metalici de iluminat public, H=6,8m buc 18
Corp de iluminat sursa 1xLED, 80W, IP 66 buc 30
Corp de iluminat sursa 1xLED, 60W, IP 66 buc 18

“varianta constructivs de realizare a investitlel, cu justificarea alegerii acestela;

E3

=

Instalatia de iluminat va cuprinde:

corpuri de iluminat sursa 1xLED 80W si corpuri de iluminat sursa 1xLED 60w
stalpl din OLZN cu H=8,8ml si 6,8ml, din otel galvanizat, rotunzi, conicl, cu flansa
de prindere in fundatia de beton, usl de vizitare echipate cu cutii de conexiuni si
sigurante fuzibile, existente la o distanta fata de suprafata solului de 500mm,
cablu CYY-F cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-
4, categoria C, temperatura maxima a conductorului in functionare normala
70°,

cablu ACYABY 4x25mmp, 0.6/1kV, 50Hz, 1EC 60502-1, temperatura maxima a
conductorului in functionare normala 70%,

platbanda 40x4mm pentru priza de pamant,

tuburi de protectle gofrate, pentru protectle cabluri electrice

echiparea §i dotarea specificd functiunil propuse.

Capacitatile instalatiel de lluminat propusa sunt:

&
Materiale Um %
3
Cablu ACYABY 4x25 mmp, pe str, Simion Barputiu ml 255
stalpi metalici de jluminat public, H=6,8m), pe str, Simion Barnutiy buc 10
Corp de iluminat sursa 1xLED, 60W, IP 66 pe str, Simion Barnutiu buc 10
Cablu ACYABY 4x25 mmp, pe str. Viilor m 925
stalpl metalict de iluminat public, H=8,8m, pe str, Viilor buc 30
Corp de iluminat sursa 1xLED, 80W, IP 66 pe str. Viilor buc 30
Cablu ACYABY 4x25 mmp, pe str. Rastoaca mi 205
Stalpi metalici de iluminat public, H=6,8m, pe str. Rastoaca buc 8
Corp de iluminat sursa 1xLED, 60W, IP 66 pe str. Rastoaca buc 8
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3.3.

Costurile estimative ale investitiei:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Pentru lucrarile de extindere retea de iluminat nu exista stabilit un standard de cost
conform prevederilor Hotdrarii nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizati, privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri
publice cu modificarile si completdrile ulterioare aduse prin:

- HG nr. 717 din 14 iulie 2010;

- HG nr. 250 din 17 martie 2011;

- HG nr. 1.061 din 30 octombrie 2012,
Costurile au fost estimate utilizandu-se baze de preturi ale producatorilor si furnizorilor

de pe piata respectiv tariful de racordare impus de operator.

costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investigiei

publice.

Evaluarea investitiei s-a facut la preturile de la data de 12.09.2019 in baza evaluarii

tehnico - economice.

Valori cu TVA:
- Valoarea totala a investitiei este de 602.178,357lei, din care 481.822,444lei

reprezinta valoarea lucrarilor de constructii — monta;j.

Valori fara TVA:
- Valoarea totala a investitiei este de 506.743,347lei, din care 404.892,810lei

reprezinta valoarea lucrarilor de constructii — montaj.

3.4.

caz:

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupd

studiu topografic;

- Nu este cazul

studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;

Nu este cazul

studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd

pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.

raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate

publica;

Nu este cazul.
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studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refer3 la amenajiri spatji
verzi si peisajere;
Nu este cazul.
studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul,
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.
4 | Analiza fiecirui/fiecirel scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)
i Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referintd
Elaborarea studiului de fezabilitate pentru: ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION
BARNUTIU, VHLOR SI RASTOACA IN MUNICIPIUL SEBES,
Prin perioada de referintd se intelege numérul maxim de ani pentru care se fac prognoze n
cadrul analizei economico-financiare, Prognozele privind evolutiile viitoare ale prolectulul
trebule s fie formulate pentru o perioads corespunzétoare Tn raport cu durata pentru care
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadel de referinié poate
avea un efect extrem de Important asupra indicatorilor financiari §i economici ai
prolectulul, Concret, alegerea pericade de referintd afecteazs calcularea Iindicatorilor
principali ai analizel cost-beneficiy §i poste afecta, de asemenea, determinarea ratel de
cofinantare, Avand in vedere specificul Investitie, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o
perioada de 30 de ani din care primul an (2019) reprezinta perioada de constructie lar
intervalul 2020-2048 reprezinta perioada de operare a investitiei (29 de ani),
Scenariyl de referinta;
Investitia vizeaza pe de o parte imbunatitirea calitiiii sistemului de iluminat stradal pentru
a corespunde normativelor in vigoare pe de alta parte sciderea consumulul §i a
cheltuielilor cu energia electrics prin inlocuires corpurilor de jluminat clasice, Invechite cu
corpuri de iluminat cu sursa de tip LED, utilizandu-se infrastructura electrica de alimentare
cu energie electrica si comanda exista.
2 Analiza vulnerabilltsgilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturall, inclusiv de
"7 1 echimbéri climatice, ce pot afecta investitia
Investitia poate fi afectata de anumit] factori de risc cum ar fi alunecari de teren, inghet,
defectiuni, toate acestea putand genera costuri suplimentare,
4.3, | Situatia utilitdtilor sl analiza de consum:
necesarul de utilitatl si de relocare/protejare, dupd caz;
Pentru realizarea investitiel sunt asigurate utilitatile necesare functionarii santierului
(energie electrica). Accesul la utilitati se va rezolva prin grija constructorulul prin
realizarea de bransamente temporare.
solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Accesul la utilitati se va rezolva prin grija constructorului prin realizarea de
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bransamente temporare respectiv bransamente definitive la postul de transformare

existent.

4.4.

Sustenabilitatea realizérii obiectivului de investitii:

a) 1 impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Instalatia de iluminat propusa este proiectata corespunzator prevederilor normativului
normativului NP~062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in scopul
asigurarii securitatii persoanelor si a conditiilor optime de vizibilitate si confort visual in
baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criteril obiective cum sunt
nivelyl si distributia luminantelor sau lluminatorilor, cat si criterii subiective cum sunt
culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

estimari privind forta de munc ocupat3 prin realizarea Investitiel: in faza de realizare,

b
) in faza de operare;

Prin realizarea investitiel nu se creaza locurl de munca noi beneficiarul Investitiel avand
obligatia de a delega pe tot timpul derularii executiel investitiei un reprezentant al sau,
in vederea urmaririi executiei atat din punct de vedere calitativ cat si al realizarii tuturor
lucrarilor prevazute in documentatie, Pe perioada executiei este necesara angajarea un
coordonator pe securitate si sanatate in munca,

impactul asupra factorilor de mediu, Inclusly impactul asupra biodiversitaiii si a siturilor

€
) protejate, dupé caz;

‘Realizarea prolectului nu constitule sursa de poluare. Prezentul proiect nu se produce
radiatii, nu genereaza substante toxice si periculoase si nu se afecteaza solul si subsolul.

“impactul obiectivuiul de investitie raportat I contextul natural §i antropic In care acesta |

) se integreazd, dupé caz.

Nu este cazul.

Anaiiza cererii de bunuri §i servici, care justifich dimensionarea oblectivului de investitii

Timplementarea instalatiel de fluminat public cu LED-uri va permite reducerea consumului |

de energie electrica din reteaua publica,

4.6,

"Analiza financiars, inclusiv calcularea indicatorilor de performants financlars: fluxul

cumulat, valoarea actualizath netd, rata intern de rentabilitate; sustenabilitatea financiard

Nu este cazul

4.7,

Analiza economich, inclusiv calcularea indicatorilor de performants economicé: valoarea
actualizatd net3, rata internd de rentabilitate gi raportul cost-beneficiu sau, dupé caz,

analiza cost-eficacitate

Nu este cazul

4.8.

Analiza de senzitivitate

Nu este cazul

4.9.

Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor
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Nu este cazul

5 | Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat{3)

5.1

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Scenariu 1 {recomandat):

Cu ocazia lucrarile de modernizare pe strazile Simion Barnutiv, Viilor si Rastoaca
constand in introducerea in subteran a retelei de distributie a energiei electrice, se
propune si modernizarea retelei de iluminat public prin:

- echiparea strazilor Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca cu stalpi de iluminat public, cu
inaltimea de 8,8ml si 6,8ml, amplasati in asa fel incat sa se realizeze nivelul de
fluminare si uniformitate luminoasa conform normelor in vigoare,

- echiparea stalpilor de iluminat public propusi cu corpuri de iluminat dimensionate
corespunzator, cu surse LED, sisteme optice performante, carcase realizate din
materiale corespunzatoare din punct de vedere a gradulul de protectie sl a
rezistentel la solicitarl exterloare,

armare din benzi de otel 0,6/1kV, ACYABY 4x25mmp,

Instalatia de iluminat propusa este proiectata corespunzator prevederilor normativulul
normativulul NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in scopul asigurarli
securitatii persoanelor si a conditillor optime de vizibilitate sl confort visual in baza unor
considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum sunt
nivelyl si distributia luminantelor sau iluminatorilor, cat si criterii sublective cum sunt
culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.
Avand in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa a1.1 str. Simion
Barnutiu, Viilor s Rastoaca se incadreaza in clasa M5,

nariul 2 {ner ndat):
Fata de scenariul recomandat in cel de al doilea scenariu se propune refacerea retelel de
iluminat public prin montarea de stalpi metalici de iluminat si corpuri de fluminat clasice.
Dezavantajele scenariului nerecomandat — SCENARIUL 2

- consum de energie mal mare si implicit costuri mai mari la factura de energle

electrica fata de solutia utilizarii corpurilor cu LED;

- durata de viata mai mica fata de solutia utilizarii corpurilor cu LED;
Avantajele scenariului recomandat - scenariul 1:

- cheltuieli minime cu energia electrica;

- optimizarea sistemului de iluminat public conform standardelor actuale;

- reducerea costurilor de intretinere ale sistemului de iluminat public;
asigurarea unui microclimat luminos adecvat si adaptabil in orele cu lumina

artificiala;
amortizare rapida a investitiei;
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combinatie unica de lentile cu dispersie circulara larga si lentile ehpt:ce special
concepute pentru iluminatul stradal pentru a asigura o iluminare uniforma la
suprafata strazii si fara pierderi de lumina;

- efect de orbire redus la corpurile de lluminat cu LED fata de lampile obisnuite;

- lampile stradale cu LED au o durata de viata de pana la 70000 de ore (la 10 ore de

functionare pe zi, aceasta reprezinta 19ani); nu explodeaza, nu emit radiatii
ultraviolete si infrarosii si nu au filament, nefiind poluante;

- aprindere instantanee a iluminatului public stradal.

- realizarea unui iluminat corespunzator determina In special, reducerea riscului de

accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor,
imbunatatirea orlentaril in trafic, imbunatatirea climatulul soclal si cultural prin
cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii,

5.2. | Selectarea si justificarea scenariului/opt;unli optam(e) recomandat(e)
| Singurul scenariu de Juat in seama in actuala conjunctura este realizares investitiel conform.
scenariulul 1, realizare ce va avea efecte benefice asupra sanatat| populatiei, asupra
efectelor de mediu precum si asupra dezvoltarii ulterioare a localitatii din punct de vedere
soclal si economic,
| 5.3, | Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandatie) priving:
| |a) | obtinerea si amenajarea terenului;
| Suprafafetele de teren ce Urmeaza a fl ocupate de investitle sunt situate in intravilanvi
Municipiului Sebes, in domeniul public, conform legil 82/1998 si sunt administrate de
Primaria Municipiuiul Sebes.
| b) | asigurarea utilititiior necesare functionsri obiectivuinl;
| Pentru realizarea investitiel sunt asigurate utilitatile necesare functionari santieruivi
(energie electrica). Accesul la utilitati se va rezolva prin grija constructorulyi prin
realizarea de bransamente temporare iar dupa finalizarea investitiei utilitatile necesare
functionarl] sistemului de iluminat extins se vor asigura din reteaua publica existenta,
solutia tehnicl, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologle, constructiv,
) tehnic, functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucréri pentru investitia de

bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performant ce rezults din indicatorii

tehnico-economic; propusl;

- echiparea strazilor Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca cu stalpi de lluminat
public, cu inaltimea de 8,8ml si 6,8ml, amplasatl in asa fel incat sa se realizeze
nivelul de iluminare si uniformitate luminoasa conform normelor in vigoare: pe
str. Simion Barnutiu se vor monta 10 stalpi cu H=6,8ml, pe str. Viilor se vor
monta 30 stalpi cu H=8,8ml, respectiv pe str. Rastoaca se vor monta 8 stalpi cu
H=6,8ml.

- echiparea stalpilor de iluminat public propusi cu corpuri de iluminat
dimensionate corespunzator, cu surse LED de 80W si 60W, sisteme optice
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performante, carcase realizate din materiale corespunzatoare din punct de
vedere a gradului de protectie si a rezistentei la solicitari exterioare,

- liniile electrice subterane realizate cu cablu din aluminiu cu izolatie din PVC si
armare din benzi de otel 0,6/1kV, ACYABY 4x25mmp: pe str. Simion Barnutiu
LES va avea o lungime de 255m, pe str. Viilor LES va avea o lungime de 925m
respectiv pe str, Rastoaca LES va avea o lungime de 205m.

- alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza prin intermediul unui cablu CYY-
F 3x2,5mm. Legatura intre LES si cablu coloana se va realiza in cutia de
conexiuni a fiecarul stalp metalic de fluminat, prin intermediul clemelor, In cutia
de conexiuni a stalpulul se va monta o siguranta pentru protectia corpului de
iluminat cu LED.

- pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul
traseului LES se va realiza o priza de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica
de 4 ohmi. De-a lungul traseulul de cablu se va monta platbanda 40x4mm.
Fiecare stalp se va lega la priza de pamant.

- tuburi de protectie gofrate, pentru protectie cabluri electrice,

- puterea fiecarul corp de iluminat va fi de 80W, respectiv 60W, lar distanta
dintre stalpi va fi de aprox, 30m, respectiv 25m. '

Instalatia de iluminat propusa este proiectaia corespunzator prevederilor
normativului normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in
scopul asiguraril securitatii persoanelor si a conditiilor optime de vizibilitate si confort
visual in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum
sunt nivelul si distributia luminantelor sau iluminatorilor, cat si criteril subiective cum
sunt culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Avand in vedere prevederile normativulul NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa al.1 str.
simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca se Incadreaza in clasa M5,

Retelele electrice propuse vor fi de tip subteran, jar sapaturile se vor realiza
incat sa nu sa nu fie afectat in nici un fel traficul rutier din zona,
Refacerea infrastructuril se va face in cel mal scurt timp posibil dupa pozarea retelei

electrice in sant.
instalatia electrica nou prolectata va fi deservita de postul de transformare

existent in zona.

Contorizarea energiei electrice se va realiza la nivelul punctului de aprindere
Huminat public existent in vecinatatea postuluj de transformare,

La montarea cablurilor se vor respecta indicatille producatorulul privitoare la
modul de manipulare, si pozare, respectiv detaliile din prolectul tehnic si indicatiile din
caietul de sarcini.

Cablurile vor fi semnalizate corespunzator prin prevederea in sapatura a unei
foli pentru avertizare 150 mm galbena cu inscriptionare text culoare neagra.
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Corpurile de iluminat vor fi legate la pamant prin structura metalica a stalpului,
In paralel cu reteaua electrica de iluminat public, in profilul de sant, se va poza
conductorul de proectie realizat din OLZn 40x4mm la adancimea de circa 50cm. La
fiecare stalp se scoate platbanda din acelasi material la care se va conecta borna de
legare la pamant a fiecarui stalpul. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant astfel
realizata nu va depasi valoarea 4 0.,

Lucrarea se va executa de catre electricieni autorizati, iar eventualele
modificari aduse instalatiel electrice in timpul executiei vor fi admise doar cu acordul

scris al prolectantuiul.

Protectia mediului:

Realizarea prolectulul precum si utilizarea intersectiilor nu constituie sursa de
poluare. Actlvitatile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ
sau redus asupra mediulul, avand in vedere ca nu intra sub incidenta HG 445/2009 sau
OUG 57/2007 aprobata prin Legea 49/2011, art, 28. Realizarea prolectului va duce la
imbunatatirea unor factorl de mediu dupa cum urmeaza;

Protectia calitatil apelor:
Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in
cazul unor accidente la depozitarea si manipularea materialelor necesare la executia

lucrarilor.
Dupa terminarea lucrarilor toate drumurile, aleelle si spatiille verzl afectate se

vor reface si aduce la forma initiala,

Atat pe peloada construirii cat si In pericada de exploatare se va tine seama de
protectia mediului fata de eventualii poluanti din aceste perioade.

Protectia aerylyi:

Pe toata perioada prolectare-executie-intretinere este recomandabil ca factorii locall
$a urmareasca:

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice ce repezinta o alta
sursa posibila de poluare a aerulul in urma careia pot rezulta pulberl in
suspensie.

- la umplerea si compactarea santurilor pot rezulta emisii de praf care sa
afecteze calltates aeruiui, dar acestea sunt temporare,

. utilizarea de utilaje si tehnologli care sa nu implice masuri speciale pentru
protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratil.

se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de
depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

Protectia impotriva zgomotului i vibratiilor
Pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se desfaspare dupa un

program stabilit de comun acord cu beneficiarul pentru a evita perturbarea activitatli

din cadrul cimitirului

Protectia solului si subsolului:
Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:
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.

neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea
mijloacelor de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea
controlata a reziduurilor si a materialelor de constructii. In perioada de executie,
poluarea solului si subsolului variaza de la negativ moderat la neglijabil.
Gospodarirea deseurilor:
Deseuri rezultate in pericada de executie.
in perioada de executie pot rezulta urmatosrele tipuri de deseuri: pamant de
decoperta, de excavatle, materiale de constructii, resturi conducte, conductori.
Pana la transportul deseurilor generate in decursul desfasuraril lucrarilor pe santier,
colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face
conform prevederilor HG nr, 856 din 16,08,2002 privind evidenta gestiunii deseurilor s
aprobarea listel cuprinzand deseurile, Inclusly deseurile periculoase,
Vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rezultate din sapaturi sau
materiale ramase din procesul de executie vor fi riguros verificate pentru a
preintampina imprastierea acestora pe traseu si vor avea rotile curatate la lesirea din
zona santierulul, Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura closete ecologice cu
tanc etans vidanjablil,
Colectarea selectiva a deseurilor se va face prin pubele specializate. Se vor respecta
prevederile Legil nr, 426/2001 si HG 856/2002,
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice - Nu se afecteaza ecosistemele terestre si
acvatice, Se vor amenaja spatli verzi si se vor planta plante decorative,
Gospodarirea substantelor toxice si periculoare - Prin prezentul proiect nu se
genereaza substante toxice si periculoase,
Protectia impotriva radiatiilor - Prin realizarea proiectului nu se produc radiatii.
Protectia solulul si a subsolului - Nu se afecteaza solul si subsolul,
Se respecta prevederile ordinuluj 756/1997 si ordinul 582/2002 ale Ministerulul apelor,
padurilos si protectiel mediului,
LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE

172011 Normativ pentru prolectarea, executia si exploatarea Instalatiilor
electrice aferente cladirilor;

NP 062-2002 Normativ pentru prolectarea sistemelor de fluminat rutler si

1

pietonal;
NTE 0070800 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice;
- SR 1343399 - lluminat public
- CIE 140 / EN 13201 - lluminat public
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
OMAI 1632007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor;
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legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructie (modificata si actualizata
prin legea 177/2015);
C56:2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructli si a

1

L[l

instalatlilor aferente;
- Legea 4532001 privind autorizarea executarii constructiilor;
- HG nr. 142572006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legll securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
- PE 932 Regulament de furnizare sl utilizare a energiei electrice;
- PE116 Normativ privind masuratorile si verificarile la echipamentele sl
instalatille electrice;
- £300:1994 - Normativ de prevenire si stingere a Incendiilor pe durata
executaril lucrarilor de constructli si instalatil aferente acestora
- Legea 319/2006 a sigurantei si sanatatii in munca
- N$SM 111 - Norme specifice de securitate a muncil la utilizarea energiel
electrice in medii normale;
SR EN 60598-2-5:2001 - Corpuri de iluminat
SR EN 60529:1995-A1:2003 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)
Pe tot parcursul executlel lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si
intretinere 2 Instalatlilor proiectate se va urmaril respectarea cu strictete 2
prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi
completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul

1

)

respectiv,
Raspunderea privitosre la respectarea legislatiel in vigoare revine in intregime
executantului luerarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe pericada
de exploatare normala, intretinere curenta si reparatil (dupa receptionarea lucrarilor si
# punerlj in functiune),
NORME DE SECURITATE A MUNCIL
La elaborarea proiectulul s-au respectat:

- Legea securitatii sl sanatatil in munca nr, 318/2006;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor legll securitatil si sanatatli in

munca nr 319/2006;
Prin proiect au fost pevazute urmatoarele masuri de securitate si sanatate in munca;

sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura;

santurl pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;
parapet de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;

In timpul executiei antreprenorul are obligatia sa cunoasca si sa-sl insuseasca toate
normele de securitate si sanatate in munca generale sau specifice lucrarilor excutate.
(HG nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
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pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca, HG nr.
1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ) si mai
ales de:
- Anexa 1: Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate sifsau
sanatate la focul de munca;
Anexa 2: Cerinte minime generale privind panourile de semnalizare;
Anexa 3: Cerinte minime privind semnalizarea pe recipiente si conducte;
Anexa 4: Cerinte minime privind identifiarea si localizarea echipamentelor
destinate prevenirii sl stingeril incendiilor;
Anexa 5: Cerinte minime privind semnalizarea obstacolelor si 8 locurilor
periculoase sl pentru marcarea cailor de circulatie;
- Anexa 6: Cerinte minime privind semnalele luminoase.
Dintre acestea sunt enumerate, fara 2 avea caracter limitatlv, urmatoarele si cu
atragerea atentlel ca executantul sl beneficiarul raman direct raspunzatori de
neaplicarea tuturor masurilor de securitate 3 munchi;
- sa angajeze un coordonator pe securitate si sanatate in munca pe perioada

1

i

lucraril;
sa efectueze instructajul periodic {saptamanal, lunar, la inceputul lucrarilor);
sa adopte masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul
santierului (semnalizarea marcarea corespunzatoare a lucrarilor, semnalizare si
devierea circulatiel in zona, izolarea zonelor aflate sub reza de rotire a

ki

#+

macaralelor);

- $a asigure securitatea si protectia persoanelor aflate in inspectie sau in vizita
pe santler (instructa] de securitste si sanatate in munca, echipament de
protective corespunzator, accesul facandu-se numal insofit de personae
instruite corespunzator din punct de vedere al securitatil sl sanatatii in munca);

- sa asigure permanent si in cantitati suficente echipamentul individual de
protectie corespunzator;

- sa asigure corespunzator dotarea punctelor de prim ajutor si instruirea
personalulul in privinta acordarii primulul ajutor;

- sa angazeze prin contract la inceputul lucrarilor asistenta sanitara de urgenta
in caz de neceslitate;

- sa solicite prin Inspectoratul Teritorial de Munca asistenta tehnica de

specialitate in cazul lucrarilor speciale cu grad ridicat de periculozitate si

inspectil periodice;
sa semnalizeze locurile periculoase atat ziua cat si noaptea prin indicatoare
de circulatie sau tablite indicatoare de securitate si/sau prin mijloace adecvate

{(imprejmuiri, balustrade, bratari colorate - in cazul cablurilor electrice,
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subterane, bariere), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin
materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari speciale,
reglementate prin prevederile dispozitiilor legale in vigoare sau aparute ca
necesare in functie de situatia concreta din timpul executiei sau al exploatarii
lucrarilor proiectate;

- sa se asigure ca la executla instalatiilor hidrotehnice, tututror muncitorilor
implicati, li se va face instructajul corespunzator specificului locului de munca.

La "Cartea constructiei” trebuie anexate si plansele ce contin retele subterane cu

caracteristicile lor (diametru, material) asa cum au fost ele executate.

Norme PSI:

Pe intreaga pericada de executie a lucrarilor prevazute in obiectivul de investitie

prolectat, se vor lua toate masurile necesare de protectie impotriva posibilitatii

izbucniril unui eventual incendiu prin punerea in aplicare si respectarea prevediriior:
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
ordinul nr,775/1998 al MI pentru aprobarea Normelor generale de prevenire
si stingere a Incendillor;

- Ordinul nr, 1023/1999 al M} privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine
interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG PSI-001;

- Ordinul nr. 71272005 al MAI modificat prin ordinul nr. 786/2005 pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta;

- Ordinul nr. 882001 al Ml pentru aprobarea Dispozitillor generale privind
echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si 2 platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea incendiilor = DG P§l-
003;

- Ordinul nr1082001 al Mi pentru aprobarea Dispozitillor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice — DGPSI-
004;

~ Ordinul nr, 1382001 al M| pentru aprobarea Dispozitillor generale privind
organizarea activitatli de aparare impotriva incendiilor ~ DGPSI-005;

- Ordinul nr, 349/2004 al MAI pentru aprogarea si modificarea unor acie

normative interne care fac referire |a standardele nationale;'

HG nr. 6781998 modificata cu HG nr. 7882002 privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor,

Se vor elimina toate sursele de foc, scantei, pe timpul executie, Se vor monta placute

de avertizare cu inscriptia “FUMATUL OPRIT",

Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi protejate si amplasate la distante

corespunzatoare de constructiile existente, in functie de tipul materialelor.

La stingerea unui eventual incendiu se vor folosi apa din reteaua localitatii de

distributie a apei potabile prin intermediul hidrantilor subterani de incendiu existenti,

1
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cei mai apropiati de zona. Se vor lua masuri ca accesul la hidranti subterani de incendiu
sa fie asigurat in permanenta.
d) | probe tehnologice si teste.
Se vor respecta indicatiile din capitolul 8, 9 al normativului 17-2011 respectiv
prevederile normativului NTE 007/8/00.
5.4. | Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimat in lei,
a) | cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;
Evaluarea investitiei s-a facut la preturile de la data de 12.09.2019 in baza evaluarii
tehnico - economice.
Valori cu TVA:
- Valoarea totala a investitiei este de 602.178,357lei, din care 481.822,444lei
reprezinta valoarea lucrarilor de constructii — montaj.
Valori fara TVA:
- Valoarea totala a investitiei este de 506.743,347lei, din care 404.892,810lei
reprezinta valoarea lucrarilor de constructii — montaj.
indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
b) | fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - 5i, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
48 stalpi metalici de iluminat public cu 48 de corpuri de iluminat stradal.
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
2 de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Nu este cazul.
d) | durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
3 luni.
Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii
5.5. | preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Nu este cazul.
Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
>6. credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.
Finantarea investitiei se va face din fonduri atrase si fonduri propriii (prevazute in bugetul
local).
Prin grija autoritatii contractante, se vor prevedea in bugetul local sumele necesare pentru
cheltuieliile, in functie de esalonarea platiilor pentru investitiiProiectul poate fi
implementat din punct de vedere legislativ si este in concordanta cu politicile de mediu si
strategiile locale de dezvoltare.
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Urbanism, acorduri sl avize conforme

6.1,

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Anexate la documentatie.

6.2.

Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevdzute de lege

Anexate la documentatie.

6.3.

Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, mdsuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordulul de mediu In documentatia tehnico-economicé

Nu este cazul,

6.4.

Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor

Anexate la documentatie.

6.5,

studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliard

Nu este cazul,

6.6.

Avize, acorduri si studii specifice, dup3 caz, In functie de specificul obiectivulul de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice

Se vor obtine la faza DTAC,

7!1.‘

Implementarea investitiel

Informatii despre entitatea responsablili cu Implementarea investitiel

Suprafafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investitie sunt administrate de Primaria
Municipiului Sebes,

7.2,

Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitli |
(Tn luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a Investitiel,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de realizare # investitiel este de 8 luni dintre care 3 luni pentru executia lucrarii,
Etapele si durata de realizare a investitiel este conform graficului anexat.

7.3,

Strategia de exploatare/operare §i Intrefinere: etape, metode §i resurse necesare

| Prin realizarea investitie nu se creaza locuri de munca nol beneficiarul investitiel avand

obligatia de a delega pe tot timpul derularii executiei investitiel un reprezentant al say, in
vederea urmaririi executiei atat din punct de vedere calitatlv cat si al realizarii tuturor
lucrarilor prevazute in documentatie, Pe perioada executiel este necesara angajarea un
coordonator pe securitate si sanatate in munca,

7.4,

‘Recomandari privind asigurarea capacitsyii manageriale sl Institutionale

"1 Responsabilitatea Implementhrii prezentului proiect va reveni beneficiarului, care fsi va

alcitui o unitate locald de implementare, alcatuitd din: manager prolect, coordonator
tehnic, responsabil financiar, asistent de project, consultant si dirigintele de santier.

Concluzii si recomandari

Pentru prezentul obiectiv nu au fost elaborate studiu de prefezabllitate si plan detaliat de

investitii pe termen lung.
Investitia vizeaza pe de o parte imbunatétirea calitdtii sistemului de iluminat stradal pentru

a corespunde normativelor in vigoare.
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Data: Prolectant:

12.09.2019
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GRAFICUL DE EXECUTIE FIZIC
PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

lluminat public pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebes

Nr. Durata (luni)
crt | Denumire etapd Luna
112 13]41(5(6 |7 |8(9]10]11]12]13
1. | Elaborare S.F. X
2. | Verificare si X
aprobare S.F.
3. | Achizitie servicii X
de proiectare
pentru  elaborare
proiect pentru
autorizarea
executdrii lucrérilor
de construire,

proiect tehnic si
detalii de executie

4. | Elaborare proiect X
pentru autorizarea
executarii lucrarilor
de construire

5. | Elaborare proiect XX
tehnic gi detalii de
executie

6. | Verificare proiect X

pentru  autorizarea
executdrii lucririlor
de construire

7. | Verificare tehnica X
proiect tehnic si
detalii de executie

8. | Verificare si X
aprobare  proiect
tehnic si detalii de

executie
9. | Achizitie executie X
lucréri
10. | Executie lucrdri XXX
11. | Receptie la X
terminarea
lucrdrilor
Proiectant,

SC ELIOINDUSTRIAL SRL




Proiectant,
SC ELIO INDUSTRIAL SRL
DEVIZ GENERAL

al obiectului de investitii

“lluminat public pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebes”
SCENARIU 1

Nr. 504/ 2019

Denumired caplt

1] 2 3 . 4
CAPITCAUL 1 Cheltulelt pentry obitinersa si g faven terenulul
1.1.|Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2.|Amenajarea terenului T o 0.000 0.000 0.000
1.3.|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala T 0.000 N 0.000 7 0.000
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
Total capitol 1 T 1ot v GG 0.000

CAPTTOLUL 2 Chelwiel pentru asigurares utliitatiior necasnre ahiectivalul de investit
Total capitol 2 RN l

CAFTOLUL 2 Chelisiell pentry prolectare sl aule 1 yelenicy .
3.1.{5tudii — o 1,100.000 209.000 1,309.000
3.1.1. Studii de teren . 1,000.000 190.000 1,190.000
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
3.1.3. Alte studii specifice __100.000 19.000 119.000
3.2.{Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,500.000 475.000 2,975.000
Sleeatmeia 0.000 0.600 0.000
3.4, |Certificarea performantei energetice s auditul energetic al cladititor | 600 = 0.000 0.000
3.5.|Proiectare o 37,006.75% 7,031.284 44,038.043
3.5.1. Tema de proiectare s o 0.000 0.000 0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
353, iStudiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 7.983.190 1,516,810 9,500.000

‘deviz general

35.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2,500,000 475.000 2,975.000

avizelor/acordurilor/autorizatilor

S — I

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie| 2,500.000 475.000 2,975.000
756 Protect tehnic s detalii de executie o 24,023.569 4,564.478| 28,588.047
13.6.| g@zaréa proceduriior de achizitie '_ﬁ_____m_‘:_jv_______;:_ »_,:_____ 1,000.000 T 190.000 1,190.000
3.7.{Consultanta e e 5,000.000 950.000] 5,950,000
3.7.1. {Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 1 5,000.000 950.000 5,950.000
3.7.2 {Auditul financiar o 0.000 0.000 0.000
3.8 |Asistenta tehnica____ - 6,000,000 1,140.000 7,140.000
3.8.1. iAsistenta tehnica din partea projectantului 3,500.000 665.000 4,165.000
3.8.1.1.  Ipe perioada de executie 3 lucrarilor o 2,000.000 380.000 2,380.000
3812, ';pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control 1,500,000 285.000 1,785.000

.al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

S S ——— S DU
[3.8.2, iDirigentie de santier 2,500.000 475.000 2,975.000

ot 4 N 043
CAPITOLUL &-Chettuioh pentiv investitia de barp .
4.1.]Constructii si instalatii o o 400392.810 76,074.634 476,467.444
411 Obiect 1. Str. Simion Barnutiu 78689.370 14,950.980 93,640.350
Jai2z _ Obiect2. str. Villor _ﬂ - | 258591.800 49,132.442  307,724.242
1413 Obiect 3. Str. Rastoaca - - o e3111640 11,091.212] 75,102.852
E Montaj utilaje, gg[l_i_ginle_gig_tgbﬂglggice si functionale ) S 0.000 o 0.000 . 0.000
.3.|Utilaje, echipamente tehnologice oi functionale care necesita montaj N 0.000 0.000 0.000
4.4, Utilaje_, eChipameNthz?;hnologice <i functionale care nu necesita montaj si echipamente| 0.000 . 0.000 i 0.000
(4.5.|Dotari T ' 0.000 6.000 0.000
12.6.] o T ) T 0.000

_6.|Active necorporale 0.000] 0.000

478,467 448

[TOLUL 5 Alte chettiell

G .

5.1.|Organizare de santier 0.000 0.000) 0.000

5.1.1 “Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier B __0.000 0.000 0.000

5.1.2. ‘Cheltuieli conexe organizarii santierului o . 0.000 0.000 0.000

5 2. |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 4,453.821 0.000 4,453.821
|5.2.|Lomisioane,cote, 1t ; [ T L1 -

15:2 [Comisicanele si dobanzile aferente creditului banci finantatoare . . 0000 0.000] . 0.000




5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2,024.464 0.000 2,024.464
i in amenajarea teritoriului

523 Cota a.ferer.)ta ISC pentru .controlul staftutulu: in ame : } a teritoriului, 404.893 0.000 404,893

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC 2,024,464 0.000 2,024.464

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

5.2.5. ) X 0.000 0.000 0.000
construire/desfintare
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 44,789,957 8,510.092 53,300.049
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000
Total capital 5 49,243.778
CARITOL

6.1.{Pregatirea personalului de exploatare
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000
Total capitol 6

Data
12.09.2019




ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

Denumire studiu de fezabilitate

“lluminat public pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebes”
Nr. 504/ 2019

DEVIZUL OBIECTULUI
str. Simion Barnutiu

Valoare TVA Valoare cu
Nr. ert Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) TVA
lei lel lei
i 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 78689.37, 14950.98 93640.35
211 [|Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari
- 0.00 0.00 0.00
exteriocare
4.1.2 |Rezistend 0.00 0.00 0.00
413 |Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
414 Instalatii 78689.37 14950.98 93640.35
TOTAL | -subcap. 4.1 78689.37| 14950.98 93640.35
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utﬂa;e,_ echipamente tehnologice §i functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utllajt?,“echlpan?e‘nte t'ehnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total i + Total il + Total 1) 78689.37| 14950.98 93640.35
Data

12.09.2019




ANEXA nr. 8:

Proiecta
SCELIO

nt,
INDUSTRIAL SRL

Denumire studiu de fezabilitate
“luminat public pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebes”
Nr. 504/ 2019

DEVIZUL OBIECTULUI
str. Viilor

Valoare TVA Valoare cu
Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 Constructii gi instalatii 258591.8] 49132.44] 307724.24
411 Teras.amente, sistematizare pe verticald si amenajari 0.00 0.00 0.00

exterioare
4.1.2 |Rezisten{d 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 [instalatii 258591.80 49132.44 307724.24
TOTAL 1 -subcap. 4.1 258591.80| 49132.44] 307724.24
4.2 ‘Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Hl - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utllaje,. echipamente tehnologice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00

montaj
4.4 Utslajz?,vechlpan?e!‘:te tfahno|og|ce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00

necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1ii - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total ) 258591.80| 49132.44] 307724.24
Data In}dc/m‘l‘c,o \\\\
12.09.2019 inﬂ.’sA i pAN




.

ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SCELIO INDUSTRIAL SRL
Denumire studiu de fezabilitate
“lluminat public pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebes”

Nr. 504/

2019

DEVIZUL OBIECTULUI
str. Rastoaca

Valoare TVA Valoare cu
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) TVA
lei lei lel
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 Constructii si instalatii 63111.64], 11991.21] 75102.85
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari

extorionne P ¥ ! 0.00 0.00 0.00
4.1.2  [Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3  |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 [|Instalatii 63111.64 11991.21 75102.85
TOTAL |- subcap. 4.1 63111.64] 11991.21] 75102.85
4.2 lMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTALII - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Ut:lajet echipamente tehnologice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00

montaj
4.4 Ut:la;g, ~echlpan?e.nte tfehnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect {Total | + Total Il + Total 1) 63111.64] 11991.21) 75102.85

s
R Q

Data J.‘mit/ocmn,\ i

12.09.2019




Proiectant,
SC ELIO INDUSTRIAL SRL
DEVIZ GENERAL

al obiectului de investitii

“fuminat public pe strazile Simion Barnutiu, Villor sl Rastoaca, Municipiul Sebes”
SCENARIU 2 {nerecomandat)

Nr. 504/2019

C : :
i 2 ]
CAPITOLUL 1 Cheltuiell pentru obilingres st amensjsren terenutut
1.1,|Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2.}Amenajarea terenului B 0.000 0.000 0.000
1.3.|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.000 0.000 0.000
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
Total capitol 1 8 GOu 5,000
CAPTOLAG 2 Shelvial peniry asipurares wtliifaiior necosire olsiectivuiul de nyestiti
Total capitol 2 L ERERE 5,355.0600
5 stigd sl kehelos
3.1 |swggii 1,160.000 209.000 1,309.000
3.1.1. ;Studii de teren . o 1,000.000 190.000 1,190.000
312 'Raportul privind impactul asupramediului o000 0.000 0.000
3.1.3. ;Alte studii specifice o 100.000 19.000 119.000
3.2.|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,500.000 475.000 2,975.000
3.3.|Expertiza tehnica - - “’W 0.000 0.000 0.000
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilorw ——V ] 0.000 0.000 0.000
3.5.|Proiectare I B 34,942.603 6,639.096 41,581.705
351 'Tema de proiectare e 0.000 0.000 0.000
3.5.2. Studlu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
354, Tstudiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 7,983.190 1,516,810 9,500,000
o _deviz general o
354, Documentatme tehnice necesare in vederea obtinerii 2,500.000 475.000 2,675.000
xawzeIor/acordunlor/autorlzatilor o .
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2,500.000 475.000 2,975.000
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie . - 21,959.419 4,172j290 26,131,709
3.6.|Organizarea procedurilor de achizite B 1,000.000 180.000 1,190.000
3.7.!Consultanta ) §,000.000 950.000 5,950.000
3.7.1. :Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.000 950.000 5,950.000
3.7.2. 1Auditul financiar 0.000 0.000 0.000
3.8.|Asistenta tehnica e o 6,000.000 1,140.000 7,140.000
3.8.1. "Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,500.000 665.000 4,165.000
| 3811 've perioada de executie atucraritor . 2,000.000 380.000 2,380.000
3812, ‘pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 1,500,000 285.000 1,785.000
‘al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
N IDirigentie de santier - - | 2,500.000 " 475.000 2,975.000
Tttt Lyt € ) - o | L 5 e03 %0 1,145,705
CAPITOLUL 4 cheluieli pentru invesiitia de bays
4.1.!Constructii si instalatii 365990.320 69,538.161 435,518.481
4.2.|Montaj utilaje, echlpamec;t_e tehnologice si functionale ) ] _ 0.000 0.000 0.000
4.3.|Utila Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj o 0.000) 0.000
4.4.|Utilaje, echipamente tehnalogice si functionale care nu necesita monta} si echipamente 0.000 0.000
4.5, Dotan ﬁﬁﬁﬁﬁ 0.000 0.000]
0.000 0.000
CAPITOLUL § Alte choltuieli
5.1.1 Organizare de santier __0.000 0.000 0.000
5.1.1. “Lucrari de constructii si instalatii sferente organizarii de santier o 0.000 0.000 0.000
5.1.2. :Cheltuieli conexe organizarii santierului 1 0.000] 0.000 0.000
5.2.|Comisioane,cote, taxe, costul creditului 4,075.394 0.000 4,075,394
5.2.1. :Comlsloanele si dobanzile aferente creditului bancii fmantatoare 0.000 ~__0.000 0.000
5.2.2. "Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1,852,452 0.000 1,852.452
5223, "Cota aferenta 1SC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, 370.490 0.000 370.490
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii o |




5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC 1,852.452 0.000 1,852.452
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

5.2.5. . i .

3 construire/desfintare 6.000 0.000 0.000
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 41,143,293 7,817.226 48,960.519
5.4, |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000

53,035.913

Pregatirea personaiului de exp oatare
6.2.|Probe tehnologice si teste

Total capitol &

TOTAL GENERAL - o A6,
i care G {52053 .44 204 304, 245:2. 1) 370

In preturi la data de 12,09.2019, 1 euro = 4.7

77
Data Intocmff]
12.09.2019 ing. AlfA pi,éja? :

Beneficiar/investitor i
MUNICIPIUL SEBES




ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL
Denumire studiu de fezabilitate
“lluminat public pe strazile Simion Barnutiu, Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebes”
Nr, 504/ 2019

DEVIZUL OBIECTULUI

Valoare TVA Valoare cu
Nr. ert Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lel
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 Constructii gi instalatii 365990.32| 69538.16] 435528.48
411 |Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari

B P ; y 0.00 0.00 0.00
41.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3  |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 365990.32 69538.16 435528.48
TOTAL | - subcap. 4.1 365990.32] 69538.16] 435528.48
4.2 lMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL !l - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utulaje,' echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00

montaj
4.4 Utllajg,“echlparr.\er]te t'ehnolognce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00

necesitid montaj si echipamente de transport
4.5 Dotdri 0.00 0.00 0.00
46 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lil - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total ll) 365990.32 435528.48

69538.16

Data

12.09.2019




FORMULARUL F1
OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL. SEBES

PROIECTANT
SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiectiv
Nr.cap./ Valoarea cheltuielilor pe | Din care C+M
subcap. . . o obiect (exclusiv TVA)
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli
general Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la 0,000 0,000
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitafilor 0,000 0,000
2 Realizarea utilititilor necesare obiectivului 4500,000 4500,000
3.5 Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se
realizeaza in sistemul “design & build”) din care:
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 2500,000 0,000
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 2500,000 0,000
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 24023,569 0,000
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3500,000 0,000
3.8.2 Diriginte de santier 2500,000 0,000
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Str. Simion Barnutiu 22223?'238 78689,370
4.1.2 Str. Viilor , 258591,800
4.1.3 Str. Rastoaca 63111,640 63111,640
5.1 Organizare de gantier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 0,000 0,000
organizarii de santier
6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : 439916,379 404892,810
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 83584,112 76929,634
523500,491 481822444

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,




FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S| RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES
PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Str, Simion Barnutiu

Nr. Valoarea ( exclusiv TVA)
cap./subcap. . . . :
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 Terasamente 0,000
4.1.2 Rezistenta 0,000
413 Arhitectura 0,000
4.1.4 Instalatii electrice 78689,370
Total | 78689,370
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000
Total ll 0,000
Procurare 0,000
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000
4.4 Utilaje si echipamente de transport 0,000
4.5 Dotari 0,000
4.6 Active necorporale 0,000
Total 1l 0,000
Total valoare (exclusiv TVA) 78689,31-79
Taxa pe valoarea addugata 14950,953
i
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA). 93640,353
ei




FORMULARUL F2

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES
PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Str. Viilor

Nr. Valoarea ( exclusiv TVA)
cap./subcap. - - . .
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii aferente acestora
411 Terasamente 0,000
4.1.2 Rezistenta 0,000
413 Arhitectura 0,000
414 Instalatii electrice 258591,800
Total | 258591,800
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000
Total i 0,000
Procurare 0,000
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000
4.4 Utilaje si echipamente de transport 0,000
4.5 Dotari 0,000
4.6 Active necorporale 0,000
Total lll 0,000
Total valoare (exclusiv TVA): 258591 880
Taxa pe valoarea addugata 49132,452
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 307724,2:3
ei




FORMULARUL F2
OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNI

PROIECTANT
SC ELIO INDUSTRIAL SRL

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Str. Rastoaca

Nr. Valoarea ( exclusiv TVA)
cap./subcap. . . .
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 Terasamente 0,000
4.1.2 Rezistenta 0,000
4.1.3 Arhitectura 0,000
4.1.4 Instalatii electrice 63111,640
Total | 63111,640
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000
Total i 0,000
Procurare 0.000
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000
4.4 Utilaje si echipamente de transport 0,000
45 Dotari 0,000
46 Active necorporale 0,000
Total Il 0,000
Total valoare (exclusiv TVA): 63111,640
Lei
Taxa pe valoarea ad3ugata 11991,2[_182i
L TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 751 02,85?
ei

Proiectant,

. (jfff’:’ff:‘:\:\
SC ELIO JNDUSTRIALERL
/ RN

N

IS 5
(semnfatura autori

e L

CIPIUL SEBES




FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S| RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES
PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Obiectul Str. Simion Barnutiu

Categoria de lucrri : Instalatii electrice

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmétoarea :
| — Cantitate
It - Preful unitar a) materiale b) manopers ¢) utilaj d) transport

Total a) + b) + ¢) + d)

- lei -
Nr. | Capitol de lucrari u. ] I M m U t
Cr. M. ) ' o '
Materiale | Manoper Utilaj Transport Total
3
(3 x 4a) (3 x4c) (3 x 4d) (3 x4)
(3 x 4b)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 | Executare fundatiide |\ T 1000 | 113820 | 8400.00 | 25200 0.00 | 462.00 | 11382.00
beton stalpi

2 | Stalp metalic buc | 10.00 | 1406.28 | 9050.00 | 271.50 0.00 497.75 | 14062.75
Hutil=6.8m

3 |Camazincatatsm | 0000 | 20810 | 2200.00 66.00 0.00 121.00 | 2981.00
fixare lampa
Corp de iluminat

4 | sursa 1xLED, 60W, buc | 10.00 955.28 7050.00 211.50 0.00 387.75 9552.75
4000k, 1P66
Cutii de jonctiune in

5 | interiorul stalpilor, set 10.00 447.15 3300.00 99.00 0.00 181.50 4471.50
legaturi electrice
Tub de protectie

6 | D=63mm in fundatie m 80.00 7.45 440.00 1.65 0.00 24.20 596.20
stalpi

7 | Cablu ACYADY 4x25 m | 255.00 26.28 4309.50 8.45 0.00 237.02 6701.27




mmp

Cablu CYY-F 3x2,5

8 mmp m | 100.00 6.29 464,18 1.39 0.00 25.53 628.97
Platbanda OLZN
9 40x4mm kg | 150.00 8.81 975.00 1.95 0.00 53.63 1321.13
1o | Realizare profil sant, |\ | 50060 | 49,00 0.00 49.00 0
nisip, folie avertizoare ) ’ ) : -00 0.00 11760.00
Buldoexcavator
11 | pentru realizare profil | ore | 20.00 110.00 0.00 0.00 2200.00 0.00 2200.00
sant
Echipament PRB
12 | pentru montare si ore | 20.00 115.00 0.00 0.00 2300.00 0.00 2300.00
echipare stalp
Legatura la retea
13 existenta buc 1.00 245.00 0.00 245.00 0.00 0.00 245.00
Cheltuieli directe M M U T T
36188,68 | 23723,50 | 4500,00 1990,38 | 68202,56
Alte cheltuieli directe : 2.25% 533,78 533,78
- Cota contributiei asiguratorie pentru munca
conform QUG 79/2017
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 68736,34
Cheltuieli indirecte = TO X 8% 5498,91
Profit = (TO + 10) X 6% 445412
TOTAL GENERAL : 78689,37
ST §o T
/5/ ‘v(,\\, /’:\\

/7 Proiect




FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES
PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrdri, pe categorii de lucrari

Obiectul Str. Viilor

Categoria de lucréri : Instalatii electrice

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea :
| - Cantitate
I - Preful unitar a) materiale b) manoper3 c) utilaj d) transport

Total a) + b) + c) + d)

Nr. | Capitol de lucrari U. | il M m U t
Ccnt. M. . o
Materiale | Manoper Utilaj Transport Total
&
(3 x 4a) {3 x 4c¢) (3 x 4d) (3x4)
(3 x 4b)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Executare fundatii de
1 . buc 30.00 1178.85 | 26100.00 7830.00 0.00 1435.50 35365.50
beton stalpi
g | Stalp metalic buc | 30.00 | 1425.80 | 28800.00 | 8640.00 | 0.00 | 1584.00 | 42774.00
Hutil=8.8m
3 |CaazincatalSm o | 3000 | 208.10 | 660000 | 1980.00 | 000 | 36300 | 8943.00
fixare lampa

Corp de iluminat
4 | sursa 1xLED, 80W, buc | 30.00 1226.28 | 27150.00 8145.00 0.00 1493.25 36788.25

4000k, 1P66

Cutii de jonctiune in
5 | interiorul stalpilor, set | 30.00 474.25 | 10500.00 3150.00 0.00 577.50 14227.50

legaturi electrice

Tub de protectie

6 | D=63mminfundatie | m | 240.00 | 7.56 1339.30 | 401.79 0.00 73.66 1814.75
stalpi
7 r?}f:;” ACYADY 4x25 | | 90500 | 2200 | 15632.50 | 4689.75 0.00 850.79 | 21182.04




Cablu CYY-F 3x2,5

8 mmp m | 300.00 6.24 1380.99 414,30 0.00 75.95 1871.24
Platbanda OLZN
9 40x4mm kg | 450.00 8.88 2947.50 884.25 0.00 162.11 3993.86
1o | Realizare profilsant, |- 1 gg 50 | 4939 0.00 384.00
nisip, folie avertizoare ’ ’ : 43384.0 0.00 0.00 43384.00
Buldoexcavator
11 | pentru realizare profil | ore | 60.00 110.00 0.00 0.00 6600.00 0.00 6600.00
sant
Echipament PRB
12 | pentru montare si ore | 60.00 115.00 0.00 0.00 6900.00 0.00 6900.00
echipare stalp
Legatura la retea
13 existenta buc 1.00 245.00 0.00 245.00 0.00 0.00 245.00
Cheltuieli directe M m U t T
120450,28 | 79764,08 | 13500,00 | @624,77 | 224089,13
Alte cheltuieli directe : 2.25% 1794,69 1794,69
- Cota contributiei asiguratorie pentru munca
conform QUG 79/2017
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 225883,83
Cheltuieli indirecte = T0 X 8% 18070,71
Profit = (T0 + 10) X 6% 14637,27
TOTAL GENERAL :
258591,80




FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES
PROIECTANT

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Obiectul Str. Rastoaca

Categoria de lucrdri : instalatii electrice

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea :
| — Cantitate
I — Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport

Total a) + b) + ¢) + d)

Nr. | Capitol de lucréri u i t M m U t
Crt. M. . o
Materiale | Manoper Utilaj Transport Total
3
(3 x 4a) (3x4c) | (3x4d) (3x4)
(3 x 4b)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Executare fundatii de
1 beton stalpi buc 8.00 1138.20 6720.00 2016.00 0.00 369,60 9105.60
o | Stalp metalic buc | 8.00 | 1406.28 | 7240.00 | 2172.00 0.00 398,20 | 11250.20
Hutil=6.8m
5 |Carazincatalsm |, | ggo9 | 20810 | 1760.00 | 528.00 0.00 96,80 | 2384.80
fixare lampa
Corp de iluminat
4 sursa 1xLED, 60W, buc 8.00 955,28 5640.00 1692.00 0.00 310,20 7642.20

4000k, IP66

Cutii de jonctiune in
5 | interiorul stalpilor, set 8.00 44715 2640.00 792.00 0.00 145,20 3577.20

legaturi electrice

Tub de protectie

6 | D=63mmin fundatie | m | 6400 | 782 | 36944 | 11074 | 000 | 2030 500.18
stalpi

7 gf;‘:")” ACYADY 4x25 | | 50500 | 2290 | 346450 | 1039.35 | 000 | 190,55 | 4694.40

8 S]":‘:;” CYY-F3x25 | | gooo | 620 | 371.35 | 11140 | 000 | 2042 503.17




Platbanda OLZN
9 | 40x4mm kg | 120.00 8.81 780.00 234.00 0.00 42,90 1056.90
Realizare profil sant,
10 nisip. folie avertizoare mi | 195.00 52.00 0.00 10140.00 0.00 0.00 10140.00
Buldoexcavator
11 | pentru realizare profil | ore 16.00 110.00 0.00 0.00 1760.00 0.00 1760.00
sant
Echipament PRB
12 | pentru montare si ore | 16.00 1156.00 0.00 0.00 1840.00 0.00 1840.00
echipare stalp
Legatura la retea
13 existenta buc 1.00 245.00 0.00 245.00 0.00 0.00 245.00
Cheltuieli directe M m u t T
28984 98 19080,50 3600,00 159417 54699,65
Alte cheltuieli directe : 2.25% 428,31 429,31
- Cota contributiei asiguratorie pentru munca
conform QUG 79/2017
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 55128,97
Cheltuieli indirecte = T0 X 8% 4410,32
Profit = (T0 + 10) X 6% 3572,36
TOTAL GENERAL : 63111,64
Projsciant

/.'/’ . 7 “\»
SC EIJOINDUSTRIADSRL
/ SN

. \y
(semnturd autorizatd)
s U I
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FORMULARUL F1
OBIECTIV
ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S| RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT
CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiectiv
Nr.cap./ Valoarea cheltuielilor pe | Din care C+M
subcap. . ) L obiect (exclusiv TVA)
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli
general Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenaj3ri pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitafilor necesare obiectivului
35 Proiectare (numai in cazul n care obiectivul se
realizeaz in sistemul “design & build") din care:
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.2 Diriginte de santier
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Str. Simion Barnutiu
4.1.2 Str. Viilor
4.1.3 Str. Rastoaca
5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

F/’migciént, 7 2N

AN

TRV
7/
7




FORMULARUL F2
OBIECTIV
ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S! RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT
CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de Jucrari
Obiectul Str. Simion Barnutiu
Nr. Valoarea ( exclusiv TVA)
cap./subcap. . ) ) .
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucréri lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 Terasamente
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
41.4 Instalatii electrice
Total |
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total Il
Procurare
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice
44 Utilaje si echipamente de transport
4.5 Dotéri
4.6 Active necorporale
Total ill
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea addugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA).
Prolect/ar%t

/J_\/i\t
(semnét ! é autonzaté )/\\.\




FORMULARUL F2

OBIECTIV
ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT
CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Str. Viilor
Nr. Valoarea ( exclusiv TVA)
o~ cap./subcap. - . .
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucréri lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.1 Terasamente
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii electrice
Total |
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total I
Procurare
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice
44 Utitaje si echipamente de transport
4.5 Dotéri
4.6 Active necorporale
Total il
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea addugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):




FORMULARUL F2
OBIECTIV
ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S| RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT
CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Str. Rastoaca
Nr. Valoarea ( exclusiv TVA)
cap./subcap. o . i
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucréri lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii aferente acestora
4.1.14 Terasamente
4.1.2 Rezistenta
41.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii electrice
Total |
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total li
Procurare
43 Utilaje si echipamente iehnologice
4.4 Utilaje si echipamente de transport
4.5 Dotéri
4.6 Active necorporale
Total ili
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea addugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):




FORMULARUL F3

OBIECTIV

ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR S| RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES
PROIECTANT

LISTA
cu cantitdtile de lucrari, pe categorii de lucrari

Obiectul Str. Simion Barnutiu

Categoria de lucréri : Instalatii electrice

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urméatoarea :
| — Cantitate
I — Pretul unitar a) materiale b) manopera c¢) utilaj d) transport

Total a) + b) + ¢) + d)

- lei -
Nr. | Capitol de lucréri u. | ] M m U t
Crt. M. . -
Materiale | Manoper Utilaj Transport Total
E:]
(3x 4a) {3 x 4c) (3 x 4d) (3 x4)
(3 x 4b)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Executare {undatii de buc | 10.00
beton staipi
Stalp metalic
2 Hutil=6.8m buc 10.00
3 (_Darja zincata 1,5m buc 10.00
fixare lampa

Corp de iluminat
4 | sursa 1xLED, 60W, buc 10.00
4000k, IP66

Cutii de jonctiune in
5 | interiorul stalpilor, set 10.00
legaturi electrice

Tub de protectie
6 | D=63mm in fundatie m 80.00
stalpi

Cablu ACYADbY 4x25 255.00
mmp




.

Cablu CYY-F 3x2,5
mmp

100.00

Platbanda OLZN
40x4mm

150.00

Realizare profil sant,

L . . mi
nisip, folie avertizoare

10

240.00

Buldoexcavator
11 | pentru realizare profit | ore
sant

20.00

Echipament PRB
12 | pentru montare si ore
echipare stalp

20.00

Legatura la retea
existenta

13 buc

1.00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe ; 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca

conform QUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = TO X 8%

Profit = (TO + 10) X 6%

TOTAL GENERAL.:

L
P AEEES
/// \A“ .

(semxr tord autorizafn)
N \/ 7

-~




FORMULARUL F3
OBIECTIV
ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

LISTA
cu cantitatile de lucrri, pe categorii de lucrari

Obiectul §tr. Viilor

Categoria de lucréri : Instalatii electrice

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urméatoarea :

| — Cantitate

Il — Preful unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport

Total a) + b) + ¢) + d)

Nr. | Capitol de lucréri U i il M m u t
Crt. M. . o
Materiale | Manoper Utilaj Transport Total
a
(3 x 4a) (3 x 4c) (3 x 4d) (3 x 4)
(3 x 4b)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
] Executare fundatii de buc | 30.00
beton stalpi
Staip metalic
2 Hutil=8.8m buc | 30.00
3 C}arja zincata 1,5m buc | 30.00
fixare lampa

Corp de iluminat
4 | sursa 1xLED, 80W, buc | 30.00
4000k, IP66

Cutii de jonctiune in
5 | interiorul stalpilor, set 30.00
legaturi electrice

Tub de protectie

6 | D=63mm in fundatie m 240.00
stalpi

7 Cablu ACYADY 4x25 m 925.00
mmp

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m | 300.00
mmp




g | Platbanda OLZN kg | 450.00

40x4mm

Realizare profil sant,

nisip, folie avertizoare | ™ | 880-00

10

Buldoexcavator
11 | pentru realizare profit | ore | 60.00
sant

Echipament PRB
12 | pentru montare si ore | 60.00
echipare stalp

Legatura la retea
existenta

13 buc 1.00

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe : 2.25%

- Cota contributiei asiguratorie pentru munca
conform QUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = TO X 8%

Profit = (TO + 10) X 6%

TOTAL GENERAL :

;/V\\“

& autorizat




FORMULARUL F3
OBIECTIV
ILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE SIMION BARNUTIU, VIILOR SI RASTOACA, MUNICIPIUL SEBES

PROIECTANT

LISTA
cu cantititile de lucriri, pe categorii de lucrari

Obiectul Str. Rastoaca

Categoria de lucréri : Instalatii electrice

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea :

| — Cantitate

It - Preful unitar a) materiale b) manoperé c) utilaj d) transport

Total &) + b) + ¢) + d)

Nr. | Capitol de lucrari u. I it M m U t
Crt. M. . .
Materiale | Manoper Utitaj Transport Total
3
(3 x 4a) (3 x 4¢) (3 x 4d) (3 x4)
(3 x 4b)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Executare fundatii de buc 8.00
beton stalpi
Stalp metalic
2 | Hutil=6.8m buc | 8.00
3 (_Darja zincata 1,5m buc 8.00
fixare lampa

Corp de iluminat
4 i sursa 1xLED, 60W, buc 8.00
4000k, IP66

Cutii de jonctiune in
5 | interiorul stalpilor, set 8.00
legaturi electrice

Tub de protectie
6 | D=63mm in fundatie m 64.00
stalpi

7 Cablu ACYADY 4x25 m | 205.00

mmp

8 Cablu CYY-F 3x2,5 m 80.00
mmp




9 Platbanda OLZN kg 120.00

40x4mm

Realizare profil sant,

nisip, folie avertizoare mi | 195.00

10

Buldoexcavator
11 | pentru realizare profil | ore 16.00

sant

Echipament PRB
12 | peniru montare si ore 16.00
echipare stalp

Legatura la retea buc 1.00

13 existenta

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe : 2.25%

. Cota contributiei asiguratorie peniru munca
conform QUG 79/2017

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = TO X 8%

Profit = (10 + 10) X 6%

TOTAL GENERAL :

10
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S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

o 00347.02.03

3Nr. de ordine in Registrul Comertulul; J40/8926/1997

CiF: RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnut ge Nord
Divizia: ACCES SI TRANSPORT ROMANIA

Departamentul: PROIECTARE & INVENTAR A RETELEI PASIVE

Compartimentul: PROIECTARE RETEA PASIVA NORD

Data: 18.08.2019 Aviz nr: 292
Numar de inregistrare: 285/ 12.09.2019

Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES

AVIZ CONDITIONAT

Ca urmare a documentatiei dvs. depus& la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. -
Centrul de Operatiuni CJ-AB-BN, inregistrata sub nr. 285/ 12.09.2019, privind fucranie:
LILUMINAT PUBLIC PE STRAZILE: VIILOR, RASTOACA, SIMION BARNUTIU - MUNICIPIUL SEBES”
la adresa: oras Sebes, strazile Viilor, Rastoaca, Simion Barnutiu, judetul Alba.

conform cu documentafia depusa, va comunicam urmatoareie

in zona de interes, $.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate cabluri de
telecomunicatil instalate subteran, in canalizatie §i aerian.

Avand in vedere importanfa deosebitd a refelei de cabiun telefonice proprietatea S C. TELEKOM
ROMANIA COMMUNICATIONS SA., cit si faptul ¢& acestea vor fi afectate de lucrarie protectate conform
documentaijei prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S A. este de acord cu aceasta lucrare
numai in conditiile indeplinirii urmatoarelor masuri de protejare a retelelor telefonice subterane si/sau aeriene.

» Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatilor telecomurucati se vor executa
numai sub asistenta tehnica a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S A Pentru aceasta in cel mai
scurt timp posibil, beneficiarul Jeonstructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, 1a
Departament Centru de Operatiuni CJ-AB-BN

» Persoana de contact
> TELEKOM ROMANIA SA — Supervizor Operatiuni Alba-Todea Daniel, telefon 0258.804187;

0760.247071; fax 0258.804187.

« Predarea amplasamentulul privind reteaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces
Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conveniii, semnate de
ambele parti, beneficiar / constructor si $.C. TELEKOM ROMANIA COMMUMNICATIONS S.A, la
predarea amplasamentului

o Documentatia de specialitate privind devierea §i protecfia cablurilor de telecomunical aeriene afectate de
catre aceasta lucrare va fi executata de catre S.C TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Comp.
Proiectare Retea Pasiva Nord

e Executia lucrarilor de specialitate privind devierea si protec{ia cabiuriior de telecomuricali aeriene afectate de
catre aceasta lucrare va fi executata de catre S.C TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A prin
constructori agreati

e S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A va reloca in subteran , in infrastruciura proprie sau pusa
la dispozitie de catre MUNICIPIUL SEBES, retelele de telecomunicaty aeriene afectate

e Lucrarile de relocare a retelei de telecomunicatii aeriene se vor corela cu toate celelaite iucran din perimetrul
in cauza pentru a nu fi afectata buna functionare servichlor,

« Infrastructura de telecomunicatil subterana existenta, cat si cablurile de telecomunicatii existente in
aceasta infrastructura — proprietate a S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - raman

active si in stare de functionare

Pagina 1din 2



S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Cod 00347.02.03

s OBS: in cazul in care anumite lucriri necesitd devieri ale retelelor de telecomunicatii subterane
existente sau lucriri suplimentare de protectie a acestora , acestea se vor executa pe baza de proilect
{se va depune o nota de comanda catre compartimentele specializate). Cheltuielile pentru intocmirea
documentatiei tehnice de deviere ale acestor retele precum si contravaloarea lucrarilor vor fi suportate
de solicitant (Municipiul Sebesg)

e Peste canalizatia Telekom nu se vor amplasa nici un fel de constructii care necesitd fundatie.

o Toate lucrarile proiectate prin aceastd documentatie in zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevazute a
se executa obligatoriu manual si in prezenta delegatilor S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
SA.

e in zona cablului telefonic subteran si a canalizatiei telefonice, lucrarile de sapaturi se vor executa manual §i cu
asistenta tehnica,

o in cazul lucrarilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse si fondurile necesare ridicarii sau cobordrii
gurilor de cdmine/camerete telefonice la noul nivel al carosabilului, in cazul in care nivelul acestuia se
va modifica fati de cel existent, in urma lucrérilor de modernizare proiectate. Caminele/cameretele de
telecomunicatii NU se vor acoperi sau ingropa sub alte constructil sau pamant.

e Sondajele necesare determindrii pozitiei exacte a cablurilor telefonice vor fi efectuate de constructor sub
supravegherea delegatului nostru i numai in prezenta lui ;

e La subtraversari se vor lua masuri de Tntérire si protectie stabilite de comun acord cu delegatul nostru si sub
supravegherea acesluia, se vor respecta STAS-urile privind incrucigarea retelelor , tevile canalizafiei
telefonice si cablurile telefonice in sépatura se vor imbraca in nisip, la astuparea sanfului, inainte de tasarea
pamantului ;

o In zona cablului telefonic aerian se lucreaza cu atentie, pentru a evita deteriorarea retelei de telecomunicatii .

o In cazul in care sunt produse avarii ale retelei/instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariate, precum si daunele
solicitate de clienti S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorita intreruperii furnizarii
serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria/beneficiarul avizului.

s Se vor respecta cu strictete standardele de coexistentd intre refelele edilitare/elementele de
arhitectura urbani si elementele de retea Telekom

s Nerespectarea condifiilor prezentului aviz atrage nulitatea sa si suportarea de catre cei vinovatl a tuturor
consecintelor ce decurg din aceasta.

o Titularu! avizului raspunde, conform legii, de respectarea conditilor generale gi speciale cu privire 1a
proiectarea gi executarea de lucrari IN ZONA DE PROTECTIE A RETELELOR DE TELECOMUNICATIL

o Constructorul va lucra, in zona de protectie a retelelor de telecomunicatii, numai dupd protejarea acestora

» Constructorul este obligat sa comunice imediat |a Centrul Operatiuni CJ-AB-BN, telefon 0258.804187, orice
deteriorare (afectare) a refelei de telecomunicatii din zona avizata, s& asigure forta de munca necalificata si
mijloacele mecanizate solicitate de echipa de interventie a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
S.A. , In vederea degajarii cablurilor de telecomunicatji afectate si a lucrérilor conexe.

e Aducerea la cunostin{a tuturor antreprenorilor sau subantreprenorilor care executd lucrar in cadrul acestui
program a conditiilor prezentului aviz
Se interzice folosirea informatiilor referitoare la instalatiile telefonice din prezentul aviz, in alte scopuri decat

cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea lor unor terti.

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentatiei in care a fost inserata, cu aproximatie, infrastructura
Tc. existenta in zona.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberarii.
Avizul a fost achitat cu bon fiscal nr. ABADD16758 din 12.09.2019

Responsabil Avize Tehnice
ILIESIU MIHAI
18.09.2019
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Sagietated de Distributie a Eneegiss Bled rice Tranxitvania Sud S.A

Sucursaly A Disgribntie a Energiet Blentsice Atha

& s

"7 Transilvania Sud T re e

Birou Acces la retea

CATRE,
MUNICIPIUL SEBES

judet ALBA, localitate SEBES strada
PIATA PRIMARIEI nr. 1 cod postal 51 5800

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata cu
nr. 70401915736 [ 13.09.2019, pentru obiectivul ILUMINAT PUBLIC
PE STRAZILE:VIILOR, RASTOACA, SIMION BARNUTIU- MUNICIPIUL
SEBES, amplasat in judet ALBA, localitate SEBES strada VIILOR nr. FN
cod postal 515800 INTRAVILAN

in urma analizei documentatiei, pentru realizarea , se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr, 70401915736 / 17.09.2019

*Fata de LEA 20 kV vetl respecta: Ord ANRE nr.49 /2007 «Norma tehnica privind delimitarea
zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice si «NTE 003/04/00 -
“Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie eleclrica cu tensiuni peste 1000 V"

*Fata de LES 0.4kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ
pentru proieclarea si executia retelelor de cabluri electrice”.

*Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual,
numai in prezenta delegatului SDEE Transilvania Sud SA - Sucursala de Distributie a Energiei
Electrice ALBA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz
contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta consecintele pt. arice deteriorare a
instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrica.

*Lg intersectia cablului de bransament cu reteaua de cabluri, se va avea in vedere pastrared unei
distante de proteclie pe verticala. De regula, cablul de bransament va supratraversd cablul cu
tensiune mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare.

«Fata de LEA 0,4 kV veli respecta conditiile impuse de PE 106/95 "Normativ pentru prolectarea
si executarea liniilor electrice aeriene de j.L."

Este interzisa suspendarea cablurilor de alte cabluri sau conducte invecinale

*Gropile ramase neastupate dupa incetarea lucrului trebuie ingradite si marcate cu indicatoare
de securitate si de circulatie, iar pe timp de noapte cu semnalizare luminoasa.

*Receptia Tucrarii se va face inainte de astuparea acesteia cu pamant siin prezenta delegatului
nostru, dupa verificarea conditiilor de coexistenta cu instalatiile electrice .

+Fata de fundatia stalpilor si LEA 0,4 kV din zona veti respecta conditiile impuse de Ordinul
49/2007 ;

*In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.

sgventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se
vor face prinir-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce
se va incheia la §. Monitorizare Investitii a SDEE Alba
*Beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile
executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca, Beneficiarul
si/sau constructorul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a
instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intrerupered alimentarii cu energie
electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate
«Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis;
realizarea obiectivului pe un alt amplasament nu poate fi facuta decal dupa obtinerea unui aviz
pentru noul amplasament.
«prezentul aviz este valabil pe pericada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde

valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului .
sAlaturat va restituim un plan de situatie pe care s-au figurat orientativ instalatiile noastre din

zona.,
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Socretaten do sty et Transityants Sud S.A

Sueuray dn Distriul rloee ia
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5.4 eliberat prezentul aviz in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 340 din 19.06.2019

Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 206.76 RON s-a achitat cu chitanta nr. /
VU Rg) , o
17//)66/05 @7 |5
Director serviciu Acces la retea intocmit

Ing. Bogdgy MEDREA

Ing. Rodica MUNTEAN
/
ro
A
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Aviz or. 70401 515736 7 17.09.2019
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DELGAZ

grid

Delgaz Grid SA
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES vremer 214 -
N . . - . 510122 Alba lulia
Sebes, str. Piata Primariei, nr. 1, jud. Alba www.delgaz-grid.ro
Lucia Raluca Ciurlin

T 0358403 305
F 0358403 313

raica.curhn@delgaz grid.ry

Departament Acces ia Retea

AVIZ FAVORABIL
Nr.inregistrare 372507601, Data 27.09.2019

Stimate domnule primar Dorin Nistor
Urmare a solicitari dumneavoastrd privind emiterca avizulun de amplasiament
pentru lucrarea

HILUMINAT PUBLICY
Sebes, str, Viilor, Rastoaca, Simion Barnutiu, jud. Alba

in urma analizarii documentatiel depuse va comunicam avizul favorabil,
CUINDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENFFICTAR, A
CONDITHLOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:
I. La execufia lucrarilor sc¢ vor respecta prevederile NTPEE-2018
privind distaniele de securitate intre reiclele de distributie sau
instalagille de utilizare subterane a gazelor naturale si dilerite
construciii sau instalagii invecinate:

a. Cladin cu subsolurt sau alintamente de werenun Pl Ol
susceptibile de a {1 construite 1.O-2.0m Pregeqimeie Lonsiitus de
l ld o ox b l ¥ - . Admistrate
v Cladin fard subsolurn Uoo-1.om Frank Hajdinak
¢ Canale pentru rejele termice, canale pentru insta-
lajii telefonice 0.5-1.5m S;Zi‘fg;f:ke'a‘
d. Conducte de canalizare 1.0-1.0m Carmen Teona Oltean (ad].)
e. Conducte de apa, cabluri de for(a, cabluri telefoni- Petre Radu (ad))
ce mont. direct in sol, sau caminele acestor instalatii 0.5-(16m Sed il Contral Targu Mures
f-Camine pt. retele termice. telefonice yi de canalizare, stal CLi 10976687

A - s N Atriut Gscal RO
sau camine subterane in constructii independente 0.5-1.0m “‘( ;7(‘,‘:;(;63300

<0, FAS YAV E4

g Copac 0.5-1.5m
h. Slélpl 0.5-0.5m Banca BRD Targu Mures

b 3o N Avnrirmate I A o YR ey ara N o IBAN
Nota: Distanjele, exprimate in metr, se mésoard in proieciic ROTIBROE270SV27540412700

orizontald intre limitele exterioare ale conductelor si constructiile sau  capial Sociai Subscrs 51 Varsat:
nstalatiile subterane. 773.257.777.5 RON

21n zona de proteciic a rejelelor de gaze naturale. asa cum este

aceaste definita de legislapia in vigoare, nu se vor realiza constructs

mdiferent de natura acestora (zidurt de sprijin st montare borduri |



3. Intersecfia traseelor refelelor de distributie a gazelor naturale cu
traseele altor instalafii si constructii subterane sau supraterane se face
cu avizul unitatilor definatoare si se realizeazi la cel putin 200 mm
deasupra celorlalte instalatii.

4. Pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scapari de gaze,
se prevad masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate
(incdlzire, apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune
etc.) prin perefii subterani si prin plangeele subsolurilor cladirilor, la
toate cladirile amplasate in localitafi in care existd retele de gaze
naturale,indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze
naturale.

5. Daca este cazul realizarii unor lucrari de subtraversare a retelelor
de gaze naturale, se vor lua masuri de protectie stabilite de comun
acord cu delegatul Delgaz Grid SA, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;

6. Adancimea de pozare a conductelor si bransamentelor de gaze
naturale, este cuprinsi intre 0,2 m si 1,2 m, in functie de anul de
executie al lucrarii si in functie de natura terenuluj existent la acea
data ( carosabil, trotuar , zona verde, etc.)

7. (1) Se interzice montarea subterani a dous conducte de gaze
naturale pe trasee paralele la o distan{d, masuratd in proiectie
orizontald de la generatoarea exterioara a conductelor, mai mica de
0,5 m; se recomanda ca distan{a intre conducte si fie maj mare decit
1,5 - (D14D2), unde D1 si D2 reprezintd diametrele exterioare ale
conductelor respective.

(2) In situatia prevédzuta la alin. 1, conducta de presiune mai mica se
pozeaza spre cladiri,

8. Daca lucrarile mengionate impun modificarea/relocarea conductelor
s1_bransamentelor de gaze naturale, modificarile se realizeaza in
conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice sj a_gazelor
naturale, nr.123/2012, art. 190, cu aducerea_addncimii de pozare a
retelelor de gaze naturale la min. 0.9 m raportata la cota finala a
drumului, in baza unei documentatii tehnice avizata conform legii si
evaluatd de Delgaz Grid SA.

B. Conditii generale:
1. Va suporta cheltuielile aferente realizarii lucrarilor de la punctul A.

2. Avand in vedere ci refelele de distributie au fost trasate orientativ pe
planul de situatie anexat, inainte de inceperea lucrarilor se va solicita in scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament si

2
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asistenia tehnica ori de cate ori este nevoie pe perioada derular lucrarlor, din
partea Delgaz Grid SA - Centru Operatiuni Retea (Gaz Alba. Solicitarea se va
transmite pe adresa de mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relaui cu
Publicul din Alba lulia. str. Oltenter, nr. 21A, cam. AQ010,

Adéncimea de pozare a rejelelor subterane trasate este cuprimsd inue 0.2-1.2m.
3. In cazul in care s-a produs o deteriorare a rejelei de gas. astfel incat. au
aparut scurgeri de gaz, se va anunja imediat Dispeceratul de Urgenia Delgaz
Grid SA, la telefon: 0800-800.928 51 0265-200.928, s1 vor 11 luate, totodata,
primele masuri, pentru a impiedica producerea unur eveniment (incendiu,
explozie), pand la sosirea echipei de interventie.

Daca prin sapatura a lost afectata izolapa refelel de vaz (atingere 1zolatie.
rupere 1zolajie, rupere fir rasor, rupere banda avertzoare ¢le ). respectiv
rejeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altd acfiune mecanica, se va opri
imediat lucrarea $i se va solicita prezenta reprezentantulul Delgaz Grid SA.
pentru remedierea defecfiunii provocate si/sau constatate.

Deteriorarea izolajier atrage dupa sine corodarea materialului rubular si

aparifiu defecielor de coroziune, greu de depisial, Care pol aved wmdii grave

rexploziny) in cazul in cure se produce un asemenea eveniment, avand cu st

cuuzd deteriorarea izolagier b timpul execupiel lucrdarii avizarie de caire Delgas

Grid SA, izolatie care yi-a fost refdculd. datoritd fapiuli cd executantul nu u

anunjat reprezentaniul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va [I direct

responsabil de producerea evenimentului,

[n cazul avariern sau deteriorarii conductelor st instalatilor allate in

exploatarea Delgaz Gnd SA - Centru Operatum Retea Gaz Alba. beneherarul
va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea o pierdenlor de paze
naturale si de restabilire a funcpionalnap elementelor afeclate.

4 Sapatura din zona de protectie a rejelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definita de legislafia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolagia, materialul tubular, sau alte clemente de
constructie d reteler de gaz (Nir trasor. bandad avertzoare el ).

S In mod obligatoriu. refelele de gaze naturale - a caror deoperire ¢
atectald de lucrarea de constructie, vor f1 asezate, respectiv acoperile cu un strat
de nisip de granulatie 0.3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm. de la
generatoarea inferioard s1 superioard a conducter si pe o lapme de 20 em. de la
generatoarele exterioare ale conducter

o



0. In zona de protecfie a refelelor de gaze naturale, asa cum este aceasta
definita de legislaia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual
astfel inct sa nu se deterioreze refelele de gaz, pe o inalfime de minim 30 cm

(inclusiv stratul de nisip), masurata de la generatoarea superioard a conductei.

7. in cazul in care lucrarea de constructii afecteaza rasuflatorile si/sau
caminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozitia nigiala. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de rasuflatori, a capacelor de
camine, a tijelor de actionare etc.

8. Cu minimum 5 zile nainte de recepiia la terminarea lucrarilor, se va
informa in scris Delgaz Grid SA, Centru Operatiuni Retea Gaz Alba asupra
datei la care e programata receptia.Solicitarea se va transmite pe adresa de
mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relatii cu Publicul din Alba
lulia, str. Olteniei, nr. 21 A, cam. A0010.

9. Prezentul aviz este valabil pana la data de 27.09.2020 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
urbanism (sau document inlocuitor — se va preciza tipul si natura
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile inainte de
expirarea avizului initial.,

in cazul nerespectarii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde
valabilitatea.

Cu respect,

Babes Florin Ciurlin Lucia Raluca
Coordonator Echipa Acces la Re{ea Alba Manager Racordare

N
%

4
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Soits Comeri S smml st ()
"APA CTTA"S.A. Alba
SUCURSALA SEBES

E-mail: sucsrsala.sebes@apaalbaro

CUT- RO1755482, cod sucursald 24264336
comerfulul JO1/946/2008

Cont: RO3IRNCB0003021182930010 BCR Alba

Nr. 1960 / 19.09.2019

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES
str. Piata Primariei, nr. 1, mun. Sebes, jud. Alba

La cererea dvs. Inregistrata sub nr. de mai sus va comunicam :

AVIZUL DE AMPLASAMENT FAVORABIL

'n vederea * lluminat publicpe strazile Viilor, Rastoaca, Simion Barnutiu in municipiul
Sebes, conform certificat de urbanism nr. 340 din 19.06.2018, emis de Primaria
municipiului Sebes si a planului de situatie anexat.

V3 restituim anexat prezentului aviz, un exemplar din planul de situatie completat cu
refelele de apa si de canalizare existente in zona.

in preajma retelelor de apa si de canalizare, sapaturile se vor executa manual.

Se va avea grija la bransamentele de apa potabila si racordurile la canalizare
existente pe strada.

Pe durata executarii lucrarii atunci cand situatia din teren o impune va fi convocat
delegatul SC APA CTTA SA - Sucursala Sebes pentru acordarea asistentei tehnice.
Avarierea sau distrugerea partiala sau totala a unor parii din refeaua publica provocata cu
ocazia execufiei lucrarilor proiectate va fi remediata prin grija si pe cheltuiala dvs., fara afi
exonerati de plata daunelor sau eventualelor pagube produse cu aceste ocazii.

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masuri de protejare a retelelor de apa si
canalizare, pentru a se evita degradarea si a se asigura continuitatea functionarii precum
si accesul pentru exploatare si interventii. Se va evita circulatia si stationarea utilajelor
grele pe traseul conductelor cat si depozitarea materialelor de constructii sau a pamantului

rezultat din sapéturi, pe traseele retelelor noastre, pe camine de vane sau camine de
canalizare.

5 BIROU TEHNIC
ing. SERBANESCU RAD ing. Bucur Acligiana
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S.C. ELIO mnusmtﬂ. SR Titly prolect:
Loc. Lancram, Str. Principala, Nr: , Jud Alba . . L . Faza
Registrul comertului:  J1/1248/1891> Iluminat public pe strazile Simion Barnutiu, SF
, Cod fiscal: RO 1771720 ™ Viilor si Rastoaca, Municipiul Sebeg
s mobil: +40723602004 -
" | Specificatia Nume _8émnatuj,-Scara | Beneficlar: Nr. pr.
3¢+ | Sef proiect|ing. Dan ORDEAN Q‘Q:--J-ﬁ},/g /1\000 MUNICIPIUL SEBES 504/2019
Prolectat | Ng- Alin ORDEAN . 7 Daty | Titluplansa: Nr. pl.
Desenat |ing. Alin ORDEAN 0672019 Plan de situatie 2.1




Ministerul Mediului
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Nr. 9663/18.09.2019

Clasarea notificarii

Ca urmare a solicitérii depuse de PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar
DORIN NISTOR , cu sediul/domiciliul in Judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Piata Primariei,
nr 1, pentru proiectul ,,Jluminat public pe strazile VIILOR, RASTOACA, SIMION BARNUTIU-
municipiul Sebes” propus a fi amplasat judetul Alba, loc Sebes, cp 515800, str Viilor, Rastoaca,
Simion Barnutiu, nr FN, inregistratd la Agentia penuru Protectia Mediului Alba cu numirul 9663

din data de 13.09.2019,

inurma analizirii documentatiei depuse,
in raport cu pozitia fai de arii protejate, zone-{ampo
cu restrictii de construit, zona costierd;

-avand in vedere ci:

s proiectul propus nu intrd sub incidenta legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice gi private asupra mediului;

s proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgen{3 a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei salbatice, aprobatd cu modificiri §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu
modificirile si completarile ulterioare; :

s proiectul propus nu intré sub incidenta art. 48 §i 54 d
modificdrile si completarile ulterioare.

Agentia pentru Protecfia Mediului Alba decide:
Clasarea notificirii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilo

asupra mediului.

a localizarii amplasamentului in planul de urbanism §i
n, monumente ale naturii sau arheologice, zone

in Legea apelor nr. 107/1996. cu

r de evaluare a impactului

i p.DIRECTOR EXECUTIYV,
Dimitrie Horatiu CLEPAN
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