ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 11/2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
»lluminat public pe strada Augustin Bena si strada Fintinele-tronson cuprins intre strada
Augustin Bena si strada on Creangi, Municipiul Sebes” - proiect nr. 509/2019

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba;

Intrunit in sedinta publicd ordinari din data de 30.01.2020, ora 14,00;

Luénd In dezbatere proiectul de hotérére privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,, lluminat public pe strada Augustin Bena si strada Fantdnele-tronson cuprins
intre strada Augustin Bena si strada Ion Creangé, Municipiul Sebes” - proiect nr. 509/2019;

Analiznd referatul de aprobare nr.4960/22.01.2020 la proiectul de hotirdre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,[luminat public pe strada Augustin
Bena si strada Fantdnele-tronson cuprins intre strada Augustin Bena si strada Ion Creangi,
Municipiul Sebes” - proiect nr. 509/2019;

Analizénd raportul de specialitate nr.4788/22.01.2020 intocmit de cétre d-na Suciu Delia,
din cadrul Compartimentului Investitii Publice al Primériei Municipiului Sebes, privind aprobarea
S.I'. pentru obiectivul de investitii , Jluminat public pe strada Augustin Bena ¢i strada Fantanele-
tronson cuprins intre strada Augustin Bena i strada on Creang3, Municipiul Sebes” - proiect nr.
509/2019;

Avand avizul nr.27/2020 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat si avizul nr.28/2020 al Comisiei de studii
prognoze economico-sociale, buget, finante din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avand in vedere S.F. pentru obiectivul de investitii , Jluminat public pe strada Augustin Bena
si strada Féantanele-tronson cuprins inire strada Augustin Bena si strada Ion Creangd, Municipiul
Sebes” - proiect nr. 509/2019, elaborat urmare a contractului de servicii nr. 72313/214/09.09.2019,
intre Municipiul Sebes si S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L.;

Avénd in vedere tema de proiectare nr. 62248/22.07.2019, pentru proiectarea obiectivului
de investitii ,,fluminat public pe strada Augustin Bena §i strada Fantinele-tronson cuprins intre
strada Augustin Bena si strada Ton Creangs, Municipiul Sebes” — faza S.F.

Avénd in vedere Procesul verbal nr. 3789/20.01.2020, incheiat cu ocazia dezbaterii publice
a proiectului ,,Jluminat public pe strada Augustin Bena si strada Fantinele-tronson cuprins intre
strada Augustin Bena si strada lon Creangd, Municipiul Sebes”- faza S.F.conform prevederilor
H.C.L.ar. 177/2015;

Avénd in vedere H.G. nr,907/2016 privind etapele de elaborare si continutului —cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ;

Avénd in vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finaniele publice
locale;

Viazand prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

in baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTARASTE:
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Art. 1.(1). Se aprobi Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investifii ,Iluminat public
pe strada Augustin Bena §i strada Fantinele-tronson cuprins intre strada Augustin Bena si
strada Ion Creangi, Municipiul Sebes”- proiect nr. 509/2019, Scenariul 1 recomandat, cuprins in
Anexanr.1 ce face parte integranti din prezenta hotarére;

(2). Se aproba:
1. Valoarea totald a investitiei 651.202,716 lei fird TV A, respectiv 773.718,071 leicu TVA,
din care:
- constructii montaj (C+M) = 580.460,053 lei fard TVA, respectiv 690.747,463 lei cu TVA
2. Durata estimata pentru realizarea investitiei este de 8 luni, din care durata estimati pentru
executia lucrdrilor este de 3 luni.
3. Finantarea va fi de la bugetul local al Municipiului Sebes.

Art. 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotaréri raspunde Primarul Municipiutui Sebes
prin aparatul de specialitate,

Art. 3. Prezenta hotirdre poate fi atacatd de ciitre persoanele indreptitite, in termenul si in
conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Prezenta hotérdre va fi afisats, se va publica pe site-ul Primariei si in monitorul oficial al
Municipiului Sebes si se comunic:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba

- Primarului Municipiului Sebeg

- Viceprimarului Municipiului Sebes

- Arhitectulu sef

- Serviciului Cheltuieli si Resurse Umane

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparentd Decizionald si Arhivi

- Directiei Tehnice

- Compartimentului Investitii Publice

- Compartimentubui Relatii Publice, Comunicare, Informatica si Monitor Oficial Local

Sebes, la 30.01.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
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A. PIESE SCRISE

Copertz
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Foaie de capat

Lista de semnaturi
Borderou

1 Informatii generale privind obiectivul de investitii

11
1.2
1.3.
1.4,
1.5.

Denumirea obiectivului de investitii
QOrdonator principal de credite/investitor
Ordonator de credite {secundar/tertiar)
Beneficiarul investitie

Elaboratorul studiului de fezabilitate

2 Situajia existentd si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii
Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazui in care a fost efaborat In prealabil) privind
situatia actuald, necesitatez si oportunitatea promovarii oblectivutul de investiti §i

21

2.2,

2.3
2.4

25

scenartile/optiunile tehnico-economice identificate sl propuse spre analizé

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare
Analiza situatiel existente §i identificarez deficientelor

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, n scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitfi

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiiel publice

ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice

pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1

Particularitati ale amplasamentului:

a)

descrierea amplasamentului {localizare - intravifan/extravilan, suprafata terenuiui,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii ssu titlul de proprietate,
servitugi,  drept  de  preemptiune, zond  de  utilitate  publicd,
informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz);
relatii cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

orientari propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite;

surse de poluare existente in zong;

date climatice i particularitdii de relief;

existenta unar:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In mésura In care
pot fi identificate;

- posibile Interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
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amplasament sau in zona imediat fnvecinatd; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentel unor zone protejate sau de protectie;
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publicd si sigurania nationals;
g} caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzénd:
() date privind zonaraa seismica;
. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
(i conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;
(i)  date geologice generale;
date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentut forajelor, fise
compiexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare §i consoliddri, harti de
zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

{iv)

incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii} in

conformitate cu reglement&rile tehnice n vigoare;

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,

a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
caracteristici tehnice s parametri specifici obiectivului de investitii;
varianta constructivd de realizare a investi§iel, cu justificarea alegerii acesteia;
echiparea si dotarea specificg functiunii propuse.

3.3.  Costurile estimative ale investitiel:

(v)

{vi)

costurile estimate pentru realizarezs obiectivuiui de investitii, cu luarea in considerare
a costuriior unor investitii similare, ori a unor standerde de cost pentru investitii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de
investitii;
costurite estimative de operare pe durata normaté de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria i clasa de importantd a constructiilor, dupa

caz:

studiu topografic;
studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;
studiu hidrologic, hidrogeologic;
studiu privind posikilitatea utiliz8eif unor sisteme alternative de eficienta ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;
studiu de trafic si studiu de circulatie;
raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale cror amplasamente urmeazé a fi expropriate pentru cauzd de
utilitate publica;
studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referé la amenajari spatii
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verzi si peisajere;
studiu privind valoarea resursel cuiturale;
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

4  Anzliza fiecruiffiecirei scenariufoptiuni tehnico-economic{e) propus{e)

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

45
4.6.

4.7,

4.8.
4.9,

Prezentarez cadrului de analizd, inclusiv specificarea perivadei de referintd gi prezentares
scenariulul de referinga

Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Situaiiz utilitatilor si analiza de consum:

necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupd caz;

sotutii pentru asigurares utilitaiilor necesare.

Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

estimari privind for{a de munca ocupata prin realizarea investitiei: In faza de realizare,

b)

n faza de operare;

impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii i a
° siturilor protejate, dupé caz;
" impactul obiectivulul de investitie raportat la contextul natural si antropic In care

acesta se integreaza, dupé caz.
Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii
Analiza financiars, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulet, valoarea actualizatd net, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiard
Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatoritor de performanta economicé: valoarea
actualizatd net3, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupé caz,
analiza cost-eficacitate
Analiza de senzitivitate
Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare & riscurilor

5 Scenariul/Optiunea tehnico-economic(8) optim{&), recomandat(d)

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitdtii si riscuritor

Selectares si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e}

Descrierea scenariului/optiunii optim{e) recomandat{e) privind:

a) cobtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnclogic, constructiy,
tehnic, funciional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investijia de
bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivuiui de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total a obiectului de investitii, exprimatd in lei,
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5.5.

5.6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4,
6.3,
6.6.

7.1
7.2,

7.3.
7.4,

cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj {C+M}, in conformitate cu

devizul general;

indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente fizice/capacitati
b) fizice care sd indice atingerea tintel obiectivului de investitii - 51, dupa caz, cafitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementérile tehnice In vigoare;
indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti tn
functie de specificul sf tinta fiecdrui oblectiv de investitii;
d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in uni.

<)

Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiel, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Nominalizarea surselor de finantare a investitie! publice, ca urmare a analizei financiare gi
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de fa bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite,

Urbanism, acorduri si avize conforme

Certificatul de urbanism emis Tn vederea cbtinerii autorizatiei de construire

Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, mésuri de
diminuare a impactuiui, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acorduiui de mediu in documentatia tehnico-economicd

Avize conforme privind asigurarea utiltatilor

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

Avize, acorduri i studii specifice, dupé caz, In functie de specificul ohiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice

Implementarea investitiei

Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitie

Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivuiui de investitii
{in tuni calendaristice}, durata de executie, graficul de implementare a investitiel,
esalonarea investifiel pe ani, resurse necesare

Strategla de exploatare/operare si intretinere: etape, metode §f resurse necesare
Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriate i institutionale

Concluzii si recomandari
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A. PIESE SCRISE

1 Informatii generale privind obiectivul de investitji

1.1

Denumirea obiectivului de investitii

"ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA S! STR. FANTANELE
tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES

1.2,

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL SEBES
STR. PIATA PR!MARIEI, NR.1, SEBES, JUD.ALBA

13

Ordonztor de credite (secundar/tergiar)

MUNICIPIUL SEBES
STR. PIATA PRIMARIEI, NR.1, SEBES, JUD.ALBA

1.4.

Beneficiarul investitie

MUNICIPIUL SEBES
STR. PIATA PRIMARIEI, NR.1, SEBES, JUD.ALBA

1.5,

Elaboratorul studiului de fezabilitate

SCELIO INDUSTRIAL SRL

Loc. Lancram, str. Principala, Nr. 398, jud. Alba,
Cod fiscal: RO 1771720, J3/1248/1991

Tel: +4 0723.602.004

2 Situatia existentd si necesitatea realizarii obiectivului/proiectulul de investitii

2.1

Concluziile studiului de prefezabilitate {in cazul In care a fost elaborat In
prealabil) privind situatia actual3, necesitatea si oportunitatea promovarii
oblectivului de investitii 5i scenariile/optiunite tehnico-economice
identificate si propuse spre analizd

Nu este cazul,

2.2,

Prezentarea contexiului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale i financiare

Finantarea investitiei se va face din fonduri atrase si fonduri propriii
{prevazute in bugetul local).

Prin grija autoritatii contractante, se vor prevedea in bugetul local sumele
necesare pentru cheltuielile, in functie de esalonarea platiilor pentru
investitii,

Profectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ st este in
concordanta cu politicile de mediu si strategiile locale de dezvoltare.

2.3

Analiza situatiei existente i identificarea deficientelor

Pe strada Augustin Bena, de la podul peste raul Sebes si pana la sensul
giratoriu intrare la magazinul Kaufland exista in momentul de fata o retea de
ituminat public.

Reteaua de iluminat public ce deserveste portiunea din strada
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analizata (str. Augustin Bena) se prezinta astfel:

- aparatele de ifuminat existente sunt insuficiente si ineficiente cu
caracteristici luminotehnice necorespunzatoare,

- stalpii sunt necorespunzatori atat din considerente geometrice {inaltime,
verticalitate), cat si din considerente de stabilitate.

In schimb pe strada Fantanele nu exista iluminat public.

Ca urmare se propune realizarea retelei de fiuminat public pe strazite
Augustin Bena si Fantanele.

Pentru realizarez retelei de iluminat public stradal sunt necesare
interventii asupra punctelor iuminoase cu inlocuirea stalpilor si a corpurilor
de iluminat existente si supiimentarea de puncte not de iluminat pentru
asigurarea gradului de iluminare a zonelor conform clasificarii ior.

In zona exista posturi de transformare ce pot prelua puterea electrica
instalata suplimentar.

Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu gi
lung privind evolutia cererii, n scopul justificarii necesitatii oblectivuiui de
investitii

lluminatul pubtic trebuie sa indeplineasca conditii luminotehnice, de
siguranta a circulatiel, de estetica arhitehtonica si de norme tehnice, in
conditiile utilizarii rationale a energiei electrice, a reducerii nivelului
investitilor si a cheltuielilor anuale de exploatare a acestor tipuri de instalatil,

2.5

Obiective preconizate 2 fi atinse prin realizarea investitiei publice

investitia vizeaza pe de o parte imbunatatirea calitatii sistemului de
iluminat stradal pentru a corespunde normelor in vigoare, pe de alta parte
scaderea consumului si cheltuielilor cu energie electrica prin montarea de
corpuri de iluminat cu sursa de tip LED.

Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenariifoptiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

31

Particularitti ale amplasamentuiui:

descrierea amplasamentului (focalizare - intravilan/extravitan, suprafate
terenului, dimensiuni Tn plan, regim juridic - natura proprietétii sau titlul
a) | de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate
publicd, informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupd caz);

Suprafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investitie sunt situate in
intravilanul Municipiului Sebes, in domeniul public, conform legii
82/1998.

Municipiut Sebeg este unul dintre cele mai importante orase din judetul
Alba datoritd dezvoltdrii economice pe care ¢ cunoaste, mai ales in
ultimul deceniu, fiind avantajat §i de pozitia sa geograficd. Situat in
partea centrald a judetului Alba, Tn sud-vestul Transilvaniei, Sebesul se
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afld la intersectia celor 2 drumuri europene E 68 (Deva- Sibiu-Brasov) §i
E81 (Cluj- Sibiu- Pitesti). Distania dintre Sebes si importantele orage din
inima Transilvaniei este relativ mici: Alba lufia 2 15 km, Deva |2 63 km,
Sibiu la 35 km si Cluj la 75 km, ultimele doud beneficiind si de un
aeroport international, lucru care constituie un adevarat avantaj in
dezoltares regiunil.

Localitatea se situeazd |z 45°57' latitudine nordica si 23°34' longitudine
esticd, n zona de influentd a muntelui §i la limita de separare a aitor
doua unitati naturale distincte: Podisul Secaselor spre est si culoarul
Muresului spre vest. In sud, Sebesul se invecineazd cu Muntii Surianu,
cunoscuti si ca Muntii Sebesului (VArful fui Patru- 2,130 m; Varful
Surianu- 2.061 m). Datorita reliefului si peisajelor de poveste pe care le
oferd tmprejurimile, turistilor li se oferd nenumarate posibilitéti de
recreere, de la drumetiile de primavara péna toamna, péna la sporturile
de iarnd mult asteptate de fmpatimitii schiuritor §i saniei.

Suprafetele ocupate temporar st definitiv necesare pentru realizarea
investitiel sunt cele prezentate in tabelul de mai jos.

Ohbiect Lm;i'?'/ Latime Suprafata Suprefete ocupate
Temporar Definitiv
[m}/ [buc] {mi fmpl Imp] [mp]
Retea 2270 04 - 508 .
electrica
stalpi de 75 . 1 - 75
iluminat
TOTAL [mp] 908 75

relatii cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

Municipiul Sebes este situat in partea central — sudicé a judetului Alba,
aproape de confluenta Sebesului cu Muresul, iz o distanid de 15 km de
Alba tulia — resedinta de judet, 55 km de Sibiu (unde este §i un aeroport
international} si 63 km de Deva. Totodatd este cunoscut ca fiind un nod
rutier, situdndu-se |a intersectiz drumurilor europene E 68 ( Deva- Sibiu-
Brasov) si E 81 ( Ciuj- Sibiu- Pitesti). Municipiul Sebes are §i acces
feroviar, in orag existdnd o gara, pentru rute precum Bucuresti- Brasov-
Sibiu, Deva- Arad.

Teritoriul municipiului Sebes este strabatut de raurile Sebes si Secasul
Mare si se fnvecineazd la est cu comunele Daia Roménd, Cut i Célnic, la
sud cu comunele Cllnic si S3sciord, la vest cu comunele Vintu de Jos si
Pianu, la nord cu municipiul Alba fulia, '
Suprafata totald a municipiului este de 9.776 ha, terenul pe care este
agezat orasul avand o suprafatd aproape plana.

Structura administrativa:

Din Municipiu! Sebes fac parte urmatoarele localitdyi componente:

- Sebes — situzt pe ambele maluri ale rdului cu acelasi nume, la
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intersectia drumurilor nationale si europene DN1 st DN7;

- Lancrim - localitate componentd, aproape de limita nordicd =
municipiului, la aproximativ 2 km de localitatea Sebeg;

- Petresti — localitate componenta agezatd de-a fungul raului Sebes la 3,5
km de Sebes spre sud, cu acumularez ce-i poartda numele, care
functioneazd n scopul alimentdrii si atenudrii undelor de viiturd din
amonte;

- Rdhdu — sat apartindtor pe Valea Secagului Mare ce se deschide fa sud
de DN1 si asezat in partes sud — estica 3 localitajii Sebes.

orientdri propuse fatd de punctele cardingle si fatd de punciele de
interes naturale sau construite;

Municipiul Sebes este situat in partez central — sudicd & judetului Alba,
aprozpe de confluenta Sebesului cu Muresul, iz o distantd de 15 km de
Alba lulia — resedinga de judet, 55 km de Sibiu (unde este si un aeroport
international) §i 63 km de Deva.

Coordonate: 45°57'36"N 23°34'12"E

surse de poluare existente In zong;

Nu este cazul.

date climatice si particularitdti de relief;

Datorita pozitiel sale geografice, municipiul Sebes se caracterizeaza
printr-un climat continental moderat, ce favorizeaza dezvoltarea
turismului itinerant, cu precadere vara, precum si practicarea sporturilor
de jarna in sezonul rece. Tn Sebes vremea devine frumoasa incepand din
luna mai, cu o atmosfera clara, dar si cu unele furtuni de primavara.
Luna urmatoare, iunie, este cez mai ploioasa si cu o nehulozitate
pronuntata. Tncepand din iulie, vremea se stabilizeaza, timpul devine
frumos, mentinindu-se astfel péna iz jumatatea lui octombrie. Clima
este imfluentata In primul rdnd de circulatia aerului, in Sebes
predominand circulatia nord- vestica, ce aduce mase de aer mai umede,
urmata de circulatia sudica si sud- vestica, cu mase de aer cald tropical,
precum si de circulatia nordica si nord- estica, cu mase de aer rece de
origine polara. Temperatura medie anuala lz Sebes este de 9,39C,
temperatura minima poate sa scada péna la - 33,99C {ianuarie 1963), iar
temperatura maxima poate ajunge pana la 37,7¢C (august 1971). fn
privinta nebulozitatli, In Sebes numarul mediu al zilelor dintr-un an cu
cer senin este de 56,3, iar cel af zilelor cu cer acoperit este de 107,
Regimu! precipitatiilor in Sebes este de 568 mm/an. In lunile mai si iunie
cad cele mai multe plof, iar cantitatile minime de precipiiatii se
inregistreaza tn lunile februarie si martie. larna precipitatiile cad sub
forma de zapada timp de 20-30 de zile pe an, iar stradul de zapada se
mentine timp de aproximativ 50 de zite, Calmul atmosferic predomina in
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Sebes, viteza anuala a vintulul fiind de 3,5- 4 m/s.

Din punct de vedere al reliefului, Sebesul se afla In zona de influenta a
munteiui si la limita de separare a altor doua unitati paturale distincte:
Podisul Secaselor spre est si culuarul Muresului spre vest., Tn sud,
Sebesul se fnvecineaza cu Muntii Surianu, cunoscuti si ca Muntii
Sebesului (Varful lui Patru- 2.130 m; Varful Surianu- 2.061 m).
Adancimea de inghet

Conform SR 6054/77, adancimea de inghet a perimetruiui studiat este
0,80 m fate de cota terenului natural neacoperit.

existen{a unor: _

- retele edilitare Tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura Tn care pot fi identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau In zona imediat Invecinat; existenta
conditiondrilor specifice In cazul existentel unor zone protejate szu de
protectie;

- terenuri care apartin unor institutfi care fac parte din sistemul de
apérare, ordine publica st siguranta nationald;

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare devieri de retele.
Antreprenorul are obligatia sa obtina toate informatiile necesare, de la
seviciile utilitatilor publice, privind pozitia retelelor existente in vederea
protejarii acestora.

Antreprenorul are obligatia ca prin iucrarile ce le executa sa nu intrerupa
functionarea utilitatilor existente in momentul interventiei (cabluri,
conducte etc.),

Orice avarii produse acestora de activitatea antreprenorului vor fi
remediate pe cheltuiala sa.

Nu exista interferente cu monumente istorice si nici nu exista pe
amplasament terenuri care apariin unor institutii care fac parte din
sistemul de apdrare, ordine publica si sigurantd nationala.

caracteristicl geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(it i date privind zonarea seismics;

Conform studiutui geotehnic.

date pretiminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
prasiunea conventicnaid si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform studiului geotehnic,

(iii) | date geologice generaie;

Conform studiului gectehnic.

(iv) | date geotehnice obtinute din: planuri cu ampiasamentul forsjelor,
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fise complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consoliddri, hirti de zonare geotehnicd, arhive
accesibile, dupd caz;

Conform studiului geotehnic.

tncadrarea In zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii)
in conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite In baza
(vi} | studiilor existente, a documentdrilor, cu indicarea surselor de
informare enuntate bibliografic.

Prin orasul Sebes trece rdul cu acelasi nume, un réu tipic de
munte, In aval de hidro- centralele de pe Valea Sebesului.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural st
tehnologic:

3.2

i caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Pentru asigurarea gradului de iluminare pe strazile analizate, Augustin Bena si
Fantanele, se propune realizarea retelei de iluminat public prin:

- echiperea strazilor Augustin Bena si Fantanele cu stalpi de iluminat public, cu
inaltimea de 8ml si 6ml, amplasati in asa fel incat sa se realizeze niveiul de
iluminare si uniformitate luminoasa conform normelor in vigoare,

- echiparea stalpiior de iluminat public propusi cu corpuri de iluminat de 80W si
60W, dimensionate corespunzator, cu surse LED, sisteme optice performante,
carcase realizate din materiale corespunzatoare din punct de vedere a gradului
de protactie i a rezistentei la solicitari exterioare,

- linite glectrice subterane reslizate cu cablu din aluminiu cu izolatie din PVC si
armare din benzi de otel 0,6/1kV, ACYABY avand sectiunile de 3x50+25mmp s
Ax25mmp.

instalatia de iluminat propusa este proiectata corespunzator prevederilor
normativului normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in
scopul asigurarii securitatii persoanelor si a conditiilor optime de vizibilitate si confort
visual in baza unor considerente luminetehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum
sunt nivelu si distributia luminantelor sau iluminatorilor, cat si criterii subiective cum
sunt culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Avand in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa al.l
str. Augustin bena se incadreaza in clasa M2, respectiv str. Fantanele se incadreaza in
clasa M5,
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Capacitatile instalatiei de ifluminat propusa sunt:

4
Materiale UM §

8
Cablu ACYABY 3x50+25 mmp mi 1450
Cablu ACYARY 4x25 mmp ml 820
Stalpi metalici de fluminat public, H=Bm buc 44
Stalpi metalici de iluminat public, H=6m buc 31
Corpuri de fluminat sursa 1xLED, SOW, IP 66 buc 44
Corpuri de ifuminat sursa 1xLED, 60W, iP 66 buc 31

varianta constructivd de realizare a investitiel, cu justificarea alegerii acesteia;

Instalatia de iluminat va cuprinde:

corpuri de iturminat sursa 1xLED 60W

corpuri de liuminat sursa 1xLED 80W

stalpi din OLZN cu H=8ml si 6ml, din otel galvanizat, rotunzi, conici, cu flansa de
prindere in fundatia de beton, usi de vizitare echipate cu cutii de conexiuni si
sigurante fuzibile, existente la o distanta fata de suprafata solului de 500mm,
cablu CYY-F cu intarziere marita la propagarez flacarii conform SR EN 50266-2-4,
categoria C, temperatura maxima & conductoruiul in functionare normala 70°C,
cabluri ACYABY avand sectiunea 3x50+25mmp si 4x25mmp, 0.6/1kV, 50Hz, 1EC
60502-1, temperatura maxima a conductorului in functionare normala 70°C,
plathanda 40x4mm pentry priza de pamant,

tuburi de protectie gofrate, pentru protectie cabluri electrice

echipares si dotarea specifica functiunii propuse.

Capacitatile instalatiel de ituminat propusa sunt:

g
Materizle UM £

5

Q
Cablu ACYABY 3x50+25 mmp, pe str, Augustin Bena mi 1450
Stalpi metalici de iluminat public, H=8m, pe str, Augustin Benz buc 44
Corp de iluminat sursa IxLED, 80W, IP 66, pe str. Augustin Bena buc 44
Cablu ACYABY 2x25 mmp, pe str. Fantanele ml 820
Stalpi metalicl de luminat public, H=8m, pe str. Fantanele buc 31
Corp de iluminat sursa 1xLED, 60W, P 66, pe str. Fantanele buc 21

3.3. | Costurile estimative ale investitie:

costurtie estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea In considerare 2
costuriior unor investitii similarg, ori a2 unor standarde de cost pentry investigii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivuiui de investitii;
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Pentru lucrarile de extindere retea de iluminat nu exista stabilit un standard de cost
conform prevederilor Hotérarii nr. 363 din 14 apritie 2010, actualizata, privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ultericare aduse prin:

- HG nr. 717 din 14 iulie 2010;

- HG nr. 250 din 17 martie 2011,

- HGnr, 1.661 din 30 octombrie 2012.
Costurite au fost estimate utilizandu-se baze de preturi ale producaiorilor si furnizorilor
de pe piata respectiv tariful de racordare impus de operator.

costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investifiel
publice.

Evaluarea investitiel s-a facut la preturile de lz datz de 15.10.2019 in baza evaluarli
tehnico - economice.
Valori cu TVA:

- Valoarea totala a investitiei este de 773.718,071lei, din care 690.747,463lei
reprezinta valoarea lucrarilor de constructii — montaj,
Valori fara TVA: ‘

- Valoarea totala a investitiei este de €51.202,716lel, din care 580.46C,053!ei
reprezinta valoares lucrarilor de constructii — montaj.

3.4,

Stu

dii de specialitate, in functie de categoria i clasa de importantd a constructiifor, dupé caz:

studiu tapografic;

Nu este cazul

studiu geotehnic si/sau studii de analizé si de stabilitate a terenulu;

Nu este cazul

studiu hidrologic, hid}gééologic; '

Nu este cazul

studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
crasterea performantei energetice;

Nu este cazul.

studiu de trafic i studiu de circulatie;

Nu este cazul,

raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate
nublicd;

Nu este cazul,

studiu peisagistic in cazu! obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
si peisajere;

Nu este cazul.

studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.
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studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiel.

Nu este cazul.

Analiza fieciruiffiecirel scenariufoptiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1.

Prezentares cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referint3

Elaborarea studiufui de fezabilitate pentru: LUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA St STR.

FANTANELE - tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. ton Creanga, MUNICIPIUL SEBES.
Perioada de referinta:

Prin perioada de referint3 se intelege numaru! maxim de ani pentru care se fac prognoze in
cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare zle proiectului
trebuie sé fie formulate pentru ¢ pericada corespunzatoare in raport cu durata pentru care
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea peﬁoadei de referintd poate avea
un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari §i economici ai profectuiul.
Concret, alegerea perioadei de referintd afecteazd calcularea indicatorilor principali ai
analizei cost-beneficiu §i poate afecta, de asemenez, determinarea ratei de cofinantare.
Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o pericada de
30 de ani din care primul an {2019) reprezinta perioada de constructie jar intervaiul 2020~
2049 reprezinta perioada de operare a investitiei {29 de ani).

Scenariul de referinta:

investitia vizeaza pe de o parte imbunatatirea calitatii sistemului de lluminat stradal pentru a
corespunde normativelor in vigoare pe de alta parte sciderea consumului si @ cheltuielilor
cu energia electricd prin montarea corpurilor de fluminat cu sursa de tip LED.

4.2,

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

Investitia poate fi afectata de anumiti factori de risc cum ar fi alunecari de teren, inghet,
defectiuni, toate acestea putand genera costuri suplimentare.

iﬂw“'

4.3,

Situatia utilitdtilor si analiza de consum:

necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupa caz;

Pentru realizarea investitiei sunt asigurate utifitatife necesare functionarii santieruluf
(energie electrica). Accesul la utilitati se va rezolva prin grija constructorului prin
realizarea de bransamente temporare.

solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Accesul la utilitati se va rezolva prin grija constructorului prin realizarea de bransamente
temporare respectiv bransamente definitive la postul de transformare existent.

4.4,

Sustenabilitates realizarii obiectivutui de investitii:

a} | impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

Instalatia de iluminat propusa este profectata corespunzator prevederilor normativului
normativului NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in scopul
asigurarii securitatii persoanelor si a conditiifor optime de vizibilitate si confort visual in
baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.
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Din punct de vedere tuminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum sunt
nivelul si distributia luminantelor sau iluminatorilor, cat si criterii sublective cum sunt
culoarea aparenta a surselor, ghidaiul vizual, poluarea fuminoasa.

estiméri privind foria de muncd ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare, In
faza de operare;

Prin realizarea investitiel nu se creaza locuri de munca noi beneficiarul investitiei avand
obligatia de 2 delega pe tot impul derularii executiel investitiet un reprezentant al sau,
in vederea urmaririi executiei atat din punct de vedere calitativ cat si al realizarii tuturcr
lucrarilor prevazuie in documentatie. Pe perioada executiel este necesara angajarea un
coordonator pe securitaie si sanatate in munca.

impactul asuprs factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupd caz;

Realizarea profectului nu constituie sursa de poluare. Prezentul proiect nu se produce
radiatii, nu genereaza substante toxice si periculoase si nu se afecteaza solul si subsolul.

impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta

di . s
se integreazd, dupd caz.

Nu este cazul.

4,5 | Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii
implementarea instalatiei de fftuminat pubiic cu LED-uri va permite reducerea consumului de
energie electrica din reteaua publica.

45 Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatoriior de performanta financiara: fiuxul cumulat,

™" | valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabititatea financiard
Nu este cazul
Anzliza economicE, inclusiv caiculares indicatorilor de performanté economicd: valoarea

4.7. | actualizata netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz, analiza
cost-eficacitate
Nu este cazul

4.8, | Analiza de senzitivitate
Nu este cazul

4.8. | Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscuriior

Nu este cazu}

Scenariul/Optiunea tehnico-economic{) optim(3), recomandat(#)

5.1

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
2l sustenabilitatii si riscurilor

Scenariu 1 {recomandat):

Pentru asigurarea gradului de duminare pe strazile analizate, Augustin Bena si
Fantanele, se propune realizarea retelel de iluminat public prin:

- echiparea strazilor Augustin Bena si Fantanele cu stalpi de iluminat public, cu
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ingltimea de 8ml si 6ml, amplasati in asa fel incat sa se realizeze nivelul de luminare

si uniformitate luminoasa conform normelor in vigoare,

- echiparea stalpilor de fluminat public propusi cu corpuri de iluminat de 80W si 60W,
dimensionate corespunzator, cu surse LED, sisteme optice performante, carcase
realizate din materiale corespunzatoare din punct de vedere & gradului de protectie
si a rezistentei la solicitari exterioare,

- liniile electrice subterane realizate cu cablu din aluminiu cu izolatie din PVC si armare
din benzi de otel 0,6/1kV, ACYABY avand sectiunile de 3x50+25mmp si 4x25mmp.

Instalatia de iluminat propusa este proiectata corespunzator prevederilor
normativului normativuiui NP-062-2002, SR EN 13201/2,3,4,5-2015 si CIE 115-2006 in
scopul asigurarii securitatii persoanelor si a conditfiier optime de vizibilitate si confort visual
in baza unor considerente juminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere iuminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum
sunt nivelul si distributia luminantelor sau fluminatorilor, cat si criterii subiective cum sunt
culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizugl, poluarea luminoasa.

Avand in vedere prevederile normativului NP062/2002 tabelul 1.1 din Anexa a1.1 str.
Augustin bena se incadreaza in clasa M2, respectiv str. Fantanele se incadreaza in clasa M5.
Scenariul 2 {nerecomandat);

Fata de scenariul recomandat in cel de al doflea scenariu se propune rezlizarea retelei
de iluminat public prin montares de stalpi metalici de iluminat si corpuri de #uminat clasice.
Dezavantajele scenariviul nerecomandat — SCENARIUL 2

- consum de energie mai mare si implicit costuri mai mari la factura de energie
electrica fata de solutia ufilizarii corpurilor cu LED;
- durata de vizta mai mica fata de solutia utilizarif corpuriior cu LED;
Avantaiele scenariului recomandat - scenariul 1:
- cheftuieli minime cu energia electrica;

optimizarea sistemutui de iluminat public conform standardelor actuale;

reducerea costurilor de intretinere ale sistemului de iluminat public;

1

asigurarea unui microclimat luminos adecvat si adaptsbil in orele cu lumina
artificiala; ‘

- amortizare rapida g investitie;

- design fotometric revolutionar al aparatelor de iluminat stradal, realizandu-se
combinatie unica de lentile cu dispersie circulara Jarga si lentile efiptice special
concepute pentru Huminatul stradal pentru a asigura o iluminare uniforma ia
suprafata strazii si fara pierderi de lumina;

- efect de orbire redus la corpurile de ifuminat cu LED fata de lampile obisnuite;

- lampile stradale cu LED au o durata de viata de pana la 70000 de ore (la 10 ore de

functionare pe zi, aceasts reprezinta 19ani); nu explodeaza, nu emit radiatii

ultraviclete si infrarosii st nu au fitament, nefiind pcluante;

aprindere instantanee a ituminatului public stradal.
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- realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscuiui de
accidente rutiers, reducerea numarulsl de agresiuni contra  persoanelor,
imbunatatirea orientarii in trafic, imbunatatirea climatului social si cultural prin
cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptil,

5.2. 1 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)

Singurui scenariu de luat in seama in actuala conjunctura este realizarea investitiei conform
scenariului 1, realizare ce va avea efecte benefice asupra sanstatii populatiei, asupra
efectelor de mediu precum si asupra dezvoltarii ulterioare a localitatii din punct de vedere
social si economic.

5.3. | Descrierea scenariului/optiunii optim{e} recomandat(e) privind:

a) i obtinerea si amenajarea terenului;

Suprafafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investitie sunt situate in intravitanul
Municipiului Sebes, pe domeniul public, conform legii 82/1998 si sunt administrate de
Primaria Municipiului Sebes.

b) | asigurarea utilitdtilor necesare functionarii obiectivuiui;

Pentru realizarea investitiei sunt asigurate utilitatile necesare functicnarii santierului
(energie electrica). Accesul lz utilitati se va rezolve prin grija constructoruitd prin
realizarea de bransamente temporare iar dupa finzlizarea investitiei utilitatile necesare
functionaril sistemulut de iluminat extins se vor asigura din reteaua publica existenta,

solutia tehnicd, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere té]’ﬁnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor tucréri pentry investitia de
bazz, corelats cu nivelul calitativ, tehnic si de performanié ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;

- echiparea strazile Augustin Bena si Fantanele cu stalpi de iluminat public, cu
inaltimi de 8ml si 6ml, amplasat] in asa fel incat sa se realizeze nivelul de
fluminare si uniformitate luminoasa conform normelor in vigoare: pe str.
Augustin Bena se vor monta 44 de stalpi, respectiv pe str. Fantanele se vor
montza 31 stalpi,

- echiparea stalpilor de iluminat public propusi cu corpuri de iluminat de 80W si
60W dimensionate corespunzator, cu surse LED, sisieme optice performante,
carcase realizate din materiale corespunzatoare din punct de vedere a gradulu
de protectie si a rezistente] |a solicitar! exterioare,

- liniile electrice subterane realizate cu cablu din aluminiu cu izolatie din PVC s
armare din benzi de otel 0,6/1kV, ACYABY avand sectiunile de 3x50+25mmp si
Ax25mmp: .

- pe str. Augustin Bena se vor rezliza 2 linii electrice subterane in lungime
totala de 1450m alimentate direct din postul trafo PT 19,

- pe str. Fantanele se va realiza o linie electrica subterana in lungime de
820m alimentata din linia electrica subterana realizata pe str. Augustin Bena.

- alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza prin intermediul unui cablu CYY-F
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3x2,5mm. Legatura intre LES si ceblu coleana se va resliza in cutia de conexiuni a
fiecarui stalp metalic de iluminat, prin intermediul clemelor. In cutia de
conexiuni a stalpului se va monta sigurante pentru protectis corpurilor de
iluminat cu LED,

- pentru protectia impetriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseuiui
LES se va realiza 0 priza de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4
ohmi. De-a lungul traseuiui de cablu se va monta platbanda 40x4mm. Figcare
stalp se va lega la priza de pamant.

- tuburi de protectie gofrate, pentru protectie cabluri electrice,

- puterile corpurilorde iluminat vor fi de 80W si 60W, iar distanta dintre stalpi va fi
de aprox. 25-30m.

Instalatia de iluminat propusa este profectata corespunzator prevederilor
normativului normativului NP-062-2002, SR EN 1320%/2,3,4,5-2016 si CIE 115-2006 in
scopul asigurarii securitatii persoanelor st 2 conditiilor optime de vizibilitate si confort
visual in baza unor considerente luminotehnice, estetice si economice.

Din punct de vedere luminotehnic, s-au avut in vedere atat criterii obiective cum
sunt nivelul si distributia luminantelor sau iluminatorilor, cat si criterii subiective cum
sunt culoarea aparenta a surselor, ghidajul vizual, poluarea luminoasa.

Avand in vedere prevederile normativului NPO62/2002 tabelut 1.1 din Anexa al.l
str. Augustin bena se incadreaza in clasa M2, respectiv str. Fantanele se incadreaza in
clasa M5.

Retetele electrice propuse vor fi de tip subteran, iar sapaturile se vor realiza
manual si mecanizat, materialul rezultat din sapatura urmand a se depozita in asa fel
incat sa nu sa nu fie afectat in nicl un fel traficul rutfer din zona.

Refacerea infrastructurii se va face in cel mai scurt timp posibil dupa pozarea
retelei electrice in sant,

instalatia electrica nou proiectata va fi deservita de postul de transformare
existent in zona.

Contorizarea energiei electrice se va realiza |z nivelul punctuiui de aprindere
Huminat public existent in vecinatates postulud de transformare.

La montarea cablurilor se vor respecta indicatiile producatorului privitoare Ia
modul de manipulare si pozare, respeciiv detaliile din proiectul tehnic si indicatiile din
caietul de sarcini.

Cablurile vor fi semnalizate corespunzator prin prevederez in sapatura a unei folf
pentru avertizare 150 mm gatbena cu inscriptionare text culoare neagra.

Corpurile de iluminat vor fi iegate la pamant prin structura metalica a stalpului. In
paratel cu reteava electrica de iluminat public, in profilul de sant, se va poza
conductorul de protectie realizat din OLZn 40x4mm |z adancimea de circa 50cm. La
fiecare stalp se scoate platbanda din acelasi material la care se va conecta borna de
legare la pamant a fiecarul stalpul. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant astfel
realizata nu va depasi valoarea 4 Q.
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Lucrarea se va execute de catre electricieni autorizat], iar eventualele modificari
aduse instalatiei electrice in timpul executiei vor fi admise doar cu acordul scris 2l
projectantului.

Protectia mediulyi:

Rezlizarea proiectului precum si utilizarea intersectiilor nu constituie sursa de poluare.
Activitatile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ sau redus
asupra mediului, avand in vedere ca nu intra sub incidenta HG 445/2009 sau OUG
57/2007 aprobata prin legea 49/2011, art. 28. Realizarea profectului va duce Iz
imbunatatirea unor factori de mediu dupa cum urmeaza:

Proiectia calitatii apelor:

Potuantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor
accidente la depozitarea si manipularea materialelor necesare la executia fucrarilor.
Dupa terminarea lucrarilor toate drumurile, aleeile si spatiile verzi afectate se vor reface
si aduce la forma initiala.

Atat pe peioada construisii cat st in perioada de expleatare se va tine seama de protectia
mediului fata de eventualii poluanti din aceste perioade.

Protectia aerului:

Pe toate pericada proiectare-executie-intretinere este recomandabil ca factorii locali sa
urmargasca:

manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice ce repezintz o alta sursa
posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulbert in suspensie.

la umplerea si compactarea santurifor pot rezulta emisii de praf care sa afecteze
calitatea aerului, dar acestea sunt temporare,

utilizarea de utilzje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia
fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii.

Se concluzioneaza ca nu exista surse de polugre majora a aerului in zonele de
depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

Protectia impotriva zgomotului §i vibratiilor

Pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se desfasoare dupa un program'
stahilit de comun acord cu beneficiarul pentru a evita perturbarea activitatii din cadrui
cimitirului

Protectia selului si subsolului:

Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:

depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren
neimpermezbilizate.

Reducerea impactuiui asupra solului st subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor
de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a
reziduurilor si @ materialelor de constructii. In pericada de executie, poluarea solului si
subsolului variaza de fa negativ moderat |a neglijabil.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri rezultate in perioada de executie.
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In pericada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de
decoperta, de excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori.
Pana la transportul deseurifor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier,
colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face
conform prevederilor HG nr. 856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
aprobarea fistei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase,
Vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rerultate din sapaturi sau
materiale ramase din procesui de executie vor fi riguros verificate pentru a
preintampinz imprastierea acestora pe traseu si vor avea rofile curatate la iesirea din
zona santierului. Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura closete ecologice cu tanc
etans vidanjabil,
Colectarea selectiva a deseurilor se va face prin pubele specializate. Se vor respecta
prevederile Legii nr. 426/2001 si HG 856/2002.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice - Nu se afecteaza ecosistemele terestre si
acvatice. Se vor amenagja spatii verzi si se vor planta plante decorative.
Gospodarirea substantelor toxice si periculoare - Prin prezentul proiect nu se genereaza
substante toxice si periculoase.
Protectia impotriva radiatiilor - Prin reafizarea profectului nu se produc radiatii.
Protectia solului si a subsolului - Nu se afecteaza solul si subsolul,
Se respecta prevederile ordinului 756/1997 si ordinul 592/2002 ale Ministerului apelor,
padurilos si protectiei mediuiui,
LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE

17/2011 Normativ pentru projectares, executia si exploatarea instalatiitor
electrice eferente cladirifor;

NP 062-200Z2 Normativ pentru projectarea sistemelor de fluminat rutier si
pietonal;
- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executares retelelor de cabluri
electrice;
- SR 13433/99 - lluminat public
- CIE 140 /EN 13201 - lluminat public
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiifor;
- OMAI 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

- Legea 10/1995 Leges privind calitatea in constructie {modificate si actualizata
prin legea 177/2015);

- C56:2002 - Normativ pentru verificarea calitatii ucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente;
- Legea 4532001 privind autorizarea executarii constructiilor;

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

]

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
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—

santierele temporare sau mobile;
- PE 932 Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice;
- PE115 Normativ privind masuratorile si verificarite la echipamentele si
instalatiile electrice;
- £300:19%4 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrariler de constructii si instalatii aferente acestora
- Legea 315/2006 a sigurantei si sanatatii in munca
- NSSM 111 - Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei
electrice in medii normale;
SR EN 60598-2-5:2001 - Corpuri de iluminat
SR EN 60529:1995-A1:2003 Grade de protectie asigurate prin carcase {Cod IP)
Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatez de exploatare st intretinere
a instalatifior proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor
normative menticnate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul
prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime
executantului lucrarit in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe pericada

de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea Jucrarilor si
a puneril in functiune),

NORME DE SECURITATE A MUNCI:
La elaborarea projectului s-au respectat:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor legil securitatii si sanatatii in
munca nr 319/2006;
Prin proiect au fost pevazute urmatcarele masuri de securitate si sanatate in munca;
sprijinirea si protectia retelelor intainite in sapatura;
santuri pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;
parapet de Imprejmuire a sapaturilor deschise st podete de trecere pietonala;
In timpul executiel antreprenorul are obligatia sa cunoasca st sa-si insuseasca toale
normele de securitate si sanatate in munca generale sau specifice Jucrarilor excutate.
{HG nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, HG nr. 971/256.07.2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate sifsau sanatate fa locul de munca, HG nr.
1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentefor individuale de protectie la locul de munca ) si mai ales
de:
- Anexa 1: Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau
sanatate fa locul de munca;
- Anexa 2: Cerinte minime generale privind panourile de semnalizare;
- Anexa 3: Cerinte minime privind semnalizarez pe recipiente si conducte;
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- Anexa 4: Cerinte minime privind identifiarea si localizarea echipamenteior
destinate prevenirii si stingerii incendiilor;
- Anexa 5: Cerinte minime privind semnalizarea obstacolelor si a locurilor
periculoase si pentru marcarea cailor de circulatie;
- Anexa 6: Cerinte minime privind semnalele luminoase.
Dintre acestez sunt enumerate, fara a avea caracter limitatly, urmatoarele si cu
atragerea atentiel ca executantul st beneficiarul raman direct raspunzatori de
neaplicarea tuturor masurilor de securitate a munci;
- sa angajeze un coordonator pe securitate si sanatate in munca pe perioada
lucrari;

1

sa efectueze instructajul periodic (saptamanal, funar, la inceputul tucrarilor);

sa adopte masuri care sa asigure protectia perscanelor aflate in exteriorul
santierului (semnalizarea marcares corespunzatcare a lucrarilor, semnalizare si
devierea circulatiei in zong, izolarea zonelor aflate sub razz de rotire a
macaraielor);

1}

- sa aslgure securitates si protectia persoanelor aflate in inspectie sau in vizita
pe santier (instructaj de securitate si sanatate in munca, echipament de
protective corespunzator, accesul facandu-se numal insotit de personae instruite
corespunzator din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca};

- sa asigure permanent si in cantitati suficente echipamentul individual de
protectie corespunzator;

- sa asigure corespunzator dotarez punctelor de prim ajutor si instruirea .
personalului in privinta acordarii primuiui afutor;

- sa angazeze prin contract la inceputul lucrarilor asistenta sanitara de urgenta
in caz de necesitate;

- sa solicite prin Inspectoratul Teritorial de Munca asistenta tehnica de
speciaitate in cazul lucrarilor speciale cu grad ridicat de periculozitate si inspectii
periodice;

- sa semnalizeze locurile periculoase atat ziua cat si noaptea prin indicatoare de
circulatie sau tablite indicatoare de securitate si/sau prin mijloace adecvate
(imprejmuiri, balustrade, bratari colorate - in cazul cablurilor electrice,
subterane, bariere), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin
materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari speciale,
reglementete prin prevederile dispozitiilor legale in vigoare sau aparute ca
necesare in functie de situatiz concretz din timpul executiel sau al exploatarii
lucraritor proiectate;

- sa se asigure ca la executia instatatiilor hidrotehnice, tututror muncitorifor
impiicati, li se va face instructajul corespunzator specificului locului de munca,

La "Cartea constructiei” trebuie anexate si plansele ce contin retele subterane cu
caracteristicile lor (diametru, material} asa cum au fost ele executate,
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Norme PSI:

Pe intreaga pericada de executie a lucrarilor prevazute in obiectivul de investitie
proiectat, se vor lua toate masurile necesare de protectie impotriva posibilitatii
izbucnirii unui eventual incendiu prin punerez in aplicare si respectarea prevedirilor:

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul nr.775/1998 al Mi pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si
stingere & incendillor;

- Ordinul nr. 1023/1999 al M privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine
interioara pentru prevenirea si stingerez incendiilor DG PSI-001;

- Crdinul nr 712/2005 al MAI modificat prin ordinul nr. 786/2005 pentru
aprobzrea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatifor in domeniul
situatiilor de urgenta;

- Ordinul nr. 88/2001 al Mi pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea incendiilor — DG PSI-003;

- Ordinul nr.208/2001 &l MI pentru aprobarez Dispozitilor generale privind
reducerea riscurior de incendiu generate de incarcari electrostatice ~ DGPSI-
004;

- Ordinul nr. 138/2001 al M pentru aprcbarea Dispozitilor generale privind
organizarea activitatii de aparare impotriva incendiiior — DGPSI-005; ‘

- Ordinul nr. 345/2004 al MAI pentru aprogares si modificarea unor acte

normative interne care fac referire 1a standardele nationale;

HG nr. 678/1998 modificata cu HG nrn 786/2002 privind stabifirea si
sanctionarea contraventiiior la normele de prevenire si stingere a incendiitor,

Se vor eliminz toate sursele de foc, scantel, pe timpul executie. Se vor monta placute de

avertizare cu inscriptia “FUMATUL OPRIT”,

Toate materizlele combustibile si inflamabile vor fi protejate si amplasate la distante

corespunzatoare de constructiite existente, in functie de tipul materialelor.

la stingerea unui eventual incendiu se vor folosi apa din reteaus localitatii de distributie

a apei potabile prin intermediul hidrantilor subterani de incendiu existenti, cei mai

apropiati de zona. Se vor lua masuri ca accesut la hidranti subterani de incendiu sa fie

asigurat in permanenta.

t

d} i probe tehnologice §i teste.

Se vor respecta indicatiite din capitolul 8, 9 al normativului 17-2011 respectiv prevederile
normativului NTE 007/08/00.

5.4. | Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimaté in lei,

a) i cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Evaluarea investitiel s-a facut la preturile de la data de 15.10.2019 in baza evaluarii
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tehnico - economice.
Vatori cu TVA:

- Valoarea totala a investitiei este de 773.718,071lei, din care 690.747,463lei
reprezinta valozrea lucrariior de constructii — montaj.
Valori fara TVA:

- Valoarea totala a investitiel este de 651.202,716lei, din care 580.460,053!i
reprezinta valoarea lucrarilor de constructli — montaj.

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanté - elemente fizice/capacitéti
b) | fizice care s3 indice atingerea tintel obiectivului de investitii - i, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementérite tehnice in vigoare;

75 stalpi metalici de fluminat public cu 75 de corpuri de iluminat stradal.

indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in funciie
de specificul st tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Nu este cazul,

d) | durata estimata de executie & obiectivulu] de investitli, exprimata n juni.

& luni.

Prezentarea modului In care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice funcgiunii

5.5. | preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform graduiui de detaliere af propunerilor tehnice
Nu este cazul.
Nominalizarea su“rselorde%tﬁanta?e%?;]ve;ﬂfxe|pugicé,cgtgrma re a analizei féné;i?:igre si
56, economice; fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Finantarea investitiei se va face din fonduri atrase si fonduri propriii (prevazute in bugetul
local).

Prin grija autoritatii contractante, se vor prevedea in bugetu! locel sumele necesare pentru
cheltuieliile, in functie de esalonarea platiifor pentru investitiiProiectul poate fi implementat
din punct de vedere legislativ si este in concordanta cu politicile de mediu si strategiile locale
de dezvoltare,

6 | Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. | Certificatul de urbanism emis In vederea obtinerii autorizatiei de construire
Anexat fa documentatie.
6.2. | Extras de carte funclarg, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevézute de lege
Anexat la documentatie.
Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, mdsuri de diminuare
6.3. | a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare & prevederilor acorduhui de
medit In documentatia tehnico-economica
Nu este cazul.
6.4. | Avize confarme privind asigurarea utilit3tilor
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Anexate |z documentatie,

6.5. | Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiui de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Nu este cazul,
66 Avize, acorduri i studii specifice, dupd caz, n functie de specificut cbiectivului de investitii si

care pot conditiona solutiile tehnice

Se vor obtine la faza DTAC.

7 | Impiementarea investitiei

7.1. | informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
Suprafafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate de investitie sunt administrate de Primariz
Municipiului Sebes.
Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii

7.2, | {in luni celendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiel, esalonarea
investitiel pe ani, resurse necesare '
Durata de reafizare a investitiei este de 8 luni dintre care 3 luni pentru executia lucrarii.
Etapete si durata de realizare a investitie este conform graficului anexat,

7.3. | Strategia de exploatare/operare g intretinere: etape, metode i resurse necesare
Prin realizarea investitiel nu se creaza locuri de munca noi beneficiarul investitiei avand
obligatia de a delega pe tot timpu! derularii executiel investitiel un reprezentant al sau, in
vederea urmaririi executiel atat din punct de vedere calitativ cat si al realizarii tuturor
lucrarifor prevazute in documentatie. Pe pericada executiei este necesara angajarea un
coordonator'pe securitate sl sanatate in munca.

7.4, Recomandéri“ﬁrivind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Responsabilitatea implementarii prezentului proiect va reveni beneficiarului, care Tsi va
alcdtui o unitate locald de implementare, alcatuitd din: manager proiect, coordonator tehnic,
responsabil financiar, asistent de proiect, consultant si dirigintele de santier.

8 | Concluzii si recomandari

Pentru prezentul obiectiv nu au fost elaborate studiu de prefezabilitate si plan detaliat de
investitii pe termen lung.

investitia vizeaza pe de 0 parte imbundtatirea calitdtii sistemului de iluminat stradal pentru a
corespunce normativelor in vigoare.

Data:

Proiectant:

15102019 ipaAinrdean

ko )
ELIOIAY I
STRAAE
40112484801 §}

X e P,
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Proiectant,
SC ELI0 INDUSTRIAL SRL
DEVIZ GENERAL

at obiectului de investitii
“ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA S STR. FANTANELE
tronson cuprins intre str, Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES”

SCEMARIU L
Nr. 508/2019

1.1 Obtmerea :erenulw 0,000 0.000] 0.000
1,2.jAmenajarea terenului 0.000 0.000] 0.000
1.3.|Amenajari pentru protectiz mediului st aduceres terenuli la starea initiala 0.000 0.000] 0.000]
1.4.|Cheltuieli pentru refocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000]
Tota! capitol 1 0.680 0.200 E}.G{)B
3.1 Studu 1,180.000! 208.000; 1,399 000
3.1.1, Studii de teren 1,000.0004 190,000/ 1,190,000,
3.1.2. Raportu! privind impactul asupra mediului £.000 0.000 0.000
3.1.3, Alte studii specifice 100.000 19,000 119,000
3.2, |Decumentatit-suport si cheltuleli pentry obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,500,060 475,000 2,975.0060
3.3.|Expertiza tehnica 0,000 0,000 0.000
3.4. | Certificarea performantei energetice s auditul energetic al cladiriior 0.000 0.000 0.000
3.5, |Projectare 48,757.603 9,263.945 58,021.548
351, Tems de proiectare £.000 0.000 0.000
3.5.2, Stugdiu de prefezabilitate {.000 000 0.000
353, Studiu de ferabliitate/documentatie de avizare & lucrarilor de interventil 9,200,000 1,748,000 10,848,000
si deviz general
354, chumentatiile tfahnice ne-ces?re in vederea obtinerl! 2,500,000 475,000 2,875,000
avizelor/acerdurilorfautorizatilor
355, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 2 detallilor de 2,500,000 475,000 2,675.000
executie
3.5.6 Proiect tehnlc s detalii de executie 34,557,603 6,565,945 41,173,548
3,6.|Qrganizarea proceduriior de achizitle 1,000.000 150.000 1,190.000
3,7.|Consuftanta 5,000,000 850000 5,.950.800
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiective! de Investitii 5,000,000 950,000 5,950.000
3.7.2, Auditul financiar 0,000 0.000 0.000
3.8, | Asistenta tehnica 6,000,000 1,140.000 7,140.000
3.8.1, Asistenta tehnica din partes proiectantului 3,500,000 665,000 4,165.000
3811 pe pericada de executie a lucrarilor 2,000,000 380,000 2,380,000
pentru pasticiparea proiectantului fa fazele incluse in programul de
3,812 control al iucrarfor de executie, avizet de catre Inspectoratul de Stat in 1,500,000 285.000 1,785.000
Constructii
3.8.2, Dirigentie de santier 2,500.000 475,000 2 975 000
Total capitel 3 64,357.50 12,227,945

4.1.iConstructii si instalatii 575,960.053 108,432.410 685 392 463
4.1,1 Obiect 1. Str, Augustin Bana 369,860,457 70.273.487 440,123,944
4,1.2 Cbiect 2. Str, Fantanefe 206,099,596 39,158.923 245,258.519

4,2.|Montaj utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.000 0.000 0.600

4.3.|Utitaje, echipamente tehnologice s functionale care necesita montaj 0.000 0.000 0.000

4.4.|Utitaje, echipamente tehnalogice si functicrale care nu necesita montaj sl echipament 0.000 0.000 0.600

4,5, |{Dotari 9.000 0.000] 0.000

4,6, {Active necorporale 0.000 0.000 0.600

‘75,963 053

139 632 410 %5,3“2.453

5.1. Orgamzare de santier ) § 0.000 i ' -0,00 — ‘ 6.{}0&
5,1.1. Luerari de constructil sf instalatii aferente organizarii de santier G000 0.000 0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizerii santierului 0.000 0.000 0.000

5.2.1Comislcane, cote, taxe, costul creditulul 6,385.060 0.000 6,385.060

5.2.1 {Camisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000




Eana

. Pregat:rea personaiulun de exploa:are

5.2.2. Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii iucrarilor de constructii 2,902,300 0,000 2,902,300
523, Cota a.ferer.\ta 1SC pentry 'controlul ste?tutulm in amen"?area teritoriului, 580,460 0,600 580.460
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructerilor- C5C 2,902,300 0.0C0 2,902,300
cos. Taxe pe.ntru act?rdurl, avize conforme si autarizatia de 0.000 0.060 0,000
construire/desfintare
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 9.000 0.000 0.000
5.4.|Cheltuigli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
Total cap:toﬂ ]

§.2.|Probe tehnologice si teste

Total czmto§ 2]

Data
15.10,2018
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ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ELIC INDUSTRIAL SRL

Denumire studiu de fezabilitate

“ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA SI STR. FANTANELE

tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES”
Nr. 509/ 2019

DEVIZUL OBIECTULUI
str. Augustin Bena

Valoare VA Valoare cu
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA]} TVA
Tei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
43 Constructii si instalatii 369860.46F 70273.49] 440133.94
411 ::::anr:inte, sistematizare pe verticald si amenajiri 0.00 0.00 0.00
4.1.2 |Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3  iArhitecturd 0.00 0.00 0.00
4.14 |Instalatii 369860.46 70273.49 440133.94
TOTAL 1 - subcap. 4.1 369860.46] 70273.49] 440133.94
4.2 |Monta} utilaje, echipamente tehnologice i functionale 0.00 0.00 0.00
TOTALH - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Utﬂayez echipamente tehnologice 5i functionale care necesitd 0.00 6.00 0.00
momaj
4.4 Umaje?, Uechlparz?e?te tghnologwe si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj §i echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necaorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total { + Total H + Total 1) 369360.46] 70273.49; 440133.94
Data

15.10.201%
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ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL

Denumire stuciu de fezabilitate

“ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA SI STR. FANTANELE

tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES”
Nr. 509/ 2019

DEVIZUL OBIECTULUL
str. Fantanele

Valoare TVA Valoare cu
Nr. et Denumirea capitolelor 5i subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA} TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii §i instalatii 206099.60| 389158.92} 245258.52
411 Z:::;rgfente, sistematizare pe verticald sl amenajari 0.00 0.00 0.00
412 Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3  |Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
414  lnstalatii 206099.60 3915892 245258.52
TOTAL { - subcap. 4.1 206099.60; 39158.92] 245258.52
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utllajet echipamente tehnalogice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utxlaja?, Uechlparr'ue?te tfehr;ologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj §i echipamente de transport

4.5 Dotari .00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Hl - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Tatal deviz pe obiect (Total | + Total I + Total 1§) 206099.60] 39158.92| 245258.52

Data
15.10.2018

s.R.5.
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Proiectant,
SC ELIO INDUSTRIAL SRL
DEVIZ GENERAL

2l obiectului de investiti
“ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA 5! STR. FANTANELE
tronson cuprins intre str, Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES”

SCENARIU 2 {nerecomandat)
Ne. 509/2019

35l

i,mo 000]

1.1, obtmerea terenului 0.000] .000 0.000

1,2.[Amenajarea terenulul 0.000 0.000 G.000

1.3, /Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initialz 0.000 0.000 £.000

1.4, Cheltuieli pentru relacarea/protectia utilitatilor (.000 0.000 3.000

Total caprtol ) E.h.o MEGG 4.0060
55 000

1,309 000

Tctaf capatui 2

. Constructn &1 instalatii

552-575082-” '

209 090
3.1.1, Studii de teren 1,000,000 190000 1,160,000
3.1.2, Raportut privind impactul asupra mediului 0.000 0.660 0.000
3,13, Alte studii spacifice 100.000 19,600 139.000
3.2, |Documentatil-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati; 2,500.000 475.000 2,975.000
3.3,{Expertiza tehnica &.000 0.000 0.000
3.4.1Certificarea perfermantel energetice sl auditul energetic al eladirfior 0,000 0.000 0.000
3.5.|Prolectare 47,354,565 8,997.367 56,351.532)
3.5.1, Tema de projectare 0.000 0,000 0.600
85,2, Studiu de prefezshilitate C.000 {.000 0.000
153, Studit de fezabilitate/documentatie de avizare a jucrarilor de Interventii $,200.000 1,748,000 10,948,000
si deviz general
354 chumentatiile t'ehnlce neFesare in vederea obtineril 2,500,000 £75.000 2,975.000
avizelor/acordurilor/autorizatiler
355, Verificarea tebinica de calitate a projectului tehnic si a detaliflor de 2,500,000 £75.000 2,975,000
executie
3.5.6. Profect tehnic sl detalli de executie 33,154.565) 6,299,367 89,453,532
3.6.|0rganlzarea procedurilor de achizitle 1,000.000 150.000 1,190,000
3.7.|Consultanta 5,000.000 950.000 5,850,000
3.7.1. Managementui de proiect pentru ohlectivul de investitii 5,000,000 950.000 5,950,000
3.7.2. Auditut financiar 0.000 0.000 0.000
3.8, |Asistenta tehnica 6,000,000 1,140,000 7,140.000
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantulul 3,500.800 665.000 4,165.000
3.8,1.1, pe perioada de exequtie a lucrarilor 2,600,000 280,000 2,380.000
pentry participares profectantulul |2 fazele intluse in programut de
3.81.2.  |control al lucrarflor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 1,500,000 285,000 1,785,000
Constructli
382 Dirigentie de santier 2,500,060 475.000 2,975,000
62 854.565

43,881, 367 74, 915 532

104 989.456

5.1 Orgamzare de santier

657,565.538
4.1.1 Chlect 1. Str. Augustin Bena 356,141,861 67,666,954 423,808.815
4,1.2 Obiact 2, Str. Fantanele 196,434.221 37,322,502 233,756.723
4.2.|Monta] utilsje, echipamente tehnrologice si functionale 0.000 0.000 0.000
4.3. |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita maontaj 0.000 0.000 0,000
4.4, 1Utilaje, echipamerte tehnologice sl fusctionale care nu necesita monta si echipament 0.000 0.000 0.000
4.5.|Detari 0.000 3.000 0.000
4.6. Active necorporale 0,000 0.000 0.000
Total capitol 4 552 S76.082 104,988, 456 65? 585, 5:8
@"ﬂf o ¥ = -- = T 2 o

O.DDU D Eﬂﬁ G GGO

5.1.1. Lucrari de constructit si instalatii aferente organizarii de santier 0.000 0.000 0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizerii santierului 0.000 0.600 £2.000]
5.2.|Comisicane,cote, taxe, costul creditului 6,127.836 0.000 6,127.836
5.2.1 lComisioaneie si dobanzile aferente creditulul banci finantatoare 0,000 C.000 0000




5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlut calitatii lucrarilor de constructii 2,785.380 0.GG0 2,785.380
523, Cota a.ferer]ta I1sC pentru.controlu[ stzitutului in amenijarea teritoriului, 557,076 0.006 557.076
urbanism si pentry sutorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Constructerilor- CSC 2,785.380 0.000 2,785.380
525 Taxe pe.ntru acorduri, avize conforme si auterizatia de 0.000 2,000 0,000
canstruire/desfintare
5.3.iCheltuieli diverse si neprevazute 0.000 0,000 0,000
t.4.iCheltuieli pentru informare si publicitate 0.060 0.000 0.000
Totel capitel 5 6,127.83 0.0C0 £,127.838
CREROLULE Chaioll et OBE NeRnBleRIce TEaetes e
6.1.|Pregatirea personalulul de exploatare 0.000 0.000 0,000
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.000 0.000; 0.000
Toial capitel & 0.005 $.080 2.000

¥ 7e)

in preturi fa data de £1.10.2019, 1 eurp = 4.7512
Data Intocmit, f
15.10.2018 ing. Alin Ordean [
Beneficiar/Investitor

MUNICIPILIL SEBES




ANEXA nr. 8:

Proiectant,

SC ELIO INDUSTRIAL SRL
Denumire studiu de fezahilitate

“ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA Si STR. FANTANELE

tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. fon Creanga, MUNICIPIUL SEBES”
Nr. 509/ 2019

DEVIZUL OBIECTULUL
str. Augustin Bena

Valoare VA Valoare cu
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
fei lei fei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4,1 Constructii §i instalatii 356141.86] 67666.95] 42380881
4.1.1 ‘i‘eras_amente, sistematizare pe verticald si amenajari 0.00 0.00 0.00
exterioare
41,2 iRezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3  JArhitecturd 0.00 0.00 0.00
4.1.4  |Instalatii 356141.86 6766695 423808.81
TOTAL i - subcap. 4.1 356141.86; 67666.95] 423808.81
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 Q.00 6.00
TOTAL Hl - subcap. 4.2 0.00 .00 0.00
43 Utl[ajE: echipamente tehnologice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00
montaj
4.4 Utllajt?,“echlparr‘le;"lte tghnologlce s functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj §i echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Hl - subcap. 4.3+4.4+4.544.5 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (Total 1 + Total Il + Total 11} 356141.86| 67666.95] 423808.81

Data

15.10.2019




ANEXA

nr. 8:

Proiectant,

SCELIO

Denumi
“ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA S! STR. FANTANELE

INDUSTRIAL SRL
ire studiuv de fezabilitate

fronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES”

Nr, 509/ 2019
DEVIZUL OBIECTULUI
str. Fantanele
Valoare TVA Valoare cu
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 196434.22| 37322.50] 233756.72
411  {Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari

exterioare 0.00 (.00 0.00
4.1.2 jRezisten{d 0.00 0.00 0,00
4,13 {Arhitectura 0.00 0.00 (.00
4.1.4 ilnstalatii 196434.22 3732250 233756.72
TOTAL f-subcap. 4.1 196434.22] 3732250 233756.72
4.2 JMontaj utilaje, echipamente tehnologice si funciionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11 - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Uttlajei echipamente tehnologice si functionale care necesitd 0.00 0.00 0.00

montaj
4.4 Utﬂa;(?, Uechlparr-\e-nte t?hnoioglce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00

necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Iii - subcap. 4.34+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect {Total | + Total Il + Total 1) 196434.221 37322.50; 233756.72

Data
15.10.2

019




GRAFICUL DE EXECUTIE FIZIC
PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTITH:

ILUMINAT PUBLIC PE STR. AUGUSTIN BENA Si STR. FANTANELE
tronson cuprins intre str. Augustin Bena si str. lon Creanga, MUNICIPIUL SEBES

gi Denumirea obiectului Luni calendaristice
1123145678

1 Studiu de fezabilitate X

3 | Avize si acorduri cerute prin CU XX

4 | PAC X

5 | Proiect tehnic si detalii de executie X

8 Executia lucrarii X1 X1 X

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 8 luni calendaristice din care 3 luni executia lucrarii.

S
PRESEDINTE DE SEDINTA:

S‘;ERBAN;é%U RADj’E:AL
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SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTIN%& ELENA
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