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HOTARAREA NR.60/2022

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventie si a indicatorilor

tehnico - economici aferenti obiectivului deinvestitiec “Consolidarea infrastructurii medicale
in scopul cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes” si aprobarea
inchelerii acordului de parteneriat intre Municipiul Sebes si Spitalul Municipal Sebes in
vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014 - 2020 (cod apel POIM/935/9/1) a
proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale In scopul cresterii sigurantei pacientilor

in cadrul Spitalului Municipal Sebes”

Consiliul Local al Municipiutui Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici ordinari din data de 28.02.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotfrire privind aprobarea Documentatiei de Avizare a
Lucrrilor de Interventie si a indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investitie
“Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei pacientilor In cadrul Spitalului
Municipal Sebes” si aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Municipiul Sebes si
Spitalul Municipal Sebes in vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014 — 2020 (cod
apel POIM/935/9/1) a proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale n scopul cresterii
sigurantei pacientilor In cadrul Spitalului Municipal Sebes”

Avénd in vedere:

Ordinul ministrului investitiilor gi proiectelor europene nr. 299/2021 pentru aprobarea
Ghidului Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru Cresterea sigurantei
pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeazi fluide medicale din cadrul Programului
Operational Infrastructurd Mare (POIM) 2014 — 2020;

Documentatia de avizare a lucriirilor de interventii pentru obiectivul de investitie
“Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului
Municipal Sebes”, Proiect nr. EP-2112-014-000, elaborat de citre Electroproiect SA;

Hotéréarea nr. 177/2015 a Consiliului Local Sebes, privind aducerea la cunostintd publici a
documentatiilor tehnico-economice aferente tuturor investitiilor de pe raza administrativ-teritoriald
a Municipiului Sebes;

Referatul de aprobare nr.13259/24.02.2022 pentru inifierea proiectului de hotdrdre, al
Primarului Municipiului Sebes, prin care se propune adoptarea unei hotirdri privind aprobarea |
documentatiei tehnice faza Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventie, Proiect nr. EP-
2112-014-000, pentru obiectivul de investitie “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul
cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebeg”, aprobarea indicatorilor
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tehnico - economici aferenti si abrobarea incheierii acordului de parteneriat Intre Municipiul Sebes
si Spitalul Municipal Sebes in vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014 — 2020 (cod
apel POIM/935/9/1) a proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cregterii
sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebeg™;

Raportul de specialitate comun nr.13403/24.02.2022 al Serviciului Cheltuieli 51 Resurse
Umane, Compartimentului Proiecte cu Finantare Intemnd gi Internationald si Compartimentului
Investitii Publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebes aprobarea
documentatiei tehnice faza Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventie, Proiect nr. EP-
2112-014-000, pentru obiectivul de investitie “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul
cresterii sigurantei pacientilor In cadrul Spitalului Municipal Sebes”, aprobarea indicatorilor
tehnico - economici aferenti si abrobarea incheierii acordului de parteneriat intre Municipiul Sebes
si Spitalul Municipal Sebes in vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014 — 2020 (cod
apel POIM/935/9/1) a proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii
sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes”;

Raportul de specialitate nr.13602/25.02.2022 al Arhitectului sef din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Sebes; ‘

Referatul nr.13807/25.02.2022 privind introducerea pe ordinea de zi suplimentard a
proiectului de hotarare;

Procesul verbal nr.13931/28.02.2022 incheiat cu ocazia dezbaterii publice online a
documentatiei;

Avand avizul nr./2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriuvlui, uwrbanism, Iucriri
publice, administrarea domeniului public si privat , avizul nr./2022 al Comisiei pentru invatdmant,
culturd, sport, agrement, monumente istorice protectie sociald, protectie copii, culte, séndtate si
familie si avizul nr./2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrdri publice,
administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Locakl al Municipiului Sebes;

in conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificirile si completarile ulterioare;

Avénd in vedere prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;

Vizand prevederile art. 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

In baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completérile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd documentatia tehnico-economicd faza Documentatie de Avizare a
Lucrdrilor de Interventie, Proiect nr. EP-2112-014-000, pentru obiectivul de investitie
“Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului
Municipal Sebes”, conform Anexei nr. 1, parte integrantd din prezenta hotdrare.
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Art.2 Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Consolidarea
infrastructurii medicale Tn scopul cresterti sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal
Sebes™:

a) Indicatori maximali:
Valoarea totald a investifiet = 9.907.193,93 lei inclusiv TVA (8.395.807,60 le1 +
1.511.386,33 lei TVA) din care C+M 3.669.606,53 lei inclusiv TVA (3.083.702,97 lei
+ 585.903,56 TVA)

b) Indicatori minimali: conform Anexei nr. 3, parte integranti din prezenta hotiirére.

Art.3 Se aprobd Devizul general al obiectivului de “Consolidarea infrastructurii medicale
in scopul cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes”, in valoarea totald
de 9.907.193,93 lei inclusiv TVA (8.395.807,60 lei + 1.511.386,33 lei TVA) din care C+M
3.669.606,53 lei inclusiv TVA (3.083.702,97 lei + 585.903,56 TVA), conform Anexei nr. 2 parte
integrantd din prezenta hotaréare.

Art.d4, Sc aproba incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Sebes si Spitalul
Municipal Sebes in vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014 — 2020 (cod apel
POIM/935/9/1) a proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei
pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes”, conform Anexei nr. 4, parte integranti din
prezenta hotérére.

Art.5. Se aprobd sustinerea de la bugetul local al Municipiului Sebes a cheltuielilor
neeligibile, In valoare de 326.076,66 lei inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investitie
“Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului
Municipal Sebes™. '

Art.6. Se mputerniceste domnul Dorin Gheorghe NISTOR, Primarul Municipiului Sebes
si reprezinte Municipiul Sebeg in relatia cu Autoritatea de Management a Programului
Operational Infrastructurd Mare (POIM) 2014 — 2020.

Art.7, Prezenta hotdrdre poate fi atacatd de cétre persoanele indreptitite, in termenul si n
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare.

Art.8. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Directia Tehnici din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Sebes.

Art. 9. Prezenta hotdrire va fi afigatd, se va publica pe site-ul Primariei gi In Monitorul
Oficial al Municipiului Sebes si se comunica;

- Institutiet Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiului Sebes;

- Viceprimarului Municipiului Sebes;

- Arhitectului Sef;

- Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenta Decizionali si Arhivi;
- Compartimentului Investitii Publice;
- Compartimentului Achizitii Publice;
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- Compartimentului Proiecte cu Finantare Internd si Internationali;
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informaticd si Monitor Oficial Local;
- Spitalului Municipal Sebes.

Sebes la 28.02.2022

CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA L K
Consilier local, Popiuc Mircea G eur;gh_ 'SECRETAR GENERAL Municifjiul Sebes
~ = ¢ VLAD CRISTINA ELE

Total consilieri locali |19
Prezenti |18
Pentru 118
Impotrivi ' -
Abtineri I-
Neparticipare la vot -
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Numele i prenumele verificatorului atestat:
Dr.Ing. Radu Mircea Damian

Nr. 159 S. Conform registrutui de evidentd

Data 21.12.2021
Adresa: Calea Mosgilor 241, bl.47, s¢.3, et.7, ap.91, Bucures,;tl telefon: 0216103012

REFERAT

F, Economle de energie i izolare termitie, / ATOT
G. Utilizare sustenabili a resuselor naturale

a proiectului: ,,Consolidarea infrastructurii medicale fn scopul cresterii sigurantei pacientilor
in cadrul Spitalului Orfisenesc Sebeg”. Instalatii gaze medicale, verificare la specializarea Is —
Instalatii sanitare, Faza DALI, Cod Proiect EP-2112-014-003.

1. Date de identificare:

- proiectant general: ELECTROPROIECT S.A.

- proiectant de specialitate: ELECTROPROIECT S.A. Sediu social: strada
Cemauti nr 27C, sector 2, 022183, Bucuresti

- beneficiarul investitiei: Spitalut Origenesc Sebes

- amplasament: Strada Surianu, nr. 41, Sebes, judetul Alba

- data prezentirii pentru verificare: 20.12.2021

2. Caracteristicile principale ale proiectului: Spitalul Orasenesc Sebes este format din
patru Jocatii (corpuri de cladire, situate la adrese diferite). Cldirile se Incadreaza in clasa de
importanti III; categoria de importanta a constructiei: C, conform H.G.R. nr. 766/1997; gradul
de rezistentd la foc: IL Locatia i:Sectie Medicina interna + Chirurgie (corp C35 - conform
CF); sectie Obstetrica-ginecologie (corp €7 — conform CF). Alimentarea cu oxigen se face de
la un stocator de oxigen cu o capacitate de 6000 | si de la o statie de butelii 2 x 5 butelii.
Alimentarea cu Aer comprimat 4 bar se face de la o statie cu o capacitate de 280 Vmin
amplasata in curtea spitalului. In sectia medicina interpa + chirurgie instalatiz de gaze
medicale a fost reabilitata fiind montate in saloane prize distributie oxigen; Locatiq 2: Sectie
pediatrie. Nu exista instalatie de fluide medicale. Locatia 3; Compartiment neuroclogie.
Instalatia de oxigen este improvizata, buteliile de oxigen sunt amplasate pe holul cladirii,
distributie oxigenului se face prin firtun pana la unitatea terminal (prize oxigen).

Proiectul propune doui scenarii, dupé cum urmeaza.

Scenariul 1. Instalatii fluide medicale. Se propune extinderea instalatiei de fluide medicale in
urmatoarele locatii: locatia 1 (sectie medicina interna + chirurgie, sectie obstetrica
ginecologie, sectie contagioase), locatia 2 (sectie pediatrie), locatia 3 {compartiment
neurologie), locatia 4 nu necesita instalatie de fluide medicale. Instalafia este compusa din:
statii de producere si distributie fluide medicale (Oxigen, Aer Comprimiat Medical 4 bar,

1



Vacuum Medical, Protoxid de Azot, Dioxid de Carbon); unititi terminale la capul pacientulni
pentru distribugia fluidelor medicale, a circuitelor electrice si iluminat, previzute ca accesorii
(oxigenator si kit de aspiratie), adaptate destinatiilor inciperilor alimentate;sisieme de
distributie fluide realizate din cupru medical DHP R290; elemente de sectorizare si alarmare
fluide medicale (robineti compatibili cu oxigenul, panouri de vizualizare si alarmare pe
fiecare sectie, panouri de alarmare in silile de operatii). Sistemele de alimentare pentru
fluidele medicale, oxigen, aer comprimat medical si pentru vacuum vor fi proiectate astiel
tncét 3 asigure continuitatea debitului de proiectare al sistemului ia o presiune de distributie
conforma in conditii normale §i in situatie de unic defect.

3. Documente ce se¢ prezinti la verificare
- memoriu tehnic cu-prezentarea solutiitor propuse pentru;
- plange desenate: Verificare Is (Instalagii sanitare) - EP-2112-014-IGM-101,
102, 103, |
4. Concluzii asupra verificirii:

a) In wma verificirii se consideri projectul corespunzitor,
semnindu-se §i stampilindu-se conform dispozitiilor legale

b) In urma verificirii se considerd proiectul corespunzitor pentru faza
verificati semndndu-se conform dispozifiilor legale, cu urmitoarele
conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de
cétre proiectant:
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Numele si prenumele verificatoruiui atestat: Nr. 1512 din 21.12.2021

ing. RIZEA ROMEL conform registrului de evidenta
Atestat MLPAT (MCTC) pentru specialitatea le

Exigentele A;B ;C;DEsiF

Certificat atestare seria B nr. 06794

REFERAT,

privind verificarea de calitate la cerintele le (AB,CDESi F) a proiectuiui "Consolidarea infrastructurii medicale in
scopul cresterii sigurantel pacientilor in cadrul Spitalufui Municipal Sebes” -INSTALATI ELECTRICE

Faza de proiectare; DAL
Cod proiect : EP-2112-014-000;
SPECIALITATEA INSTALATIH ELECTRICE

Verificarea s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 10/995 s HG 925/1935.

1.- Date de identificare:
- profectant general : SC ELECTROPROIECT SA
- proiectant de specialitat . SC ELECTROPROIECT SA
- investitor : Spitalului Municipal Sebes
- amplasament.oras Sebes, Strada Suriany, nr. 41, judetut Alba
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.12.2021

2.- Caracteristicile principale ale proiectuiui: _
Proiectul trateaza instalatiile electrice si de curenti slabi , faza DALI, aferente Constlidarea infrastructurii medicale in scopul
cresterii sigurantet pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes -si anume:
instalatii de afimentare cu energie electrica i distributie ;
- instalatii slectrice de forta aferente echipamentelor pentru distributia gazelor medicale, nou prevazute |
- instalatii de detectie i alamare la incendiu si concentratie de oxigen
instalatii de protectie contra tensiunilor accidentale

instalatiile prezentate anterior sunt prevazute cu respectarea normelor si normativelor in vigoare cu aplicabifitate in domeniu.
3.- Documente prezentate la verificare:
Parti scrise si desenate conform borderou proiect.

4.- Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii, documentatia, se considera corespunzatoare exigente complexe le, conform prevederilor Legii
10/1995 si HG 925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare iar in conformitate cu prevederile indrumatorului MLPAT nr.
7711996 se avizeaza

FARA CBSERVAT -faza DALI

Am primit. 4 exemplare Am pred ¥ %

S

PO B i 1%
Investitor / Pro/iect7r hvk fcatogfefnio testaly 42 .
a— / / - -j‘\:;:!ﬂ *"1‘.\ ‘ 2
AN e Ve L el
ing. ROMEL RIZEA ™.

gy e B g




i

B e

o i
R

_w?..
ey
n.\r‘.\. ek,

T
x..\..n.

e 1R FY s

1

s e T
[ e

e rate

Exen




oA I VEN U
: PR

AR APIZOLE AN R ..E FILULEY §3) U [p8 L ,

wrpi B S100ER pEReisagEh o] MEEAT AP P PR Ui piRRA A afinnstia) s

f;ﬂ.m&ww:%umwww SIS W)

: 4

i.,Qﬁw&%iﬁk&ﬁﬁﬁﬁﬁw
RN
] wm.q\« BTN ...“.::;:E%.@ A BESHIN

BLABY

1od Lonlay e sy

u

PO
rier s
syfiph e -

P I :..:m..%um-%\:h. \ﬂw.k\%ﬁ“&ﬁi.*ﬁa%\%&%ﬂﬂw:....

e sapruaEs H{olIlan priasg

F O B P RLLGRETETTEY FEEE

2 :.M.;_E:.Eﬁ:: mz:mﬂ::u@&hﬁ&%ﬁ%&%&.&%ﬁkﬁ%\&kﬂ&\w dayacdirias fgu)

f ke mmmsvawacamrmeBan tEe sraesaebaascras apepepsiesrzesgseiediTiirserneins Fesingr

e S L L CECEE TN [YOTr-

(G AR R P s )

B L TR LL LTI AT IETR YT PP PPLPRFLL L P

TR FORE SWEL ! D

JVISHLY

SR A AN0AE
AIGCOTIOTEID ]9 )] ot

SR e I wiog:

N 4] BLIDE

DG A |

90
HLLY WL

[ LTI TR T PRI P ﬁm w&m;

S IEU IR R

BTG TR TLR:

e
i
L

e b e AR AT o

By peed ‘_ Runjaag

HAEADGHS LIV CF A[ JH UL E DD JUMIUD AP IR 1 B ey E:&..p_._._



Sy

“CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE IN
SCOPUL CRESTERII SIGURANTEI PACIENTILOR IN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL SEBES”

FAZA:D.ALI

ELECTROPROIECT S.A.

Sediu social: Strada Cernauti, nr 27C, Sector 2, 022183, Bucuresti
Adresa de corespondenta: Sos. Oltenitei, Nr. 107A, Sector 4, 141303,

Bucuresti
Tel: (40) 31.40.79.219; Fax: (40) 31 40.79.231

M

Formmular cod ; F-PTH-0-04-01

EXEMPLAR Nz, _1_



LUCRAREA:

“CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE IN
SCOPUL CRESTERII SIGURANT. EI PACIENTILOR IN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL SEBES”

FAZA:D.ALI
EXECUTANT: ELECTROPROIECT S.A.
BENEFICIAR: SPITALUL MUNICIPAL SEBES
OBIECTIV: “CRESTEREA INFRASTRUCTURII MEDICALE IN SCOPUL

CRESTERI SIGURANTE! PACIENTILOR IN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL SEBES”

Formular cod; F-PTH-0-04-02



PROIECT NR. : EP-2112-014-000
Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL SEBES

FAZA: D.A.LI
SEMNATURI:

SEF PROIECT

ing. DANUT SIMION Semnatura

INSTALATH FLUIDE MEDICALE

ing. ALEX MATEIL Semnatura .., i% f %‘"’ é .......

INSTALATH DETECTIE INCENDIU SI DETECTIE OXIGEN

ing. MARIAN TUDOR Semnatura X@V .........

INSTALATII ELECTRICE JOASA TENSIUNE

ing. BOGDAN LUCA Sempatura ...... b

---------

Nr. exemplar:
172

Formtttar cod: F-PTH-c-04-03



BORDEROU

Confidential Beneficiar SPIT AL":‘@“%;MCEAL FAZA |DALI
Nr. orf. Denumire document Nr. inventar Nr. file ‘ Format § Ohs.
PARTE SCRISA
1 Coperta. foaie titl. foaic de semnaturi BP-2112-014-001 3 A4
2 Borderou piesc scrise EP-2112-014-002 1 A4
3 Pari} scrise DAL CONF.HG907/2016 EP-2112-014-003 63 Ad
PARTE DESENATA
INGTALATIE FLUIDE MEDICALE LOCATIA
[ SECTTE MEDICINA INTERNA + ‘ ” . 1
1\ CHIRURGIE, SECTIE OBSTETRICA EP-2112-014-1GM-101 ! A
GINECOLOGIE, SECTIE CONTAGIOASE ‘
INSTALATIE FLYIDE MEDlCALE LOCATIA . ~
2 3 SECTIE PEDIATRIE EP-2112-014-1GM-102 1 A3
MNSTALATIE FLUIDE MEDICALE LOCATIA
" i Al
3 3 SECTIA NEURGLOGIE _ £P.2112-014-IGM-103 H ‘ _
SISTEM DETECTIE INCENDIU Sf OXIGEN
¥ 01406 A3J
4 LOCATIA 1 SCHEMABLOC EP-2112-014-CS-101 1
SISTEM DETECTIE INCENDIU S OXIGEN
5 LOCATIA 2 SECTIE PEDIATRIE: SCHEMA BP-2112-014-C8-102 1 A3
BLOC
SISTEM DETECTIE TNCENDIL St OXIGEN
6 LOCATIA 3 COMPARTIMENT EP-2112-014-C8-103 1 A3
NEUROLOGIE: SCHEMA BLOC
SISTEM DETECTIE ENCENDHJ SI OXIGEN
7 LOCATIA 4 SECTIE ESIHIATRIE: SCHEMA EP-2112-014-CS-104 1 A3
BLOC
INSTALATH ELECTRICE SCHEMA .
P21 12-014-IE- A2
8 | GENERALA DE DISTRIBUTIE - LOCATIA | EP-2112-014-1E-101 !
TNSTALATI ELECTRICE SCHEMA .
U ! {E- A
9 |GENERALA DE DISTRIBUTIE - LOCATIA 2 EP-2112-014-(E-102 { A
TNSTALATI ELECTRICE SCHEMA
.. - A4
10 GGENERALA. DE DISTRIBUTIE - LOCATIA 3 EP-2112-014-[E-103 !
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1. Informatii generale privind obiectivul de mvegt:ﬁf s N .-;*;-s,\
SR ‘
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ‘ s \‘a-‘ ‘5‘ A
Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresteri siguran teNFackEmidr g
cadrul Spitalului Municipal Sebes.

1.2. Amplasamentul:

Locatia 1 — Strada Surianu nr. 41.
Locatia 2 Sectie pediatrie —~ Strada Surianu nr. 28

Locatia 3 Compariment neurologie — Strada Av. Olteanu nr

Locatia 4 Sectie psihiatrie — Strada Energiei nr. 52
Sebes, judetul Alba.

1.3. Ordonator principal de credite:
UAT Municipiul Sebes
1.4. Ordonator secundar de credite:
1.5.

Beneficiarul investitiei:
Spitalul Municipal Sebes
1.8. Elaboratorul documentatiei:

SC .ELECTROPROIECT SA cu sediul in Bucuresti, strada Cernauti, nr. 278
parter, Sector 2. :

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrariior de interventii
2.1.

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale sifinanciare

Proiectul de fata se realizeaza pentru cresterea sigurantei pacientilor in structurile
spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, AXA PRIORITARA 9, ce vor finanta
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Activitati de tip A;

« Achizitii si montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu
acoperire totala si detectare, semnalizare, si alarmare in cazul depasirii
concentratiei maxime admise de oxigen in atmosfera, inclusiv realizarea
schemeifproiectului de executie si montaj;

Activitati de tip B:

« Evaluarea deficientelor infrastructurii existente prin expertize tehnice si , dupa
caz, studii, audituri, analize de specialitate in raport cu specificul actiunii
finantabile, precum si pregatirea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii/ prolecte de specialitate efc. dupa caz.Aceasta activitate nu poate face
obiectuf unui proiect de sine statator.

» Achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura electrica, de ventilare si
tartare a aerului precum si la infrastructura de fiuide medicale

Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID -19 , prin
prioritatea de investitii 9a “Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce
priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si la trecerea de la
servicifle institutionale la serviciile prestate de comunitati “si Obiectivul Specific 9.1
Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 18 , vizeaza
promovarea invesfitilor necesare pentru consclidarea capacitatii de reactie fa criza de
sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS -CoV-2,

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de inalta, care a provocat deja
o criza sanitara fara precedent si decesul unui numar mare de persoane ia nivel global
si in statele din Uniunea Europeana , printre care si Romania..

Avand in vedere faptul ca la limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor
extrem de grave ale acestuia asupra populatiei Romaniei, implica dotarea cu
echipamente medicale a spitalelor, in contextul consolidarii infrastructurii medicale
pentru a putea face fata provocarilor ridicate de combatere a pandemiei de COVID ~19
starea de uzura fizica si morala si suprasolicitarea determinate de numarul mare de
pacient: a retelelor de fluide medicale cat si cele de energie elecirica creeaza un risc
major pentru viata si sanatatea pacientilor internati in spitale.
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Astfel , in sprijinul unei abordari coerente a crizei de sanatate publica rezultata,
pentru a impiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile si, implicit, afectarea
dreptului la sanatate pentru pacientii ce necesita internare, se impune evaluarea,
extinderea, reabilitarea sau modemizarea infrastructurii instalatiilor electrice, de fluide
medicale, de ventilare si tratare a aerului, precum si instalarea de
detectare,semnalizare,alarmare incendii, cu acoperire totala si detectie oxigen in
vederea obtinerii unui raspuns in timp util si eficient al sistemului medicat public la criza
COVID 19.

2.2. Analiza situatiei existente si 1denttftcarea necesztatilor sia
deficientelor
Spitalul Municipal Sebes este impartit in 4 locatii;
Locatia 1:

- Sectie Medicina interna + Chirurgie {corp C5 — conform CF 73358);

- Sectie Obstetrica-ginecologie (corp C7 ~ conform CF 73358);

- Sectie contagioase (Covid-19) {corp C14 — conform CF 73358).
Locatia 2:

- Sectie pediatrie (corp C2 - conform CF 75889),
Locatia 3: _

- Compartiment neurologie.- Conform CF 75802
Locatia 4:

- Sectie psihiatrie (corp C1 - conform CF 84964).

L INTALATH FLUIDE MEDICALE ;
Locatia 1 — Strada Surianu nr. 41. t\‘
3

Alimentarea cu oxigen se face de Ia un stocator de oxigeh,cu m
si de la o statie de butelii 2 x 5 butelii. |

:va

Alimentarea cu Aer comprimat 4 bar se face de la o stafie cu o cabagi ate' d
amplasata in curtea spitalului.

In sectia medicina interna + chirurgie instalatia de gaze medicale a fost reabilitata
fiind montate:

- in saloane prize distributie oxigen;
- in cateva saloane au fost montate rampe pentru distrbutia fluidelor si a curentilor
electrici;
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- in salile de operatii au fost montate rampe distributie fluide medicale si curent

electrici dar acestea nu sunt conforme necesarul de fluide medicale in salile de
operatii.

In cadrul obstetrica-ginecologie a fost executata o noua instalatie pentru
alimentarea cu oxigen si aer comprimat. Distributia in salile de nasterefoperatii urmand

sa fie facuta printr-o rampa amplasata pe perete. Aceasta nu respecta configuratia
pentru deservirea unei sali de operatii.

In saloane distributia de gaze medicale urmand sa fie facuta prin prize de oxigen
medical. '
In cadru! sectiei contagioase nu exista fluide medicale.

Nu existe statii de dioxid de carbon si protoxid de azot. In salile de operatii se
folosesc butelii.

Loocatia 2 Sectie pediatrie — Strada Surianu nr. 28.
Nu exista instalatie de fluide medicale.
Locatia 3 Compariment neurologie — Strada Av. Olteanu nr. 17.

Nu estista instalatie de fluide medicale conform normativelor in vigoare. instalatia
este una provizorie, buteliile de oxigen sunt amplasate pe holul cladirii, distributia
oxigenului se face prin furtun pana la unitatea terminal.

Locatia 4 Sectie psihiatrie - Strada Energiei nr. 52,
Nu necesita instalatie de fluide medicale.

i. INSTALATI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

Locatia 1 - Strada Surianu nr. 41.

Alimentarea cu energie elecirica este noua si se face dintr-un post trafo care mai
deserveste si alti consumatori.

Alimentare cu energie electrica din firida de bransament, cablu 3x150470 mm?Z,

protejat cu MPR 250A; mai sunt disponibile inca doua circuite de alimentare din post
trafo care nu sunt echipate cu MPR;
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H
ki

Grup elecirogen 90 kKVA, grupul electrogen este functional si debiteaza direct la nivelul
Tabloulut general al spitalului; acesta nu face fata intregului consum al spitalului, in
cazul in care functioneaza computerul tomograf si alte echipamente de imagistica;

Tablourile electrice principale ale fiecarui corp de cladire sunt depasite moral si fizic,
protectia circuitelor fiind realizata cu sigurante fuzibile sau MPR, o mare parte din
tablourile secundare sunt prevazute cu aparataj modular modern, insa nu au protectie
diferentiala;

Cladirea Sectiei “Contagioase” este dotata cu instalatii electrice noi, modernizate;
“Laboratorul” are instalatia electrica refacuta, modernizata, se va pastra ca atare;

Sectia “Maternitate” este in curs de reabilitare fiind obiectul unui proiect in curs de
avizare 1SU;

Locatia 2 Sectie pediatrie — Strada Surianu nr. 28.

Cladirea are doar alimentare de baza din firida de bransament cu cablu 3x95+50
mm?, protejat cu MPR 200A.

instalatiile electrice sunt modermnizate, nu necesita inlocuire;
instalatie de paratrasnet si prize de pamant existente;

Locatia 3 Compariment neurologie — Strada Av. Olteanu nr. 17.

Alimentarea cu energie electrica este noua si se face dintr-o firida de bransament;

Alimentare cu energie electrica din firida de bransament, cablu 3x150+70 mm?, protejat
cu MPR 250A;

Instalatiile electrice interioare sunt uzate fizic si moral si trebuiesc inlocuite in totalitate
Nu exista alimentare de rezerva;
Locatia 4 Sectie psihiatrie — Strada Energiei nr. 52,

Alimentarea cu energie elecirica se face dintr-o firida de bransament;
Alimentare cu energie electrica din firida de bransament, MPR 63A;

Instalatiile electrice interioare sunt uzate fizic si moral si trebuiese inlocuite in totalitate;
Nu exista alimentare de rezerva;

Formislar cod: F-PTH-0-04-05

ELECTROPROIECT S.A. Cod proiect
Beneficiar Spitalul Municipal Sebes EP-2112-014-000
Denumire proiect ‘Consolidarea infrastructurii medisale in scopul cresteri sigurantei
'| pacientifor in cadruf Spitaluiui Municipal Sebes”™




-

| COD DOCUMENT - EP-2112-014- 003 Ind. Modif.

-fﬁ‘fgﬁ ROPROIECT |
L Sl 1)\ DOCUMENT - PARTE SCRISA DALI Data 2021 Pag. 9/63

HL.  INSTALATI DETECTIE INCENDIU St DETECTIE OXIGEN

in momentul de fata spitalul (Locatia 1: Sectie medicina interna + chirurgie si Sectie
Obstetrica - Ginecologie) este dotat doar cu instalatie de detectie si semnalizare
incendiu, ce cuprinde urmatoarele:

¢ Cate un buton manual de avertizare incendiu pe coridaor la fiecare etaj;

« Cate 0 sirena de alaramre Acustica pe etaj si una opto-acustica la exteriorul
caldirii

Restul locatiilor nu sunt prevazute cu instalatii de detectie incendiu.

In contextual actual se impune prevederea unor instalatii de detectie,
semnalizare si alarmare incendii precum si a concentratiei maxime admise de
oxigen in urmatoarele jocatii:

Locatia 1.
-~ Sectie Medicina interna + Chirurgie {corp C5 — conform CF 73358);
- Sectie Obstetrica-ginecologie {corp C7 ~ conform CF 73358);
- Sectie contagioase (Covid-19) (corp C14 — conform CF 73358},
Adresa: Strada Surianu, nr. 41, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 2:
- Sectie pediatrie {corp C2 —~ conform CF 75889).
Adresa: Strada Surianu, nr. 28, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 3: '
- Compartiment neurologie.
Adresa: Strada Av. Olteanu, nr. 17, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 4: {fara detectie oxigen)
- Sectie psihiatrie (corp C1 — conform CF 84964).
Adresa: Strada Energiei, nr. 52, localitatea Petresti, Judetul Alba.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
publice

Imbunatatirea infrastructurii existente si cresterea securitatii Ia incendii in structurile
care utilizeaza fluide medicale pentru desfasurarea actului medical si din structurile mari
consumatoare de energie electrica la nivelul spitalelor si unitétiior de dializs care
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asigura asistenta medicald pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19,
conform clasificarii spitalelor In 3 niveluri de competentd”, din sistemul sanitar de stat, in
contextual consolidarii infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de
combatere a pandemiei de COVID 18,

3. Descrierea constructiei existente

3.1, Particularitali ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - infravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Locatia 1:
- Sectie Medicina interna + Chirurgie (corp C5 —~ conform CF 73358);
- Sectie Obstetrica-ginecologie (corp £7 — conform CF 73358);
- Sectie contagioase (Covid-19) {corp C14 — conform CF 73358).
Adresa: Sirada Surianu, nr. 41, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 2:
- Sectie pediatrie (corp C2 —~ conform CF 75889).
Adresa: Strada Surianu, nr. 28, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 3:
- Compartiment neurologie.(conform CF 75892)
Adresa: Sirada Av. Olteanu, nr. 17, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 4:
- Sectie psihiatrie (corp C1 — conform CF 84964).
Adresa: Strada Energiei, nr. 52, localitatea Petresti, Judetul Alba.

b} relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Accestul in locatia 1 se face din strada Surianu.
Accestul in locatia 2 se face din strada Surianu,
Accestul in locatia 3 se face din strada Av. Olteanu.

Accestul in locatia 4 se face din strada Energiei.
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Din punct de vedere climatic, imobilul se afla la in zona climatica Hi.
d} studi de teren:
Terenui pe care este amplasat obiectivul de indestitii este plan, stabil, fara fenomene
fizico — geclogice de instabilitate sau de degradare.

{. studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii

conform reglementarilor tehnice in vigoare;
Nu este cazul.

i}, studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice,

de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
e) situatia utifitatilor tehnico-edilitare existente;

In prezent, cladirile care deservesce activitatile specifice, sunt racordate fa
utilitatite tehnico-editilitare.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbari climatice cepot afecta investitia;
Nu este cazul.
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g) informatii privind posibile interfersnte cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice peamplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unorzone
protejate.

Nu este cazul.
3.2. Regimul juridic:

a} natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;.

imobilul este situat intravilan, domeniul public al municipalitatii si in administrarea
Spitalului Municipal Sebes. ‘
b) destinatia constructiei existente:
Unitate spitaliceasca.

¢) includerea constructisi existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Nu esie cazul.
d) informatiifobligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz. '
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;
Clasa importanta: {il _
Categoria de importanta: C
Gradul de rezistenta la foc: Il
b} cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz,
Nu este cazui.
¢} anfanifperioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Conform extras carti funciare.
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Locatia 1 — CF 73358
Locatia 2 - CF 75889
Locatia 3 — CF 75892
Locatia 4 — CF 84964

d) suprafata construita;

Locatia 1:

- Sectie Medicina interna + Chirurgie (corp Cb ~ conform CF};
o Regim inaltime; S+P+1E;
o Suprafata construita = 1085 mp;
o Suprafata desfasurata = 3255 mp.

-~ Sectie Obstetrica-ginecologie {corp C7 — conform CF);
o Regim inaltime: P+2E;
o Suprafata construita = 382 mp;
o Suprafata desfasurata = 1135 mp.

- Sectie Contagioase (corp C14 - conform CF).
o Regim inaltime: P;
o Suprafata consfruita = 327 mp;

o Suprafata desfasurata = 327 mp.
Locatia 2:

- Sectie pediatrie.
o Regim inaltime: P;
o Suprafata construita = 175 mp;
o Suprafata desfasurata = 175 mp.
Locatia 3:
- Compartiment neurologie.
Locatia 4:
- Sectie psihialrie.
o Regim inaitime: P+1E;
o Suprafata construita = 424 mp;
o Suprafata desfasurata = 647 mp.

e) valoarea de inventar a constructiei;
Nu sunt necesare pentru proiectul de fata.
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fy alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei
tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului
arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monumentistoric si al imobilelor aflate in zonele de
protectie ale monumentelor istorice sau in zone construiteprotejate.

Conform Expertiza Tehnica afasata.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic,
din punctul de vedere al asigurari cerintelor fundamentale aplicabile,
potrivit legii.

Exigenia de calitate A Rezistenta si stabilitate:
Conform expertiza tehnica atasaia.

Prin lucrarile de interventie in cadrul acestui proiect nu sunt necesare elemenie de
consolidare, decarece nu intervine asupra elementelor structurale.

Exigenta de calitate B - Securitatea la incendiu

in situatia actuala secutiratea la incendiu se asigura prin caile de evacuare si
sistemul de stingere cu hidranti interiori.

Exigenta de calitate C - lgiena, sanatate si mediu inconjurator
Igiena apei

Alimentarea cu apa se face din reteaua publica.

Toate grupurile sanitare sunt prevazute cu instalatie de alimentare cu apa calda si
rece, precum si canalizare.

Evacuarea deseurilor solide

Evacuarea deseurilor se va face in conformitate cu programul si protocolul specific
liuminatul natural. |

Majoritatea incaperilor sunt prevazute cu lumina naturala.
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B COD DOCUMENT ~EP-2112-014- 003 Ind. Modit.

Protectia meditiui

1.

Suprafeiele de habitate Natura 2000 din interiorul siturilor de interes
comunitar afectate ireversibil ca urmare a implementarii proiectelor propuse
prin PCIM. Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

Prin proieciul de fata nu sunt afectate.

**Suprafefele de habitate Natura 2000 din interiorul siturilor de interes
comunitar afectate reversibil de lucrérile de constructii aferente proiectelor
propuse prin POIM; '

Prin proieciul de fata nu sunt afectate.

**Suprafefele habitatelor specillor de faund de inferes comunitar din
interiorul -siturilor Natura 2000 afectate de unul sau mai mulfi factori
perturbatori (ex. prezenid umanad, zgomot) ca urmare a implementarii
proiectelor propuse prin POIM;

Prin proiectul de fata nu sunt afectate.

Mortalitatea speciilor de fauna de interes comunitar din interiorul siturilor
Natura 2000 rezuitatd ca urmare a operarii proiectelor propuse prin POIM,

Prin proiectul de fata nu sunt afectate.

Evaluarea succesului masuritor de evitare a Intreruperit conectivitatii
ecologice (structuri pentru asigurarea permeabilitatii, conectivitéfii laterale
si longitudinale);

Prin interventiile propuse in aceasia documentatie , nu este necesara
evaluarea .

Numar de persoane influentate pozitiv sau negativ de fiecare factor de risc
sau forma de impagct, identificati in cadrul proiectelor POIM;

Persoanele influentate de aceasta imbunatatire o reprezinta populatia judetului
Mures 369 331 (1 iulie 2021) .
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Prin investitile propuse nu creste nivelui de zgomot.

1. Suprafeie de sol influenjate pozitiv §i negativ de implementarea POIM;

Prin interventiile propuse in cadrul acestui proiect , nu se produc nici un impact
asupa solului (pozitiv sau negativ)

2. Gradul de epurare a apelor uzate evacuate in mediy;
Prin interventiile in cadrul acestui proiect . nu se aduc modificari asupra
gradului de epuare a apelor uzate , deversate in prezent.

3. Bilaniul cantitatilor de poluanii (NOX, 802, PM10, COV) emisi/evitati a fi
emisi in atmosferd ca umare a implementérii proiectelor propuse prin
POIM;

Prin interventile propuse in cadrul acestui proiect nu exista cantifati de
poluanti emisi in aimosfera.

4. Bilaniul cantitafjlor de emisii de gaze cu efect de serd (CO2, CH4, N20, 03,
elc.) emise/evitate a fi emise In atmosferd ca urmare a implementarii
proiectelor propuse prin POIM,

Prin interventiile -propuse in cadrul acestui proiect nu exista cantitati de
emisii de gaze cu efect de sera

5. Numdrul obiectivelor culturale {monumente istorice, situri arheologice,
cladiri de patrimoniu etc.) influentate pozitiv sau negativ de implementarea
proiectelor propuse;

Prin interventiile propuse in cadrul acestui proiect nu sunt influentate
chiectivele culturale

6. Ponderea modificarilor aduse peisajului natural in zonele de implementare
a proiectului;

Prin interventiile propuse in cadrul acestui proiect nu sunt aduse modificari
asupra peisajului natural
Protectia impotriva radiatiifor.

Nu este cazul.
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Gospoeddrirea deseurilor generate de amplasament.

Gospodarirea deseurilor se va face in conformitate cu programul specific aprobat de
managementul spitalului.

Gospodiérirea substantelor toxice

Substantele foxice utilizate in procesul de decontaminare si sterilizare se vor utiliza
conform instructiuntior si procedurilor specifice.

Exigenta de calitate D — Siguranta in exploatare

Sunt indeplinite exigentele de calitate privind siguranta in exploatare.
Exigenia de califate E — Protectie imporiiva zgomatului _

Sunt indeplinite exigentele de calitate privind protectia impotriva zgomotului.
Exigenta de calitate F — Economia de energie i izolatii termice

Sunt indeplinite exigentele de calitate privind economia de energie si izolatii termice.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei fehnice si, dupa caz, ale auditului
energefic, concluziite studiilor de diagnosticare:
| a) clasa de risc seismic;
Conform Expertiza Tehnica atasata.

b) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul fehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii;

Conform Expertiza Tehnica atasata.
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor fehnico-economice (minimum
doua) si analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic,

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Prin lucrarile de interventie in cadrul acestui proiect nu sunt necesare elemente de
consclidare, deoarece nu intervine asupra elementelor structural.

- protejarea; repararea elementelor nestructurale sifsau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

Prin lucrarile de interventie in cadrul acestui proiect vor fi necesare lucrari de arhitectura

(demontare tavane, procurare si montare tavane noi, inclusive finisaje interioare , dupa
caz.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;

Nu este cazul

- demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cuffara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Nu este cazul
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
Nu este cazul

- infroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

Nu este cazul
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b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia
tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatil, termoizolati,
reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransar, finisaje la interiorfexterior, dupa
caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare
pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Nu este cazul
¢} analiza vulnerabilifatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul
d} informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de |
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat

invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate:

Nu este cazut

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiel rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

SCENARIUL 1
INSTALATI FLUIDE MEDICALE

Se propune extinderea instalatiei de fluide medicale in: Locatia 1 (Sectie Medrcm\
interna + Chirurgie (corp C5 — conform CF); Sectie Obstetrica-ginecologie @@ﬁfCT - i \
conform CF) Sectie Contagioase {corp C14 — conform CF); Locatia 2 - S i
Locatia 3 - Compartiment neurologie aceasta este compusa din: f‘“ﬁi‘? 7

"& f":.,.,
){L

» Siatii de producere si distributie fiuide medicale {Oxigen , Aer C *mpr;lm Aedival
4bar Vacuum Medical, Protoxid de Azot, Dioxid de Carbon), i FE

¢ Unitati terminale la capul pacientului pentru distributia fluidelor eafcaf!e,
circuitelor electrice si iluminat, prevazute cu accesorii (omgenator\g,; klt dém} EN s
aspiratie); % ' ;

» Sisteme de distributie fluide realizate din cupru medical DHP R290;
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» Elemente de sectorizare si alarmare fluide medicale (robineti compatibili cu
oxigenul, panouri de vizualizare si alarmare pe fiecare sectie, panouri de
alarmare in salile de operatii).

Statii de alimentare cu gaze medicale

Sistemele de alimentare pentru fluidele medicale, oxigen, aer comprimat medical
$i pentru vacuum vor fi proiectate astfel incat sa asigure continuitatea debitului de
proiectare al sistemului la o presiune de distributie conforma In conditii normale i in
situatie de unic defect.

Pentru a atinge acest obiectiv sistemul de alimentare pentru gaze medicale
comprimate si vacuum, vor contine trei surse de alimentare (sursa prima, secundara si

de rezerva).

Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara
alimenteaza in mod automat conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu
functioneaza, iar cea de-a treia sursa alimenteaza in mod automat sau manual
conducta , atunci cand primele doua nu functioneaza.

LOCATIA 1

SECTIE OBSTETRICA - GINECOLOGIE (CORP C7 - CONF @m;cr-‘) | /ﬁ%*
V4

SECTIE CONTAGIOASE {CORP C14 ~ CONFORM CF) 8

Oxigen

Alirmentarea cu oxigen {sursa principala) se va face cu ajutorul stoc:

existent (stocator 8000 litri).
Distributia catre Corpul C5 se va face prin intermediui conductei de oxigen

existente.

_ie.‘ o ‘:-w—" "i“"- R 1
N l e 4 Loty
. s
'Q\I?\Kfm P2 ‘T "?“‘:"J
ol b
-...:.::.-:-""x

Distributia catre corpurile C7 si C14 se va face prin intermediul unor conducte noi
propuse in acesi proiect.

Se propune ca sursa secundara si de rezerva o statie de 2x10 butelii oxigen

medical.

Statia de butelii de rezerva de Q2 va fi compusa din doua grupuri a cate 10
butelii fiecare si este prevazuta cu racord la stocator.
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Cele doua grupuri de butelii sunt conectate la un panou de comutare automata
prin intermediuf unui cap colector de inaita presiune, Butelille de gaz sunt racordate la
capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru.

Fiecare butelie va avea prevazut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare
automata, pneumatic, face {recerea de la grupul de butelii in lucru (care s-au golit) la
grupul de butelii aflat in stand by (care sunt piine).

Panoul de comutare automata va fi prevazut cu un reductor de presiune in doua
trepte, de la presiunea disponibila in butelii (maxim 150bar) la presiunea nominala de
iucru 4 bar.

Capul de colectare va avea in componenta: robineti ¢ I
robinet de izolare si unul pentru purjare.

Aer com.grimat 4 bar

* 3 compresoare cu surub (sursa principala, secundara si dere
producere aer comprimat medical la 4 bar min. 26 m3/h/ pe compresor Pentry
cresierea duratei de viata s-a prevazut un sistem automat de comanda, care
sa asigure functionarea pe rand a fiecarui compresor la intervale de timp
selectabile de catre operator.

» 2 rezervoare de aer , cu capacitatea de 160 litri fabricate din materiale
rezistente ia coroziune (ex. tabla de otel galvanizata), care corespunde
standardului SR EN 286-1 si respecta cerintele directivei recipientelor sub
presiune 97/23/CEE. Rezervorul este prevazut cu: supapa de siguranta,
manometru, orificiu de acces si / sau inspectie si sistem de drenaj automat.

* 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montate in

f by-pass cu robineti de izolare, pentru a asigura continuitatea alimentarii in caz
de avarie si de service .Aerul este uscat datorita fenomenului de adsorbtie
(moleculele de apa sunt retinute de materialul desicant). In timp ce in una din
coloane aerul se usuca in cealalta coloana are loc regenerarea substantei
desicante prin curatarea de molecule de apa;
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Sistemul de uscare si fratare trebuie sa asigure furnizarea aerului medical
respirabil, la parametrii impusi in standardul SR EN 1SO 7386-1 si in
Farmacopeea Eurcpeana, respectiv:

Contaminanti Valori limita
a) oxigen: | 2204 % VIVsis214%
ViV
b) concentratia iotala de uiei: < 0,1 mg/m®la
pres.ambientala)
¢} concentratia de monoxid de carbon Py
(COY. s 5 mifm
d) concentratia de lede de carbon | ¢ s40 mim3
(CO2): B
e} continutui de vapori de apa < 87 miim?
f) dioxid de sulf (SO2): <1 m¥m?®
g) oxizi de azot (NO + NO2): <2 mifmd

Pentru eliminarea impuritatilor (praf, vapori de apa, vapori de ulei} din aerul
medical se utilizeaza filire specifice ce au diverse grade de retentie.

» 1 monifor de dew-point, peniru monitorizarea cantitatii vaporilor /ﬁa
aerul comprimat furnizat si pentru verificarea eficientei echtpamg'n‘sum? de g =

uscare se va prevede un monitor al “punctului de roua” montat_,' i O >,

echipament si care va alarma operatorul in cazul depas;rn fimi fer Sefdte;, ¥ :'a"’ ° ﬁ’"‘
» 1 _panou cu reducior de presiune cu by-pass pentru 4 bﬁfuﬁthé‘f pentrua \ % %

reducerea presiunii din rezervoare la valoarea presiunii de ludru sr*meh%-,‘ Srea

acesteia la o valoare constanta; % e “-, ) Fa
S/ R

Va avea doua ramuri identice, in paralel, pe fiecare fiind un regulator s W SRR
presiune, o supapa de siguranta, pentru a permite operatiile de servics: s;/de e

remediere a avariilor fara a intrerupe alimentarea: T

o 2 fifire_microbiologice de aer montate in by-pass cu scopul de a retine

microorganismele din aerul aspirat de compresoare si va fi autociavabil;
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e 1 _separafor apa-ulgi, este prevazut pentru a asigura normele de protectie a
mediului inconjurator in vigoare, separand particulele de ulei din apa colectata de
la purjele automate ale compresoarelor si rezervoarelor de aer.

Vacuum medical

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de
vacuum va avea in componenia umatoarele:

« 3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de rezerva) pompele
au

capacitatea de a produce vacuum medical min 40 m3/h pe pompa si pot
functiona simultan sau alternativ, in functie de cererea sistemuiui.

s 2 rezervoare de vacuum Rezervoarele vor avea o capacitate de 500L si
suni prevazute cu sistem de golire manuala, vacuummetru si orificiu de
inspectie/ acces. Rezervoarele de vacuum sunt verticale si sunt prevazute
cu un robinet de by-pass a acestuia, pentru asigurarea continuitatii
functionarii in cazui operatiilor de intretinere.

s 2 filtre baclericlogice , pentru a proteja pompele de vacuum si mediul
ambiental de contaminarea cu lichide, particule sofide sau cu bacterii la
intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filtre bacteriologice
montate in by-pass, pentru a asigura continuitatea in timpul operatiilor de
intretinere. In partea inferioara, filtrul este prevazut cu un vas din sticla
transparenta sterilizabil, pentru colectarea eventualelor s Qt'etﬂ_ T Partea
superioara filtrul are un indicator de presiune diferentiafa,care 7 rafé Hrad
de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schmba‘m a’c.t&"}awj:v:{treie‘x

bactenologlce sunt marcate cu eticheta de culoare a‘fbeﬁa‘ G sif bgtu}tdef 3;3
“risc biologic”, conform -standarduiui SO ?5223, *pgn ~a§gp’zﬁehaa}ea‘ ,}
S TR 3

operatorilor asupra riscurilor la care sunt expusi. i‘; Pl
* Panou de comanda si confrol, serveste la monitorizareg ;si spntrolut st?:erﬁ de Y

vacuum medical. Se recomanda sz fie amplasat ia o g _'

corespunzatoare, astfel incat mesajele afisate pe display saj‘ e vmbﬁe»ﬁe
la distanta de 1 metru.

Statie de butelii dioxid de carbon si protoxid de azot 2x2 butelii

Cele doua grupuri de butelii vor fi conectate la un panou de comutare automata
prin intermediul unui cap colector de inalta presiune. Buteliile de gaz vor fi racordate ia
capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru.
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Fiecare butelie va fi prevazut cu cate un robinet de izolare si panou de comutare
automat, pneumatic, ce face trecerea de la grupul de butelii in lucru la grupul de buteli
aflat in stand-by.

Panoul de comutare automata va fi prevazut cu un reductor de presiune in doua
trepte, de la presiunea disponibita in butelii (maxim 150bar) la presiunea nominala de
lucru 4 bar.

Capul de colectare are in componenta: robineti cu supapa de unic sens si un
robinet de izolare si unul pentru purjare.

Tevi de distributie gaze medicale

Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin intermediul unei coloane
verticale si se va continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel prin tavanul fals al fiecarui
etaj.

Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale la presiunea si debitul
nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personalul medical.

La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical,
curatate, testate si obturate ia capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din
cupru pentru racordarea tevilor frebuie sa fie curatate si degresate peniru a fi

compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se ewte contaminarea
cu impuritati.

TR S R,
'"s.

"t
R
".‘%\t‘
4

Sistemul de tevi peniru gazele medicale comprimate nu se utmze;arz’a penjtru “_‘” hr
alimentarea cu gaze a departamentelor de patologie sau a serviciilor tehme:e,’; JEH oy

u'-‘

: \
TR

Fx g,

Sistemul de tevi de gaze medicale este considerat dispozitiv m?d;ca'l'
de conformitate CE ce se incadreaza in clasa de risc I a. b i

; %
Sisteme de izolare, monitorizare, alarmare gaze medicale \\,, "
Robineti si cutii cu robineti de izolare N A i
Cutiite cu robineti de izolare sunt prevazute pentru a izola sectiunile sistems

distributie a conductelor pentru mentenanta, reparatii, extinderi viitoare planificate si
pentru a usura incercarea periodica.

Locul de amplasare a fiecarei cutii cu robineti se afla in vecinatatea zonsi
deservite ( la intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in
conformitate cu 1ISO 14971:2007.
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{ ELECTROPROIEST )

In salile de operatii din Sectia Obstetrica Ginecologie Ia conectarea consoletor se
vor prevedea robineti cu bila pe fiecare gaz.

Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa
fie ambalati individual.

Tablou zonal de izolare, monitorizare si alarmare in caz de urgenta

Pe fiecare nivel, langa coloaneie verticale se vor monta tablouri de izolare,
monitoriza si alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz
medical cu conectori NIST pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD
pentru monitorizarea presiunii, LED-uri si taste pentru utilizarea usoars a meniului ce
va permite monitorizarea tuturor informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea
vizuala si acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de
lucru.

Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de
distributie a gazetor medicale .

o f”"‘af"‘v:‘“'«{, -_\-«,-_.-’
Fiecare {ablou de monitorizare si alarmare de urgenta se vaf%;oheoi:a g@ TGL -
de alimentare cu energie electrica principal si la cel de rezerva. g R £4

Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamant.! 1‘

Unitati terminale de gaze medicale si accesorii.
Unitati tferminale

In proiect sau prevazut unitati terminale la capul pacientului pentru disfributia
gazelor medicale si a circuitelor de energie electrica, necesare aparatelor medicale, in
functie de specificul si necesitatile fiecarei incaperi medicale.

In saloanefe preoperator/preanestezie din Sectia Obstefrica Gmecofoq:e S-au

prevazut urmatoarele unital terminale:

» Unitate terminala — trezire/preoperatorfresuscitare/postpartum post (02, A4,
Vac) cu lungimea de 1800 mm compusa din modul de gaze medicale care
contine: 2 prize 02, 2 prize A4, 2 prize Vac; modul de electrice care contine:
12 prize electrize 230V, 6 prize echipotentiale, 2 prize date; bara e-rail de
lungimea unitatii terminale.
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In saloanele de ATl din Sectia de Obstetrica Ginecologie s-au prevazut
unmatoarele unifali terminale:

» Unitate terminala verticala— ATl 1 post {02, A4, Vac) cu lungimea de 1300 mm
compusa din modul de gaze medicale care contine: 2 prize 02, 2 prize A4, 2
prize Vac; modul de electrice care contine: 12 prize electrize 230V, 6 prize

echipotentiale, lumina directa, lumina indirecta, intrerupator dublu, 2 prize date;
bara e-rail de lungimea unitatii terminale.

 in zong saloanelor si salilor de fratament din Sectia Medicina interna + Chirurgie,

Sectia Obstetrica Ginecologie, Sectia Contagiose s-au prevazut urmatoarele unitati
terminale:

» Unitate terminala — salon 1 post (02, Vac) cu lungimea de 1300 mm, compusa

1 priza 02, 1 priza Vac, 3 prize electrice 230V, 2 priza echipotential Jma €513 : "“'“
de lungimea rampei. '

Unitate terminala — sala tratament (02, A4, Vac) cu lungime.a;‘

compusa 1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 3 prize eiectrsce 23QV~2 pnz \_‘ ‘ Y
echipotential si bara e-rail de lungimes unitatii terminale. 5 il

.».A
A
Xow

4 / O

in zona salii de nasteri din Sectia Obsfetrica Ginecologie s-au prevaz’_yj Y/ l

urmatoarele unitati terminale: %, ,.;; & }71 ;
. Umtate termmaia mama -1 post (02, Vac) cu Iunglmea de 1000 mm' sorpUsa

de Iung:mea rampei.

Unitate terminala copil- 1 post {02, A4, Vac) cu lungimea de 1000 mm,

compusa 1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 6 prize electrice 230V, 3 priza
echipotential, bara e-rail dé lungimea rampei.

in saloanele de resuscitare nou nasculi din Sectia Qbsletrica Ginecologie s-au
prevazul urmatoarele unitati terminale.

e Unitate terminala verticala — 1 post (02, A4, Vac) cu lungimea de 1300 mm
compusa din modul de gaze medicale care contine: 2 prize 02, 2 prize A4, 2
prize Vac; modul de electrice care contine: 12 prize electrize 230V, 8 prize

echipotentiale, lumina directa, lumina indirecta, intrerupator dubluy, 2 prize date,;
bara e-rail de lungimea unitatii terminale.
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In salile de operatii din Sectia Qbstetrica Ginecologie s-au prevazut urmatoarele

unitati terminale;

+ Consola suspendata (02, A4, Vac, CO2, N20 AGSS) - dublu articulata,
lungimea bratelor 1000/1000 mm; 2 prize 02, 2 prize A4, 2 prize Vac, 1 priza
CO2, 1 priza N20O, 1 priza AGSS; 12 prize 230V, 6 prize echipotentiale, 4 prize
de date; accesorii.

e Unitate terminala - rezerva in sala de operatii - (02, A4, Vac, CO2, N20, AGSS)
cu lungimea de 1250 mm compusa din modul de gaze medicale care contine:
1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 1 priza CO2, 1 priza N20, 1 priza AGSS;
modul de electrice care contine 12 prize electrice 230V. 6 prize echipotentiale;
bara e-rail de lungimea unitatii terminale.

Bare euro rail

Barele euro-rail au fost prevazute pentru sustinerea diverselor accesori cum ar
fi. module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzii, vase de
secretii, lampi de examinare, etc.

Barele eurorail sunt fabricate conform standardului SR EN 1SO 19054din ofel
inoxidabil, tipul AISI 304. Barele eurorail au dimensiunile de 25x10x1,6mm. Bargle, "~
eurorail sunt marcate cu etichete care indica sarcina maxima supo "dedcegien;. v
sarcina fiind de 90 kg/m.

LOCATIA 2
SECTIE PEDIATRIE

Oxigen y

-
in scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, s-au™
prevazut urmatoarele statii:

Statie butelii 02 (2x5 butelii)

~ Statia de butelii de rezerva de 02 va fi compusa din doua grupuri a cate 5 butelii
fiecare si este prevazuta cu racord la stocator.
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Cele doua grupuri de butelii sunt conectate la un panou de comutare automata
prin intermediul unui cap colector de inalta presiune. Butetliile de gaz sunt racordate Ia
capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru.

Fiecare butelie va avea prevazut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare
automata, pneumatic, face trecerea de la grupul de butelii in lucru (care s-au golit) ia
grupul de butelii aflat in stand by (care sunt pline).

Panou! de comutare automata va fi prevazut cu un reductor de presiune in doua

trepte, de la presiunea disponibila in butelii (maxim 150bar) la presiunea nominala de
lucru 4 bar, e

% T
s AT .,
TR as

Capul de colectare va avea in componenta: robineti cu supapa d@ umb s?ns-sz Unv
robinet de izolare si unul pentru purjare. ..W- PSR B \

Vacuum medical

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic di
vacuum va avea in componenta umatoarele:

e 3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de rezewé‘f
au

capacitatea de a produce vacuum medical min 20 m%h pe pompa si pot
functiona simuitan sau alternativ, in functie de cererea sistemuiui.

o 2 rezervoare de vacuum Rezervoarele vor avea o capacitate de 500L si
sunt prevazute cu. sistern de golire manuala, vacuummetru si orificiu de
inspectie/ acces. Rezervoarele de vacuum sunt verticale si sunt prevazute
cu un robinet de by-pass a acestuia, pentru asigurarea continuitatil
functionarii in cazul operatiilor de intretinere. _

« 2 filire bacteriologice , pentru a proteja pompele de vacuum si mediul
ambiental de contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii la
intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filire bacteriologice
montate in by-pass, peniru a asigura continuitatea in timpul operatiiior de
intretinere. In partea infericara, filirul este prevazut cu un vas din sticla
fransparenta sterilizabil, pentru colectarea eventualelor secretii. In partea
supericara fittrul are un indicator de presiune diferentiala care arata gradul
de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia. Filtrele
bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de
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“risc biologic®’, conform standardutui 15O 15223, pentru atentionarea
operatorilor asupra riscurilor fa care sunt expusi.
» Panou de cogmanda si confrol, serveste la monitorizarea si controlul statiei de

vacuum medical. Se recomanda sa fie ampiasat la o inaltime
corespunzatoare, astfel incat mesajele afisate pe display sa fie vizibile de
la distanta de 1 metru.

Tevi de distributie gaze medicale

Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin intermediul unei coloane

verticale si se va continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel prin tavanul fals al fiecarui
etaj.

| Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale la presiunea si debitul
nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personalul medical.

La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical,
curatate, testate si obiurate la capete conform standardufui SR EN 13348. Fitingurile din
cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi

compatibile cu oxigenul si trebule sa fie ambalate astfel incat sa se evite contarni area. .
cu impuritati.

Sistemul de tevi pentru gazele medicale comprimate nu se utfizzeaz’a pen%m‘f
alimentarea cu gaze a departamentelor de patologie sau a serviciilor te i

Sistemu! de fevi de gaze medicale este considerat dispozitiv me
de conformitate CE ce se incadreaza in clasa de risc li a.

w

Sisteme de izolare, monitorizare, alarmare gaze medicale
Robineti si cutii cu robineti de izolare

Cutiile cu robineti de izolare sunt prevazute pentru a izola sectiunile sistemului de.
distributie a conductelor pentru mentenanta, reparatii, extinderi viitoare planificate si
pentru a usura incercarea periodica,
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Locul de amplasare a fiecarei cutii cu robineti se afla in vecinatatea zonel
deservite { 1a intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in
conformitate cu 1ISO 14971:2007.

Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa
fie ambalati individual.

Tablou zonal de izolare, monitorizare si alarmare in caz de urgenta

Pe fiecare nivel, langa coloanele verticale se vor monta tablouri de izolare,
monitoriza si alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz
medical cu conectori NIST pentru cuplarea urgenta a buteliel de rezerva, display LCD
pentru monitorizarea presiunii, LED-uri si taste pentru utilizarea usoaré a meniului ce
va permite monitorizarea tuturor informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea
vizuala si acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de
fucru.

Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de
distributie a gazelor medicale

Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin loyi e o

Fiecare tablou de monitorizare si alarmare de urgenta se ';r,fa conbEta 1 eii
de alimentare cu energie electrica principal si la cel de rezerva. |

g sred L ‘ -;‘,‘ ‘: -j“}_,“ ?;'0
Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamang, ,,

g 2= . - . s Yoo
Unitati terminale de gaze medicale si accesorii. A

Unitati terminale

In proiect sau prevazut unitati terminale la capul pacientului pentru distributia
gazelor medicale si a circuitelor de energie electrica, necesare aparatelor medicale, in
functie de specificu! si necesitatile fiecarei incaperi medicale.

In zona saloanelor si salifor din Sectia Pedialrie de tratament s-au prevazut
urmaloarele unitali terminale;
» Unitate terminala — salon 1 post (02, Vac) cu lungimea de 1300 mm, compusa
1 priza 02, 1 priza Vac, 3 prize electrice 230V, 2 priza echipotential, bara e-rail
de lungimea rampei.
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+ Unitate terminala — sala tratament (02, A4, Vac) cu lungimea de 1200 mm,
compusa 1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 3 prize elecirice 230V, 2 prize
echipotential si bara e-rail de lungimea unitatii terminale.

Bare euro rail

Barele euro-rail au fost prevazute pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar
fi. module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzii, vase de
secretil, lampi de examinare, etc.

Barele eurorail sunt fabricate conform standardului SR EN 1SO 18054, din otel
moxrdab;l tipul AIS{ 304. Bareie eurorad au dlmensmmle de 25x10x1 D mm, Basela

sarcina fiind de 90 kglm

k]
P
S

LOCATIA 3 ,
COMPARTIMENT NEUROLOGIE " j
Oxigen f

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic def
prevazut urmatoarele statii:

Statie butelli O2 (2x5 butelii}

Statia de butelii de rezerva de 02 va fi compusa din doua grupuri a cate 5 butelii
fiecare si este prevazuta cu racord la stocator.

Cele doua grupuri de butelii sunt conectate la un panou de comutare automata
prin intermediul unui cap colector de inalta presiune. Buteliile de gaz sunt racordate la
capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru.

Fiecare butelie va avea prevazut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare
automata, pneumatic, face trecerea de la grupul de butelii in lucru {care s-au golif) la
grupui de butelii afiat in stand by (care sunt pline).

Panoul de comutare automata va fi prevazut cu un reductor de presiune in doua

trepte, de la presiunea disponibila in butelii (maxim 150bar) la presiunea nominala de
lucru 4 bar,
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robinet de izolare si unui pentru purjare.

Vacuum medical

vacuum va avea in compenenta umatoarele:

.

3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de rezéfva) pompele
au

capacitatea de a produce vacuum medical min 20 m3h pe pompa si pof
functiona simultan sau alternativ, in functie de cererea sistemului.

2 rezervoare de vacuum ,Rezervoareie vor avea o capacitate de 5CG0L si
sunt prevazute cu sistem de golire manuala, vacuummetru si orificiv de
inspectie/ acces. Rezervoarele de vacuum sunt verticale si sunt prevazute
cu un robinet de by-pass a acestuia, pentru asigurarea continuitatii
functionarii in cazul operatiilor de intretinere.

2 filtre bacteriologice , pentru a proteja pompele de vacuum si mediul
ambiental de contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii la
intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filire bacteriologice
montate in by-pass, pentru a asigura continuitatea in timpul operatiilor de
intretinere. In partea infericara, filtrul este prevazut cu un vas din sticla
transparenta sterilizabil, pentru colectarea eventualelor secretii. in partea
supericara filtrul are un indicator de presiune diferentiala care arata gradul
de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia. Filtrele
bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de
“risc biologic”, conform standardului {SO 15223, pentru atentionarea
operatorilor asupra riscurilor la care sunt expusi.

» Panou de comanda si control, serveste la monitorizarea si controlul statiei de

vacuum medical. Se recomanda sa fie amplasat la ¢ inaliime

corespunzatoare, astfel incat mesajele afisate pe display sa fie vizibile de
la distania de 1 metru.
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Tevi de distributie gaze medicale

Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin intermediul unei coloane
verticale si se va continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel prin tavanul fals al fiecarui
etaj.

Sisternul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale ia presiunea si debitul
nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personalul medicat,

La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical,
curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din
cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentrua fi

compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea
cu impuriiati.

Sistemul de tevi pentru gazele medicale comprimate nu se utilizeaza pentru
alimentarea cu gaze a departamentelor de patologie sau a serviciilor tehnice.

Sistemul de tevi de gaze medicale este considerat dispozitiv m
de conformitate CE ce se incadreaza in clasa de risc il a.

Sisteme de izolare. monitorizare, alarmare gaze medicale} *

Robineti si cutii cu robineti de izolare 2‘\;

distributie a conductelor pentru mentenanta, reparatii, extmden Vviitoare p!é e
pentru a usura incercarea periodica.

Locul de amplasare a fiecaret cutii cu robineti se afla in vecinatatea zonei

deservite (ia intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analrza a riscurilor in
conformitate cu 1ISO 14971:2007.

Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa
fie ambalati individual,

Tablou zonal de izofare, monitorizare si alarmare in caz de urgenta

Pe fiecare nivel, langa coloanele verticale se vor monta tablouri de izolare,
monitoriza si alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz
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il 1 serrorrowet |

medical cu conectori NIST pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD
pentru monitorizarea presiunii, LED-uri si taste pentru utilizarea usoara a meniului ce
va permite monitorizarea tuturor informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea
vizuala si acustica, pentru cazul depasitii valorilor minime si maxime ale presiunii de
lucru.

Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de
distributie a gazelor medicale

Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea cu pumnul.

ercare tablou de monrtor:zare sr alarmare de urgenta se va co, = c’ta !a czr”c:*mtul

Unitati terminale de gaze medicale si accesorii.
Unitati terminale

gazelor medlca!e si a circuitelor de energie electrica, necesare apar&t@ermedncale g
functie de specificul si necesitatile fiecaret incaperi medicale. S

In zona saloanelior si safifor de fratament din Compartiment Neurologie s-au
prevazut urnatoarele unitati terminale: '

+ Unitate terminala — salon 1 post (02, Vac) cu lungimea de 1300 mm, compusa’
1 priza 02, 1 priza Vag, 3 prize electrice 230V, 2 priza echipotential, bara e-rail
de lungimea rampei.

s Unitate ferminala — sala tratament (02, A4, Vac) cu lungimea de 1200 mm,
compusa 1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 3 prize electrice 230V, 2 prize
echipotential si bara e-rail de lungimea unitatii terminale. |

Bare euro rail

Barele euro-rail au fost prevazute pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar

fi: module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzii, vase de
secreti, lampi de examinare, etc.

Barele eurorail sunt fabricate conform standardului SR EN ISO 16054, din otel
inoxidabil, tipul AlS| 304. Barele eurorail au dimensiunile de 25x10x1,5 mm. Barele
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sarcina fiind de 90 kg/m.

LOCATIA 4
Nu necesita instalatii de fluide medicale.

INSTALATII ELECTRICE

Proiectul trateaza instalatiile electrice aferente echipamentelor de distributie a
fluidelor medicale nol prevazute, precum si aducerea la standardele actuale de calitate
ale instalatiilor electrice existente.

Instalatiile electrice de curenti tari vor cuprinde:
- Instalatii electrice de alimentare si distributie cu energie electrica

- Instalatii electrice de forta aferente echipamentelor pentru distributia fluidelor
medicale nou prevazute

- Instalatia de priza de pamant si echipotentializare
Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare.

LOCATIA 1

SECTIE MEDICINA INTERNA + CHIRURGIE
SECTIE OBSTETRICA — GINECOLOGIE
SECTIE CONTAGIOASE

In acest proiect se vor trata instalatiile electrice aferente echipamentelor de distributie

a gazelor medicale din corpul Maternitate, tinand cont de proiectul in desfasurare de
reabilitare al acestui corp.

De asemenea, se vor trata instalatiile electrice aferente echipamentelor de distributie

~ a gazelor medicale, precum si modernizarea instalatiilor interioare din corput principal al

spitalului, -

Alimentarea cu energie electrica a sediului central al spitalului , din Strada Suriany,
nr.41 se realizeaza prin postul de fransformare existent;

Formular cod: F-PTH-0-04-05

ELECTROPROIECT S.A. Cod proiect
Beneficiar ~ Spitalul Municipal Sebes : EP-2112-014-000
Denumire proiect “Consofidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantef
| pacientilor in cadnd Spifalului Municipal Sebes”




B COD DOCUMENT - EP-2112-014- 003 Ind. Modif.

iHlf ELEGTROPROIECT . DEN. DOCUMENT ~ PARTE SCRISA DALI Data 2021 Pag. 36/63

Alimentarea de rezerva a corpului de Maternitate, cat si a tablourilor electrice din care
se alimenteaza statiile de aer comprimat si vacuum se realizeaza prin intermediul grupului
electrogen existent Sn=90 kVA, cu pornire automata prin intermediul dispozitivelor de
anclasare automata (AAR).

Alimentarea de rezerva a corpului principal se realizeaza prin intermediul grupului
electrogen nou prevazut Sn=300 kKVA, cu pornire automata prin intermediul dispozitivelor
de anclasare automata (AAR).

Pentru Sectia de Boli infectivase se vor frata instalatile elecirice aferente
echipamentelor de distributie a gazelor medicale.S au prevazut doua tablouri electrice
generale de distributie, TGD.BI pentru alimentarea consumatorilor normali, respectiv
TGS.BI pentru alimentarea consumatorilor de siguranta.

LOCATIA 2
SECTIE PEDIATRIE

In corpul de Pediatrie, din strada Surianu, nr.28 se vor trata instalatiile electrice
aferente echipamentelor de distributie a fluidelor medicale noi prevazute. Instalatiiie
electrice interioare sunt modermnizate, nu necesita inlocuire.

Alimentarea de baza a cladirii se va face din firida de bransament existenta, conform
schemei de distributie. ‘

Pentru alimentarea consumatorilor de siguranta se impune prevedersa unui grup

electrogen nou Sn=30 kVA, dimensionat conform necesitatii de putere, cu autonomie de
24h,

LOCATIA 3
COMPARTIMENT NEUROLOGIE

In corpul de Neurologie, din strada Aviator Olteanu, nr.17 se vor trata instalatiile
eleclrice aferente echipamentelor de distributie a fluidelor medicale noi prevazute,
precum si modernizarea instalatiilor electrice interioare.

Alimentarea de baza a cladirii se va face din firida de distributie existenta, conform
schemei de distributie.
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Pentru alimentarea consumatorilor de sigurania se impune prevederea unui grup

electrogen nou Sn=30 kVA, dimensionat conform necesitatii de putere, cu autonomie de
24h.

LOCATIA 4
SECTIE PEDIATRIE

in corpul de Psihiatrie, din Pefresti, strada Energiei, nr. 52 se vor modermniza
instalatiile electrice interioare. '

Alimentarea de baza a cladirii se va face din firida de distributie existenta, conform
schemei de disiributie.

Pentru alimentarea consumatorilor de siguranta se impune prevederea unui grup

electrogen nou ,Sn=20 kVA, dimensionat conform necesitatii de putere, cu autonomie de
24h,

Solutia de alimentare cu energie electrica a obiectivelor tratate in acest proiect de
la reteaua electrica a furnizorului pana fa nivelul tablourilor generale de distributie de corp
de cladire nu face obiectul prezentului proiect;

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din fiecare corp se vor
prevedea cate doua tablouri principale de distributie noi amplasate la parter, unul pentru
consumatorii normali si celalalt pentru consumatorii vitali asistati de grupul electrogen,
conform schemei de distributie.

De asemenea, se vor prevedea tablouri electrice pe fiecare etaj al fiecarui corp
modernizat ce vor alimenta consumatorii normali si vitali, Acestea se vor realiza cu
aparataj modern, agrementat in Romania.

Toate tablourile electrice propuse vor fi echipate conform normativelor in vigoare,

cu intreruptoare automate si protectii diferentiale, cu protectii la supratensiune si
scurtcircuit.

Tablourile electrice vor fi executate din carcase metalice sau din policarbonat si
vor avea gradul de protectie corespunzator spatiilor in care se vor amplasa.

Toate circuitele de intrare si iesire in tablourile de distributie vor fi etichetate clar si vizibi,
astfel incat sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari. Obligatoriu pe
etichete vor fi metionati curentii nominali ai acestora.
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Distributia electrica in interiorul spitalului se va realiza cu cabiuri cu intarziere la
propagarea flacarii, cu emisie redusa de fum si fara halogeni (de tip N2XH).

Alimentarea receptoarelor de categoria 0 (receptori vital) se face din tablourile de
siguranta secundare, fablouri care sunt prevazute cu surse neintreruptibile de tensiune
(UPS). De asemenea, alimentarea acestor categorii de receptoare se va realiza in retea
IT Medical, avand in componenia tabloului electric din care se alimenteaza, cate un
transformator de separsatie.

Pentru alimentarea rampelor medicale nou prevazute din saloane, precum si salile
de consultatii si fratamente, se vor prevedea circuite noi din tablourile electrice de
consumatori nommali si de sigurania de pe fiecare etaj.

Pentru siguranta pacientilor din sectiile de terapie intensiva si cresterea

continuitatil in alimentarea cu energie electrica, se va utiliza sistemu! IT medical pentru
toate echipamentele tip suport viata.

Pentru fiecare sistem de distributie electrica de fip IT medical, se va prevedea un
sistem de monitorizare a rezistentei de izolatie, cu alarmare in caz de defect;

Sistemul este prevazut cu un panou de semnalizare optica si vizuala, amplasat
astfel incat sa poata fi monitorizat cu usurinta de catre personalul medical.

Instalatia trebuie sa includa;

+ sistern TN-S care alimenteaza sarcini uzuale, neprioritare si contine:
o Maxim 6 circuite monofazate de 10/16A

protejate prin intreruptoare automate pol + neutru cu protectie diferentiala
inclusa, curba C

« Sistem T medical care alimenteaza toate echipamentele suport vsata
cuprinde:
o un transformator monofazat de separare de uz medical de putere
maxima de 10KVA, consiruit in conformitate cu SR EN 61558 - 2 -15;
Nu se vor prevedea dispozitive de protectie la scurtcircuit pe calea de
alimentare a transformatorului, dar va trebui sa suporte suprasarcini.

o Sistemul trebuie sa asigure, protectia echipamentelor medicale impotriva
eventualelor perturbatii electromagnetice.

o maxim 12 circuite, protejate prin intreruptoare automate bipolare, curba
B. Fiecare din aceste circuite pot avea intre 3-8 prize (preferabil 3), iar
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intreruptoarele de protectie vor fi prevazute cu contacte auxiliare de
pozitie standard, si de nivel scazut 24V,
o Inretelele IT nu se va prevedea protectie diferentiala.

In saloanele de terapie intensiva pentru instalafile electrice de alimentare a
consumatoriior se vor lua urmatoarele masuri de protectie:

- realizarea de legaturi echipotentiale;
- alimentarea cu schema IT

Pentru fiecare retea *IT medical” se va prevedea un echipament de semnalizare vizuala
si sonora, amplasat intr-un spatiu cu supraveghere permanenta.

Tablou zonal de izolare, monitorizare si alarmare in caz de urgenta

Se va monta cate un tablou de izolare, monitorizare si alarmare pe etajele in care
se modernizeaza instalatiile de fluide medicale ce va menitotiza in mod continuu starea
gazelor medicale in sistemu! de distributie a gazelor medicale.

Tabloul de monitorizare si alarmare de urgenta se va conecta la circuitul de
alimentare cu energie electrica principal si la cel de rezerva.

Tabloul de control si alarmare se va lega la pamant.
Instalatia de priza de pamant si echipotentializare

in fiecare amplasament pentru utilizare medicala din grupele 1 si 2 (conform NP 17/2011
si NP 015/1997) se va executa o legatura echipotentiala suplimentara pentru egalizarea
diferentelor de potential intre urmatoarele parti din mediul pacientului:

- conductoare de protectie;

- elemente conductoare care nu apartin unei instalatii electrice;

- ecrane de protectie impotriva campurilor elecirice perturbatoare;

- grilaje de protectie ale partilor conductoare electrice;

- partile conductoare accesibile ale fransformatoareior de separare;

- mesele de operatii fixe neconductoare electrice, paturile de fizioterapie, scaunele
dentare

Se va proceda la masurarea prizei de pamant existente. Rezistenta de dispersie a prizei
de pamant trebuie sa fie mai mica de 0,4 ohm (valoare rezultata in urma masurarii s
dovedifa cu buletin de incercare). Daca la masurare se constata o valoare mai mare,
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aceasta se va completa cu o priza de pamant artificiala, compusa din electrozi din OiZn
verticali si orizontali, pana la atingerea valorii indicate.

INSTALATH DETECTIE , SEMNALIZARE,SI ALARMARE INCENDH Si
CONCENTRATIE OXIGEN

Se propune dotarea cu instalatii de detectie, semnalizare si alarmare incendii not in
locatiile: ‘

Locatia 1:
- Sectie Medicina interna + Chirurgie (corp C5 ~ conform CF 73358);
- Sectie Obstetrica-ginecologie (corp C7 — conform CF 73358},
- Sectie contagioase (Covid-18) (corp C14 — conform CF 73358).
Adresa: Strada Surianu, nr. 41, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 2:
- Seclie pediatrie {corp C2 — conform CF 75889).

Adresa: Strada Surianu, nr. 28, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 3:

- Compartiment neurologie. '
Adresa: Strada Av. Olteanu, nr. 17, Sebes, Judetul Alba.
Locatia 4. {fara detectie oxigen)
- Sectie psihiatrie (corp C1 — conform CF §4964).
Adresa: Strada Energiei, or. 52, localitatea Petresti, Judetul Alba.

Sistemnul, prin semnalizarea Inceputurilor de incendiu, va asigura protejarea
persoanelor si valorilor, prin alarmarea rapid3 a brigazit de pompieri, a personalului din
cladire, permitand interventia rapida pentru stingerea incendiului i limitarea pagubelor,
pentru luarea rapidad a deciziilor privind oprirea sistemelor afectate si va asigura
evacuarea perscaneior la timp pentru evitarea accidentelor.

Sistemul de detectie a incendiilor va fi astfel realizat incét s& asigure detectarea
incipienta a surselor de incendiu in toate tipurile de Thcéperi, birouri, holuri acces,
depozite, efc. Sistemul va fi configurat pe bucle de detectie, cu posibilitate de extensie,
pe care sunt montate detectoare, butoane manuale de alarmare, sirene interioare,
exterioare si module de intrarifiesiri adresabile. Tn acest fel, sursa exact3 a oricarei
alarme provenite din camp poate fi identificatd cu exactitate, asigurandu-se posibilitatea
de interventie rapida.
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Reteaua de detectie va fi realizati cu detectoare de fum mulficriteriale adresabile si
cablu rezistent la foc 90 de minute (E90), iar alarmarea manuala din teren se va realiza
cu butoane de alarmare adresabile insotite de sirene, deasemeni adresabile, care vor
confirma acustic actionarea butonuiui din zona respectivé. La exterior se vor monta
sirene conventionale, protejate cu acumulatori, iar alimentarea va fi asigurata din
sursele centralelor, asigurate ta randul lor de acumulatori.

Orice defect al unei componente a sistemului va fi semnalizat printr-un mesaj pe trei
linit de text cu indicarea locatiei componentei defecte si tipu! defectului, centrala
semnalizand si sonor printr-un semnal intermitent la consola proprie.

Consola permite afisarea a doua evenimente simultan.

Se vor prevedere centrale de incendiu prevazute cu apelator telefonic si repetor astiel:
- Centrala incendiu Locatia 1: Corp C5 + Corp C7+Corp G185,
- Centrala incendiu Locatia 2: Corp C2;
- Centrala incendiu Locatia 3: Compartiment Neurologie;
- Centrala incendiu Locatia 4: C1.

Centralele de incendiu vor fi alimentate din tablout general, pe circuit separat st vor fi

protejate de acumulatori ce vor asigura o autonomie de 72 de ore in regim de agteptare
si 30 de minute Tn regim de alarma.

Elementele instalatiel automate de avertizare a incendiilor
Detectoare
Tipul de detector se alege in functie de:
- Materialele din spatiul protejat si clasa de reactie la foc a acestora; .
- Configuratia spatiului, in particular indliimea;
- Efectele sistemelor si instalatiilor de ventilare sl incélzire,
-~ Conditiile ambiante n incéperile supravegheate;
- Posibilitatile declangarii alarmelor false.

Detectoarele vor trebui s& actioneze rapid si sigur in conditile ambiante existente din
spatiiie unde sunt amplasate.

‘Detectoarele de incendiu vor fi detectoare cu efect optic si termic, adresabile, cu
imunitate la praf si lumina artificiald, cu autotestare la functionare si autodiagnoza, cu
semnalizare locald a starii detectorului {rosu atarm3, galben defect). Aria
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supravegheati va fi de 120 m2 la o Inditime de 12m.
Declansatoare manuale
Declansatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spatiul protejat vor
avea, in mod normal, aceeasi metoda de functionare st preferabil s fie de acelasi tip.
Declansatoarele manuale de ia care se pot inifia semnale de incendiu $& vor marca,
clar, vizibil, pentru a putea fi diferentiate de alte dispozitive prevazute In alte scopur,
astfel incét s fie identificate usor si trebuie sé fie accesibile.

Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat declansator

manual nu va depasi 30 m. TndHtimea de montare pentru butoane trebuie sa fiedela 1.2
m la 1,5 m de pardoseala finita.

Declansatoarele manuale se vor amplasa pe caile de evacuare la interiorul sau la
exteriorul fiec@rei usi pe scara de evacuare §i la fiecare iesire spre exterior. Elepotfi
amplasate 1anga spatiile care prezintd riscuri mari de incendiu. :
Butoanele manuale vor fi adresabile, de culoare rosie, cu geam de protectie si vor fi cu
indicarea locald a starii butonului (cu LED). Gradul de protectie va fi IP 53.

Dispozitive acustice de alarmare
Tipu!, numérul si amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare vor ﬁ realizate astfel
ncat semnalizarea produs3 de acestea s& fie audibild in spatiile In care sunt instalate,
chiar in prezenta attor semnalizéri sau zgomote de fond existente In aceste locuri.
Sunetul emis de dispozitivele acustice de alarmare in caz de incendiu trebuie sa fie
distinct si usor de identificat fatd de celelalte sunete emise de dispozitivele acustice
utilizate n alie scopuri.
Se vor prevedea sirene de alarmare exterioare la intrarile principale $i secundare.
Sirenele de alarmare interioare vor fi adresabile si se vor monta pe holuri si cdi de
acces, previizute cu limpi de semnalizare. Lumina va fi de culoare rosie si va avea
frecventa de 1Hz. intensitatea sonori va fi cuprins intre 65 si 100dB.

Module 17O

in componenta sistemelor de detectie sunt previizute module adresabile cu intrari si
iesiri, module care pot comanda, in caz de incendiy, eliberarea cailor de acces {usi
prevazute cu control acces), oprirea ventifatiel, monitorizarea si pornirea pompelor de

incendiu, oprirea tensiunii in punctele vitale, actionare de voleti sit rape de desfumare,
etc.
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instalatii detectie oxigen
- Centrale oxigen Locatia 1: Corp C5/ Corp C7/ Corp C15;
- Centrala oxigen Locatia 2: Corp C2;
- Centrala oxigen Locatia 3: Compartiment Neurologie.

Detectoarele de oxigen vor fi montate in toate saloanele si salile cu pericol de incendiu
din cauza concentratiei ridicate de oxigen.

Detectoarele vor fi de tip adresabil , cu reglarea praguiui de concentratie, conectate lao
centrala dedicate acestui tip de detectie. Centrala de oxigen va fi conectata la cenirala
de incendiu prin indermediul transmisiei seriale de date si a unor contacte libere de
potential. Alimentarea detectoarelor se va face local prin intermediul surselor de
alimentare monitorizate de centrala de incendiu. La aparitia unui defect de functionare

a surselor, inclusiv defectarea acumulatorului intem se va declansa o alarma tehnica
pentru eliminarea cauzelor.

Prin intermediul centralei de incendiu si a modulelor /O se poate comanda oprirea
oxigenului in zonele alarmate, numai cu decizie umana.

ARHITECTURA

La executia lucrarilor de instalatii descries mai sus, vor fi necesare lucrari de
arhitectura cum ar fi , reparatii la finisaje, demontare tavane existente, montare tavane
noi, lucrari de spargere betone asfaltate, sapaturi si refacere asfalt, canalef estacade
montare conducte, masti din gips carton etc. :

Toate aceste tipuri de lucrari asociate lucrarilor de interventii ains@ atiilc T
prezentate mai sus vor fi detaliate in faza de proiect tehnic.

SCENARIUL 2
INSTALATI FLUIDE MEDICALE

conform CF) Sectie Contagioase {comp 014 conform. CF), Locatla v :‘Seetfepedlatne
Locatia 3 - Compartiment neurologie aceasta este compusa din:
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¢ Statii fluide medicale (Oxigen , Aer Comprimat Medical 4bar,Vacuum Medical,
Profoxid de Azot, Dioxid de Carbon);

s Unitati terminale la capul pacientului pentru distributia fluidelor medicale, a
circuitelor electrice si iluminat, prevazute cu accesorii {oxigenator si kit de
aspiratie); _

« Sisteme de distributie fluide realizate din cupru medicatl DHP R290;

» Elemente de sectorizare si alarmare fluide medicale (robineti cgmpétjh t”)“ﬁcu ~
oxigenui, panouri de vizualizare si alarmare pe fiecare secha'fpanoun de
alarmare in salile de operatii). ix

Statii de alimentare cu gaze medicale

situatie de unic defect

Pentru a atinge acest obiectiv sistemul de alimentare pentru gaze medicale
comprimate si vacuum, vor contine trei surse de alimentare (sursa prima, secundara si
de rezerva).

Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara
alimenteaza in mod automat conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu
functioneaza, iar cea de-a treia sursa alimenteaza in mod automat sau manual
conducta , atunci cand primele doua nu functioneaza.

LOCATIA1

SECTIE MEDICINA INTERNA + CHIRURGIE {(CORP C5 —~ CONFORM CF)
SECTIE OBSTETRICA - GINECOLOGIE {(CORP C7 — CONFORM CF)
SECTIE CONTAGIOASE {CORP C14 —- CONFORM CF)

Oxigen

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, s-au
prevazut urmatoarele statii;

Formuizr cod: F-PTH-0-04-05

ELECTROPROIECT S.A. Cod project
Beneficiar Spitalul Municipal Sebes EP-2112-014-000
Denumire proiect “Consoiidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei
pacientilor in cadrul Spitalufui Municipal Sebes”




| COD DOCUMENT - EP-2112-014- 603 Ind. Modif.

EIRSPS & i ‘
giibaadl DN DOCUMENT - PARTE SCRISA DALI  Data2021  Pag.45/63

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, s-au
prevazut urmatoarele statii:

Statie oxigen medical cu capacitatea de 38 mc/h

Statia de oxigen va fi compusa din;

1. Refrigerator

2. Prefiltru in carcasa pentru eliminarea impuritatifor de ulei si vapori de apa mai
mati de 1 micron. Continutul de ulei dupa filtru va fimai micde 0,8 mg/me la o
temperature de 20°C si presiunea de 7 bari. Prefiltru este echipat cu purja
automata de condesc si monitor de presiune diferentiala.

3. Filtru in carcasa penfru eliminarea impuritatilor de ulei si vapori de apa mai mici
de 1 micron. Continutul de ulei dupa filtrare va fi mai mix de 0,01 mg/mciao
temperature de 20°C si presiune de 7 bari. Filtrul este echipat cu purja automata
de condens si motir de presiune diferentiala.

4. Coloana de absorbire cu carbine active, elimina vaporia de ulei si mirosuri
neplacute. Aceasta este rezistenta la ulei mineral si sintetic.

5. Generator Oxigen:

absorbantului din al doilea recipient asrgurandu-se un mciu
Procesul se desfasoara automat si nu necesita personal delin ;
- Capacitate: min 38 m3/h
Aer consumat; 5.17 m3/min
Puritate: 85%+1%
Presiunea min. de intrare; 6 bar
Presiunea maxina de iesire: 4 bar
6. Compresor Aer
- Presiune de lucru: min 5,5 maxim 8 bar
- Date electrice: 400V/3Ph/50Hz
- Putere motor electric: aprox. 45kW
- Aerlivrat: 12 m3/min
7. Rezervor de aer are in componenta purja automata de condes; manometru
indicator; supapa de siguranta; robineti pentrut izolare/ robineti by-pass.
- Volum min. 2000L.

1

'
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- Presiunea maxina 11 bar
8. Rezervor de oxigen are in componenta purja automata de condes; manometru
indicator; supapa de siguranta; robineti pentru izolare/ robineti by-pass curatati si

degresati compatibili cu Oxigenul; panou redactor de presiune | m@ntaf m‘m&\oass
cu robineti de izolare.

- Volum min,. 1500L
- Presiune maxina 11 bar

' Statie butelii 02 {2x10 butelii}

Statia de butelii de rezerva de 02 va fi compusa din doua'giuptri :
butelii fiecare si este prevazuta cu racord la stocator. ;

—a
e

T

b
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i
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Cele doua grupuri de butelii sunt conectate ia un panou de contit .e,—aui’smafa
prin intermediul unui cap colector de inalta presiune. Buteliile de gaz sunt racordate la
capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru,

Fiecare butelie va avea prevazut cate un robinet de izolare. Panoul de comutare
automata, pneumatic, face trecerea de la grupul de butelii in lucru (care s-au golit) la
gruput de butelii aflat in stand by {care sunt pline).

Panoul de comutare automata va fi prevazut cu un reductor de presiune in doua

trepte, de la presiunea disponibila in butelii (maxim 150bar) la presiunea nominala de
lucru 4 bar. :

Capul de colectare va avea in componenta: robineti cu supapa de unic sens si un
robinet de izolare si unul pentru purjare.

Aer comprimat 4 bar

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de aer
comprimat medical va avea in componenta umatoarele:

» 3 compresoare cu surub (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate
producere aer comprimat medicai la 4 bar min. 26 m®h/ pe compresor. Pentru
cresterea duratei de viala s-a prevazut un sistem automat de comanda, care
sa asigure functionarea pe rand a fiecarui compresor, la intervale de timp
selectabile de catre operator.

» 2 rezervoare de aer , cu capacitaiea de 160 litri fabricate din materiale
rezistente la coroziune (ex. tabla de otel galvanizata), care corespunde
standardului SR EN 286-1 si respecta ceriniele directivel recipientelor sub
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- presiune 97/23/CEE. Rezervorul este prevazut cu: supapa de siguranta,
manometru, orificiu de acces si f sau inspectie si sistem de drenaj automat.

» 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montate in
by-pass cu robineti de izolare, pentru a asigura continuitatea alimentarii in caz
de avarie si de service .Aerul este uscat datorita fenomenului de adsorblie
{moleculele de apa sunt retinute de materialul desicant}. In fimp ce in una din
coloane aerul se usuca in cealalta coloana are loc regenerarea substantei
desicanie prin curatarea de molecule de aps;

Sistemul de uscare si fratare frebuie sa asigure furnizarea aerului medical
respirabil, la parametrii impusi in standardul SR EN IS0 7396-1 si in
Farmacopeea Europeana, respectiv:

Contaminanti Valori limita

h) oxigen: 2204%VNsis214%

VIV

i} concentratia fotala de ulei: <0,1 mgim®la

pres.ambientala)

i} concentratia de monoxid de carbon

3
(COY; <5 mim
k) concentratia de dioxid de carbon | _ 500 mi/m?
{CO2): _ B
i) continutul de vapori de apa <67 mim?
m) dioxid de sulf (SO2): <1 mbm3
n) oxizi de azot (NO + NO2): <2 nﬁim’"

Pentru eliiminarea impuritatilor (praf, vapori de apa, vapori de ulei) din aerul
medicai se utilizeaza filtre specifice ce au diverse grade de retentie.

« 1 _monifor de dew-poinf, pentru monitorizarea cantitatii vaporilor de apa din
aerul comprimat furnizat si pentru verificarea eficientei echipamentului de
uscare se va prevede un monitor al “punctului de roua” , montat la iesirea din
echipament si care va alarma operatoru in cazul depasirii limitei setate;
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| ELECTROPROEDT |

« 1 panou cu reductor de presiung cu by-pass peniru 4 bar, utilizat pentru
reducerea presiuni din rezervoare la valoarea presiunii de lucru si mentinerea
acesteia fa o valoare constanta;

Va avea doua ramuri identice, in paralel, pe fiecare fiind un regulator de
presiune, o supapa de siguranta, pentru a permite operatiile de service si de
remediere a avariilor fara a intrerupe alimentarea;

e 2 filtre microbiologice de aer monfale in _by-pass cu scopul de a retine
mscroorgamsmeie din aerul aspirat de compresoare si va fi aul wapqm e

e 1 _separator apa-ulei, este prevazut pentru a asigura narmele 2 de fo§eehe a
mediului inconjurator in vigoare, separand particulele de ujéi’ dm aﬁpa**
ia purjele automate ale compresoarelor si rezervoarelor df;,aer
5

b

Vacuum medical

vacuum va avea in componenia umatoareie;

M N . e 1 i ‘A«,:,r
e 3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de réZemvalpompele
au

capacitatea de a produce vacuum medical min 40 m%h pe pompa si pot
functiona simultan sau alternativ, in functie de cererea sistemului.

o 2 rezervoare de vacuum ,Rezervoarele vor avea o capacitate de 500L si
sunt prevazute cu sistem de golire manuala, vacuummetru si orificiu de
inspectie/ acces. Rezervoarele de vacuum sunt verticale si sunt prevazute
cu un robinet de by-pass a acesiuia, pentru asigurarea continuitatii
functionarii in cazul operatiilor de intretinere.

» 2 filfre bacleriologice , pentru a proteja pompele de vacuum si mediul
ambiental de contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii Ia
intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filtre bacteriologice
montate in by-pass, pentru a asigura continuitatea in timpul operatiilor de
intretinere. In parlea inferioara, filtrul este prevazut cu un vas din sticla
transparenta sterilizabil, pentru colectarea eventualelor secretii. In partea
superioara filtrul are un indicator de presiune diferentiala care arata gradul
de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia. Filtrele
bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de
‘risc biologic”, conform standardului ISO. 15223, pentru atentionarea
operatorilor asupra riscurilor la care sunt expusi.
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« Panou de comanda si control, serveste la monitorizarea si controful statiei de

vacuum medical. Se recomanda sa fie ampiasat la o inaltime
corespunzatoare, astfe! incat mesajele afisate pe display sa fie vizibile de
la distanta de 1 metru.

Statie de butelii dioxid de carbon si protoxid de azot 2x2 butefii

-Cele doua grupuri de butelii vor fi conectate la un panou de comutare automata
prin intermediul unui cap colector de inalta presiune. Buteliile de gaz vor fi racordate la
capul colector prin intermediul unor serpentine flexibile din cupru.

Fiecare butelie va fi prevazut cu cate un robinet de izolare si panou de comutare

automat, pneumatic, ce face frecerea de la grupul de butelii in lucru ia grupul de butelii
aflat in stand-by. gz

P.-.«_ f-‘ﬂ-.—-;-
X R
s | Fam
BN

Panout de comutare automata va fi prevazut cu un reducto fé’e presiuge ir
trepte, de la presiunea disponibila in butelii (maxim 150bar) ia préiuhﬁa 1 -Q
lucru 4 bar.

robinet de izolare si unul pentru purjare.
Tevi de distributie gaze medicale

Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin :nterme*’"

verticale si se va continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel prin tavanul fals al ﬁecarw
etaj.

Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale la presiunea si debitul
nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personaiul medical.

La executia instalatillor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical,
curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348, Fitingurile din
cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi

compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea
cu impuritati.

Sistemul de tevi pentru gazele medicale comprimate nu se utilizeaza pentru
alimentarea cu gaze a departamentelor de patologie sau a servigiifor tehnice.
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Sistemul de tevi de gaze medicale este considerat dispozitiv medtcai cu marcaj
de conformitate CE ce se incadreaza in clasa de risc Il a. -

P

y
£ 5;

Sisteme de izolare, monitorizare, alarmare gaze mediéal_ef

=5
Robineti si cutii cu robineti de izolare *I < i
Cutiile cu robineti de izolare sunt prevazute pentru a |zolasectzumle temigul de
distributie a conducielor pentru mentenanta, reparatii, extinderi 'f’.'it_'! ﬁpl Aificate six

pentru a usura incercarea periodica.

Locul de amplasare a fiecarei cutii cu robineti se aflain vecina?é S zenel
deservite ( la intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in
conformitate cu ISO 14971:2007.

In salile de operatii la conectarea consolelor se vor prevedea robineti cu bila pe
fiecare gaz.

Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa
fie ambalati individual.

Tablou zonal de izolare, monitorizare si alarmare in caz de urgenta

Pe fiecare nivel, langa coloanele verticale se vor monta tablouri de izolare,
monitoriza si alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz
medical cu conectori NIST pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD
pentru monitorizarea presiunii, LED-uri si taste pentru utilizarea uscard a meniului ce
va permite monitorizarea tuturor informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea

vizuala st acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de
fueru.

Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de
distributie a gazelor medicale

Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea cu pumnul.

Fiecare tablou de monitorizare si alarmare de urgenta se va conecta la circuitul
de alimentare cu energie electrica principal si la cel de rezerva.

Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamant.

Unitati terminale de gaze medicale si accesorii.
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Unitati terminale

In proiect sau prevazut unitati terminale la capul pacientului pentru distributia
gazelor medicale si a circuitelor de energie electrica, necesare aparatelor medicale, in
functie de specificu! si necesitatile fiecarei incaperi medicale.

In saloanele precperator/preanestezie din Sectia Obstetrica ansc@?oq:e"sl‘aa\

prevazut urmatoarele unitati terminale: VAR D

¢ Unitate teminala - trezirelpreoperator!resuscitarelpos" i
Vac) cu lungimea de 4800 mm compusa din modul g‘aizejg:r; e f

5 ED HOw
W - I
A - - e w
I el
(,cd
LLF f

contine: 2 prize 02, 2 prize A4, 2 prize Vac; modul d lelegtrice
12 prize electrize 230V, 6 prize echipotentiale, 2 prizg;date;
lungimea unitatii terminale. hil

In saloanele de ATI din Sectia de Obstetrica Ginecologie s-ati prevazit... -,

urmatoarele unitati terminale: S

* Unitate terminala verticala~ AT1 1 post (02, A4, Vac) cu lungimea de 1300 mm
compusa din modul de gaze medicale care contine: 2 prize 02, 2 prize A4, 2
prize Vac; modui de electrice care contine: 12 prize electrize 230V, 6 prize
echipotentiale, lumina directa, lumina indirecta, intrerupator dubly, 2 prize date:
bara e-rail de lungimea unitatii terminale.

In zona saloanelor si salilor de fraftament din Sectia Medicina infema + Chirurgie,

Sectia Obstetrica Ginecologie, Sectia Contagiose s-au prevazut urmatoarele unitati

terminale:

*» Unitate terminala - salon 1 post (02, Vac) cu lungimea de 1300 mm, compusa
1 priza O2, 1 priza Vac, 3 prize electrice 230V, 2 priza echipotential, bara e-rait
de lungimea rampei.

» Unitate terminala — sala tratament {02, A4, Vac) cu lungimea de 1200 mm,
compusa 1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 3 prize electrice 230V, 2 prize
echipotential si bara e-rail de lungimea unitatii terminale.

in zona salii de nasteri din Sectia Obstetrica Ginecologie s-au prevazul

urmatoarele unitati terminale:

* Unitate terminala mama — 1 post (02, Vac) cu lungimea de 1000 mm, compusa
1 priza 02, 2 priza Vac, 6 prize electrice 230V, 3 priza echipotential, bara e-rail
de lungimea rampei.
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» Unitate terminala copil- 1 post (02, A4, Vac) cu lungimea de 1000 mm,
compusa 1 priza 02, 1 priza A4, 1 ptiza Vac, 6 prize electrice 230V, 3 priza
echipotential, bara e-rail de lungimea rampei.

In saloanele de resuscitare nou nasculi din Sectia Obstetrica Ginecologie s-au

prevazut unmatoarele unifali terminale: :

» Unitate terminala verticala — 1 post (02, A4, Vac) cu lungimea de 1300 mm
compusa din modul de gaze medicale care contine: 2 prize 02, 2 prize A4, 2
prize Vac; modul de electrice care contine: 12 prize electrize 230V, 6 prize
echipotentiale, lumina directa, lumina indirecta, intrerupator dubly, 2 prize date;
bara e-rail de lungimea unitatii terminale.

in safife de operatii din Sectia Obstetrica Ginecologie s-au prevazut urmatoarele
unitati terminale: |

e - Conscla suspendata (02, A4, Vac, CO2, N2O AGSS) - dublu articulata,
lungimea bratelor 1000/1000 mm; 2 prize 02, 2 prize Ad, 2 prize Vac, 1 priza
CO2, 1 priza N20, 1 priza AGSS; 12 prize 230V, 6 prize ech;potenﬂaie 4 prize
de date; accesorii. =

* Unitate terminala - rezerva in sala de operatii - (02, A4, Vgt 2 N2
cu jJungimea de 1250 mm compusa din modul de gaza?%ed;cal 'éeﬁgonﬁaeﬂ
1 priza 02, 1 priza A4, 1 priza Vac, 1 priza C02, 1 pg Nﬁé P pnza AGSS %
modul de electrice care contine 12 prize electrice 230 13N
bara e-rail de lungimea unitatii terminaie.

Bare euro rail

fi: module de depoz:tare cu sertare etajere de monitor, stative de perfuzn vase de
secretii, lampi de examinare, etc.

Barele eurorail sunt fabricate conform standardului SR EN 1SO 19054, din ote!
inoxidabil, tipul AiS1 304. Barele eurorall au dimensiunile de 25x10x1,5 mm. Barele
eurorail sunt marcate cu etichete care indica sarcina maxima suportata de acestea,
sarcina fiind de 90 kg/m.

INSTALATII ELECTRICE

In completarea solutiilor din Scenariul 1 se va prevede o alimentare cu ehergie
electrica , pentru pompa de alimentarea cu oxigen a stocatorului.

Formuiar cod: F-PTH-0-04-05

ELECTROPROIECT S.A. Cod proiect
Beneficiar - Spitalyl Municipal Sebes EP-2112-014-000
Denumire proiect “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterii sigurantei
| pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes”




i COD DOCUMENT - EP-2112-014- 003 Ind. Modif,
. DEN. DOCUMENT ~ PARTE SCRISA DALI Data 2021 Pag. 53/63

INSTALATH DETECTIE , SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDII
CONCENTRATIE OXIGEN

Similar cu scenariul 1.

INSTALATII HVAC
Similar cu Scenariut 1.
ARHITECTURA

Conform Scenariul 1.

5.2. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiel, detaliat pe
etape principale

Durata de realizare a investitiei propuse este de 18 luni

Nr. Denumire capitol Durata de realizare a investitiei (luni)
o enurmire capito ] i P s 1 a 5
9 Procedura de achizitil proiectare si executie

2 | Prolect tehnic st detalii de execuiie

3 | Asistenta tehnica

4 Constructii si instalalii

5 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

8 Receptia lucrarilor

Nr. ' Denumire itol Durata de realizare a investitiei {luni)
crt | cap € | 7 | 8 | 8 | 10

7 | Procedura de achizitii proiectare si executie

8 | Proiect tehnic i detalii de executie

9 | Asistenta tehnica

10 | Construchi si instalati

11 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
12 | Receptia tucrarilor
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[1 Ews:mamazem

N Durata de realizare a investitiel (funi)

-~ Denumire capitol 11 12 | 13 14 15

13 { Procedura de achizitii proiectare st executie
14 | Proiect tehnic si detalii de executie

15 | Asistenta tehnica

16 | Constructii si instalatii ‘

17 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
18 | Receptia lucrariior ‘

Nr.
Denumi itol ;
Crt. e cap 1% | 17 | 18

18 | Procedura de achizitii proiectare si executie
20 | Proiect tehnic si detalii de executie

21 | Asistenta tehnica

22 | Constructii si instalatii

23 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
24 | Receptia lucrarilor

5.3. Costurile es_timative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare;

Conform Deviz pe Obiect Atasat.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare
a investitiei.

Costurile estimate de operare pe durata normata de viata sunt de aproximativ 17000,-
EURC/an,

5.4. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;
Proiectul propus nu are un impact cuitural, insa are impact social si asupra promovarii
egalitatii de sanse,
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Dezvoltarea serviciilor de sanatate la nivel comunitar constituie alternativa cost-eficace
de asigurare a accesului populatiei, in special in mediul rural si a populatiifor
vulnerabile, inclusiv populatiei de etnie Roma, la servicii de asistenta medicala de bazs,
precum si o conditie necesara pentru restructurarea serviciilor specializate.

b} estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitie: in faza
de realizare, in faza de operare;

In faza de realizare a investitiei forta de munca va fi asigurata de firmele ce vor instala
infreg sistemu] propus in cadrul acestui proiect.

In faza de operare se estimeaza angajarea a min. 3 tehnicieni ce vor fucra in 3

schimburi si se vor asigura de buna funcionare si supravegherea echipamentelor de
gaze medicale instalate.

c} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactui asupra
biodiversitatii si a siturifor protejate, dupa caz.

Se vor respecta prevederiie Legii 137/1895 privind protectia mediului si Legea 107/1996
~ Legea apeior.

Utilizarea terenuiui si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si
nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor.

5.5. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventie:

Nu este cazul
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8. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a),
recomandat{a)

G.1. Comparatia scenariillor/optiunilor propus(e), din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

« Stocator Oxigen médical | g:iantj:?paiai?en 38 ma/h (sursa
Statie de distributie Oxigen 2x10 T e
* butelii (sursa secund arag si de « Statie de distributie Oxigen 2x10
rezerva) butelii (sursa secundara si de
» Statie aer comprimat medical; rezgrva) - ) .
e Statie Vacuum medical + Statie aer comprimat medical;
e e . Statie Vacuum medical
» Statie distributie CO2 2x2 butefii: ¢
NP Statie distributie CO2 2x2 butelij;
Statie distribut 2x2 but * '
* Statie distributie N20 2x2 buteli o Statie distributie N20 2x2 butelii

*Unitati terminale la capul pacientului pentru distributia fluidelor medicale, a circuitelor
electrice si iluminat, prevazute cu accesorii

*Sisteme de distributie fluide realizate din cupru medical DHP R280;

*Elemente de sectorizare si alarmare fluide medicale (robineti compatibili cu oxigenul,

panouri de vizualizare si alarmare pe fiecare sectie, panouri de alarmare in salile de
operatit

Proiectul trateaza instalatile electrice aferente echipam-eﬁfé!dr care se modernizeaza, |
precum si aducerea la standardele actuale de calitate ale instalatiilor electrice existente.
Instalatiile electrice de curenti tasi vor cuprinde:

- Instalatii electrice de alimentare si distributie cu energie electrica
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- Instalatit electrice de forta aferente echipamentelor pentru distributia gazelor |
medicale si de ventilatie nou prevazute

_instalatia de priza de pamant si echipotentializare

Instalatie pentru detectla semnahzare si aiarmare mcendu precum sia concentratiei
| maxime admise de oxigen compusa din

Centrala de incendiu
| Centraie de Oxigen
Detecoare incendiu
{ Declansatoare Manuale

Dispozitive acustice de alarmare
Moduie /O

- Detectoare de oxigen

La executia lucran[or de mstalatn (Act:v:tati de Tlp B) descrise mai sus, vor fi f necesare

lucrari de arhitectura cum ar fi , reparatii la finisaje, demontare tavane existente,
montare tavane noi elc.

Din punct de vedere economic , propunerea aferenta Scenariului 1 -

Din punct de vedere al sustenabilitatii si al riscurilor ambele scenarii au acelasi impact

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e),
recomandat(e)

Pentru realizarea investitiel se recomanda lucrarile propuse in Scenariul 1, care din
punt de vedere economic este mai scazut si nu are impact asupra situatiei existente.
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6.3. Principalil indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea iotala a obiectivului de investitil,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
{C+M), in conformitate cu devizul general;

Conform Deviz General Atasat

b} indicatori minimali, respecitiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tiniei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Instalatii Fluide Medicale
1 | Unitati terminale de fiuide medicale configurate
pentru 1 pat spitalizare de zi {consola medicala la 138 buc
capul pacientului)
2 | Unitati terminale de fluide medicale configurate
pentru 1 pat de tip ATl (consola medicala la capul 2 buc
pacieniului)
3 | Sali de operatie dotate cu unitali ferminale de fluide
. 4 buc
medicale
4 | Statii de disiributie / producere fluide medicale 10 buc
(4x02, A4, 3xVac, CO2, N20O)
Instalatii Detectie incendiu si Detectie Oxigen
5 | Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii
si in cazul depasirii concentratiel maxime de oxigen 1 set
(locatia 1)
Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii
si in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen 1 set
{locatia 2)
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Sistem de detectie, semnalizare si alarmare incendii

si in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen | 1 set
{locatia 3)
Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii
. 1 set
- (locatia 4)
Instalatii Electrice Curenti Tari
6 | Tablouri electrice noi 36 buc
17 | Cabluri electrice 10200 mi
8 | Tablouri electrice de ti IT medical cu fransformator
de separatie 10 Kva si sistem de monitoriare a 7 buc.
izolatiei
9 | Sursa neintreruptibila UPS trifazic 30kVA, cu dubla 2 buc
' conversie
10 | Sursa neintreruptibita UPS trifazic 10kVA, cu dubla 1 bue

conversie

11 | Grup electrogen 300kVA, 400V, carcasat,
insonorizat, cu rezervor extern pentru o autonomie 1 buc
de 24 ore ia 75% incarcare '

12 | Grup electrogen 30kVA, 400V, carcasat,
| insonorizat, cu rezervor extern pentru o autonomie 2 buc
de 24 ore la 75% incarcare

13 | Grup electrogen 20kVA, 400V, carcasat,

insonorizat, cu rezervor extern pentru o autonomie 1 buc
de 24 ore Ia 75% incarcare

Formular cod: F-PTH-0-04-05

ELECTROPROIECT S.A. Cod proiect
Beneficiar Spitalul Municipal Sebes EP-2112-014-000
Denumire proiect “Consolidarea infrastructurii medicale in scopul cresterit sigurantef
pacientilor in cadruf Spitalului Municipal Sebes”




) R COD DOCUMENT - EP-2112-014- 003 Ind. Modif.
ELECTROPROIECT |
a ! DEN. DOCUMENT - PARTE SCRISA DALI Data 2021 Pag. 60/63

¢} indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezuliat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Activitate de tip A :

o Instalatii detectie , semnalizare si alarmare incendii , inclusiv privind depasirea
concentratia maxima de oxigen. — 886 123,00 lei fara TVA

Activitatide tip B :
o instalatii Fluide Medicale — 3 565 974,00 lei fara TVA;
+ Instalatii instalatii Electrice — 2 125 666,00 lei fara TVA,

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in funi.
Durata de realizarea a investitiei este de 18 luni.
6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere

al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform graduiui de detaliere al propunerilor tehnice

Exigenta de calitate A. Rezistenta si stabilitate:

Pentru natura proiectului de fata nu intervin modificari si nici conditionari de natura
structurala asupra cladirii existente.

Din punct de vedere structural, slementele ce alcatuiesc portanta cladirii nu prezinta
fenomene de pierdere a stabilitatil.

Exigenta de calitate B — Siguranta in exploatare

. Pentru natura proiectulu de fata nu intervin modificari si nici conditionari privind
siguranta in exploatare

Exigenta de calitate C — Securitatea la incendiu

Nu intervin modificari de natura sa afecteze nivelul de performanta al securitatii la
incendiu, prin solutiile propuse in proiectul de fata. Cu toate acestea proiectul prevede
masuri de protectie la incendiu prin realizarea unei instalatii de detectie si alarmare in caz
de incendiu si a detectisi maxime de concentratie de oxygen admisa.
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Exigenta de calitate D — Igiena , sanatatea, refacerea si protectia mediuiui

Prin prezentul proiect nu se aduc modificari acestei exigente de calitate, in raport cu
situatia existenta.

Exigenta de calitate E - Izolare termica,hidrofuga si economia de energie

Prin prezentul proiect nu se aduc modificari acestei exigente de calitate, in raport cu
situatia existenta

Exigenta de calitate F - Protectie impotriva zgomotului

Prin prezentul proiect nu se aduc modificari acestei exigente de calitate, in raport cu
situatia existenta

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca
urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,
alte surse legal constituite

Program Operational Infrastructura Mare (POIM) aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr.CE (2015) 4823 din 09.07.2015, cu medificarile si completarile ulterioare
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
consiruire.

Alasat
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si
Pubilicitate Imobiliara
Nu este cazul

7.3. - Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege.
Atasat.
7.4, Avize privind asigurarea utilitatitor, in cazul suplimentarii

capacitatii existente.

“Avizele cerute prin C.U. sunt:

- Aviz energie electrica;
- Aviz canatizare;

- Aviz gaze naluraie;

- Aviz alimentara cu apa.

Prin interventiile propuse in cadrul acestui proiect nu se suplimenteaza capacitatea
utilitatilor existente.

7.5. Actul administrativ ai autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica.

Atasat.
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7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona
solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme altemative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
. Nu este cazul,

¢} raport de diagnostic arheoclogic, in cazul interventiilor in situri arheclogice;
Nu este cazutl.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Expertiza tehnica.

Intocmit,
Ing.Danut Simich,
o
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LOCATIA 2

SECTIE PEDIATRIE (CORP C2 - CONFORM CF 75889)

HOL SALON A AT " sALONI PAT el BALGNS PATLT SAGUIPATURE | BACR PATURE _ L0 3PAYORE LZCAATOR 4 PAY E:.ﬁna 1PAT SALATRATAMENT

TR T T T O s IR AT R AT LTRSS RN B A M KOt B S (AR EE SRS * Rt =

: o s . w .
[ T . )
i,

I PES sres et ot .

, B

' TE YA a——
: T

=1kEil=

T PARTER . !lﬁ

'
LAY
GUNECTARE LA BTAVALE DE OAZEMECALE

STATH >_|_Emz._.>mm LOCATIA 2

STATIE mc._.m:_ Ox_omz amc_na. Sursa Vac
P.N. = 0,75 kWipompa Legenda sursa vacuum 20 m3/h:
1. Pompe vacuum

2, Recipient vacuum

3. Filtru
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SECTIE NEUROLOGIE
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SECTIE MEDICINA INTERNA + CHIRURGIE

SECTIE OBSTETRICA - GINECOLOGIE
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Anexa 3

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei ,,Consolidarea infrastructurii
medicale in scopul cresterii sigurantei pacientilor in cadrul Spitalului Municipal Sebes” sunt:

INDICATORI ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei, din care:

9.907.193,93 lei inclusiv
TVA

Cheltuieli eligibile - finantare 100%

9.581.117,27 lei inclusiv
TVA

Cofinantare cheltuieli eligibile — 0% 0

“Cheltuieli neeligibile 326.076,66 lei inclusiv TVA.
din care:
MUNICIPIUL SEBES

Valoarea totala a investitiei, din care:

658.220,33 lei inclusiv TVA

Cheltuieli eligibile - finantare 100%

658.220,33 lei inclusiv TVA - |

Cofinantare chelruieli eigibile — 0%

0

Cheltuieli neeligibile

0 lei

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

Valoarea totala a iﬁvestitiei, din care:

9.248.973,60 lei inclusiv
TVA

Cheltuieli cligibile - fivantare 100%

8.922.896,94 lei inclusiv
TVA

Cofinantare cheltuieli eligibile — 0%

0

Cheltuieli neeligibile

~326.076,66 lei inclusiv TVA

Perioada de implementare a proiectului: 26 Mai 2021 — 31 Decembrie 2023

Durata proiectului: 32 luni

INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE:




. . . . . . .« Unitate de
Indicatori suplimentari de reahzarf: Valoare tinta misurs
-} Unitati terminale de fluide medicale configurate pentru 1 138 buc
pat spitalizare de zi (consola medicala la capul pacientului)
Unitati terminale de fluide medicale configurate pentru 1 5 buc
pat de tip ATI (consola medicala la capul pacientului)
Sali de operatie dotate cu unitati terminale de fluide 4 buc
medicale '
Statii de distributie / producere fluide medicale (4302, A4, 10 buc
3xVac, CO2, N20O)
Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii si in
. . . . . 1 set
cazul depasitii concentratiei maxime de oxigen (locatia 1)
Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii si in 1 set
cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen (locatia 2)
Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii si in 1 set
cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen (locatia 3)
Sistem de detectie,semnalizare si alarmare incendii (1ocat1a 1 set
Tablour electrice noi 36 buc
Cabluri electrice 10200 mi
Tablouri electrice de tip IT medical cu transformator .de 7 b
. .. S i ue
separatic 10 Kva si sistem de monitoriare a izolatiei
Sursa nemtrerupubﬂa UPSs tnfazm 30kVA, cu dubla 5 buc
conversie :
Sursa neintreruptibila UPS trifazic 10kVA, cu ,dubla 1 buc
conversie. . .
Grup electrogen 300kV A, 400V, carcasat, insonorizat, cu
rezervor extern pentru o auntonomie de 24 ore la 75% 1 buc
incarcare )
Grup electrogen 30kVA, 400V, carcasat, insonorizat, cu
rezervor extern pentru o autonomie de 24 ore la 75% 2 buc
incarcare
Grup electrogen 20kVA, 400V, carcasat, insonorizat, cu
rezervor extern pentru o autonomie de 24 ore la 75% 1 buc
_incarcare
INDICATORI DE REALIZARE TMEDIATA:
b Indicator de realizare imediati Umfate (,ie Va.loatre
masura tinta
28130 Ex.ltit.é’gi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea Nr 1
¢rizel sanitare cauzate de SARS-CoV-2 )

INDICATORUL DE REZULTAT AL PROGRAMULUI:

ID Iﬁdicator de rezultat al POIM

Unitate de misura




Indicatorul propus este unul
calitativ:

Capacitate adecvatd de Ingrijire si. :
tratament a cazurilor de infectie cu virusul | » fnainte de interventia POIM:

25132 SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei | NU
sanitare
s Ulterior interventiei POIM:
DA
PRESEDINTE DE SHDINTA . SECRETAR GENERAL MUNIQIPIUL SEBES

Consilier Lecal, POPIUC CEA GHEORGHE.. . VLAD CRISTINA/ ELENA
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Anexanr. 4
(Anexa nr. 9 la Ordinul MIPE
. nr. 299/2021)

ACORD DE PARTENERIAT

Art. I, Partile ’
1. MUNICIPIUL SEBES, cu sediul in MUNICIPITL SEBES, Strada Piata PRIMARIEI Nv, 1, CP 51 5800, Judet
Alba, codul fiscal' 4331201, avand calitatea de Lider parteneriat (Partener 1)

2. SPITALUL MUNICIPAL SEBES, cu sediul in MUNICIPIUL SEBES, Strada SURIANU Nr. 41, CP 515800,
Judet Alba, codul fiscal 4331210, avand calitatea de Partener 2

au convenit wmitoarele:

Art. 2, Obiectul

(1)  Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile §i obligafiile pértilor, contributia financiari proprie a
fiecarei pirti la bugetul projectului, precum gi responsabilititile ce le revin In implementarea activititilor aferente
proiectului: Consolidarea infrastructurii medicale in seopul cregterii sigurantei pacienfilor in cadrul Spitalului
Municipal Sebeg, care este depus in cadmul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa
prioritard 9. Protejarea sin3titii populatiel in contextul pandemiej cauzate de COVID-19, Prioritatea de investitie
9a Investitii In infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea Ia nivel national, regional si local,
reducind inegalititile in ceea ce priveste starea de sandtate, promovand inchuziunea sociald prin fmbunititirea
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunititi, apel de proiecte POIM/935/9/1/Cresterea  sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti
publice care utilizeazd fluide medicale, Cod generat MySMIS: 1 54625

(2) Cerereade finantare, inclusiv anexele sale, sunt parte integranti a acestui acord.

Art. 3. Principiile de buni practici ale parteneriatului

(1) Toti partenerii trebuie s3 contribuie la realizarea proiectului i s3 f5i asume rolul lor In cadrul proiectului, aga cum
acesta este definit In cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

(2)  Patile trebuie si se consulte in mod regulat $i si se informeze asupra tuturor aspectelor privind evolufia
proiectului. ‘ '

{3} Toti partenerii trebuie si implementeze activititile cu respectarea standardelor profesionale si de etici cele mai
inalte. :

(4)  Partenerii sunt obligati 53 respecte regulile privitoare la conflictu] de interese i regimul incompatibilititilor, iar, in
cazul aparitici unui asemenea conflict, si dispun3 Iuarea masurilor ce conduc Iz evitarea, respectiv stingerea Iui.

Art. 4 Roluri 5i responsabilititi in implementarea proicctuluj

(1) Rolurle si responsabilititile sunt descrise In tabelul de mai Jjos si corespund prevederilor din Cererea de finantare
—ocare este documentul principal in stabilirea principalelor activititi asumate de fiecare partener:

Organizatia Roluri si responsabilititi
MUNICIPIUL SEBES 1. Managementul de proiect

1.1 Achizifia gi prestarea serviciilor de consultantd pentru elaborare
cerere de finantare proiect

1.2 Constituireq echipei de implementare a proiectulul la nivelul UAT si

' Codul fiscal sau codul TVA, dupé caz
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Anexanr. 4
(Anexa nr. 9 la Ordinul MIPE
nr. 299/2021)

managementul de proiect realizat de echipd

1.4 Achizifia 5i prestarea servicitlor de consultantd pentru
managementul proiectului

2. Evaluarea deficientelor infrastructurii existente si pregatirea
documentatiei de avizare a lucririlor de interventii / ‘proiectare de
specialitate

2.2 Achizifia §i prestarea serviciilor de consultantd §i asistentd in
organizarea procedurilor de achizifii aferente proiect

2.3 Achizifia §i prestarea servicitlor de intocmire proiect tehnic §i
verificarea prolectului tehnic pentru proiect

2.4 Achizifia §i prestarea serviciilor de asistentd tehnicd pe pericada de
executfe a lucrdrilor

3. Informarea si promovarea projectulai

3.1 dchizifia 5i implementarea mdsurilor de informare si promovare ale
proiectului

4. Auditarea financiari a proiectalui

4.1 Achizifia 5i anditarea financiard a proiectului

3. Achizifii, méntaj si lucrdri de imtervemtie la infrastructura
existenta inclusiv organizarea de santier

3. 1. Achizifii, montaj si lucrdri de interventie la infrastructura existentd
inclusiv organizarea de santier i ‘

SPITALULMUNICIPAL . 1 Managementul de proiect

SEBES 1.1 Achizifia i prestarea serviciilor de consultantd pentru elaborare

cerere de finantare proiect

1.3 Constituirea echipei de implementare a proiectului la nivelul
spitalului 5t managementul de proiect realizat de echipd

2. Evaluarea deficientelor infrastructurii existente §i pregatirea
documentatiei de avizare a lucriirilor de interventii / proiectare de
specialitate

2.1 Achizifia §i prestarea serviciilor pentru elaborare documentatie
DAL

2.2 Achizifia §i prestarea serviciilor de consultant si asistentd in
organizarea procedurilor de achizitii aferente proiect

2.3 Achizifia §i prestarea serviciilor de intocmire proiect tehnic gi
verificarea proiectului tehnic pentru profect
2.4 Achizifia 5i prestareq serviciilor de asistentdi tehnicd pe pericada de
executfe a lucrdrilor .

3. Informarea li promovarea proiectului

3.1 Achizifia i implementarea mdsurilor de informare i promovare ale
profectului ‘

3. Achizitii, montaj si lueriri de interventie la infrastructura
existenta inclusiv organizarea de santier

3.4 Achizifii, montqf si lucrdri de interventie la infrastructura existentd
inclusiv organizarea de santier '

(2)  Responsabilititi si angajamente financiare intre parteneri
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Partenerii vor asigura contributia la cheltuielile totale ale proiectului aga cum este precizat in Cererea de finantare
§i fn prezentul acord.

Qrganizatia Contributia (unde este cazul) .

MUNICIPIUL SEBES - ~ Valoarea contributiei (in lei) — 0 lei

SPITALUL MUNICIPAL Valoarea contributiei (in lei) — 326.076,66 lei
SEBES '

Responsabilititile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiari a fondurilor
curopene penira perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr, 93/2016.

Art. 5, Perioada de valabilitate a acordutui

Perioada de valabilitate a Acordutui Tncepe la.data semnini prezentului Acord si fnceteazi I2 data la care Contrachil do
Finantare aferent proiectului i inceteazi valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a confractului de finantare
conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord, S

Art. 6. Drepturile §i obligatiite liderului de proiect (Partenernlui 1)
Drepturile iderului de parteneriat .

(1) ' ‘Liderul de proiect are dreptul 3 solicite celorlalti parteneri furnizarea oriciror infonﬁat,:ii si documente Icgate de
proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, - '

Obligatiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare si Contractul de finantare,

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va copsulta partenerii cu regularitate, fi va informa despre progresul in
implementarea projectului §i le va famiza copii ale rapoartelor de progres ¢i financiare.

(3)  Propuserile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitifi, parteneri etc.), trebuie si fie convenite cu
partenerii inaintea - solicitirii aprobirii de citre Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Infrastructurd Mare ‘

(#)  Liderul de parteneriat se va asigura de desfisurarea corecti a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publicd, de citre ceilalti parteneri, conform normelor in vigoare

(5)  Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinantare/plati/rambursare citre autoritatea
de management conform prevederilor contractului de finantare, conform procedurii. :

(6)  Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obtimnte din procesul de rambursare pentru cheltuielile
angajate de cltre ceilaltl parteneri, care au fost certificate ca eligibile, '

(7} In cazil in care umil din partenerii 2, 3, n, nu duce Ia indeplinire una saw mai multe din obligatiile care Ie revin
(e.g. implementarea unor activititi, asigurarea contributiei la cofinantarea proiectului, respectarea normelor in
vigoare privind. procedura de atribuire a contractelor de achizitie public), liderul de parteneriat va prelua in
totalitate responsabilitatea de a indeplini aceste obligatii sau va inlocui partenerul respectiv.

(8)  Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului aferente cheltuielilor
proprii conform notificirilor §i titlurilor de Creantd emise pe numele siu de clitre Autoritatea de management.
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Art. 7 Drepturile i obligatiile Partenerilor 2, 3, n

Drepturile Partenerilor 2, 3, n

(1) Cheltuielile angajate de Parteneri 2, 3, n, sunt eligibile in acelasi fel ca si cheltuielile angajate de citre liderul de

* proiect corespunzitor rolurilor avute In project.

(2)  Partenerii au dreptul, prin transfer de citre liderul de proicet, fa fondurile obtinute din procesul de rambursare
pentru cheltnielile angajate de citre acestia, care au fost certificate ca eligibile,

(3)  Partenerii au dreptul s3 fie consultati cu regularitate de citre liderul de proiect, 53 fie informati despre progresul in
implementarea projectului §i si i se furnizeze, de citre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres si
financiare.

(4)  Partenerii au dreptul si fie consultati, de cétre liderul de proiect, in privinta propunerilor pentru modificir
importante ale proiectului {e.g. activitdti, parteneri efc.), inaintea solicitirii aprobdrii de ciitre Autoritatea de
management

Obligatiile Partenerilor 2, 3, n .

(1) Partenerii sunt obligati s3 puni Ia dispozitia liderului de proiect documentatiile de atribuire elaborate i cadrul
prooedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre verificare. '

(2)  Partenerii sunt obligati si transmiti copii conforme cu originalul dupd documentatiile complete de atribuire
elaborate in cadrul procedurii de afribuire 2 contractelor de achizitie publicdl, In scopul elaboririi cererilor de
rambursare,

(3)  Partenerii sunt obligati s4 furnizeze orice informatii de naturd tehnicd sau financiars legate de proiect, solicitate de
cétre Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeani sau orice
alt organism abilitat s3 verifice sau si realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate
din instrumente structurale. - oo : o

(4)  Partenerii sunt obligati s firnizeze liderului de proiect orice informatii sau documente privind implementarea
proiectului, in scopul elabordrii rapoartelor de progres. ‘ . :

{5) Pa.r_tengrii' sunt responsabili pentru neregulile identificate fn ca_dml‘proiecmlui aferente cheltuielilor proprii
conform notificirilor si titlurilor de creantd emise pe numele lor de citre Autoritatea de management,

Art. 8 Achizitii publice

) Achizitiile In cadrul profectului vor fi ficwte de citre fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea
conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/OI si/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea .

(1)  Pirtile au obligatia si mentind proprietatea projectului §i natura activititii pentru care s-a acordat finantare, pe o
perioadd de cel putin 5 ani dups finalizare / dare in exploatare i s3 asigure exploatarea si Intretinerea In aceasts
perioadi - in cazul unei operatiuni constind in investitii in infrastructur san productic.

(2)  Inainte de sférsitul projectului, pértile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare &
echipamentelor, bunurilor etc. achizifionate prin proiect, precum si a tithurilor si drepturilor de proprietate
intelectuals si industriald privind rezultatele proiectului, Copii ale titlurilor de transfer vor fi atagate raportulu
final. ‘ :

(3)  Partile an obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din finantarea
nerambursabild, la locul de desfisurare 2 proiectutui si exclusiv in scopul pentru care au fost achizitionate.

(4)  Partile au obligatia si oy instréineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtineri finantirii prin
Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, pe o pericads de 5 ani de l1a finalizarea proiectului,
conform paragrafithui (1). :
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Art, 10 Confidentialitate '

" () * Piartile semmatare ale prezentului acord convin si pistreze In strictd confidentialitate informatiile primite in cadrul
§i pe parcursul implementirii proiectului §i sunt-de acord s prevind orice utilizare sau divulgare neautorizati a
unor astfel de informatii. Pirtile inteleg s& utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-gi indeplini
obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabild
(1) Prezentului Acord i se va aplica §i va fi interpretat in conformitate cu legea roméand.
(2} Pe durata prezentolui Acord, pirtile vor avea dreptul sa convini in seris asupra modificdrii anumitor clanze, prin
) act aditional, oricAnd interesele lor cer acest hucru sau cénd aceste circumstante an loc §i mu au putut fi previzute in
momentul In care s-a Incheiat prezentul Acord de Parteneriat, :

Art. 12 Dispozitii finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau In legﬁm cu el, pe care partile nu Ie pot solutiona pe
cale amiabild, vor fi solutionate-de instantele competente. :

" Intocmit in trei exemplare, In limba romdans, cte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finantare.

Semn#turi
MUNICIPIUL  NISTOR DORIN GHEORGHE - Primar ‘ Semndtura Data §i locul semnéirii
SEBES :
SPITALUL FRANCHINI ANCA MIHAELA - Manager - Semndtura Data §i locul semndirii
MUNICIPAL ' -
SEBES

T » RAL MUNICIPIUL SEBES

e PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GEZLNE}) CRISTINAVELENA

Consilier Local, POPTUC MIRCE; GHEORGHE o -




