ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.180/2022

Privind aprobarea Notei conceptuale aferents obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului
de iluminat public In Municipiul Sebes” si aTemei de proiectare pentru proiectarea obiectivului
de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sebes”

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

Intrunit in sedinta publici ordinard din data de 30.06.2022, ora 14,00;

Ludnd in dezbatere proiectul de hotirare privind aprobarea Notei conceptuale aferenti
obiectivului de investitii “Modernizarea sistermului de iluminat public in Municipiul Sebes” si
aTemei de proiectare pentru proiectarea obiectivului de investitii “Modernizarea sistermului de
iluminat public in Municipiul Sebes”

Avénd in vedere:

-H.C.L nr. 78/2017 privind modificarea H.C.L. nr. 249/2014 privind aprobarea caietelor de sarcini
care vor sta la baza achizitiei serviciilor de Intocmire a documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor de investitii si ucrdiri de interventii, de Consiliul Local, conform cireia
Temele de proiectare se aprobi de catre Consiliul Local;

- Nota conceptuala aferenti obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public
in Municipiul Sebes” nr. 41392/28.06.2022;

- Tema de proiectare nr. 41394/28.06.2022 pentru proiectarea obiectivului de investitii
“Modernizarea sistemului de ituminat public in Municipiul Sebeg”;

- scopul i obiectivele Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de
iluminat public, derulat de citre Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor prin Administratia
Fondului pentru Mediy;

- referatul de aprobare nr.41510/28.06.2022 al inifiatorului la proiectul de hotirére;

- referatul nr.41418/28.06.2022 privind necesitatea introducerii pe ordinea de zi suplimentari a
proiectului de hotirare;

Analizénd Raportul de specialitate comun nr. 41412/28.06.2022 intocmit de citre
Compartimentului Investitii Publice si Compartimentul proiecte cu finantare interni si
internationald din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sebes prin care se propune
aprobarea de citre Consiliului Local al Municipiului Sebes, nota conceptuala §i tema de proiectare
pentru proiectarea obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public in
Municipiul Sebes”;

Avénd avizul nr.454/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucriri
publice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Municipiutui
Sebes;

Avénd in vedere:

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare $i confinutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;



- prevederile art, 44, alin. 1, din Legea nr, 273/2006 privind finantele publice locale;

Vizénd prevederile art, 129, alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4, lit. d, din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completdrile uiterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd Nota conceptuald aferents obiectivului de investitii “Modernizarea
sistemului de iluminat public in Municipiul Sebes” nr. 41392/28.06.2022, conform Anexei A, parte
integrant3 din prezenta hotiirare,

Art. 2, Se aprobd Tema de proiectare nr. 41394/28.06.2022 pentru proiectarea obiectivului
de investitii “Modernizarea fluminatului public in municipiul Sebes, conform Anexei B, parte
integrantd din prezenta hotirare.

Art. 3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirari réspunde Primarul Municipiului
Sebes.

Art. 4. Prezenta hotdrfre poate fi atacati de persoanele indreptatite, in termenul si in
conditiile previzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare,

Art. 5. Prezenta hotirire va fi afisata, se va publica pe site-ul Primariei $i in Monitorul
Oficial al Municipiului Sebes si se comunici:

- Institutiei Prefectului Judetului Alba;

- Primarului Municipiutui Sebes;

- Viceprimarutui Municipiului Sebes;

- Arhitectului gef’;

- Directorului Tehnic ;

- Serviciului Cheltuieli i Resurse Umane;

~ Compartimentului Investitii Publice;

- Biroului Contencios Juridic §i Administratie, Transparentd Decizionals si Arhiva

- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare, Informatici si Monitor Oficial Local.
Sebes 1a 30.06.2022
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BNEXRY H 24 Hes R 120/202 5

MUNICIPIUL SEBES Aprobat,
PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA

COMPARTIMENT INVESTITII PUBLICE
Nr. 41392/28.06.2022

NOTA CONCEPTUALA

aferenti obiectivului de investitii
“Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sebes”

1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii propus

1.1. Denumirea obiectivalui de investitii

“Modernizarea sistemului de fluminat public in Municipinl Sebes”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Sebeg
1.3. Ordonator de credite (secundarftertiar)

Municipiul Sebes
1.4. Beneficiarul investitiei
2. Necesitatea i oportunitatea obiectivului de Investitii propus
2.1. Scurti prezentare privind:

a} deficiente ale situagiei actuale;

Municipiul Sebes se confrunti cu lipsa documentatiilor tehnice care si stea la baza unei cereri de
finantare care s3 aibi ca obiect modernizarea si eficientizarea sistemﬁlui de iluminat public in acele zone
ale oragului unde acest deziderat nu a fost abordat I cadrul altor obiective de investitii. Strizile care nu au
fost modernizate din punct de vedere al iluminatidui public sunt cuprinse in Anexa 1 la prezentul
document.

Marea majoritate a stlpilor de sustinere pe care sunt amplasate corpurile de iluminat apartin
societatii Electrica. Performantele energetice ale corpurilor de iluminat (de pe strizile care nu au ficut
obiectul altor investitii) sunt scizute intrucdt este vorba de corpuri vechi care folosesc o tehnologie
neperformanti mare cotisumatoare de energie electric 5i care degaja cantitati mari de noxe.

Principalele deficiente ale sistemului actual de {luminat public de pe strazile cuprinse in Anexa 1,
sunt:

- Utilizarea de 13mpi neeconomice cu un consuﬁ mare de energie care genereazé costuri mari

atét cu energia electricd cét §i cu intretinerea-mentinerea sistemului;



- Utilizarea de aparate de iluminat stradal necorespunzitoare din punct de vedere al
performantelor luminotehnice cAt §i estetic §i constructiv, cu grade de protectie scizute care
genereazd un iluminat deficitar;
- Distributia luminii este neuniforms si nu respects strandardele in vigoare, generénd dificultiti
participantilor la trafic cum ar fi disconfort, perceptie trzie §i incoerentd a obstacolelor,
fenomen de orbire, etc.
- Lipsa unui sistem de telegestiune care si permitd gestionarea sistemnului de iluminat pubtic;
- Stélpi de sustinere vechi aflati in proprietatea societdtii Electrica si cabluri aeriene.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;

Duminatul public reprezintd unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei modeme. El are rolut
de a asigura atdt orientarea si circulatia in sigurants a pietonilor §i vehiculelor pe timp de noapte, cét si
Crearea unui ambient corespunzitor In orele tard luming naturals .

Realizarea unui iluminat corespunzator prin utilizarea aparatelor de {luminat cu LED determini in

special:

- reducerea consumului anual de energie primard in iluminat public (kWH/an);

- sciderea anuald a gazelor cu efect de serii (echivalent tone de CO2y;

- reducerea numdarului de accidente pe timp de noapte;

- reducerea riscului de accidente rutiere;

- reducerea numérului de agresiuni contra persoanelor;

- Imbunétitirea climatului social §i cultural prin cregterea sigurantei activiti#tilor pe durata noptii;
ete,

¢} impactul negativ previzionat in cazul nerealiziri obiectivului de investitii.
Consumul mare de energie si ineficienta sistemului care vor determina costurl mari atdt de

intretinere cét si cu energie electrici.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau funcfiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existents in zond, in vederea justificiirii necesitétii realizirii obiectivului de
investitii propus.

Scopul obiectivului de investitie 11 reprezeinti imbunatitirea calititli mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serx prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care si determine
o eficientd energetica ridicats si poluare luminoasd minims,

Municipiul Sebes are posibilitatea s3 continue demersul de modernizare §i eficientizare a retelei
de iluminat public din municipiu prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul derulat de
cétre MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR ~ Administratia Fondului pentru Mediu, al
cdrui obiectiv este sprijinirea eficientei energetice i a gestiondril inteligente a energiei in infrastructura de

luminat public prin cresterea eficientei energetice a sistemelor de ituminat public, prin depunerea unei
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cererei de finanfare a obiectivului de investitie “Modernizarea sistemului de iluminat public In Municipiul
Sebes”.
2.3. Existenta, dupd caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte
normative, in cadrul cdrora se poate incadra obiectivul de investitii propus
~ Planul de Actiune Pentru Energie Durabili al Municipiului Sebes, Judetul Alba.
2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligi partea roméni la realizarea
obiectivului de investitii
Cadrul legislativ ce sti la baza demaririi efortului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd sunt;
- Acordul de la Paris este primul acord universal, obligatoriu din punct de vedere juridic,
privind schimbdrile climatice, adoptat la Conferinta de la Paris privind schimbirile climatice
(COP21) in decembrie 2015. Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice;
- Strategia nationald privind schimbirile climatice §i cregterea economicd bazati pe emisii
reduse de carbon;
- Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitéti publice, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-~ Legea 230/2008 actualizati decembrie 2016, legea jluminatubui public.
Strategia autorititii administratiei publice locale va urmiri cu prioritate realizarea urmitoarelor
obiective:
a) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de jluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;
b) promovarea investitiilor, in scopul modernizirii sistemelor de iluminat “public pentru
mbuniitatirea calitétii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd si reducerea consumului
anual de energie primard in ituminat public
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Obiectivul investitiei vizeazi modernizarea sistemulul de iluminat public din municipiul Sebes, prin
inlocuirea corpurilor de iluminat existente avind un consum ridicat de energie electricd cu corpuri de
iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse
LED (in situatiile in care stilpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau
acestea sunt deteriorate/nefunciionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum g
achizitionarea si instalarea sistemelor de telegestiune.
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, ludndu-se 1n considerare, dup3 caz:
- costurile unor investifii similare realizate;
Se vor utiliza standarde de cost aprobate prin HG 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de
cost pentru objective de investifii finantate din fonduri publice
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru projectares, pe faze, a documentatiei tehnico-econornice aferente
obiectivului de investitie, precum $i pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul
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obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obfinerea avizelor, autorizatiilor si
acordurilor previzute de lege.

Se vor utiliza standarde de cost aprobate prin HG 363 / 2010 privind aprobarea standardelor de
cost pentru objective de investifii finantate din fonduri publice
3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (In cazul finan{irit nerambursabile se va
mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificati).

Programului privind cregterea ‘eﬁciengei energetice a infrastructurii de iluminat public, gestionat
de Administratia Fondului pentru Mediu
4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente
Regimul juridic: Terenul ocupat de instalatiile de iluminat projectate este situat in intravilanul localitatii.
Regimul economic: Conform PUZ terenul este destinat constructiilor de acest fel.

Regimut tehnic: modernizare retea cu aparate de {tuminat stradal, extindere retea de iluminat

5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivalui de
investitii:

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Investiia se va realiza in intravilanul localitaii prin inlocuirea actualelor aparate de iluminat
stradale cu o solutie nous, eficients si cu durati de functionare mai mare. Pentru montajul noilor aparate
de iluminat se vor folosi actualij stilpi, refelele de joasd tensiune de iluminat public §i punctele de
iluminat modernizate.

Informatii referitoare la strizile supuse modernizarii sunt cuprinse in Anexa 1 ~ Centralizator
strazi obiectiv de investifie ,Modernizarea sistemului de iluminat public In Municipiul Sebes”, atagati
prezentului document,

b) relatiile cu zone Mvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Se utilizeazd actualele i de acces si drumuri, nefiind necesare crecarea de 1o} zone/céi de acces
§up1imentare.

Terenul pe care se vor executa lucririle projectate este de folosinta neproductivi si apartine
domeniului public.
¢} surse de poluare existente in zona:

Nu exist si investitia nu genereazi alte surse de poluare,

d) particularititi de relief:

Lucririle nu sunt influentate de particularititile de relief,

Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, locul se incadreaza in zona meteo B
conform NTE 003/04/00.

Localitatea se fncadreazd in zona seismica F caracterizati de ag = 0.10g, Tce= 0,7s respectiv in
Zona climatics 11



Din punct de vedere al inciircari date de zapadd , localitatea este in zona 1 §i prezint3 o incircare
caracteristicd pe sol sx= 1,5kN/mp, iar din punct de vedere al actiunii vintului localitates este
caracterizatd de o presiune de referintd a vantului qv=0,40 kPa §i o valoare findamentald a vitezei de
referintd a vantulvi ve,=27m/s .
¢) nivel de echipare tehnico-edilitars a zonei $i posibilititi de asigurare a utilitatilor;

Se vor utiliza actualele surse de alimentare (posturi de transformare, puncte de aprindere, cutii de
distributie electrice, etc).

Datorita sciderii puterii instalate, prin adoptarea solutiei noi, nu sunt necesare suplimentsiri ale
necesarului de utilitai.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice:

tip consumator iluminat public
nivel si variatie de tensfune 220/230V/400V +/-10%

nivel de frecventa admis si variatie de frecventa 50Hz+/-10%

- valori ale indicatorilor de siguranta si | 0 cale de alimentare
scheme de alimentare

durata de restabilire a alimentari in cazul unor | este pana la remedierea defectultl in instalatiile
Intreruperi determinate de avarii in reteana | furnizorului
electrica

instalatiile proiectate mu sunt poluante
factorul mediv la  care  va functiona | 0,92
consumatorul(aparatul de iluminat)
mod de alimentare din reteana LEA/LES 0,4KV existerta.

Delimitarea instalatiilor projectate intre furnizor i consumatori,

Exploatarea si intretinerea instalatiilor pan# la punctu! de delimitare al proprietitil revine
distribuitorului de energie, iar exploatarea §i intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primdriei.

Delimitarea de proprietate st exploatare fntre furnizor si consumator se face la grupul de mésuri la
clemele de legiiturs ale aparatului de iluminat la retea.

f) existenta unor eventuale retele edilitare In amplasament care ar necesits relocare/protejare, in misura In
care pot fi identificate;

Nu se impun modificiri sau suplimentari de retele edilitare
£) posibile obligatii de servitute;



MNu este cazul,

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnici $i de sistemul constructiv al unor constructii

existente In amplasament, asupra ciirora se vor face luerfiri de interventii, dupg caz;
Nu este cazul.

i} reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documenta}iilorl de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
Se vor respecta actualele documentatii de urbanism.

J) existenta de monumente istorice/de arhitecturd say situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat fnvecinati; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehaic §i functional:
a) destinatie si functiuni;

Obiectivul vizeazd modemizarea sistemelor de jluminat public prin inlocuirea corpurilor de
fluminat existente avind un consum ridicat de energie electrici cu corpuri de iluminat cu surse LED,
completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (in situatiile in
care stilpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau acestes sunt
deteriorate/nefunctionale), extinderea sistemuluj de iluminat existent, precum si achizitionarea si
instalarea de sisteme de telegestiune.

Efectele realizarii obiectivului de investitie propus constau in Imbunétatirea calititli mediutui prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sers prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care si
determine o eficientd energetica ridicats $1 poluare luminoasd minima.

a) destinatie si functiuni

- instalafie exterioars electrics care g3 functioneze in conditii de sigurantd i securitate;

- 1montarea corpurilor de iluminat cu surse LED;

- asigurarea unui plus de sigurantd a cetitenilor prin iluminatul corespunzétor al strizilor

mentionate.
b) caracteristici, parametri §i date tehmice specifice, preconizate

Cerine tehnice minime pentru echipamentele achizifionate si montate prin proiect
(1)YCorpurile de iiuminat ce urmeaza a fi montate prin proiect vor Indeplini urmétoarele ceringe minime:
a)domeniu de utilizare: fluminatul ciilor de circulafie rutierdl gi/sau pietonals; |
b)protectie la supratensiuni de comutatie, supratensiuni permanente, Ssuprasarcing, scurtcircuit,
supraincilzire;

c)tensiune nominal’ de alimentare: 230 V +-15%;



d)frecventa nominali in refea: 50 Hz;

e)factor de putere: minimum 0,92;

Dgrad de protectie: minimum IP65;

Sirezistenta la impact a intreguhui aparat de iluminat: minimum IK08; elementul difuzant: sticld san
policarbonat stabilizat uv;

h)indicele de redare a culorilor: Ra > = 70;

Dtemperatura de culoare Tc (situati n intervalul): 3000-4.000 K /- 5%; carcasa metalics sau alt material
rezistent la UV:

K)garantie aparat de ituminat: 5 ani;

Dvor avea aplicat marcaj CE in conformitate cy directivele europene in vigoare;

mJVor avea certificare ENEC si/sau ENEC + say similar; pentry echipamente produse in afara Uniunij
Europene se solicits agrement tehnic emis de un organism de certificare european.

(2)Sistemele de telegestiune ce urmeazi 2 1t montate prin proiect trebuie sy indeplineasc urmitoarele
ceringe minime:

b)sd comute, sz diminueze $i s8 creasci nivelul de iluminare fn functie de tumina ambientals, programe,
programéri, calendare sau semnale 1 timp real;

C)sd colecteze §i s¥ gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicaty pentru utilizator;
sistemul va genera Tapoarte automate privind consumuy] anual pentru tot proiectul;

d)sd identifice defectiunile, anomaliile $i alte defectiuni ale aparatului de fluminat §i ale alimentirii cu
energie electrics;

a orelor de functionare pentru tot proiectul;
fsé colecteze date de Ia controlerele de puncte de Iuming §1 sd le furnizeze utilizatorului sau citre

software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare g activelor (AMS), sistemele de informatii geografice
(GIS);



Dpentru clasele de drum MS, M6, PS5, P6 si P7 si pentru zonele de contflict (CO-C5) nu este obligatorie
functia de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 si P1-P7 se poate aplica functia CLO,

¢} durata minimi de functionare apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse;

Se preconizeazi utilizarea noului sistem proiectat pe o perioada minima de 25 de ani,

d) nevoi/solicifﬁri functionale specifice,

Se vor respecta prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru fluminat public, ale
standardelor din seria SR EN 60598 peniru corpuri de fluminat si ale standardelor din seria SR EN 50419
privind marcarea echipamentelor electrice si electronice. |
7. Justificarea necesititii elaboriirii, dupi caz, a:

- studiului de prefezabilitate, in cazuyl obiectivelor/proiectelor majore de investitii;

Nu este cazul.

- eXpertizei tehnice i, dupi ¢az, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, andituri sau analize
relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente;

Auditul energetic al obiectivulyj de investitie, va fi elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau
manager energetic de localititi; se va depune, in copie, si atestatyl auditorului/managerului energetic,
valabil la momentul elaboriirii auditului energetic. Concluziile auditului energetic trebuie s contind in
mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numérul total a] stdlpilor care intr¥ in componenta sistemului de iluminat pe care se intervine cu
ocazia implementirii proiectulud, numarul total a corpurilor de iluminat existente si distributia
acestora pe strizile din municipiu, precum $i puterea totala instalati a acestora, i consumul initial
anual de energie In iluminat public (Ci).

- puterea totald instalati a corpurilor de fluminat existente - (Pie) = (Pne + Pbe) x or. de cdrpmi
de fluminat existente, unde Pne = puterea nominald a surselor de iluminat existente, Pbe =
puterea balastului (pentry corpurile de iluminat cu balast). Puterea balastului va fi, in acest
caz, maximum 15% din puterea nominali a surselor de iluminat existente;

&) numirul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achizifionate si montate prin proiect,
distributia acestora pe strizile din municipiu, precum §i puterea totald instalats a acestora, si
consumul final anual de energie fn iluminat public (Ch.

- puterea totali instalati g corpurilor de iluminat proiectate (s1 nou-montate) - puterea totals
instalati exprimati tn W a corpurilor de iluminat nou-montate (cuprinzind puterea totals a
surselor de luming, Impreuni cy puterea aparatajului de comands (alimentare gi control).

b} economia de energie, calculati conform formule; Een = (Ci-Cf)/Ci x 100, $i cantitatea de emisii
de CO2 reduss, calculats cu factorul de conversie fCO2 = 0,265 kg CO2/kWh;



- economie de energie (%) - procentul rezultat din raportul consumului initial anual de energie
in iluminatul public (kWh/an) si consumul final anual de energie (kWh/an) rezultat in urma
implement¥rii proiectului, calculat dupé formula Ben = (Ci-Cf)/Ci x 100.

- tnui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile $i permisivititile
asociate cu obiectivul de investitii, In cazul interventiilor pe monumente istorice sau In zone protejate.

Nu este cazul,
Prenume, Nume Functia publica Semndtura Data Nr. ex,
Avizat: Borz Daniela Director executiv
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Tntoemit: Suciu Delia Consilier
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MUNICIPIUL SEBES

PRIMARIA

DIRECTIA TEHNICA

COMPARTIMENT INVESTITI PUBLICE

Nr. 41394/ 28.06.2022

TEMA DE PROIECTARE
pentru obiectivul de investitii
“Modernizarea sistemului de ifuminat public in Municipiul Sebes” — faza D.A.L.L

1. Informatii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
“Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sebeg”
1.2. Ordonatorul principal de credite:
Primarul Municipiului Sebes
1.3. Beneficiarul investitiei:
Municipiul Sebes
1.4. Elaboratorul temei de proiectare:
Municipiul Sebes
2. Date de identificare a obiectivaiui de nvestitii
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului:
Regimul juridic: strizile care fac obiectul temei de proiectare se afld fn intravilanul Municipiului
Sebes si fac parte din domeniul public al Municipiului Sebes.
Strézile propuse pentru modernizarea iluminatului public sunt cuprinse in Anexa 1 — Centralizator
strdzi obiectiv de investitii “Modernizarea sistemului de ftuminat public in Municipiul Sebes”, atasati
prezentului document.

Regimul economic:
Conform PUG: - folosinti actualé: cii de circulatie
~destinatia: cii de circulatie
Regimul tehnic: - zone cii de circulatie rutieri
- strézile au toate utilititile

2.2. Particularitiifi ale amplasamentelor propuse pentru realizarea obiectivalui de investitii:
descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni In plan)
Strézile cuprinse in obiectivul de investitie “Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul
Sebes™ se afld in intravilanul Municipiului Sebes i apartin domeniuloi public al Municipiutui Sebes.
a) relatiile cu zone invecinate, accesuri inexistente si/sau cii de acces posibile
Pentru accesul la strizile care fac obiectul prezentului obiectiv de investitii se utilizeaza actualele cai
de acces din Municipiul Sebes, '
b) surse de poluare existente Tn zona
Nu este cazul. :
Investitia nu va genera alte surse de poluare.
¢) particularititi de relief

Nu este cazul.
Lucrérile nu sunt influentate de particularititile de relief,
d) nivel de echipare tehnico-edilitars al zonei §1 posibilitdti de asigurare a utilititilor

- Strézile care fac obiectul prezentei documentatii detin toate utilititile.
.. ®) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura
In care pot fi identificate
Nu este cazul.



f) posibile obligatii de servitute
Nu este cazul.

g) condifiondri constructive determinate de starea tehmica si de sistermul constructiv al unor constructii
existente in amplasament, asupra c#irora se vor face lucriri de interventii, dupi caz
Nu este cazul.

k) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Se vor respecta actualele documentatii de urbanism.

i) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie.

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintd a obiectivalui de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

Obiectivul vizeazd modernizarea sistemelor de iluminat public prin inlocuirea corpurilor de iluminat
cxistente avdnd un consum ridicat de energie electrici cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea
sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (in situatiile In care stilpii de pe
tronsonul respectiv nu sunt echipati cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefunctionale),
precum si achizitionarea §i instalarea de sisteme de telegestiune.

Efectele realizirii obiectivului de investitie propus constau in imbunititirea calitafii mediului prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care si
determine o eficientd energetici ridicat si poluare luminoasi minims.

a) destinatie si functiuni
- instalatie exterioard electrici care si functioneze in conditii de siguranti si securitate;

- amplasarea de stilpi de fluminat public si montarea corpurilor de flumninat;

- asigurarea unui plus de siguranti a cetitenilor prin iluminatul corespunzitor al strazilor mentionate.
b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Se vor stabili odati cu elaborarea documentatiei tehnico-economice peniru acest obiectiv de
investitii, conform prevederilor normelor In vigoare.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele
functionale stabilite prin reglementiiri tehnice, de patrimoniu gi de mediu In vigoare

Se vor utiliza actualele surse de alimentare cu energie electrici.

d) numér estimat de utilizatori

Utilizatorii iluminatului public de pe strizile mentionate in Anexa I, sunt locuitorii Municipiului
Sebes, la care se adaugi cei care viziteazd sau tranziteazi orasul. |
e) durata minima de functionare, apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse;

Se preconizeaz utilizarea noului sistem proiectat pe o perioada minim3 de 25 de ani.

f) nevoi/solicitiiri functionale specifice

Se vor stabili odati cu elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru acest obiectiv de

investitii, in functie de amplasarea fiecirui stélp de iluminat, conform prevederilor normelor fn vigoare.
g) corelarea solutitlor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului §i a patrimoniului.

Se utilizeazi actualele cii de acces si drumuri, nefiind necesare creearea de noi zone/cii de acces
suplimentare la stilpii de iluminat public.

Strézile pe care se vor executa serviciile de proiectare apartin domeniutui public.

Surse de poluare in zond nu existi §i investifia nu genereazi alte surse de poluare.

Lucrérile nu sunt influentate de particularititile de relief,

Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, locul se incadreaza in zona meteo B
conform NTE 003/04/00. '

Localitatea s¢ incadreazi in zona seismici F caracterizats de ag= 0.10g, Tc= 0,7s respectiv in Zona
climatica IT1.

Din punct de vedere al incirciirii date de zapadd, localitatea este In zona 1 si prezinti o incircare
caracteristicd pe sol s,k = 1,5kN/mp, iar din punct de vedere al actiunii vantufui localitatea este caracterizatd
de o presiune de referinti a véntului qb=0,40 kPa si o valoare fundamentalii a vitezei de referintd a vantului
vh,0=27m/s .

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionsrii nevoii beneficiarului.

Dimensioparea intregului sistem se va face In functie de datele obtinute prin grija proiectantului la
momentul elaboririi documentatiei. Se vor lua in calcul, de asemenea, si datele de perspectivi pe wrmitort
ani, coroborate cu prevederile actelor normative in vigoare.
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Cerinte tehnice minime pentru echipamentele achizitionate si montate

(1)Corpurile de iluminat ce urmeaza a fi montate vor indeplini urmétoarele cerinte minime:

a)protectic la supratensiuni de comutatie, supratensiuni permanente, suprasarcind, scurtcirouit,
supraincilzire;

b)tensiune nominald de alimentare: 230 V +/-15%;

c)frecventa nominali in retea: 50 Hz;

d)factor de putere: minimum 0,92;

e)grad de protectie: minimum IP65;

Drezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: minimum IK03; elementul difuzant: sticli sau
policarbonat stabilizat UV;

g)indicele de redare a culorilor: Ra > = 70;

h)temperatura de culoare Tc (situatd in intervalul): 3000-4,000 K +/- 5%; carcasa metalici sau alt material
rezistent la UV;

i)durata de viati nominald: minimum 50.000 ore, L90B10, certificat de producitorul de aparate de iluminat;
Jgarantie aparat de iluminat: 5 ani;

k)vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare;

Ijvor avea certificare ENEC si/sau ENEC + sau similar; pentru echipamente produse in afara Uniunii
Europene se soliciti agrement tehnic emis de un organism de certificare suropean.

(2)Sistemul de telegestiune ce urmeazd a fi montat trebuie si Indeplineasci urmitoarele cerinte minime:

a)sd instaleze, s3 puni in functiune/si configureze si si gestioneze sistemul de iluminat la un cost redus si
fara erori;

b)sd comute, si diminueze si si creascd nivelul de iluminare in functie de humina ambientals, programe,
programari, calendare sau semnale in timp real;

¢)si colecteze si 54 gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicatd pentru utilizator;
sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;

d)sa identifice defectiunile, anomaliile si alte defectiuni ale aparatului de iluminat §i ale alimentirii cu
energie electrici;

¢)sd monitorizeze orele de functionare si starea aparatelor de iluminat §i dispozitivelor electronice de control
in scopuri de Intretinere predictiva si pentru asigurarea respectirii garantiei; sistemul va genera un raport
automat cu numérul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS, si o medie a orelor
de functionare pentru tot proiectul;

f)sd colecteze date de Ja controlerele de puncte de lumini $i 8 le furnizeze wtilizatorului sau citre software-
uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informatii geografice (GIS);

g)si furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori si platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumina §i pentru a oferi informatii care si contribuie la mbunititirea
serviciilor, confortului §i sigurantei;

h)sa fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date $1 un numdr tot mai mare de dispozitive
pentru a se potrivi cresterii pe viitor; '

i)pentru clasele de drum MS, M6, P5, P6 si P7 §i pentru zonele de conflict (CO-C5) nu este obligatorie
fanctia de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 si P1-P7 se poate aplica functia CLO.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economici aferentd obiectivului de investitic propus se va intocmi in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 — privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente objectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificirile si completirile ulterioare.

In elaborarea proiectului se va urmiri respectarea exigentelor previzute de Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificirile si completrile ulterioare, precum §i a tuturor prevederilor Jegale in
vigoare cu privire la proiectarea unor astfel de lucriri.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale O.U.G nr.
114/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile
si completarile ulterioare.

Se vor respecta prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale
standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat si ale standardelor din seria SR EN 50419
privind marcarea echipamentelor electrice si electronice;

La elaborarea documentatiilor, proiectantul va respecta standardele, normativele, reglementirile
urbanistice in vigoare. De asemenea va respecta standardele i normativele in vigoare privind modul de
Intocmire i prezentare a documentatiilor elaborate (atét pentru partea scrish ¢t si pentru cea desenat), jar
piesele desenate se vor prezenta impaturite la format A4. - :
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Enumerarea de mai sus este exemplificativi §t nu exhausivi.
3.- Alte preciziri privind realizarea contractului:

Tema de proiectare face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului de servicii si
constituie ansamblul cerintelor pe baza clirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnicd gi
financiard, respectiv documentatiile de proiectare.
¢ Obiectul contractului:

Obiectul contractului care urmeazi a se atribuj presupune realizarea documentatiilor tehnico -
economice de projectare necesare pentru executia lucririlor de “Modernizarea sistemului de iluminat public
in Municipiul Sebeg”, faza DALL
» Durata de prestare a ; serviciilor:

Durata maximi de realizare a documentatiilor solicitate prin prezenta tema de proiectare este de 30
de zile calendaristice din care 7 zile pentru aducerea la cunostinti publici a documentatiei tehnico-
economice DALY elaboratii (art. 2 din HCL nr. 177/2015). Projectantul are obligatia de a participa §i prezenta
Impreund cu reprezentantii Municipintui Sebes documentatia, participantilor la dezbaterea publici si de a
elabora versiunea finali a documentatiei.

*Valoarea totali estimati a contractului:

Valoarea estimati a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentatiei este de: 89.000 lei fird
TVA, respectiv de 105.910 lei cu TVA.

*Garantia de buni executie a contractului:

Garanfia de buni executie a contractului se constituie de citre contractant in scopul asiguririi
autorititii contractante de tndeplinirea cantitativé, calitativd a contractului.

Cuantumul garantiei de buni executie reprezinty 10 % din preful contractului de achizitie publicd fird TVA.
Garantia de bund executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 40 Hotirfrea nr. 395/2016
peniru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie public#/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si in conformitate cu
prevederile inscrise In contractul de achizitie,

*Cerinte minime de proiectare;

1) Studii de teren

Studiu] topografic:
Nu este cazul.

Studiul geotehnic:

Nu este cazul.

2) Avize si acorduri
Obfinerea avizelor §i acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism cade in sarcina proiectantului,
precum si plata taxelor necesare pentru obtinerea acestor avize si acorduri.

3) Expertiza tehnics:
Nu este cazul.

4) Audit al sistemului de iluminat exterior:

DALI pentru obiectivul de investifii propus este intocmiti conform Hotirrii Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare $i confinutul-cadru al documentatiilor tehnjco-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si completirile ulterioare,
$1 va contine obligatoriu si urmitoarele:

l.evidentierea situatiel actuale:

a) audityl sistemului actual, cu identificarea minimi a corpuritor de iluminat existente, a stélpilor, a
retelelor de distributie; -

b) identificarea consumului initial anual de energie in iluminat public (Ci), caloulat dupi cum urmeazi:

- consumul inifial anual de energie in ituminat public (kWh/an) (Ci) - consumul calculat dupi formula
Pie x 4.150, unde Pie = puterea totali instalats a corpurilor de iluminat existente cuprinse in project (In
kW), 4.150 = aumiirul medin de ore de functionare a corpurilor de iluminat;

2.dovedirea parametrilor proiectati:

a) rapoarte si calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN 13201, cu respectarea
incadrérii in clasa de iluminat a drumului/strizii; |



b) estimarea consumului final anval de energie in iluminat public (Cf), rezultat din calculele

luminotehnice in urma executiei proiectului, calculat astfel:

- consum final anual de energie electric fn ituminat public (Cf), consum calculat dupa formula: Pin x

4.150 x nr. de corpuri de iluminat propuse a fi inlocuite /completate pe stalpi existenti sau montate pe

stélpi nof prin proiect, unde Pin = puterea totald instalati a corpurilor de iluminat nou montate kW),

4.150 = numirul mediu de ore de functionare a corpurilor de iluminat.

NOTA: Pin = (Pon + Pbr), unde:

Pin (kW) = puterea totald instalatd a unui corp de iluminat nou-montat;

Pon (kW) = puterea totald nominald a sursei de lumini a corpului de iluminat nou-montat;

Pba (kW) = puterea totald a aparatajului de comandi al corpului de iluminat nou-montat (cuprinzénd

aparataj de alimentare §i contro} ale surselor).

Auditul energetic al obiectivului de investitie, va fi elaborat de un auditor electroenergetic/complex
sau manager energetic de localitdfi; se va depune, In copie, si atestatul auditorului/managerului energetic,
valabil la momentul elaboririi auditului energetic. Concluziile anditului energetic trebuie si contind In mod
obligatoriu urmitoarele informatii:

a) numarul total al stilpilor care intré in componenta sistemului de iluminat pe care se intervine cu ocazia
implementirii proiectului, numirul total al corpurilor de iluminat existente si distributia acestora pe
strizile din municipiu, precum §i puterea totals instalati a acestora, §i consumul initial anual de energie
in iluminat public (Ci).

- puterea totald instalats a corpurilor de iluminat existente - (Pie) = (Pne + Pbe) x nr. de corpuri de
iluminat existente, unde Ppe = puterea nominald a surselor de iluminat existente, Pbe = puterea
balastului (pentru corpurile de iluminat cu balast). Puterea balastului va fi, In acest caz,
maximum 15% din puterea nominali a surselor de iluminat existente;

a) numirul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achizitionate §i montate prin proiect, distributia
acestora pe strézile din municipiu, precum si puterea totald instalati a acestora, si consumul final
anual de energie in iluminat public (Cf).

- Pputerea totald instalatd a corpurilor de iluminat proiectate (si nou-inontate) - puterea totald
instalatd exprimati in W a corpurilor de iluminat nou-montate (cuprinzind puterea totald a
surselor de lumind, impreund cu puterea aparatajului de comandi (alimentare $i control).

b) economia de energie, calculati conform formulei Fen = (Ci-CE)/Ci x 100, §i cantitatea de emisii de
CO2 redusi, calculatd cu factorul de conversie fCO2 = 0,265 kg CO2/kWh;

- economie de energie (%) - procentul rezultat din raportul consumului initial anual de energie tn
ihuminatul public (kWh/an) si consumul final anual de energie (kWh/an) rezultat in urma
implementiirii proiectului, calculat dupd formula Een = (Ci-CH)/Ci x 100.

5) Documentatia tehnico-economici DALI

La elaborarea documentatiilor, proiectantul va respecta standardele, normativele, legislatia si
reglementdrile urbanistice in vigoare. De asemenea se vor respecta standardele si normativele In vigoare
privind modul de tntocmire i prezentare a documentatiilor elaborate (atét pentru partea scrisi cat si pentru
partea desenati), piesele desenate se vor prezenta impéturite la format A4. Piesele desenate vor fi structurate
pe obiecte. Cartusul prezentat pe piesele desenate va respecta prevederile din Anexa 3 din Ordinul 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 56/1991 privind autorizarea executdirii
lucréirilor de constructii. Se va prezenta un opis al pieselor desenate.

Toate sectiunile documentatiei vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu prevederile legale
in momentul incheierii documentului / aplicabile obiectivului de investitii in cauzi.
NOTA:
Devizul general al obiectivaiui de investitii va fi intocmit conform Hotirarii Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de eclaborare i  continutul-cadru  a) documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificéirile §i completirile ulterioare,
de cétre un proiectant de specialitate, care va contine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile,
conform Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, gestionat de
Administratia Fondului pentru Mediu.
Sunt considerate eligibile wmitoarele;
a)cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din continutul-cadru al devizlui general
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. $07/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completirile ulterioare), proiectare si asistenti tehnici (cap. 3.5 si 3.8 din
continutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotdrérea Guvernului nr..907/2016, cu modificarile si



completirile ulterioare) sunt eligibile cumulat, In limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
investitiei de baza;
b)cheltuielile cu consultana (cap. 3.7 din continutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotérérea
Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completirile ulterioare) sunt eligibile i limita a 4% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente investitiei de bazi;
c)cheltuielile pentru investitia de baza:
Lachizitionarea §i montarea de corpuri de iluminat LED cu eficienti ridicats, puncte de aprindere,
console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armituri, pentru modernizarea sistemului
de ihuminat;
2.achizifionarea i montarea de corpuri de iluminat LED cu eficientd ridicatd, puncte de aprindere, cutii
de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasd tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi,
elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamént, console, accesorii, conductoare, izolatoare,
cleme, armituri, echipamente de comandi, automatizare si misurare utilizate pentru iluminatul public;
3.achizitionarea si instalarea sistemului de telegestiune;
d)cheltuieli pentru informare si publicitate conform cap. 5.4 din continutul-cadru al devizului general aprobat
prin Hotérdrea Guvernului nr. 907/2016, cu modificérile si completérile ulterioare;
e)TVA aferents proiectului In conditiile in care aceasta a fost solicitats $i nu este recuperabils, rambursabili
sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legate.

Cerintele din tema de proiectare reprezinti conditii minimale.

InDALIva g cuprins obligatoriu, in copie, certificatul de urbanism. Documentatia va avea paginile
numerotate.

Pentru partea scrisi nu se vor folosi caractere mai mici de 127,

Documentatiile care fac obiectul contractutui se vor preda Municipiului Sebes in 3 (trei) exemplare
tiparite originale i in 2 (dousi) exemplare pe suport magnetic { CD/DVD). Pe un CD/DVD, DALI se va
prezenta in format de lucru pentru a fi utilizat la faza urmitoare de proiectare, iar pe celilalt CD/DVD se va
prezenta documentatia in format PDF pentru a fi publicat pe SICAP Ia urmitoarea fazi de proiectare.
Ofertantul are obligatia de a Inainta documentatia achizitorului cu scrisoare de inajntare,

Odatd cu depunerea ofertei, ofertantul va depune o declaratic privind cedarea drepturilor patrimoniale de
autor.

Deoarece documentele anexi (fisierele) dare se atageazd in SICAP la etapa de atribuire a contractului
de servicii pentru elaborare proiect tehnic, trebuie si aibi dimensiunea maxim3 de péni la 40MB, 1n cazul in
care documentatiile elaborate conform prezentei teme de proiectare depisesc.dimensiunea maximi acceptat,
ofertantul are obligatia de a imparti documentatiile tn mai multe figiere astfel ncit fiecare fisier s aibd
dimensiunea maximi de pani la 40MB.

DALI se va structura pe obiecte de investitii pentru fiecare stradi definitd prin prezenta
documentatie,

Cheltuielile estimate pentru realizarea obiectivului de investitie care face obiectul prezentei teme de
proiectare se vor stabili astfel incat si nu fie supraevaluate.

Se vor prezenta detaliat cheltuielile pentru fiecare capitol/subcapitol din devizul general.
Valorile din devizul general se vor exprima cu doui zecimale:
Estimarea costului obiectivului/obiectelor se va face in preturi valabile la data finalizirii documentatiei.

Graficul orientativ de realizare a investitiei se va prezenta conform modelului urmétor:

Nr. Durata (luni)
Crt | Denumire etapa Luna
j1i2 13141576 (7 18i0f1oj1i]12(13]. 1. 1. 1a

1. | Elaborare DALI
2. | Verificare si aprobare

DALI
3. | Achizitie servicii de

proiectare pentra

elaborare proiect

pentru autorizarea

executarii lucrrilor de
construire, proiect
tehnic si detalii de
executie




4. | Elaborare proiect
pentru autorizarea
executdrii luerrilor de
construire

5. | Elaborare proiect
tehnic g§i detalii de
executie

6. | Verificare proiect
pentru autorizarea
executdril lucrérilor de
construire

7. | Verificare tehnicd
proiect tehnic si detalii
de executie

8. | Verificare i aprobare
proiect tehnic gi detalii
de executie

9. | Achizitie executie
lucréri

10. | Executie lucriri

11. | Receptie la terminarea
lucrérilor

Projectantul are obligatia de a efectua propriile lui misuritori.
Proiectantul va prezenta:
- liste cu cantititi de hucriiri, pe categorii de lucriri;
- lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotiri si active necorporale;
- fisa tehnicd pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotari;
conform prevederilor HG nr 907/2016.

Mod de prezentare a ofertei ;

Oferta trebuie si demonstreze conformitatea cu cerintele temei de proiectare,

Prestatorul de servicii este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru realizarea activitatilor contractului, intr-o forma actualizats (in vigoare
pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

Ofertantii trebuie si facd dovada:

- definerii atestatatului ANRE pentru proiectare lucriri de joasd tensiune de tip B, valabil,
conform Ordinului nr. 45 din 2016 emis de AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care projecteazd, executd si verifici instalatii electrice sau
echivalent;

Prestatorul de servicii trebuie si faci dovada asigurdrii accesului la specialigtii necesari si obligatorii
in vederea verificérii niveluiui de calitate conform cerintelor fundamentale in vederea verificirii nivelului de
calitate conform cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse in obiectul contractului

acest sens, ofertantii au obligatia de a face dovada ci dispun de cel putin wmdtorul personal
calificat necesar executiei contractului prin prezentarea inclusiv a autotizatiflor/atestatelor detinute de
acestia, care si le permiti prestarea activitatilor pentru care au fost implicati i echipa de proiect.
Conditiile minime privind calificarea/autorizarea/atestarea personalului, sust urmétoarele:
¢  Sef proiect — 1 persoani
- studii superioare tehnice absolvite cu diplomi de licenti sau echivalent in specializatea
instalatii electrice, autorizat AN.R.E, minim grad ITA pentru proiectare de instalatii electrice
cu orice putere instalata tehnic;
* Proiectant instalatii electrice — 1 persoani
- studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licentd sau echivalent tn specializarea
instalatii electrice, autorizat ANR.E, minim grad IIA pentru proiectare de instalatii electrice
cu orice putere instalata tehnic;



Receptia si verificarea serviciilor prestate;
Municipiul Sebes, prin reprezentantii si, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd si din prezenta temi de proiectare, fapt consemnat
printr-un proces verbal de receptie. Verificarea va fi efectuati in termen de 5 zile lucritoare de la predare.
Receptia serviciilor prestate nu exonersazii proiectantul de responsabilititile ce-i revin privind

solutia proiectati.

Recomandiri

Municipiul Sebes recomanda ofertantilor si viziteze si s examineze amplasamentul si s obtind
toate informatiile care pot fi necesare atit in vederea elaboririi ofertei ct §i a documentatiei tehnico-
economice

Prenume, Nume Functia publicd Semnitura Data Nr. ex.
Avizat: Borz Daniela Director executiv OXY VW

Intocmit: Consilier ] ’:! Z"E
Suciu Delia )

28.06.2022
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