ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.241/2022
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
sExtindere RED Municipiul Sebes — Baza Sportivi,
Str. Nufidrului, nr. 2, jud. Alba” - proiect nr. I-22-4031/2022

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud.Alba;

{ntrunit in sedinta publici ordinard din data de 31.08.2022, ora 14,00;

Luénd in dezbatere proiectul de hotarére privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,,Extindere RED Municiptul Sebes — Baza Sportivi, Str. Nufirului, nr. 2,
jud. Alba” - proiect nr. [-22-4031/2022;

Avind in vedere referatul de aprobare al Primarului nr.54157/25.08.2022 la proiectul de
hotérdre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Extindere RED Municipiul Sebes — Baza
Sportiva, Str. Nuférului, nr. 2, jud. Alba” - proiect nr. 1-22-4031/2022;

Ca urmare 4 cererii Priméariei Municipiului Sebeg nr.20383/24.03.2022 inregistratii la DEE
Roménia S.A. — Sucursala Alba cu nr. AB/66933/31.03.2022, prin care s-a solicitat dezvoltarea
retelei electrice de distributie, respectiv construirea unui Post de transformare, pe str. Nufarului,
Municipiul Sebes;

Avand Studiul de fezabilitate ,.Extindere RED Municipiul Sebes — — Baza Sportiva, Str.
Nuférului, nr. 2, jud. Alba” — proiect nr. 1-22-4031/2022, elaborat de Operatorul regional DEE
Roménia S.A. — Sucursala Alba, avizat de citre Comisia Tehnico-Economicd de Avizare a DEER
— Sucursala Alba, Aviz CTE-R nr.74/183/22.06.2022;

Avind in vedere:

- Notificarea nr. DEER_AB/181164/19.07.2022, inaintatd de DEER SA — Sucursala Alba,
conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 36/2019, inregistratd la SPAP, Municipiului Sebes Ia
nr. 3160/25.07.2022, privind rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea solutiei
tehnice, valoarea obfinutd pentru Itotal si lef, calendarul orientativ pentru realizarea lucrérii,
precum $i propunerea privind participarea Municipiului Sebes la finantarea lucririlor cu valoarea
de 203.564.,025 let fard TVA;

- Procesul verbal nr. 49440/05.08.2022, incheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului
»Extindere RED Municipiul Scbes —Baza Sportivi, nr. 2, jud. Alba” — faza S.F., conform
prevederilor H.C.L. nr. 177/2015;

Analizand:

- raportul de specialitate nr. 3712/25.08.2022 intocmit de cétre d-na Popa Amalia Loredana —
Inspector de specialitate in cadrul compartimentului Reparatii si Intretinere al SPAP Sebes, privind
aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Extindere RED Municipiul Sebes — — Baza Sportiva, Str.
Nufdralui, nr. 2, jud. Alba” — proiect nr. 1-22-4031/2022;
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-raportul de specialitate comun nr.54193/25.08.2022 al Compartimentului Investitii
-Publice si al Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Sebes:

Avénd avizul nr.630/2022 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finante si avizul nr.641/2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, hucriri publice,
administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes;

Avénd in vedere:

- prevederile art. 22 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru
evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru
extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutului ~cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice :

- prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

Vézénd prevederile art.129 alin. 2, lit. b, si cu alin. 4, lit. d, din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

In baza art. 139 din QUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completirile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1.(1). Se aprobd Studiul de fezabilitate ,Extindere RED Municipiul Secbes — Baza
Sportivi, Str. Nufirului, nr. 2, jud. Alba” — proiect nr. 1-22-4031/2022, solutia 1.
(2). Se aproba:
1. Valoarea totald a investitiei = 407.128,05 lei fard TVA, respectiv 484.482,38 lei cu TVA,
din care C+M= 109.000,00 lei fard TVA, respectiv 129.710,00 lei cu TVA:
2. Durata de realizare a investitiei :
- elaborarca documentatiei de proiectare, faza PT+CS — 1 luna;
- organizarea si desfisurarea procedurii de achizitie public a lucriirii — 2 luni:
- executia lucrarii: 2 luni;
Principalele capacitati fizice rezultate:
Pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei Sportive se vor realiza urmatoarele lucrari:
- se sectioneaza distribuitorul Sebes 2- PA 1 Sebes, intre PT10 si PT42 aflata pe domeniul
public si se realizeaza doua LES m.t. cu cablu de tip cablu A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp
pana la un post de transformare proiectat montat langa Baza Sportiva..
Intercalarea postului de transformare compactizat se va face in bucla prin realizarea LES
20kV dublu circuit in lungime de 2x150 m si mansonarea cu cablu existent.
- Post de transformare compactizat echipat cu:
- 2 celule de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare,
extensibile, independente, cu izolatia barelor in aer si echipamentul de
comutatie in SF 6, 24 kV, 630A, 16 kA(1s), echipate cu separator de sarcini in
SF6 cu monitorizare i CLP, indicatoare prezent3 tensiune cu contacte auxiliare,
rezistenta de incalzire anticondens, integrabili in SAD;
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- 1 celuld de medie tensiune, de protectie trafo, de interior, simplu sistem de
bare, extensibild, independentd, cu izolatia barelor in aer si echipamentul de
comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16 kA(1s), echipati cu separator de sarcini in
SF6 cu monitorizare 5i CLP, sigurante fuzibile de 25A indicatoare prezents
tensiune cu contacte auxiliare, rezistenta de incilzire anticondens, integrabili in
SAD;

- dulap DSI ¢.a./c.c., cu redresor 230Vca/24 Ve, baterie de acumularori,
rezistentd de incélzire si termostate;

- dulap UCMT pregatit pentru integrare in SAD;

- transformator de putere 400 kVA, 20/0,4 kV, cu pierderi reduse;

- tablou de joasa tensiune, de tip TDRI cu 11 pleciri, echipat cu intrerupétor
general trifazat de In=630 A.

- Se vor prevedea 3 transformatoare de curent 600/5A pentru pentru masura generala a

postului de transformare, contor electronic cu montaj semidirect de energie activa-reactiva

5-10 A, trifazat, cu curba de sarcina, interfata RS 485 si modem inclus, integrabil si sitemul

de telegestiune al SDEE Alba, asigurat de SDEE Alba.;

- realizarea unei prize de pamant Ja postul trafo 20/0,4 kV proiectat cu o rezistentd de
dispersie mai mica de 102;

- cabina postrului trafo va fi dimensionatd astfel incat si permitd montarea unui trafo de

300 kVA;

- mésura generald a postului se face cu un contor electronic trifazat 5-10A, interfta RS483,

curba de sarcin3, modem inclus in montaj semidirect cu transformatori de curent 600/3,

montat intr-un compartiment sigilabil pe peretele exterior a postului de transformare;

~ s¢ va sectiona bara de j.t. a TDRI si masura generala a consumatorului se va face cu un

contor electronic trifazat 5-104, , interfata RS485, curba de sarcina, modem inclus in

montaj semidirect cu transformatori de curent 350/5A. Zonele afectate de lucrari vor fi
readuse la starea initiala. Molozul, deseurile si excedentul de pamant rezultat in urma
sapaturii se vor evacua la o rampa de gunoi autorizata si stabilita de catre administratia
4. Indicatori de eficientd tehnico-economici :
- Valoare finantat de operatorul de distributie 50 %;
- Investitie Autoritate Publicd Primaria Municipiului Sebes 50 %.

Art. 2. Extindere RED Municipiul Sebes — Baza Sportivi, Str. Nufirului, nr. 2, jud. Alba,
previzut la Art.1 al prezentei hotéiriri va fi realizat integral de citre Municipiul Sebes, in conditiile
prevazute la art. 22, alin. (1) si alin.(6) din din Ordinul ANRE nr. 36/2019,

Art. 3. Studiul de fezabilitate prevazut la art.] al prezentei este cuprins in Anexa nr.1 care
face parte integrantd din prezenta hotirére.

Art. 4. De ducerea la indeplinire a prezentei hotirari raspunde Primarul Municipiului Sebes
prin Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate.

Art. 5. Prezenta hotirére poate fi atacatd de citre persoanele indreptatite, in termenul si in
conditiile previizute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare.

Prezenta hotérdre va fi afisatd, se va publica pe site-ul Primiriei si In monitorul oficial al
municipiului Sebes si se comunic:
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Institutiei Prefectutui Judetului Alba

Primarului Municipiului Sebes;

Viceprimarului Municipiului Sebes;

Arhitectului sef;

Serviciului Cheltuieli st Resurse Umane;

Biroului Contencios Juridic, Administratie, Transparenti Decizionald si Arhivi;
Directiei Tehnice;

Compartimentului Investitii Publice,

Compartimentului Relatii Publice, Comunicare Informatics si Monitor Oficial Local.

VYV VVVYVYYVYY

Sebes la 31.08.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA

i & \CONTRASEMN¥EAZA
Consilier local, RADU ALEXAND

| SECRETAR GENERAL
VLAD CRISTINA ELENA

‘Total consilieri locali |19
Prezenti 13
Pentru 13
Tmpotrivé -
Abtineri -
Neparticipare la vot -

2ex.DP/CV/CG contine 4 pagini si anexi Pagina 4 din 4
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Sucursaia Alba

tistributie Energis Eiectricd Romania - Sucursala Alba
Piata Consliiul Europel Nr. 1, 510096, Alba Iuifa, Jud. Albs

fectricd Romania Tel: +40 258 805 595 C.IF. DEER/C.ULL Suc. RO 14476722 / 14518580
' Fax: +40 258 812 418 R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 [ 301712172002
office.alba @distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro

|| o225 Distributie Energie

oad  Eleciricd Romania

Soc. Distributie Energie Electricd Romania S.A.
- Serviciul Proiectare Alba

Ex—ti.ndére RED Municipiu! Sebes - Baza Sportiva,
str. Nufarului, nr.2
Solicitant: Primaria orasului Sebes

Faza: SF

Lucrarea nr.: 1-22-4031/2022 ’ Exemplar nr.; 1/3




Project nr.: I-22-4031/2022 ‘ - t’:;

Extintiere RED Municipits! Sebes - Baz Spartwa, str. Mufaruisi, nr2, A Distribuitie En—ergze

jud Alba,” M—' Eleririca Romania

Faza S.F. o

Soc, Bistributie Fnergle Electric Romaniz S.A.
Serviciu Proiectare Sibiu-Alba: Tel: 0258,805.999, Fax: 0258.812.410

NR, I-22-4031/3

Extindere RED Municipisl Sebes - Baza Sp_ertiva, str. Nufarului, nr.2, jud, Alba

Faza: Studiv de Fezabilitate

FOAIA DE SEMNATURI

i: Digitatly signed by

Maﬂager D“pal‘tamﬁnt Zonat ‘ . . lon J\Jon Lupescu
Dep. Proiectare Transiivania Sud ing. Lupescu Toan - Lupescy Bgnoos
Sef Serviciu Proiectare Sibiu - Alba  Ing. Radu Nany/. . 0‘(
Sef Prolect _ ing. Ancuta Crisan @%&7&
Projectant ‘ ing. Claudiu Glosan _ &
Nr. Persoana care a ficut modificares i Data | Anexa la prolect
G Funcia Numele 51 prenumele '
EN |
2.
Precizari:

Arest document aparting Socet3yl de stt'ﬂ::uise & Energie! Electrice Romanis Departamenm!;Servi:}ul Priarizre. Reproduceres
prin orlce mifloace & prezentulyi document Sr3 accsphu! Departamentu!uifSwaaﬁm gita kntemfsé
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Proiect nr.: I-22-4031/2022
Extindere RED Municipiu} Sebes - Baza Sportiva, str. Nufaruiu; n2, _‘
jud Alba.” . o Faza“SgF_ o

ﬂ'\ Dismbut e Energig

Soc. Distributie Energie Electricid Romania S.A.

Serviciu Proiectare Sibiu - Alba: Tel: 0258.805.999, Fax: 0258.812.410

PROIECT
NR, 1-22-4031/2022

Extindere RED M-u—n:izcisp,—i‘usl: Sebes ~ Baza Sportiva, str. Nufarului, nr.2, jud. Alba

BORDEROU

A. PIESE SCRISE
. Foaia de semnaturi.
. Borderou.
. Memoriu tehnic. :
- Chestionare aspecte de mediu
. Bibliografie
. Breviar de calcul
. Alte anexe
. Partea economica. Indicatorii tehnico economici

QO NOYU B WM

B. PIESE DESENATE
. Plan de incadrare in zona.
Plan de situatie — situatia proiectata.
Scheme electrice monofilare

tadi

C. COPII AVIZE; ALTE DOCUMENTE, DOSAR SOLICITANT
Aviz C.T.E. - faza Studiu de Fezabilitate

AVIZE: Conform listei avizelor.

Alte documente

‘Dosar solicitant

.-P-‘E"J!\-‘!‘*
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Proiect awr.: I-22-4031/2022 s L ) .
Extindere RED Municipiul Sebes - Baza Sportiva, str. Nufarului A2, £ % Distributie Energia
jud Alba.” S FazaS.F. o’ Electricd Romania

CUPRINS
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2.4.  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung............. 8
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3.1.2.  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, ﬁmc,z_‘ionabarhitectural st tehnologic.
13 .
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23
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4.7  Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de pe i, ‘
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Proiect nr.: I-22-4031/2022 : - T _
Extindere RED Municipiul Sebes - Baza Sportiva, str. Nufarului , nr.2, sl Distributie Energie
jud Alba.” — . . e PRZASFE. N Electricd Roman

oy Electrica Romania

Soc. Distributie Energie Electricd Romania S.A. =
Serviciu Proiectare Sibiu-Alba: Tel: 0258.805.999, Fax: 0258.812.410

PROIECT
NR. I-22-4031 (2022

Extindere RED Municipiul Sebes - Baza Spottiva, str. Nuf;arulqi; nr.2, jud. Alba .
Faza: Studiu-de Fezabilitate

MEMORIU TEHNIC

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Extindere RED Municipitl-Sebes - Baza Sportiva, str. Nufarului, nr.2, jud. Alba

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Distributie Energie Electricd Romania S.A,, loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Micelaru nr. 28A,
jud. Cluj, CUI RO 14476722, MNr. Reg. Com. J12'/ 352 } 2082, telefon 0040-264-205069, fax
0040-264-205998, e-mail office@distributie-energie.ro, www.distributic-ener ie.ro

respectiv | ﬁ

Primaria Municipiului Sebes, cu sediul social in localitatea Sebes, str.Primariei, nr.1, cod
postal 515800, telefon 0258731004, fax. 0258.734.187

1.3. Ordonator de credite (secundar/ tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiiei » ,

Distributie Energie Flectric Romania S.A., loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Micelaru nr. 28A,
CUT RO 14476722, Nr. Reg. Com. 312 / 352 / 2002, telefon 0040-264-205069, fax 0040-264-
205998, e-mail office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro.

1.5. Elaboratorul studiului de fezabhilitate
Distributie Energie Electricd Romania S.A. - Serviciul Proiectare Sibiu-Alba, judetul Alba,
localitatea Alba Iulia, str. Piata Consiliul Europei, nrl, tel. 02‘5’5;:8:-85.-.9'99., fax. £258.812.410.

2. SITUATIA EXISTENTA S1 NECESITATEA REALIZARII

OBIECTIVULUI/PROTECTULUT-DE INVESTITIT
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in
prealabil) privind situatia actuald, necésitatea:
obiectivului de investil it si-scenariile/optiunile el
si propuse spre anakizi . ST
Nu. este cazul. Nu a.fost intocmit Studiu de Prefezabilitate.
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Contextul realizarii investitiei

Investitia se realizeaza, avand in vedere urmatorele: =

= Regulamentul privind racordarea utilizatorilor {a retelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul pregedintefui Autoritifii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiel nr. 59/2013, cu modificirile si
completdrile ulterioare, denumit in continuare Regulament;

» Ord. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor
de finantare a investitilor pentru electifficarea locatititilor ori pentru
extinderea retelelor; : '

» Cererea de Racordare si dosarul de racordare, depuse de Primaria
municipiul Sebes;

Structura Operatorului de Distributie, in contextul realizarii investitiei

Distributie Energie Electrica Romania este cel mai mare lider pe piata de distributie
a energiei electrice din Roménia, precum si unul dintre cel-mial importanti jucdtori din sectorul
serviciilor energetice. Pozifia de top este sustinuti atit de rezultatele economice, cat si de o
experienta in domeniu ce se Intinde pe aproape 120 ani. Societatea este parte a Grupului
Electrica si asigura distributia energiei electrice tuturor clientiler din zona Transilvaniei Nord,
Transilvaniei Sud si Muntenia Nord a Roméniei.
Distributie Energie Electrica Romania are in exploatare, urmatoarele zone de
distributie: s ‘
- Zona Transilvaniei Nord cu judetele Bihor, Bistrita-Nasdud, Cluj, Maramures,
Satu-Mare si Salaj, avénd o arie de operare de aproximiativ 34.160 kilometri patrati.
- Zona Transilvaniel Sud cu judetele Alba, Bragoy, Covasna, Harghita, Mures si
Sibiu, avand o aria de serviciu fiind de 34.100 kitormictr patrai '
- Zona Munteniei Nord cu judetele Dambovita, Prahova, Buzdu, Vrancea, Galati
gi Braila, avand o arie de operare de aproximativ 29.000 kilometri patrati

| :gura. 1. Harta de distribui energiei glectrice 'fd*é catré DEER

Misiunea principald definitd a DEER este aceea de a furniza serviciul de distributie a
energiei electrice tuturor clientilor, la parametrii de calitate stabiliti de ANRE si in conformitate
cu standardele nationale si internationale relevante pe piata-de energie, in conditit de sigurant,
continuitate, accesibilitate si susténabilitate. ' ‘

Intreaga activitate la nivelul societdtii se realizeazd: conform reglementarilor emise de
catre reglementatorul de emergie in Roménia, Autofitatea: Nafionald de Reglementare in-
domeniul Energiei (ANRE) - https:/fwww.anre.ro S

Dintre directiile strategice ale Distributie Energie Elecks

rica Romania vizeaza: ‘
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»  Imbun3titirea performantel operationale $i. energetice in cadrul activititi de
distributie a energiei electrice; :
« Asigurarea serviciutui de distributie transparent, si a accesului garantat la rejea a
tuturor categoriilor de utilizatori;
-« Mentinerea si extinderea segmentelor de distributie;
« Gestionarea infrastructurii pentru garantarea functiondrii transparente a serviciului -
de distributie a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliti prin Standardul
de performantd, urmdrind: j
o eficienta operationald; |
o calitatea serviciului de distributie a energiei electrice (continuitatea in
alimentare a utilizatorilor).
Acronime: DEER - Distributie Energie Electrica Romania

2,3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.3.1. Analiza situatiei existente -

In conformitate cu prevederile Art 3 alin (2) din Ordinul ANRE 36/2019 "“Metodologia
pentu evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru
extinderea retelelor de distributie a energiei electrice”, modificat si completat de ordinul ANRE
159/2020, privind alimentarea cu energie electrica a obiectivului. Baza Sportiva amplasata in
Municipiul Sebes, ‘str. Nufarutui, nr. 2, jud. Alba. Pe baza dosaruluf d::e'pu.s‘ de soficitant a fost
emisa comanda de elaborare a prezentului studiu de fezabilitate (SF) de catre Soc, “Disitributie
Energie Electrica Romania” S.A. — Serv. Proiectare Sibiu-Alba.

Retelele electrice de joasa tensiune din zona de amplasament a viitorutui obiectiv, sunt
linii electrice subterane de medie tensiune. Aceste retele pot alimenta viitorii consumatori.

Zona studiata este alimentata cu energie electrica directia Sebes.2 -LES 20 KV intre PT 10 s/
PT42. |

Amplasamentul noului utilizator:

Municipiul Sebes, str. Nufarului, nr. 2, jud Alba

Reteaua electrica de distributie publica existenta in zona: :

LEA 20 KV Sebes2? -LFS 20 KV intre PT 10-si PTHZ, PT42 (PIF 28.01.1969 nr. inv. 1230763-1),
aflat la 150m de obiectiv. '

2.3.2. Deficiente constatate
Nu este cazul.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv
lung privind evolutia cererii, in scopul justific
investitii S -
Beneficiarut Primaria Sebes trebuie sa asigure utlitatile pentru Baza Sportiva formata din
teren de tenis , teren de fotbal, nocturna si vestiare. ' _
Ansamblul va fi finalizat pana in Octombrie 2022 conform auterizatiel de construire.
Solicitantul a depus documentatia necesara in vederea elaborarii studiutui de fezabilitate
pentru realizarea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor
individuali. ' . | ‘
Cerintele utilizatorului privind calitatea energiei electrice si a serviciului de alimentare cu
energie electrica sunt: ' '
- Pingt =290 kW;
- Pass =205 kW;

termen mediu si
i-obiectivului de
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- U =400/230[Vv}; . - _

- Factor de putere mediu impus la care va functiona consumaterul: cos @ = 0.9;

- Tip de racord a consumatorilor: frifazat;

- Numadrul cdilor de alimentare a consumatoruiui: o cale; '

- Timpul de restabilire a alimentarii cu energie efectrica in cazul unei intreruperi accidentale
este: 4 ore conform ordinuiui ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de
Performanta pentru serviciul de distributie al energiei electrice..

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

2.5.1. Obiectivele investitiei:

Se va realiza o retea electrica de distributie publica de medie tensiune, in configuratie
subterana, racordata la postul de transformare nou prolectat, prin care se va asigura
alimentarea cu energie electrica in conditii de siguranta a Bazei Sportive.

a) din punct de vedere al securititii distributiei energiei electrice
Se va analiza posibilitatea alimentarii vittortul consurnator din LES 20 kV existenta in

Z0on4a.

b) din punct de vedere al infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor
activitati economice noi

Realizarea unei retele electrice de distributie publica, creeaza posibilitatea racordarii de
not consumatori casnici. In aceste conditii, se faciliteaza dezvoltarea pe termen mediu a unor
activitdti economice respectiv ragordarea aftor consumatori Ccasnici-din zona.

¢) din punct de vedere al utilizirii rationale a resurselor energetice prin
reducerea pierderilor ' ' '

Reducerea pierderilor tehnologice de energie electrica se va obtine prin dimensionarea
tehnico-economica a linifor electrice proiectate, precum si prin montarea uner echimarmente cu
pierderi reduse. Reducerea pierderiior de energle, determingd, reducerea emisiflor de CO2, ca
urmare a reducerii productiei de energie electricd necesard acoperiri pierderilor. Reducerea
emisiilor de CO2 va fi proportionald cu ponderea. surselor poluante (CET, CTE, CNE) in totalul
energiel distribuite de Distributie Energie Electrica Romania. Factorul de emisii utilizat este
de 0.33tone CO2/MWh. ‘ ' '

d) din punct de vedere al minimizirii impactului negativ asupra mediului

Utilizarea de echipamente cu pierder reduse, determind reducerea emisiilor de CO;3, ca
urmare a reduceril productiei de energie electricd necesary acoperiti pierderilor. Reducerea
emisiilor de CO; va i proportionali cu ponderea surselor poluante {CET, CTE, CNE) in totalul
energiei distribuite de Operatorul de Distributie. 4

e) din punct de vedere al reducerii costurilor de mentenanis ale retelelor

electrice de distributie C | ‘

Realizarea de instalatii noi, cu echipamente si materiate noi, au ca rezultat costuri cu
mentenanta foarte reduse, in prima parte a duratei de exploatare, :

) alte obiective

Reducerea riscurifor de' soc electric prin montarea de cabluri izolate, post de
transformare in anvelopa ‘de beton si realizarea protectiiior necesare retelelor de joasa si medie
tensiune; )
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3.IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA

SCENARIILOR /OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE:

Pentru alimentarea cu energse eiectnca a ansamblului de iocumte colective se propun
urmatoare!e solutii: .

Solutia 1 _
Pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei Sportive se vor realiza urmatoarele lucrari:
> Se sectioneaza distribuitorul Sebes 2 — PA 1 Sebes, intre PT 10 si PT 42 aflata pe domeniul
public si se reafizeaza doua LES m.t cu cablu de tip cablu A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp pina la un post
de transformare proiectat montat linga Baza Sportiva. '

P Intercalarea postului de transformare compactizat se va face in bucla prin realizarea LES 20kV
dublu circuit In lungime de 2x150 m si mansonarea cu cablu existent.

> Postul de transformare compactizat va fi echipat echipat cu :

» 2 celule de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibile,
independente, cu izolatia barelor in aer si echipamentul. de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s),

~ echipate cu separator de sarcina in'SF6 cu motorizare si CLP, md{catoare prezenta tensiune cu contacte
auxiliare, rezistenta de incalzire anticondens, integrabila in SAD;
> 1 celula de medie tensiune, de protectie trafo, de interior, simplu sistem de bare, extensibila,
independenta, cu izolatia barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s),
echipata cu separator de sarcina in SF6 cu motorizare si CLP, sigurante. fuzibile de 25 A, indicatoare
prezenta tensiune cu cortacte auxiliare, rezistenta de incalzire anticondens, integrabila in SAD

» dulap DSI c.a./c.c., cu redresor 230Vca/24Vee, baterie de acumudatori, rezistenta de incalzire
si termostate;

» dulap UCMT pregatit pentru integrare in SAD;

» transformator de putere 400 kVA, 20/0,4 kV, cu pierderi reduse;

> tablou de joasa tensiune, de tip TDRI cu 11 plecari, prevazut cu intrerupator general trifazat

de In=630 A. Se vor prevedea 3 transformatoare de curent 600}5A pentru masura generdla-a postului
de transformare, contor electronic cu montaj semidirect de energie activa-reactiva 5-10 A, trifazat, cu
curba de sarcing, interfata RS 485 si modem inclus, integrabil in sistemul de telegestiune al SDEE Alba,
asigurat de SDEE Atba.

» realizarea unei prize de pamant la postul trafo 20/0,4 kv .p.:roiectat cu o rezistenta de dispersie

mai mica de 1Q; :

» cabina postului trafo va fi d:mens:onata astfel mcat Sa permita montarea unui trafo de

BO0KVA; :

» masura generala a postului se face cu un contor electronic trifazat 5-10A, interfata RS485,
curba de sarcina, modem inclus in montaj semidirect cu transtormatori descurent 60075, montat intr-un
compartiment sigilabil pe peretele exterior a postului de tra-nsform'aii’lé '
' » se va sectiona bara de j.t a TDRI si masura generala a consumatorului se va face cu un
contor electronic trifazat 5-10A, interfata RS485, curba de-sarcina, modem inclus in montaj semidirect
cu transformatori de curent 350/5A, | -

Solutia 2

Pinst=290 kw, Pabs 205 KW,

Pentru alimentarea cu energie electrica a Bazei Sportive se vor realiza urmatoarele lucrari:

» Se sectioneaza distribuitorul Sebes 2 — PA 1 Sebes, intre PT 10 si PT 42 aflata. pe domeniut
public si se realizeaza doua LES m.t cu cablu de tip cablu AZXS(FL)ZY 3;(1)(150 mmrp pma la un- post{_ -
de transformare proiectat montat linga Baza Sportiva. i

—— e i
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» Intercalarea postului de ‘trtansforma:fe compactizat se va face in bucla prin realizarea LES 20kV
dublu circuit in lungime de 2x180 m si mansonarea cu cablu existent.

» Postul de transformare compactizat va fi echipat echipat cu :

> 2 celule de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibile,
independente, cu izolatia barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 KV, 6304, 16kA(1s),
echipate cu separator de sarcina in SF6 cu motorizare si CLP, indicatoare prezenta tensiune cu contacte
auxiliare, rezistenta de incalzire anticondens, integrabila in SAD;: '

» 1 celula de medie tensiune, de protectie trafo, de interior, simplu sistem de bare, extensibila,
independenta, cu izolatia barelor in aer si echipafentul de comutatie in SF6, 24 kV, 6304, 16kA(1s),
echipata cu separator de sarcina in SF6 cu motorizare si CLP, sigurante fuzibile de 25 A, indicatoare
prezenta tensiune cu contacte auxiliare, rezistenta de incalzire articondens, integrabila in SAD

» dulap DSI c.a./c.c., cu redresor 230Vca/24Vege, baterie de acumulatori, rezistenta de incalzire
si termostate; ' :

» dulap UCMT pregatit pentru integrare in SAD;

~ » transformator de putere 400 kVA, 20/0,4 kV, cu pierderi reduse;

' » tablou de joasa tensiting, de tip TDRI cu 11 plecari, prevazut cu intrerupator general Trifazat
de In=630 A. Se vor prevedea 3 transformatoare de curent 600/5A pentru masura generala a postului
de transformare, contor electronic cu montaj semidirect de energie activa-reactiva 5-10 A trifazat, cu
curba de sarcina, interfata RS 485 si modem inclus, integrabil in_sisteraul de telegestiune al SDEE Alba,
asigurat de SDEE Alba. ' : ' ,

» realizarea unei prize de pamant la postul trafo 20/0,4 kY proiectat cu o rezistenta de dispersie
mai mica de 1Q;

» cabina postului trafo va fi dimensionata astfel incat sa permita montarea unui trafo de
800kVA; : :

» masura generala a postului se face cu un contor electronic trifazat 5-10A, interfata RS485,
curba de sarcina, modem inclus in montaj semidirect cu transformatori.de curent 600/5, montat intr-un
compartiment sigilabil pe peretele exterior a postutui de transformare |

> se va sectiona bara de j.t a TDRI si masura generala a consumatorului se va face cu un
contor electronic trifazat 5-104, interfata RS485, curba de sarcing, medem inclus in montaj semidirect

7 cu transformatori de curent 350/5A. j
3.1.1. Particularitati ale amplasamentului: ﬁ
a) desérierea aniplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata

-terenulul, dimensiuniin plan, +egim juridic - nat oprietati sau titlul de
‘proprietate; servituti, drept de pr A e publicd,
-infa:rm-ati:i;/dbtiigaﬁiﬁ%eanstré':n?geﬁi:'»e_' : e urbanism,
dupa-caz) . |

Localizare: Lucrarile se vor realiza in intravilanul Municipiaiuf Sebes, str. Nufarului, nr.
2, jud. Alba. | |

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Pentru accesul la reteaua electrica proiectata se vor folosi cafle de accesfdrumurile
existente in interiorul Municipiului Sebes (str. ‘Nufaruiud).

C) orientari propuse fati de punctele cardinale gi fatd de punctele de interes
naturale sau construite; Y
Nu este cazul.
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d) surse de poluare existente in zona;
Nivelul de poluare al zonei este mediu, in conformitate cu NTE 001/03/00, corespunzator
zonei 1I; linia de fugd specificd nominald minima pentru echipamente: 2,0 cm/kV.

e) date climatice gi particularititi de relief; ,_

Terenul unde sunt amplasate instalatiile electrice: str. Nufarului, Municipiui Sebes este
situata la o altitudine de 262 m fata de nivelul marii.

La proiectarea constructiilor din beton s-au avut In vedere conditiile geotehnice ale
amplasamentufui. |

Conditiile meteorologice, conform SR EN 50341 -1 :2013 respectiv SR £N 50341 -2
12019, aferente zonei A: » :

- viteza vantului nesimultan cu chiciura: ' 22.1m/s;
- presiunea dinamicd de bazd a vantului simultan cu chiciura: 0,75 daN/m?;
- grosimea stratului de chiciurd pe conductoare: 16 mm;

_.Indicele cronokeraunic, conform NTE 001/03/00, corespunzator zonei C, cu o medie
anuald de 87 ore de furtund cu descirciri electrice.

f) devieri retele -edilitare, interferente cu monumente istorice [situri
. arheologice
In varianta proiectatd, nu sunt necesare devieri de retéle de utilitdti si de asemenea nu
interfereaza cu monumente istorice sau situri arheologice.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
La proiectarea constructilor din beton ssau avut Tn vedsre conditiile geotehnice ale
amplasamentului, ,
Condititle climato-meteorologice sunt specifice zonei A, SR EN 50341 -1 ;2013 respectiv
SR EN-50341 -2 :2019.
La proiectarea constructiilor din beton s-au awut in vedere conditiile geotehnice ale
amplasamentului, : o ‘ '
‘ Retelele electrice necesare vor fi amplasate intr-o zond cu urmdtoarele caracteristici
© seismice, stabilite conform normativului P100-1/20013.
Incadrarea seismica va fi corespunzatoare perioadel de colt Tc = 0,7 s si zonei seismice
de calcul F. ' | -
» din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se remarca o configuratie de
complexitate redusa. :
> zona investigata este situata intr-o regiune Caracterizata prin adancimi maxime de inghet
. de 80cm-90cm; .
> natura terenuiui de fundare: sub aspect seismic apartine zonei VI potrivit raionarii
‘Romaniei stabilite de STAS 11100/1-93: : '
» conform Normativului P100-1/2013 lucrarea se amplaseaza intr-0 regiune/macrozond de
hazard seismic cu acceleratia orizontald a terenului “pentry profectare ag=0.1g, (pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani si 20% posibilitate de
depasire in 50 de ani) si cu perioada de control a aspectutui-dé raspuns Té=0,7 s.
> Categoria de importantd a constructiei ‘
o Pentru solutiile 1, 2'si 3: “ D " (conform CR-0-2012).
> Clasa de importantd a constructiel “ HI * { conform P10® /1-2013).
> Gradi de rezistenta la foc “ T, -

. - _ . . .
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Natura terenului de fundare:

- terenul este bun de fundare pentru situatia proiectata a retelei electrice.

3.1.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic. ‘

LES 20 kv :

Montarea LES 20 kV se va realiza respectand prevederile din normativul NTE -007/08/00.
Desfasurarea de pe tambur si montarea LES se va face doar daca sunt indeplinite conditile de
temperatura pentru montare specificate de constructor . si prin’ standardele din domeniu.
Adancimea de pozare a cablurilor va fi de 0,9 m, in cazul in care nu este impusa alta adancime
prin avize. Acestea se vor aseza intre 2 straturi de nisip cu o grosime de 10 cm, iar deasupra
stratului de nisip superior se va monta banda de avertizare,

Traseul LES va fi sub trotuar si sub caite de acces din zona.

La subtraversarea cailor de acces este necesara protejarea cablului cu tub cu diamentrul
. egal cu 1,5xdiamentrul cablului, Datorita apropierii fata de conducta de gaz, la capete, tubul va

La intersectia cablului cu retele de apa si canalizare se va pastra o distanta minima de 25
cm, far la intersectia cu conducte de gaz si termoficare 50 cm, iar la paralelism, 50cm,
respectiv, Im. La intersectia cu conducte pozate la adancimi mai mari de 1 m, cabhul va
supratraversa aceste conducte, jar la intersectia Cu-conducte pozate 1a adancimi sub 1m, cabiul
va subtraversa conductele. Fata de alte cabluri de energi€; cablul va fi pozat la o distanta
minima de 10cm iar fata de cablurile de curenti slabi (telecomunicatii) fa ¢ distanta minima de
50cm.

Cablul pozat in pamant se marcheaza din 10 in 10 metrii cu etichete din plumb, material
plastic sau aluminiu. Etichetete vor avea trecut pe ele tensiunea, marca de identificare a cabluiu
si anul de pozare. In cazul montarii unor mansoane, acestea vor fl prevazute cu. etichete,
Trsaeul de cablu va fi marcat cu borne de marcaj la suprafata, sau cu tablite de marcaj pe
cladirt. Se vor marca prin borne schimbarile de directie, travérsarile de sosele si intersectiile cu
alte canalizari subterane.

) La pozarea a doua cabluri in acelasi profil de LES, se va pastra o distanta minima de 7
» cm intre cabluri. :

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT o

Pentru realizarea prizei se va folosi un conductor principal de legare la pamant din
platbanda OFZn 40x4 m, ingropat la 0 adancime de 0,8-0,9-m, sk electrozi verticali Ol-Zn 2m.
Lungimea insumata a cordoanelor de sudura de pe flecare fata a pieselor trebuie sa fie de cel
putin 80mm. Suruburile de stingere a pieselor de separatie vor avea un filet de cel putin M12,
Fetele pieselor metalice care vin in contact direct in urma imbinarii prin suruburi, vor fi curatate
pana la luctu metalic si unse cu vaselina tehnica inaintede .asamblare. Pentru a se evita
pericolul  desurubarilor, suruburite vor fi prevazute cu contrapiiifite. Partile ‘exeterioare ale
imbinarilor vor fi protejate impotriva coroziunii prin vepsire. ) _
| Dupa realzarea prizei, inainte de acoperirea ei cu pamant, impreuna cu investitorul, se va
verifica calitatea executiei prizei, a imbinarilor, etc.. Se va intoemi un proces verbal de fucrari
ascunse, la care se ataseaza schita prizei, Aceste documente se -ataseaza la dosarul lucrarii si
constituie conditie de receptie. : o

POSTUL DE TRANSFORMARE IN: ANVELOPA _

Echiparea propusa pentru fiecare post de transformare se regaseste la punctul 3, in cadrul

solutillor prezentate. ‘ '
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ALTE CERINTE

Protectia postului de transformare nou proiectat prin intermediul prizei de pamant.

Platbanda si electrozii pentru priza de pamant vor fi din otel zincat. Rezistenta de

dispersie generalizata a retelei de joasa tensiune va trebui sa fie sub 1 ohmi.

UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ DIRECT

Lista utilaje care necesita montaj direct este atasata proiectutui.

MASURAREA SI TARIFAREA ENERGIEI ELECTRICE

Masurarea energiei electrice se va reafiza cu. ajutorul unui contor electronic electromc
trifazat 5-10A, interfata R5485, curba de sarcina, modem inclus in montaj semidirect cu
transformatori de curent 350/5A, montat intr-un compartiment sigilabil pe peretele exterior a
postutui de transformare.Contorul se va monta dupa semnarea contractului de furnizare a
energiel- electrice intre furnizorul de energie electrica si beneficiarfutilizator.

Punctul de delimitafe din punct de vedere al proprietatiiva fi fa capetele terminale ale
LES 0,4 kV racordate in TD jt directia spre wutilizator.

‘SITUATIA OCUPARILOR -DEFINITIVE DE TEREN: Retele electrice de medie tensiune
si PTc nou profecat se vor amplasa pe domemui "{zubhc al P imarie Se

STATUTUL JURIDICAL TERENULY ;5

Lucrarile de constructie propuse in- documentatxa de fata, se reahzeaza pe proprietatea
statului Roman respectiv a Primariei Sebes,

3.1.3. Costurile estimative ale investitiei in cadrul scenariitor propuse
Valoarea totala a investitiei, cu detalieréa pe structu ‘devizultii-general

Estimarea investitiei si- dewzeie generale si-pe 0b1ecte p”entru fiecare solutie sunt anexate
prezentei documentatii.

Costuri de operare pe durata normata de viata
Costurite de operare a instalatiei electrice proiectate pe durata de viata a retelei electrice,

sunt cele specifice pentru fiecare-tip de instalatie electrica, si sunt prezentate in cadrul calcului
indicatorilor tehnico-economici.

- 3.1.4. Studii de spec:ahtate, in funciie de categer:a si clasa de importanta a
construd;ulor, dupa caz. ‘
a) studiu topografic;
Planurile de situatie sunt realizate pe suport cadastral in coordonate stereo 70.

b) studiu geotehnic sifsau studii de anahza §i de stahlhtate a terenului - Nu

este cazul.
c) -studiu htdmloglc, hid ogeologzc Nu este cazul
d) studm prmnd ﬁOSlb 'tatea :ut{_ ‘

) »r,ap:oﬁ: ;.d-e.. d-ia-;gznfe
obiectivele de: mvestltu -ale caror.ar :
pentru cauza de utilitate pubhca - Nijieste cazul:

g) studiu pEIsangtIC in cazul .obiectivelor de mvestltu care se referd la
amenajari spatil verzi i peisajere - Nu este cazul.

h) studiu privind valoarea resursei culturale - Nu este cazul. :

i) studii de specialitate necesare in fund;te cfe spe ficul investitiei - Nu este

cazul.

—
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3.1.5. Grafic de realizare a investitiei:
_ Programul de realizare a lucrarior (graficut de executie) si Program de control al calitatii
lucrarilor in executie, pe faze determinante sunt afexate proiectuiui.

3.2. Masuri pentru sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta

3.2.1. Sanatate si securitate in munca

Contractantul va respecta toate masurile In vigoare de sanatate si securitate in munca,
privind protectia lucrdtorilor, personalul investitorului, administratoruiul de protect, publicului,
fata de lucrérile sale. j ‘

Se va acorda o aten{ie deosebitd urmatoarelor acte legislative:

» LEGEA nr. 319 din 14 iufie 2006 a securitdii 5i s3n&t&gi in munca

» HOTARAREA nr, 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitd{ii si s&ndttH in munca nr. 319720086, completata
de HG 955 din 2010 _ .

» HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate
pentru santierele temporare sau mobile; T

o HOTARAREA nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sandtate pentru manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru tucrtori, in
special de afectiuni dorsolombare; ,

» HOTARAREA nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sandtate pentru utilizarea de catre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie Ia
focul de munca ; | _

» HOTARAREA nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate i
sandtate pentru focul de munca;

» HOTARAREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinfele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau sanatate pentru locul de munca ;

» HG 115 din 2004 -privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor
individuale de proteCtie_s;:a condiitiilor pentru introduicerea for pe piata : :

» ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (republicatd) privind circulatia
pe drumurife publice; '

o HOTARARE nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care
pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea m Acil si-protectia mediutui;

e LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (republicatd) privind evaluarea conformitatii
produselor publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313din'& apriie 2006 ;

Saparea gropitor santurilor se vor executa Cu sprijinirea malurilor. La éxecutarea lucrarilor
Se vor respecta actele legiskative sus mentionate. ' -

Lucrdrile se vor realiza doar dupd ce instalatile vor fi scoase de sub tensiune. Pentru.
executarea lucrdrilor in instaltiile existente in:exploatare, cotistructorul va.fi admis dupd ce sau
executat manevrele, blocarile, fegarea la pdmant si s-a defisitat zona protejatdsi-zona. de-jucru.

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de fucru si de protectie si acordarea
primului ajutor in caz de accidentare. Se va acorda 0 atentie ‘deosebitd asupra instructiunilor
proprii de securitatea muncii — respectarea mdsurilor tehinice si orgariizatorice,

Se vor respecta cu strictete instructiunile proprii de securitatea muhcii precizatd de
exploatare odatd cu eliberarea autorizatiet de lucru. : - |

In timpul lucrgrilor de montaj.a ‘instalatiifor electrice, seful-de lucrare, sefit de echipd si
MUNCHIOF vor respecta. toate: instructiunite proprit -de securititéa munci, intre “cdre se’
_mentioneazd urmatoarele: -
| - Daca se descoperd instalatii subterane de existenta cdrora nu s-a stiut nimic, lucrrile -

trebuie oprite péna la identificarea instalatiitor si sfaﬁb-iel;i;re:a~-§pe$i;c posibit,
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- La constatarea gazelor in cursul ucrdrilor in gropa sanfuri, lucrdrile se vor opri imediat
si lucratorii se vor indeparta.

- Evitarea atingerii accidentale a partilor aflate sub tensiune sau apropierea periculoasa,
prin asigurarea spatiilor de circulatie i manevrarea corecta a instalatiifor.

- Operatiunile de incdrcare, descdrcare, transport, manipulare, depozitare se vor executa
numai sub conducerea gi supravegherea unui conducator instruit In mod- special. _

- Fiecare muncitor este obligat sd intrerupd activitatea si sd semnalizeze orice abatere de
la instructiunile proprii de securitatea muncii.

3.2.2. Securitate la incendiu

Contractantul va respecta toate actele Jegislative in vigoare referitoare la masurile de
aparare Impotriva - incendiillor privind protectia lucrdtorilor, personalul  investitorului,
administratorului de prolect, publicului, fatd de lucrarle sale.

In vederea apararii impotriva incendiilor, exploziilor in contractul ce se va incheia intre
investitor si contractant se vor inscrie clauze referitoare la asigurarea sistemului de verificare si
" gtestare a C'ai“tétji lucrarilor-de -mentaj privind: NN

» siguranta in exploatare, la explozii, rezistenta la foc si riscuri. ‘tehnologice;

« ‘fncadrarea in normele de securitatrea muncii, igiend, simitate si protectia mediului
Contractantul va obtine copii dupd toate actele . legislative refevante si le va avea la

dispozitie pentru a fi inspectate pe santier cu ocazia instructajélor gi inspectiilor.

Se-va acorda o atentie deosebitd urmatoarelor acte legistative:

« Norme de prevenire i stingere a incendiilor PE.009/93 vol.I Partea I si II;

» Norme privind dotarea. pentru prevenirea gi stingerea incendiilor PE 009/93 — vol.II;

e Documente operative de exploatare aferente actiwt tii de prevemre si stingere a
incendiilor PE.009/93 — Anexe;

« Norma generala de.aparare impotriva incendiilor aprobat prin Ordinul MAI 163/2007;

« DGPSI — 004 (Ordin MI nr.188/2001, modificat prin Ordin MAIL nr.349/2004;

» LEGEA nr. 307din 12 iulie 2006- privind apararea empotriva ncendiilot;

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE

% 4.1. Prezentarea cadrului analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referintd si prezentarea: scenanuim de referintd - -
Durata“de referinta pentru calculul indicatorilor tehnico-economici este de 25 de ani.
Aceasta durata de referinta-este de fapt durata normata a retelei electrice.
De asemenea in calculul indicatorilor tehnico-econemici.s-at:iuat in catcul urmatoarele:
- cantitatea de energie electrica obtinuta in urma reducer -cansumulul propriu tehnologic,
avand in vedere consumurile specifice date de normativiele invigoare;
.- cantitatea de energie electrica distribuita suphmentar odata cu. reducerea numarului de
intreruperi;
- cresterea de consum de energie electrica in pericada anaiizata

4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de: factori:c

inclusiv de schimbari- tice, ce pot: afecta

Schimbarile climaterice nu'vor afecta investitia, decare ,rariie se executa etapizat, iar
atunci cand schimbarile climaterice se produc, lucrarile sunt stopate fara a fi afectati
consumatorii de energie electrica.

e:-..r.tsc, antropici si naturali,

4, 3 S:tuagla ut;lltatrior §i anahza de consum

it
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4.4, Sustenabilitatea realizirij obiectivuiui de investitii

a) impactul social si culturat, ‘egalitatea de ganse;

Realizarea projectului de investitii va gvea un impact social pozitiv asupra consumatorifor,
deoarece prin reducerea numarului de intreruperi cu energie electrica respectiv prin stabilizarea
niveluiui de tensiune in limitele standardubi de'performanta, va creea un ciimat general de
salisfactie {a nivel social. -

b) -estimaéri privind forta de munci ocupats prin realizarea investitiei: in faza

de realizare, in faza de operare; :

Pe durata execut3rii lucririlor in instalatiile electrice proiectate, se preconizeaza ca nu se
vor reafiza locuri.de munca suplimentar. - ;‘

c) impactul asupra factoriler de mediu, inclusiv impactul asupra

‘biodiversititii si a.siturilor protejate, dupsi.caz:

Respectarea legislatiei si a normeior t&hnice actuale atat la dimensionarea prin proiect a
instalatiilor aferente instaiatiilor electrice, cét si Ia exécutia lucrdrilor, respectiv pe durata
> operdrii instalatiilor dupé punerea In functiune, conduce la mentinerea impactulul asupra
factorilor de mediu. Ia valori reduse, sub limitele stabilfte de rorme.

Gospoddrirea deseuritor rezultate din lucrarile de constructii-montaj va consta din
depozitarea controlatd, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediy Si
comerdializare dupd cum urimeazs:

- deseurile rezultate in urma demoldrii structurilor din beton simplu sau armat se vor
depozita la o groapd de gunoi autorizatd, indicatd de primdria pe raza céreia se -
desfdsoard lucrarife; : ;- ‘

~ deseurile metalice vor i sortate §i depozitate pe.tipuri, in spatii de depozitare special
amenajate din incinta santierului, de unde vor fi predate pentry recuperare la o firma
de valorificare a acestor deseuri; ' |

- degeurile din materiale inerte (ceramici si sticld) pot fi recuperate de o firms de
valorificare, sau se pot transporta la groapa de gunoi de Citre o firma specializats;

Pentru pericada de operare a instalatiel electrice s-ay prevazut bariere tehnologice cu
. scopul de a minifiza Impactul instalatiilor efectroengrgetice din perimetrul instalatiei electrice

. asupra factorilor de mediy, Astfel, prin distantele de protectie adoptate, campurile
: electromagnetice in exterioryl instalatiel electrice la functionarea normal3 a nstalagiilor sunt

’ mentinute sub valorile maxime admise de norme.
Prin echipamentele, materialele si tehnologiile de executie, respectiv prin regimurile de

factorilor de mediu atat Ia executia lucrdrilor necesare, cat-si pe intreaga duratd de viatd a
obiectivului, respectiv I3 dezafectarea acestuia, cu respectarea iprevederifor- OUG  195/2005
‘privind protectia-mediului cy toate modificirile ulterioare (Legea 265/2006, OUG 57/2007, QUG .
114/2007, OUG 164/2008, legea 49/2001, .0UG 5812012, L gea 1877 ‘G:iZ},;_Lre_ge'a 117/2013,
Legea 226/2013). Titularul investifiel are implemigntat un siste; & management integrat
calitate ~ mediu — s$nétate i securitate ocupationald, atit:c cractantul tucrdrifor de executie,
cat i prestatorii de servicii tehnologice pe durdta de'viatd a oble ului trebuind s§ aib3.un
sistem de management de mediu-certificat conform SR ENISO-14001:2005..

Protectia atmosferei si calititii acrului

a) Emisii de particule in suspensie

La executia lucrarilor prolectate, cu tehnologii si utilaje specifice santierefor de constructii
montaj. pentru- instalatii tehnologice industriale, se: produce praf Ca- urmare aactiunii vantalui

asupra pamiantului scos din.sapdturi si asupra zonel decopertate
pentru constructiile ‘proiectate. Emisia unor suspensii in-
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operatillor tehnologice de mecanicd generala (debitare, slefuire, sudare, lipire), insgd volumul
acestor operatii care se executd pe santier este redus. Cu exceptia componentelor instalatiei de
legare la pamént, confectiile metalice necesare vor fi executate in hale sau ateliere specializate,
In afara santierului, urmand ca pe santier sa se realizeze doar asamblarea si montajul final al
acestora folosind organe de asamblare demontabile.

Pe durata exploatdrii instalatiei electrice de transformare, regimurile de functionare
pOSIbI}e atat in cond!’gn normale, cat si in conditii de defect, nu determind aparitia de particule
in suspensie care sd polueze aerul atmosferic.

b) Emisii de gaze de esapament

Pe durata executie a tucrdrilor aferente mstaiat;e; electrice, emisiile de gaze de
esapament sunt generate de motoarele cu ardere internd ale vehiculelor de transport si ale
utilajelor de santier (autobasculante, camioane, trailere, buidozere, excavatoare, autebetoniere,
macarale, PRB, grup electrogen, autolaboratoare etc.). Aceste gaze contin oxizi de azot (NOx,
Nz0), oxizi de carbon (CO, COz), oxizi de sulf, compusi organici volatili, hidrocarburi aromatice
policiclice volatife si condensabile (in cazul utifajelor) si particule cu continut de metale (Cd, Cu, |
Cr, Ni, Se, Zn, Pb).

Dupd punerea in funcfiune, pe durata de viatd a obiectivului proiectat, gazele de
egapament vor proveni-numai de la autovehiculele si utilajele folosite la lucrérile de mentenantd
programate si la interventia in cazul incidentelor si avariilor,

c) Gaze cu impact global si-gaze cu efect de serd

Gazele cu efect de serd datorate surselor naturale sifsau activitdtilor umane sunt bioxidul
de carbon (COz), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), oxizii de azot (NQy), ozonul (O3) si
freonit (CFC).

Activitatea de distributie a energzei electrice nu este in mod direct generatoare de astfel
de emisii. Indirect, prin pierderile de energje inerente, creste consumul de combustibili fosili, a
caror ardere genereazd gaze cu efect de serd.

Exclusiv cu caracter accidental si numai in conditii. de avatiere a unor aparate sau
echipamente din instalatiel electrice, se pot inregistra emisil - atmosferice ale unor substanie cu
actiune poluanta care pot fi:

— OXizl de azot, oxizi de carbon si compugi organici volatili proveniii din supramcaiz;rea
sau arderea uleiului electroizolant;

— hexafluorurd de sulf din camerele de stingere. .

Astfel de situalii sunt cauzate in principat de pierderea sau degradarea etanseit3tii la
unele echipamente, defecte gk erort operationate sau de mentenantd. |

dy Activitli pentru protectia aerului si mésuri de. atenuare a poiuarn

Lfmltarea emisfilor de substante poluante in atmosfera se realizeazs cu respectarea legii
104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor si a Ordinulu 16271993 pentru aptobarea
Conditiilor-tehnice pentru protectia atmosferei. sta Norme!@rme‘c@d@teglce privind determinarea
emisiilor de poluan{i atmosferici produsi de surse stationare.

Pentru limitarea impactului acestora asupra calitdtii aerului, autovehiculele folosite vor
avea inspectia tehnicd periodici valabild pe toatd durata de desfdsurare a lucrdrilor. De -
asemenea, vehiculele si utilajele folosite la- lucrdrile de mentenanta programate s {a interventia
in cazul incidentelor: si avariitor, atat ale titularuhui pro;ectuiu{ cat giale prestatorilor de servicii
de specialitate, vor avea inspectia tehnics periodics valabil in perioada de utilizare,

In vederea reducerii atit a poluarii atmosferice, cat si & durate de executie, volumul
operatiilor tehnologice de mecanicd generald (debitare, sl lefufre,. sudare hpire), care se executd
pe santier va fi minimizat.

DEER — Serviciu Projectare Sibiu-Alba 18/32



Proiect nr.: 1-22-4031/2022 \

Extindere RED Minicipiul Sebes - Baza Sportiva, str. Nufarului (02, G LN Distributie Energie
jud Atba.” : . FazaSF. Owf Electricd Romania

Pentru diminuarea poludrii cu pulberi in suspensie a aerulul atmosferic pe durata
santierului se va evita depozitarea pe timp indetungat in zond a surplusului de pimant rezultat
din sdpaturi,

in timpul exploatdrii instalatiel electrice, suprainciizirea sau arderea  ulejufui
electroizolant, respectiv scipdrile de hexaftuoruri de sulf, datorate neetanseitdtilor la
echipamente si unor erori operationale sau de mentenantd suntdimitate prin bariere tehnologice
utilizate atét la conceptia si fabricarea echipamentefor si aparatelor care se vor monta in
instalatiile proiectate, cat si la conceptia de ansamblu a instalatiel electrice. Aceste bariere
tehnologice sunt constituite din sisteme de etangare fiabile, testate la producdtor, rezistente in
conditiile de mediu si de exploatare Caracteristice amplasamentului si incadrrii in sistem a noii
statii, respectiv din dispozitive, aparate §i sisteme de protettie; interblocare si monitorizare.

Protectia impotriva zgemotelor si vibratiilor
a) Surse de zgomot si surse de vibratii
! In faza de constructie principatele surse de zgomot sunt motoarele vehiculelor de
ransport si ale utilajelor folosite pe santier. Activitatea utilajelor este o sursy de vibratii in
perimetrul santierului. Tn exteriorul acestui spatiu, sursa principald de vibralii o constituie
vehiculele de transport greu (autobasculante, autobetoniere; trailere), pe traseele pe care
acestea vor circula.

Avand in vedere configuratia instalatiei electrice electrice i distaniele de securitate
impuse din considerente electrice si asigurate prin proiect, in timpul functionarii instalatiile din
perimetrul instalatiei electrice nu produc vibratii in exteriorul acestuia.

b) Masuri de diminuare a zgomotului i a vibratiilor -

Atat in faza de constructie a obiectivului, 3t i dupd punerea acestuia in functiune, se va
lua mdsura menginerii tuturor vehiculelor st utilajelor in- conditii de functionare normaly si
dotarea acestora cu amortizoare eficiente de zgomot., Suplimentar fatd de reducerea nivelulyi
general de zgomot, aceasty rmdsurd va conduce §i la efiminarea emisiilor de Zgomote cu
tonalitate impulsivd sau intermitents. Aceste componente de tonalitate sunt adesea generate de
functionarea defectuoass a vehiculelor si utilajelor g1, de reguld, sunt eliminate prin mdsuri de

. Intretinere corespunzitoare., '
‘ ¢) Protectia impotriva radiatiilor ,

In perimetrul instalatiei electrice nu existd surse naturale de radiatii, iar procesul
tehnologic nu presupune folosirea unor dispozitive sau aparate cu continut de substante
radicactive. Instalatiile exterioare de inalt¥ tensiune din amplasamentul instalatiel electrice vor
genera cdmpuri electrice §i maghetice. Aceste camipuri au frecvente joase Tn spectrul radiatiitor
electromagnetice, nivelurile for -de energie neavand. capacitatea de a rupe tegdturi moleculare,
motiv pentru care sunt considerate radiatii neionizante. :

‘Nu se preconizeaza efecte adverse asupra oamenilor si altor organisme vii, ca urmare a
camputilor de energie joasi datorate instalatiitor electioenergetice amplasate in perimetrul
instalatiel electrice. : o g |

HG 1136/2006 si instructiunite proprii de securitate g runcii pentru instalatiile electrice in-
exploatare, IP-SSM-01, previd o expunere maxima admisd a personalului de-exploatare la
campuri electrice de 10 kV/m pe schimb, iar pentru-camputi magnetice, o expunere maxima de-
0,5 mT pe schimb de lucru. Intensitatea maxims admisd; pentre-cdmpurile -magnetice, sau
componenta magneticd a cAdmpurilor electromagnetice, este de 406 Afrr !
curentulul de contact este 1 mA.. 1 . S

Prin distantele de protectie impuse de normele tehnice in vigoare, fuate in considerare:la. -

elaborarea: proiectului, se asigurd incadrarea in aceste valort' pentrd personalid de exploatare, |
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chiar in cazul lucrului in ture permanente. Cum lucrdrile de modernizare a instalatiei electrice
electrice vizeazd exploatarea acestela prin telecomanda, valorile limitd prescrise nu vor fi atinse.

Cu privire la protectia publicului la actiunea radiatfilor neionizante ordinul MSP 1193/2006
prevede intensitali de cdmp electric de maximum 5 kV/m, intensitdfi maxime de cdmp magnetic
de 80 A/m gi Inductie magneticd de maxim 0,1 mT. Respectarea distantelor de sigurantd
impuse de actele normative in vigoare cu privire la statiile electrice de inaltd tensiune si a
fimitdrilor cu privire la constructile din apropierea acestor instalatii asigurd Tncadrarea
expunerilor in domeniul valorilor admise pentru public.

Protectia calitdtii apelor subterane si de suprafata

a) Surse posibile de poluare a apelor

in faza de constructie a obiectivului poluarea apelor freatice in perimetrul santieruiul va
atinge valori putin semnificative, Principalele surse de poluare sunt apele uzate menajere din
oragnizarea de gantier, scurgerile accidentale de betoane la turnarea fundatiifor, inclusiv prin

+ apa folositd la spdlarea unor utilaje si eventualele scurgert de. carburanti sau lubrifianti ca

urmare a unor posibile defecte ale vehiculelor de transport si -ale utilajelor de constructii i
montaj.

Pe durata de viatd a obiectivului procesui tehnologic nu implica fo!051rea apei, sursa de

- poluare majord a apelor freatice fiind. datd de riscul scurgerilor de ulei electroizolant din

echipamentele si aparatele montate in instalatie (transformatorul).

b) Masuri pentru controlul poludrii apelor

Pentru evitarea poludrii apelor freatice, pe durata realizéri Jucrarilor proiectate apele
uzate menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi-deversatein sol.

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzator
solicitariter si montate corect, respectiv prin asigurarea stirii tehnice corespunzdtoare a
autovehiculelor de transpert a betonului i a utilajelor folosite. Ia turharea acestuia. Pentru
prevenirea poluarii apelor ca urmare a scurgerilor de carburanti sat tubrifianfi, autovehiculele
folosite vor avea inspectia tehnicd periodic valabild pe toats durata-de desfasurare a: lucranlor
iar utilajele de santier vor fi intrefinute conform specificatiitor producitorilor acestora.

Mdsurile luate si mijloacele folosite pentru- controtul ‘poludrii apelor asigurd incadrarea

- apelor evacute din statia electricd in conditiile precizate prin HG. 188/2002 pentru. aprobarea

unor norme privind conditiile de descarcare in mediut acvatic. a apelor uzate,

Protectia. calitatii soiulu: st subsolului

in conditii normale tehnologiile folosite pe parcursul executiei si procesele tehnologice
caracteristice exploatarii instalatiel electrice nu evacueazd pe sol, nici in structira acestuia
substante cu caracter poluant, decat in mod exclusiv acciderital, in co ncilgnrde-,.drsfunct}onahtate
Totugi substantele poluante susceptibile de afectarea. apelor de-suprafatd: si -a-celor freatice
polueazd de asemenea solul, iar prm transportul fa nivehdl pénzelor freatice pot afecta si-
subsolut.

a) Surse de poluare a solului i subsolulu

in decursut constructiei obiectivului poluarea solului si a subsoiuiw in perimetrul
santierului nu poate atinge valori semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate
menajere din organizarea de santier, scurgerlle accidentale «de: ‘betoane 8. turnared fundatiilor,
inclusiv prin apa. folosité 1a spdlarea unor utilaje ‘$i everittalble scurgeri de carbuiranti sau
lubrifianti ca urmare a uror Pposibile defecte ale vehiculetor de --‘;'-‘3'nsport §4 ale utilajelor de
constructii st montaj.

in conditii de scurtcircuit asimetric (cu componentd homopoiara), curentul de defect se
mchide pargiai sau. total prm msta*zapa de egare. ia pamant 2]
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cresterea punctuald a temperaturii solului. Temperatura maxim3 a. electrozilor instalatiei de
pamant consideratd in calculele de dimensioriare este de 95°C si se mentine doar pe durata
defectului (maximum 3 s). ' '

In urma loviturilor de trdznet, curentul de descircare este condus de instalatia de
paratrdznet spre priza de pdmant a instalatiei electrice electrice, dezvoltdnd de asemenea un
proces termic focal. Si in acest caz temperatura maxim3 la suprafata electrozilor prizei este de
95°C, durata fenomenului de triznet fiind extrem de scurtd (de ordinul zecilor de
microsecunde). : ' '

b) Mdsuri 5i mijloace pentru controlul poluérii solului si subsolului :

Pentru evitarea poludrii sofului i subsolului, pe durata realizarii lucrérilor proiectate apele
uzate menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi deversate in sof, folosindu-se fie
toalete ecologice, fie amenajdnd incd de Ia aceastd fazd fosa septicd previzuty pentry
deservirea instalatiel electrice pe durata exploatirii. a

Scurgerile de betoane pot fi evitate prin folosirea de cofraje dimensionate corespunzator
solicitdrilor st montate corect, respectiv prin asigurarea: stirii tehnice corespunzatoare a
autovehiculelor de transp6rt a betonulyi st a utilajelor folosite la turnaréd acestuia. Pentru
prevenirea poludrii solului ca urmarea scurgerilor de carburanti sau lubrifianti, autovehiculele
folosite vor avea inspectia tehnics periodicd valabild pe toatd durata de desfagurare a lucrérilor,
iar utilajele de santier vor fi intrefinute cohform specificatiffor producitorilor acestora.

Incdlzirea solului-in conditii de scurtcircuit este strict locala si este limitatd in timp din
considerente de stabilitate termics a cilor de cutent. Limitarea duratei regimului de defect este
asiguratd de sistemele de protectie — atat cele previzute la niveluf statiei, cat si cele existente la
nivelul sistemului electroenergetic al Judetului. T

Limitarea poludrii- solulut se face cu respectarea Ordinului M.AA. nr. 111/1977 privind
aprobarea Normelor tehnice de protectie a calitdtii sofului, -

A Regimul si managementul deseurilor
In faza de modernizare a instalatiiior electrice sunt generate degeuri specifice activitstii de
santier:
- moloz rezultat din fundatjile demolate,
- pamant rezultat din s3pturile pentru fundatii,
- resturi metalice (otel, cupru, aluminiu),
- materiale textile (lavete),
- materiale plastice (PVC, PE),
- lemn de molid (rezultat din cofrajele nerefolosibile, degradate in urma demontsii si
cel rezultat in uwrma lucrdrilor de dulgherie aferente acoperisului cidirii instalatiei
electrice), ' - - ' o
- ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor si consumabilelor folosite,
Degeurile vor fi sortate pe categorii de materfale st vor i predite firmelor autorizate,
Ambalajele refolosibile (cum sunt tamhurii pentru cabluri i -conductoare electrice) vor fi
returnate producdtorului materialelor ambalate, T

Pe durata exploatirii iristalatiei electrice, echipele de-interventie, respectiv executantii
lucrarilor de mentenatd vor lua din perimetrul instalatie] electrice deseurile rezultate in urma
activitdtilor desfisurate T instalatie] electrice si le vor preda la ‘sediul propriv, unde vor fi
gestionate conform procedurilor interne.

Ulelul electroizotant uzat rezultat din echipamentele montate In instalatiei electrice va fi -

18 cu fegislatia In vigoare (H.G.

colectat i transportat la locul ‘convenit intre proprietarul. ins i:$i- prestatorul lucrdr
mentenatd sau reparatii, urmand s3 fie gestionat in CONCar :

IIZ'
!
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Se vor respecta legea 211/2011 privind regimul desewrilor modificatd prin Legea
187/2012, precum si HG 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor modificaté prin HG
210/2007, O.U.G. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
periculoase, alaturi de 0.G. 48/1999 privind transportul rutier a! marfurilor periculoase aprobatd
prin Legea 122/2002.

Protectia biodiversititii si agezarilor umane

Pe durata fazei de constructie . posibilele influente poluante asupra ecosistemelor
existente in zond sunt urmdtoarele: |

— perturbarea faunei terestre prin zgomot, vibrafii si impact vizual, in perimetrul
santierului si in vecindtatea acestuia,

— degradarea habitatului terestru datoritd depunerii de praf rezultat din activitdtile de
santier, in vecindtatea perimetrului santierului,

~ cregterea ratei mortalitdatii datorita accidentelor rutiere, pe drumurile de transport si pe
» drumul de acces.

in faza de exploatare. @ -instalatiel electrice rama:n ca factori poluanyi asupra
ecosistemelor doar:

— perturbarea faunei terestre prin zgomot si impact vizual, in perimetrul instalatiei
electrice electrice si in vecindtatea acesteia;

— cresterea ratei mortalitathi datoritd accidentelor rutiere, pe drumurile de transport si pe
drumul de acces, insd la :ntensrtap mult mai reduse decat cele -otazidnate de modernizare a
instalatiei electrice.

Atit in faza de modernizare, cat 51 pe durata de vxa;a a ob:ect:vulu;, respectiv la dezafectarea
acestula, se vor respecta:

- 0.U.G. nr. 57/2007 privind regimul amlor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florel gi faunei salbatice aprobata prin Legea nr. 4972011,

- legea nr. 10/1995 privind. calitatea in-constructii, actualizaty in 2012

- 0.G. nr. 95/1999 privind calitatea lcrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalagii
tehnologice industriale, modificatad si aprobatd prin Legea nr. 44@/2"2
_ — Legea nr. 481/2004 privind protectia civild republicatd in 2008, modificatd prin OUG

70/2609,

— H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sandtatea, securitatea muncii si protectia mediului. _

Masuri privind reconstructia ecologica si reamenajarea.t renulu

Luerdtile previzute a se executa e amp}asame ; filor electrice nu implica
mdsuri speciale de reconstrugtie ecologics, fiind necesare doar i wr'arz de reamenajare a
terenului afectat de lucrari.

Aciunile de reamenajare a terenului vor incepe numai. dupa inchelerea tuturor
lucrdrilor care presupun deplasdri de utilaje §i manipuldri de matemaie grele inafata drumurilor
din incinta instalatiei electrice efectrice.

Dupd indepdrtatea resturilor de materiale de constructii 51 a molozului, pentru
aducerea terenuui la configuratia initiald, se wvor umple: gropile rezultate din demolarea

fundafiilor cu p@mantul rezultat din s3pdturi. Pentru a preveni tasarile ulterioare insotite de

aparitia denivelarilor, toate umpluturile de pdmént vor fi compactate. 'S¢ va nivela suptafata
solului, iar surplusul de pdméant va fi zmp'ragtfat ntr-un strat’ umform, pentru a favoriza
refacerea vegetafiel initiale. ‘
Porglumfe de sol poluate accidental cu carburam;l, !ubnfantl vopseie sau solventt -
vor fi indepértate prin decopertare §i vor fi predate bdatd: cu - T L 2
f;rmelor Cu care executantul. are contract pentru preiuarea acest.-‘_‘ ’rapi .d.e de§e\.
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rezultatd va fi umplutd cu pdmant nepoluat rezultat din sipdturile ficute pentru lucrdrile

executate,

Actiunile preventive de protectie a mediului care trebuie desfasurate pe intreaga

durata a lucradrilor de constructii-montaj sunt urmétoarele:

- gestionarea selectivd a deseurilor generate n conformitate cu prevederile legii

211/2011 aprobatd cu modificiri prin Legea 187/2012;

- adoptarea unei conduite preventive in scopul evitdrii aparitiei incidentelor sau

accidentelor cu impact asupra mediului,

- interventia rapidd si eficients in vederes inldturdrii efectelor nocive asupra mediului

rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact asupra mediului
inconjurdtor pe durata lucrdrilor de executie, simultan cu -anuntarea in regim de urgentd a
beneficiarului lucrdrilor referitor I3 evenimentete cu impact de mediu.

d) impactut objectivului de investitie rapottat la contextul natural si antropic
in care acesta se integreazid, dupd caz. ‘

Se va intocmi un chestionar pentu aspecte de mediu care va fi anexat prezentei

docunentatii, : : e

4.5. Analiza cererii de bunuri §i . seivicli, care justificy dimensionarea

obiectivului de investitii _

Odata cu realizarea obiectivului de investitie s-a facut o analiza in ceea Ce priveste

- Justificarea dimensionarii elementelor de instalatie. ‘Astfel, avand in vedere contextul actual
statistic de dezvoltare a zonef s-a luat in calcul o crestere a consumului de energie electrica, ce
justifica dimensionarea instalatiilor pe o astfel de prognoza de consum.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performants
financiard: fluxul cumulat, valoarea. acty liza;llz&:\_.éﬁe?léé:, rata interna de

rentabilitate; sustenabilitatea financiar
Indicatorii de eficients economicy se anexeazd prezentei documentatii.

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performants
economicd: valoarea-actualizatd net, rata interns de rentabilitate st raportul
cost-beneficiu au; dupd caz, analiza cost-eficacfate: '
Indicatorii de eficientd economicy se ‘anexeazs prezentel documentatii. .

4.8. Analiza de senzitivitate - Ny este-cazul,

5. SCENARIUL TEEH-N»‘-I-CO—ECO‘N;O:M;IC:Q-PTIM, RECOMANDAT
5.1. Comparatia scenariilor/o

economic, financiar, al sustenabilitagii cu

dlor

ptiunilor propuse, dmprmct de vedere tehnic,

DEER - Serviciu Projectare Slbxu~AIha

Indicator Solutia 1 Solutia 2
1. Valoarea totala a. lucrarii conform DG (fara TVA) 407,128.05 422,929.75
2. C+M conform DG {fara TVA) 108,000.00 124,000.00
3. _Costul total a lucrarii (inclusiv alte costuri) {fara TVA) 407,128.05 422,929.75
4. Investitie eficienta 162;,511.72 |  162,769.13
_(39,92%). | (38,30%)
5. Ttotal-Ieficient | 244,616.33 262,160.62
(60.08%) | (61,70%).
6. Contributia operatorulti de distributic {(Conform Ordinului 203.564,02 212,464.87
ANRE 36/2019) L £509%) (50%)
7. Contributia soficitantuiui (Conform Ordinului ANRE 36/2018) |- 203:564,02 212,464.87
‘ . ‘ oL 450%) (50%)
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8. Durata de viata economica investitiei [ani] 22,11 22,44
9. Durala de analiza [ani] ‘ 25 25
10. Durata de recuperare.a investitiei [ani] Nu se Nu se
' recupereaza recupereaza
11. Valoarea actuald neta (VAN) [lei] : -244,616.33 -262,160.62
12. AU alimentare normala ** ok
13. AU alimentare din circ. de rezerva *% *ok
14. Incarcarea circutului la alimentare normala in sit. pr (kW / %) *x okl
15. Incarcarea circutuluj de rezerva in sit. pr (kW / %) L kK ek

*  capacitate cablu AC2XABY.3x240+120mmp 248,5kW / 399 A - conform NTE401/03/00
**  capacitate cablu ACZXABY 3x150+70mmp  186,22kW { 299 A - conform NTE401/03/00
*** capacitate cablu ACyAby 3x150+70mmp 171,27KW / 275 A - conform NTE401/03/00

5.2. Selectarea si justificarea scenariulm |/ op;mmt _ptrme recomandate
Fiecare solutie este viabila din. punct- de. vedere tehnic. In toate cele-doua variante
caderile de tensiune $e incadreaza in limitele impuse de Standardul de Performanta pentru

~ serviciul de distributie al energiei electrice. In fiecare caz atat la alimentarea principala cat si

Cea de rezerva nu se depaseste-capacitatea maxima a reteleb electrice de distributie.
Din punct de vedere financiar, solutia 1 are cele. rmai reduse costuri.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii-optime recemanda‘te privind:

a) obtinerea si.amvenajarea terenului

Lucrarile de tofistructie propuse in d@cumentat:a de fata, se realizeaza pe proprietatea

Primariei Mun. Sebes.

b) asigurarea utilitdtilor necesare functionirii obi

c) sotutia tehnicd, cuprinzand descrierea, dis
constructiv, tehnic; functlonal-arhitectura‘
lucrari pentru mvesttr,ia de baz3, corelatd ¢
performanta ce rezulti din indicatorii tehmco-ec

Documentatia-de fata cuprmde lucrari de. montare PTAb

d): probe tehinologice si teste

ectivalui - Nu este cazul,
3 {d_e vedere tteh:nolagic,

; zare' LES m.t.

La. finalizarea lucrarifor se vor realiza probe tehnal&ogrce si probe de functionare

~ respectand normativele in vigoare.

5.4. Principalii indicatori tehnico- -economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori -maximali; respectiv valoarea tet
eXprimata in-lei, cu TVA si, respectw, fara T\
(C+M), in conformitate cu devizul. general;

~obiectului de investitii,
n.care c-onst::uci}ifi‘-'mo:ntaj

In cadrul scenariului recomandat, valoarea maxzma[a de investitie se prezmta astfel:

.Total deviz geheral:
Indicator Scenariul 1 | Scenariul 2
1. Valoarea totala a lucraru conform DG (fara 'F\/A/ . 407,128.05/ | 424,929.75/
TVA) 1 484:482.38 | 505,666.40
2. C+M conform DG (fara TVA/ cu TVA) 189,080.00/ | 124,0800:00/
128,710.00 | 147,560.00
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

izme/capacrtati fizice care sd indice a‘tmgerea»

Ainvesti

: duya caz, calitativi, ‘in

‘normativele siregl ,mentartle te!m e in vigoare

Nu este cazul
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Se anexeaza estimarile pentru fiecare solutie.

c) indicatori financiari, secioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si finta fiecirui obiectiv de investitii - Nu
este cazul. '

d) durata estimat3 de executie a obiectivului de investitii, exprimats in luni

Durata de realizare a investitiel, estimatd pe baza volumului de manopera necesara
este de 2 luni pentru toate cele 2 solutii. '

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
ifi din punctul: de vedere al asigurdrii tuturor

Prin realizarea lucrarilor de modernizare a instalatiel electrice se va ajunge la
reéspectarea reglementarilor tehinice din domeniul energiei electrice cu privire la:
- Protectia personalutui impotriva electrocutarilor, prin refacere/completarea prizelor de
R pamant si. limitarea. tensiunilor de atingere si.de pas. la valorile impuse de normativele in
vigoare; ,
- Calitatea serviciului de distributie prin limitarea numarului de intreruperi in alimentarea
consumatoriior: '
- Realizarea selectivitatii protectiilor, si siguranta in functionare a instalatiei ;
- Limitarea caderilor de tensiune pe diverse nivele de fensiune;
iIn cazul proiectului de fatd se va tine cont de urmidtoarele reglementari tehnice:
Legea 319 / 2006 - — Legea seturitdtii si sindtstiiin muncd; '
HG 1091 / 2086. privind cerinfe minime de securitate’ si séndtate pentru locul de munca;
HG 300 / 2006 privind Cerifife minime de securitate si sahdtate pentru santiere temporare sau
mobile; _
Legea 481 / 2004 privind protectia civild, republicat n 2008 ;
Legea 307 / 2006 privind ap&rarea impotriva incendiilor;
Ordin MAT 1312 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
prevenirea si stingerea incendiilor. '

-, PE 101/85 - Normativ pentru constructia  instalatiifor electrice de conexiuni si
' transformare cu tensiuni peste 1KV, cu Modificarea 1 (1986) si Modificarea 2
(1987) | : '

PE 101 A/85 — Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor
_ electrice cu tensiunes peste 1kV in raport cu alte constructii

1E - 1Ip62-90 - Instructiuni de. proiectare si executie privind ansambiul madsurilor PSI la
instalaiite electrice de inaltd tensiune - '

NTE 007/068/00 — Normativ pentry proiectarea si Executarea-refelelor de cabluri electrice

NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei, - coordonarea izolafiei si protectia -

o instatatiilor electroenergetice imipotriva suprate or '

1RE-Ip30-2004 - Indreptar de prolectare si executare a instals or:de legare fa_pSmant

1E-Ip35/1-1990 - Indreptar de proiectare pentru retele de me ie-tensiune cu neutrul legat Ia
pamant prin rezistenta, A o

Fs—4-82 — Fisa tehnologicd privind executares instalatiilor de fegare la pdmant Ia stati,
posturi de transformare si-linil electrice geriene . '

IP- SSM-01 = Instructiune proprie de securitate si s3ndtate in .muncd -pentru instalatii
electrice in exploatare (de distributie a energiei electrice) :

PE 009/93 — Norme de prevenire, stingere si - dotare. Impotriva incendiilor  pentru. |

: producerea, fransportut §i distributia energiei electiice sl termice.
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PE 116/94 - Normativ de incercari si misuréri fa echipamente si instalatii electrice
RE—-171-88 - Instructiune privind montarea, exploatarea si incercarea mijloacelor de

protectie contra supratensiunifor

SR EN 50341-2-24 - Linii electrice aeriene de tensiune alternativa mai mare de 1 kV.

STAS 2612-1987 (12604/2-87) — Protectia impotriva electrocutdrilor. Terminologie

STAS 12604/4-89  — Protectia- impotriva electrocutdrilor, Inistalatii electrice fixe

STAS 12604/5-90  — Protectia impotriva electrocutdrilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare

STAS 4102-1985  — Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pdmant

SR 832-2008 - Influente ale finiilor de energie electrics asupra linfilor de telecomunicatii.

SR EN ISO 9001 - Quality management systems — Requirements

EN ISO 9602 - Sistemele calitatii. Modelul pentru asigurarea calitiitii, proiectare, dezvoltare,
productie, montaj si service

ENISO 9003 - Sistemele c—a!itégii. Modelul pentru asigurarea calitdtii in inspectii si incercari
finale

SR CEI 60811-4-2 Metode de incerciri comune pentru materiatele de izolatie si manta ale
cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietitend i propilend.
Secpunea 2: Alungire la rupere-dupd precondltlonare Incercare 1a nfasurare dupd Imbdtranire
termica in aer. Mdsuratea cresterii de mass. -Incercare de stabilitate de lunga duratd (anexa A).
Metodd de incercare pentru oxidarea catalitics datorits. cuprulut {anexa).

5.6. Nominalizarea surselor de fi nani;are a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare §i economice:’ fonduti. pro; cdre, alocatil de la
bugetul de stat/bugetul foca c ne e salr contractate de stat,
fonduri éxterne nerambursabil e tegal ‘Cor ite '

Investitia va-fi fi inantatd din fondurl de mvestitu ales %aperatorutw in baza ord. 59 ANRE

. /2013, respectiv foriduri proprii ale-investitorului.

6. URBANISM, ACORDURI 91 AVIZE CONFORME
Certificatul de urbamsm avizele hecesare pentru obtinerea autorizatiel de constructie si
autorizatia de constructie vor F abtinute dupa ce solicitantul va. conf” irma continuarea lucrarii de

racardare la reteaua de distributie a energiel electrice.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

.

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu: implementarea investitiei

Distributie Energie Electricd Romania, loc. ‘Cluj-Napoca;:str. Tie Micelaris fir. 28A, CUIRO
14476722, Nr. Reg. Com. J12 / 352 / 2002, telefon 0040-2 4-285069 fax 0040-264-205998, e-
mait off ce@distnbutle-enerq;e 1O, WIWW, d|str{butle—enerme {26! ’

7.2. Strategia de lmplemantare, cuprmza-n-d'. durata .de lmplementare a
obiectivului de investitii (ir alendas ) :ide- '
de implementare a investitiei, 3in ; :
Investitia va fi realizata esalonat in 2 funi, conforn graficaiut de redlizare, Eare face parte
din documentatie. o

7.3. Strategia de exp!oatare/operare §i mtre;mere* etape, metode 5: resurse; :
necesare

Exploatarea instalatiel se va realiza cu personalul ex~xstent la- nivelut opera’coruim de'
distnbutne fara sa fie nevoie de personal suplimentar,

-
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7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Operatorul de distributie detine un plan de managment functionial, in baza sistemului de
management al calitatii implementat, astfel ca nu sunt necesare masuri suplimentare pentru
asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Lucrarile proiectate se vor executa tinand cont de standardul de performanta privind
numarul de intreruperi maxime realizate intr-un an de zile,

Pe parcursul executiei tucrarii, beneficiarul prin dirigintii de santier vor urmarii executia
calitativa a lucraritor, corform proiectutui tehnic tehnic de executie.

Materialele utilizate in constructie si montaj sunt omplogate, insotite de Certificate de
Calitate st.nu-vor influienta:sub nici.o forma factorii de mediu amintiti.

~ Toate materialele si aparatajele introduse in executie vor fi omologate si atestate de
- catre Soc. “Distributié Energie Elettrica Romiania” S.A.. S o

Eventualele modificari necesare a se aduce prolectului pe parcursul executiei tucrarilor
datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cunogtinta profectantului din timp, pentru
stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor modificiri fars.
avizul profectantului, it poate absolvi pe acesta de raspundere fata:de eventualele consecinte,

Instalatiile proiectate fac.parte din categoria “D” — con ii- cu. importanta redusa iar
documentatia necesita doar verificarea de un verificator pentru instafatiile electrice. Lucrarea va
fi verificata -conform cerintelor Legii 123/2012, Ordinului ANRE 1172013 si Legii 440/2002,
privind calitatea lucrarii de montaj -al DT, de catre un verificator de proiecte de instalatii
electrice. '

Lucrarile fiind de mica amploare nu necesita realizarea unei organizari de santier si nu
sunt prevazute fonduri in Devizul General pentru organizare. de-santier.

Sef proiect, ‘ | Intocmit,
ing. Ancuta CRISAN © ing. Claudiu GIOSAN

o T
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13,

14,

15.
16,

i7.
i8.
is.
20.
21,

22.
23,

24
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Legislatie
Legea 440/2002-pentru aprobarea OG 95/1999 privind calitatea lucrarilor in montaj pentru utitaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale;
NTE 007/08/00 — Normativ pentru pro-éectarea si executarea retelelor electrice de cabluri;
NTE 401/03/00-Metodologie privind determinarea sec;ruml ecopemice a conductoarelor in instalati
electrice de distributie de 1-110kv; . :
PE 132/2003-Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;
PE 106/03 — Normativ pentru proiectarea si executarea liniflor electrice aeriene de joasa tensiune;
0.RE-ITI 228/2014 ‘—Instruci:;iuni de proiectare si executie privind protectia-impotriva electrocutdrii in instalatiife
electrice fixe din retelele de distributie a energiel electrice

1 Re-Ip 30/2004 Indreptar de proiectare si executic a instalatiilor de legare la pamant;

.. REIp 45/90 — Indreptar de prolectare a protectiilor prin. relee. si sxaurange fuzibile in PT si in reteaua de

3oasa tensiune;

. P 118/99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
10.
11,
12,

IPSM-IEE-001/2012-Instructiuni propril de securitate in munca pentru instalatii electrice in exploatare;

‘Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinut ANRE 59/2013 privind Regulamentul de racordare ja-.u'tﬁizfatorilor la retelele electrice de interes
public, modificat si completat cu Ordinele ANRE 63/2014, 1'11/2(}18, 15/2019, 22/2020 si 68/2020;

Ordinul ANRE 180/2015 privind aprobaréa Metodologiei de stabilire a compensatiilor banesti intre
utilizatoril racordati in etape diferite, prin instalatie comuna, !a retele electrice de interes public, modificat si
completat cu Ordinele ANRE 10/2016 si 16/2019;

Ordinul ANRE 36/2019 privind aprobarea Metoedologiel pentu evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor
pentrut efectrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiel electrice;

Legea 319/2006 Legea privind sécu-ritatea st sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G, 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legu 319/2006, cu modificarile si completariie
ultericare; ' ‘

H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile,
cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. 71/2006 privind cerintele minime pentru semnaltzarea de securitate si/sau de sanatate Iz locul de
munca, cu modificarile si comp]etanie uiterioare; _

H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de invest?cii finantate din fonduri .publice, cu modificarile si completatile:
ultericare; ' o ‘
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendifor, cu modificarile si completarile ulteriocare;

PE 089/93-Norme de prevenire stingere si dotarea impotriva mcendnlo‘r Pentru- producerea, transportyl si
dlstributta energiei electrice si termice;

ISP-5U-004/2010 Instrictiuni specifice propril in cazul SItuatu!or de urgenta,
0.G. 195/2005-Privind protectia mediului;
. PO-DTS-6.4-01 Gestionarea deseunior,
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25. Legea 350/2001 privind amenajarea teritorfulul si urbanismul, cu modificarile si completarite ulterioare;

26. Legea 50/2001 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarfie st completarile ulterioare;

27. Ordinui ANRE 11/2016 privind Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei
electrice, modificat si completat cu Ordinul ANRE 46/2017; |

28. Ordinul ANRE 103/2015 privind Codul de masurare a energiei e-leétsrice;

28. Ordinul ANRE 128/2008 privind Codul tehnic al retelelor electric.e‘de distributie;
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Anexa
Avizat,
Responsabil protectia mediului

Lucrarea nr. [-22-4031/2022; Extindere RED Municipiul Sebe- Baza Sportiva str. Nufaruiui, nr, 2 jud Alba-Faza: SF
CHESTIONAR ASPECTE DE-MEDIU

Caracteristicile projectelor ‘ o | 7
] Este posibit ca efectul

Intrebdri Da / Ny sa fie semnificativ? De
|12/ NC ;
cer
1 2 3

Intrebare — Proiectul va. implica una din urmatoarele actiuni, care vor crea schimbari in zon3 ca
rezultat al naturii, marim#,. formeisau. scop:uluz n‘ml investi 2

Schimbare permanents sau temporara a folosintel terenului, moduiui de

~@acoperire sau topografiel, inclusiv cregterea gradului de folosire a terenului? Nu
Eliberarea terenuhui existent de vegetatie si ciadm? - NU
Noi folosinte a terenului? NU
Investigatii preliminare fazei de constructie (ex, Teste de sol, foraje)? NU
Lucréri de constructii? ' Nu sunt afectati
: semnificativ factorii de
mediu

. DA SOL i: 150m LES

20kV, 1. Post tiafo

SOL 2: 180ni LES 26kV,.
1 Post trafo

Lucrari de demolare?- . NU
Amplasamente temporare folosite pentru !ucrarrle de constructii sau focuinte NU
pentru constructorf? _ '
PConstructii pentru depomtarea marfurilor si matena[elor? _ | NU _
Linti de transport electric sau conducte, noi sau modificate? | Nusuntafectati
. semmificativ factorii de
mediu

. DA ISOL 1: I50m LES
128kV,1 Post trafo,
{SOL 2: 180m LES 20kV,
e Post trafo -

Traversari de réuri? NU
Transport de persoane sau materjale necesare in tfmpul fazelor de
-construct;e funcgtonare sau dezafectare?

Activitath.care continud pe parcursul scoaterii din. funcpune si care pot avea
un impact asupra. mediului?

Intrebare Protectul va folosi una din urmatoarele resurse naturale, saﬁi.,drice. alte-resurse care
sunt: neregenerablle sau- exnsta ‘in.cantitate. mn:a”

| NU

NU

Terenuri, in, speciaiterenuri aflate In stare natural¥: {virgine) sau terenuri NU
agrrcoie? . _ , _‘ ‘
Energie, inclusiv eiectncatate si combustibili DA Nu sunt afectati

semmt“ catw factm'n de .

Intrebare - Proiectul presupun folos:rea, depozﬂ:area, franspor: ul,
subistante sau materiale care:pot: daunatoare sShAtAtH p
Spori- temenle ‘ca'profectul araves: 1N risc pentru:sanatate
Proiectul implici folosirea de substante sau miateriale. care s Int | Sau;

toxice.pentru sanata‘tea ‘populatiei-sau pentru mediu (ﬂora fauna altmentan NU
cu apd)? , :
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Proiectul va afecta bunadstarea populatiei (ex. prm schambarea cond;i;uior de | NU
viata)? .

Intrebare - Proiectul va produce de.f;.eun solide in timpul construirii, fuenctlonam sau incetarii
activitatii?

Degeuri periculoase sau toxice (inclusiv degeuri radroacteve)" ‘ NU
deseuri din procese industriale? - [Materiale marunte care
Alte deseuri din p . DA  vor fidepozitate in locur
- ) speciale
Magini sau echipamente care nu mai sunt utilizate? Echipamente care vor fi
DA  |depozitate in locuri
speciale

intrebare —~ Proiectu[ va avea ca efect emiterea in aerde poiuan;: salt orice alte.substante
periculoase, toxice sau nocive?

Emisii din procesele de productie? ' NU
Emisil de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau transportu NuU
acestora?

Emisit din orice alte surse? NU

intrebare — Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca. efect radral;:e [umlnoasa, termica
{sau alte forme de radiati eiectrom‘aagneﬁce'-’

Din exploatarea echipamenteler ca de-ex, Motoare; instalatii tehnice de NU
ventilare, concasoare? '
Din construckii sau. demoldri? NU
Din explozii sau folosirea acumulatoritor efectrici o NU
Din traficul generat de tucr3rile de constructie? _ | NU.
Din sisteme de iluminare sau ricire? NU
Din surse. deradiatii e ectromagnet[ce {considerand efectele asupra populal;le| NU
sau asupra eventualelor echipamente sensibile aflate in. apropiere) L
Din orice alte surse? i NU

. Intrebare — Proiectul va condece la riscul de centaminare a solului sau-a el prmr mistite.d
poluangl peterenuri sauin a‘e;ﬂe suprafata, ape: ubterane, pede U ape maring?

Din manevrares, depazntarea say deversarea de matenate penculoase S ' '

toxice?’ ;

Intrebare —Existi riscul ca, in tzmpui construlru sau functlonam proiectului, s se produca
'acc1dente Care pot.afecta sanatatea popuiatlel sauwmediul?

Din explozii, deverséri, incendi, etc., deptzitarea, manipularea, folosirea sau NU
K producerea de substante penculoase sau toxice?

Din evemmente care se situeaza v afara condlgnior normale ale protecgtei 1 NU
mediului: (ex Avarierea sistemelor: pentru -controlul poludrii)? :

Proiectul poate fi afectat.de dezastre naturale care conduc la pagube pentru NU
mediu (ex. Inundatii, cutremure, alunecdr de teren etc.)? -

Intrebare Existd alti factoti care pot fi fi luati in consrderare?

Ca urmare -8 prdfectitui, vor mperios necesdre dezvoltan witerioare care ar
putea avea un impact semnificativ astipra mediuly, ca de ex. Mai mutte - © NU
locuinte, drumuri nof, unititi: dustriale suport sau utilita noi, ete.}?

Proiectul va conduce.la dezvoltarea utittatior suport, dezvoltarea mdustmror
auxiliare sau alte dezvoltdri care-ar putea avea un impact asupra medlu}ua
2X..

- Infrastructura suport {(drumuri, aE:mentare cu energie, tratarea degeuriior
sau apel Uzate efc.)? | NU
- Dezvoltarea locuintelor?

- - Industria-extractiva?

- Industria-pentru furnizarea materiilor prime?
Altele? '
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IProiectul ar putea limita modu de folosire ulerioars a amplasamentului astfel| - NU
iTm:at sa existe un impact semnificativ asupra miediufui? ‘ ‘

Projectul va constitul un precedent pentru o dezvoltare viitoare? "NU

Intocmit,
ing. Claudiu GIOSAN

2t

Pt
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Anexa 2
LUCRAREA SDEE ALBA Nr. 1-22-4031/2022
studiv de fezabilitate
Extindere RED Municipia} Sebes- Baza Sportiva, str. Nufaralui, nr. 2, jud. Alba
Breviar de calcul
Caleulul puterii
Puterea se calculeaza cu formula: Fo=n-k -PB,
—~ unde: Po- putt_affaivcalcuiata pentru un circuit -

n - numarv] de bransamente pe circuit

k, - coeficentul de simultaneitate, conform PE-132/2003

£, - puterea instalata a unuj brénsament, conform PE—132/2003-
; Consumatori individuali Numar Pt t consumtor o 1 consumazar
J Baza §portiva Sebes : i ' 290 205

L AP— B, tansentic = Z F,
290 W 205 kW
La un numar de 1 consumatoer se alege conform PE 1372/2003: e 1
F. = 20500 rw
o Sy = Pos 227,78 k¥4
cos @

Se va analiza varianta montarii unuj post de transformare nou.
Coeficentul de simultaneirate pentra postul de transformare se alege conform PE 132/2003: = k, 0,85

B o= 17425 pw
P

_ zmx,

S = = 193,61 V4

cos

Durata de utilizare a sarcinii maxime;

T=I2-W

=28800re /an r:&w

= 1506 ore /.an
abs 27520 - T

Pentru stabilirea puterii nominale a transformatorului se aleg coeficientii de incarcare minim si maxim din Instructinnea

3.RE-1IP 51/2 - 93, tabelul 3.

Ky =0,45 ko, = 0,95

ty

5. =

1 max

== 430,2 k¥4

inf

|

203,80 &¥4

=
A
E
=
1]

Se va monta un transformator 20/0.4KV - 400



Incarcarea transformatorului dupa preluarsa noilor consumatori = §, 227,78 kv4

Gradul de incarcare dupa preluarea noilor consurmatori L 56,94 %
= P

f3-U -cos @
Valoarea curentului maxir al intrerupatorului general I= 57803 A

Se va alege un intrerupator automat cu In = 630 4

Pentru masura generala a pbstului se vor alege transformatori de curent cu I = 600/5 A
Calculul sectiunii conductorului JT

Timpul de utilizare al retelei: T=12 0y, nr sietune = 2160 orefan

Puterea maxima a consumatorilor pe circuit: P, = 205,00 AR

Dernsitatea sconomica de curent: Joo =90 A o ®

N



Sectiunes economica: 342,8, e’

. . .. B
Curentul maxim a consumatorilor pe circuit: R e — I=
V3 .U -cos @

I=

Alimentarea, tinand cont de carentu] calculat, se va realiza cu cably ACZXABY 3x240+120mmp.

Sarcina maxima pana la care se poate incarca sub axpect termic linfa cu sectiunea aleasa este de:,
Protectiile alese conform curentilor caloulali se gasesc in schema moncfilars atasata.

Sectiunile conductoarelor au fost alese incat sa suporte sarcinile pe circuite,

329,16 A
6,58 4

I= 401 A

JT
MT



Calculul pierderilor de tensiune

_P-R+3-X

AU 100 (%)

Se va folosi metoda caleutului pierderilor de tensiune peﬁtfu 0 retea distribuita.

Avand in vedere ca la un factor de putere peste 0,7, reactanta indectiva se poate elimina din caley], introducand

_ 0,020; Pl (%) .

constantee in formula, ajungem la relatia; AU

unde: P - puterea pe portivnea de circuit (kW)
I -Iungimea circuitului (m)
§ -sectiunea conductorului pe portiunea de sircuit {mmp)

Valorile pierderilor de tensiune sunt trecute in schemele pierderilor de tensiune anexate profectului.

N Intocmit
ing. Claudiv GIOSAN

@
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LUCRAREA NR {-22.4031/2022
Extindere RED pir. baza sportiva Mun. Sebes, str. Nufaruluinr. 2, jud, Alba

FAZA: SF

Solutia 1.  Cantitate |
CONSTRUCTI & MONTAJ feablu AZXS(FLIZY 3x1x150 mrnp
pmoentare LES 0,4kV {incd. mansoane, tubur, etc.)
{mansong de tacordare LES: 20kY
dprofil LES 201V .BC. [5d.0gm, 1-4 cabluti, balast)

L1 Pratunitar | Preltotal

[ 40F 350000 ei
304 27000} ei.

BGOQF C 4000ted
351 B 120001 et

Horaj orizontal 400} 4080k
i . ldestacers:si refacers pavaje 156Gk i
~ TOFAL o .
' MONTAJ UTILAJE _fmqntarg;Ff AB RS _23000f: 2

TUHLAJE CU MONTAY AP TAB 20/0,4KV 4BDKVA 2360508 2
TOTAL - s E S E )
JTOTAL COSTURS F S .3.4505Bi11%l.
Solutia 2 1 Cantitsg 1 Pret unitar | Prettotal |
JCONSTRUCTH & MONTAJ fcabiu ASXSELIZY 3xIx150 mmp K L 40k 43200k
‘fmontare LESE, 4kM-Encl. mansoane, Tubur, etc) 30F 32400fei

“fmansone deiracoitare LES 20k

Yprofil LES 20kY-DE {ad:0:9m, 1-4 cablui, ba!ast)
[oralerizorital

] desfacere st refacere pavaje

) TOTAL

2000 . -4000]iel
801  r4aoeiei
400]; “4000Hed
= 3@00}}9

MONTAJ UTILAJE “53000],

GTTLAJE CUMONTAT ™ JPTAS 20/0.0%7 T05.0R : M bue] 236050 G50[ier
- [ToTaL_ T {_238050]lei
FTOTAL cas*rum = D ™ 360050]ie]

Intocmit,
Claudiu GIQSAN

0k



Distributie Energie Electrica Romania SA - Sucursala ALBA
SERV. PROIECTARE Sibiu - ALBA

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare oblectivulyi:

Extindere RED Mun. Sebes-Baza Sportiva, str. Nufarului , ar. 2,jud. Alba

LUCRAREA Nr. 1-22-4031

Faza SF

- solutia 1

Solicitant:  Primaria Sebes
Valcarea* (fard Valoare (inclusiv
Nr. TVA) | TVA TVA)
ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Vi L&y Wi Lei =
T 1 3 T 5
CAPITOLUL 1
! Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, Obfirerea terenului 0,00 0,00 0,001
| 12 Amenajarea terenulyj 0,60} 0,00 0,004
1.3, Amenajart pentru profectia medivl 0,09] 0,00 0,00
1.4, Cheltieli pentrurelocarea/protecta tilitatitor 9,08 8,00 4,00}
Total Cap.1 0,00 9,00 0,00{ -
CAPITOLUL 2 '
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului e )
121, 1211 |Cheltuisli ot asigurarea utifitatilor necesare obiectiviiul de invest 0,00 0,00 0,00
2.1:2. {Cheltuish cu compensatia conform Ord. ANRE 180/2015 0,00, 0,60 0,00
Total:Cap. 2 6,00 0,80 0,00}
"CAPRITOLUL 3 ‘-
; Cheltuigli pentru proiectare si asistentd tehnics }
3.1, Btudii da teren, impact mediu, alte studi specifice 0,00 0,00 0,00
Decumertati-suport si cheliutelipentry obtinerea de
3.2 avize, acorduri si auiorizatil 2.000,09 380,00 2.380,00
3.3. Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
Gerlificarea performantsf energatice st-auditul energatic
3.4 al cladirilor C,00] 0,00] 0,00
13s. Proiectare (T2, SF, PT, BDDE, efc) ) .
 3.5.1 |Tema-de projectare (3,00 0,00{ . 0,001 -
- 3.5.2 iStudiu de prefezabilitate 0:001 0,00 0,001
3:5:3 [ Studiu de. fezabilitate 15.805,001 3.002,95 18.807,95)
| 8:5.2 |Caiet de sarcim 5.268:00]. 1.000,92| 6.268,021 -
~3.5.5{Proiect tehnic-si detalii de executie 10.537,00) 2.002;03, - 12539,03
{Verificarea tehnica de calitate 4 proleciuiul tehnic si '
3.5.¢ jdetaliilor de-edecutie 0;00 0,00 0,00}
3.6. Organizarea proceduritor de gchizitie 0.08! 0,00 0,00
3.7. Consultants :
3.8. Asistents tehnica
3.8.1 |Asistenta tehnica din partéa projectaniviu
{3:8.1.1-pe-perivada de executie a lucrarior 0,00 0,00 0,601
o PERIparliCipared proecantulll 18 Tazele MOHISE
mprogramui de contrékal fucratilor de executie-avizat de [ 0,00, 0,00 0,00]
3:8.2 {Dirigentie de santier ! -~ 1.311,18, B.212,18F
Total Cap.3 7.697,09] 48.208;09] .
CAPITOLUL 4 : - 3
} Chsltuieli pentru investitia de bazs
4.1. Construgiiisiinstaiatii {Cl)
411 1LEA 20KV . T .
{Materiale LEA 1-20KV 0,00 0,00] 0,C0
4.1.2 [LEAO4 kY ! ’ ‘
Materiale LEA 0,4kV 0,00 0,00 0,00}
4,13 [LES 1-20kV [
Materiale LES 1-20kV 86.000,004 16,340,600 182.340,00
41.4{LES 0,4 kv ) )
Maleriale LES ¢ 4kv 0,00 0,001
Total 4,1 86.000,00 16.340,00 102.340,00) -
4.2 Montan ulilajetehnologice inclusiv retele aferente (M) i . i
' | 4.2:1-|eChipamente LEA/LES JT. 0,004 0,00 " 0,00f .
4.2.2 [Montare FTC 23:000,00 © 4,370700¢

.27.376,00} |



Cw_

1 2 3 | 4 5
4.2.3 {Echipament PT/PTA 3,00{ 0,00} 0,00
4.2.4 |Transformatoare 0,00 0,00, 0,00
Total 4.2 23.000,00 4.370,60 27.379,00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj-procurare
4.3.1 lechipamente LEA/LES JT 0,001 0,06 0,00
4.3.2 {Cladire PT 23.605,00; 4.4584,95 28.088,95
4.3.3 |Echipament PT/PTA 166,945 00] 30.579,55 191.524 585}
4.3.4 | Transformatoare 51.500,00] - B.785,00 61.285,00f
Total 4.3 236.650,00/ 44.849,501 280.899,50
4.4, |Utitaje fard.montaf si echipam. de transport ;
4.5, {Dotéri
4.8, lActive necorporale ]
Total-Cap.4 345,050,080 65,559,50( 410:609,50|
LCAPITOLUL 5 :
Alté cheltuieli
5.1. Organizare.de gantier .
5.1.1.15:1,1.Lucrari de constructi 0,00 6,00 0,004
] 5.1.2 {5.1.2.Cheltuisli conexe organizarii santierului 2,004 0,00 0,00
1.5-2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1.1Comision bancar: 0,5% 0,801 0,00 6,00
5.2.2. [Cata aferenta ISCpL.control calit lucrar 0,5% 545,00} 103,55 648,55
15:2.3. 'iC_ota.-afer-ema-:-iSSG;,amenf'ajar_e?t‘euimlziu-O,1%. T08;00{ 20,71 e 12971}
1524 |Cota aferenta casd constructoriior 0,5% 545,00f 103,55 648,55
5.2.5. 1 Taxe placorduriavize si autorizatia de cons /doot, 1.890,66]. 207,10 1.297,10%
Total 5,2 ‘ 2:289,00] 434 97 2.723,91}
{53 ‘Chelivieli diverse si neprevdzute (5%) 19.278,05) 3.662,83] 22.940,88
5.4, (Cheltliell pentru informare-si publicitate 3,004, . 0,801 0,80
Total:5,3 T 05, 3.662,83 .22.940,58/
{ Total Cap.5 1
CAPITOLUL 6 ‘
Cheltuiefi pentru-probe tehnologice siteste si predare Ia beneficiar
{ 6.1, |Piegatirea personalulut d&exploatare ) e 0,00/ Q,000
6.2. [Probe tehinologice 006l 0,001 0,00
TOTAL GENE RAL 407,128,05 77.354,33 484.482,38 3
Din care.C + M 109:060,00 20.710,00] 129.710,00}
*) Tn preturi la data de 21.06.2022 ; T.euro = 4,9475 fei.
Sef proiect Proiectant
ing. Ancuta CRISAN ing. Claudiu Giosan
6o s
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Distributie Energie Electrica Romania SA - Sucursala ALBA
SERV. PROIECTARE Sibiu - ALBA

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuiefile necesare obiectivuiui:

Extindere RED Mun. Sebes-Baza Sportiva, str. Nufarului, nr. 2 jud. Alba

LUCRAREA Nr, {-22-4031

Faza SF

- solutia 2

0,00}

Salicitant: Primaria Sebes
Valoagrea® (fard Valoare (inclusiv
Nr. TVA) TVA TVA)
ort, Denumirea capitolelor si subcapitolelor T MIiTLE L] M L&l
1 2 ' 3 & |4
CAPITOLUL 1
| Cheituieli pentru obfinerea si amenajarea terenuluj
1.1, Obtinerea terenulul 0,00 0,60 0,001
1.2, Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajarl penfru protectia mediuui 0,08 0,00 0,001
1.4. Cheituieli pentru relocaiea/protectia utilitatilor 0,207 0,07 0.001
| |
Total Cap.1 0,80 0,06 0,00
CAPITOLUL 2 o '
Cheltuieli:pentra. -asigurarea utilititiior necesare obiectivului
XD 2.1 JChetuisl pt asigurared uiflitatilor necesare chiectivului de invesy 0,60[ 0,00 0,00
; .2.‘!~'.2; Cheltiidli cu.compensatia conform Ord ANRE 180/2015 0,00 0,00 2,00}
FotalGap:2 9;08] 0,00 0,00}
CAPITOLUL 3 . o
Cheltmeh pentra prmectare gi asistentitehnica
131, Studil-de teren, impactmediv, atte studii spacifice 4,00 0,90 0,00
] Daramantati-suport-gl.chethsial pentry nm‘marpa dr |
3.2, gvize, acorduri si autonzatrr 2.000,001 380,00 2.380,00
3.3. Expertizare tehnic 0;00] 0,60 0,00}
] Certificarea performantsi energetlca si auditul energetxc
3.4, af.cladirilor 0,08{ 0,00 0,50}
3.5. Proiectare (TP, SF, PT, DDE, ete) _
3.5.1 |Tema-de proiectare: 0,60 0,00¢
3.5.2 |Studiu de prefezabiiitate 000} 0,004
| 3.5.3 {1Studiu de fezabilitate 3.181.,58] 18.613;58}
.3.5.4 {Caiet de sarcini A8008 - 1.043,86 6.537,86]
3:5:51Proiect tehnic st detalii de executie 10. 988 007 2.087:72 - 13.075,721-
{Verificarea tehnica. de calitate a proiectului tehnic si o
3.5.6 [detalilor de executie 0,00{ 0,00 0,00]
3.6. Organizarea procedurilor de achizifie 0,80} 0,00 0,00{
| 3.7 Censultamnta
3.8. Asistentd iehnica
1881 |Asistenta tehnice din partea projectantulyi
. - [3.8.1.7.pe perioada de executie a lucrarilor 0,00} 0,00 0,00
R 1S M pemru pauimparea prezeuczmulul e Tgzele muluse 3
___iin programul de’ control atlucrarilor de ‘executie avizat de- 0,00[ 0,C0 0,00,
3.8.2. Dmgen’sie de.santier - 1.388,18 8.568,18)
8.017,35] 50.176,35)
! ‘Cheﬁmeh pentru investitia de bazs
4.1. Constructii-si-instalatii (C+f)
4.1.1 JLEA 20 kv )
Materiate LEA 1-20kV 0,001 0,001
412iLEAD4 KV ! i
_{Materiaie LEA 0,4kV 0.00] 0,00 0,601,
| 418 ]LES 1-20 kV ; -
__iMaterizle LES 1-20kV 101.000,00F 19.180;00 a20.t0008f -
{414 1LES04kY : B
Materiate LES 0,4k - 0:00 .00
Total 4.1 161.000:00] 15.190,00 120.196;08}
4.2, Montaj ufilaje tehnoiogme inclusiv retele.aferente (W) B - ] i
4.2.1{echipamente. LEALES JT 0,00 040 _0L80F .
422 |Montare PTC - 23.080:08;. . 4.370,00] 27.370,00}



*) h prefurifa data de 21.06.2022

Sef proiect

ing. Ancuta CRISAN

: 1 euro = 4,9475 fei.

"Proiectant
ing. Claudiu Giosan

G&

1 4 5
4.2.3 |Echipament PT/PTA 0,60 0,00 0,00
4.2.4 [Transformatoare 0,00 0,007 0,00
Total 4.2 23.000;08) 4.370.00 27.370,00]
4.3. Utitaje, echipamente tehnologice s functionale cu montaj-procurare
4.3.1 {echipamente LEALES JT 0,000 0,00 5,00
4.3.2 [Cladire PT 23.805,00: 4.484,95 28.089,95
4.3.3 {Echipament PT/PTA 160.945,001 30.579,55 191.524,55
4.3.4 i Transformatoare 51,500,00] 9.785,00/ 61.285,00
Total 4.3 236.050.00 44.849,50: 280:809,50]
4.4. ;Utilaje fird montaj si echipam. de transport
4.5. [Dotéri
4.8, |Active necorporale i
Total Cap.4 360.050,00 £8,400,50 428.459,50]
CAPITOLUL 5 ’
| Alte cheltuieli
5.1. Organizare:de santier
5.1.1.45.1.1.Lucrari de constructii 0,20 0,00 0,00
[ 5.1.2.15.1.2:Cheltlicli conexe organizati santieryivi 0,00 0,00 3,06
S.2. Cotmisioane, cole;taxe, cosiil:creditului -
5.2.1. [Comision bancar: 0,5% 0,00 0,00 0,00
-5.2.2.|Cota aferenta’ISC ptcontrol calit lucrari 0,5% 620,00} 117,80 737,80
5.2.3.{Cata atererita ISC arnendjare teritoriu 0,1% 12400 23,56 147,56
5.2.4. |Cota aferenta casa constructorilor 0.5% 620,08 117,80 737,80
5.2.5. | Taxe pt.acorduri,avize si aulorizatia.de cons./desf. 1,24¢,00} 235,60 1.475,60
‘ Total 5.2 2,604,060 484,76 3.098,76]
5.3. [Cheltuieli-diverse si-neprevizute (59), 20.110,75] 3.821,04} 23:931,78(
1 3.4. |Chcltuieli pehtry informare sk publicitate B0 (,00 8,00
Totaks5.3 3.821 ;04 23.931,79]
[ Toticaps ‘
CAPITOEBL 6
Cheltuidli-pentru probe tehnologice siteste si predare la: beneficrar
6.1. |Pregatirea personaluluide. -exploatare 3 G,00 0,09
} 6.2. [Probe tehiologice. G,00 0,00}
C TOTAL GERERAL 80.736,85 505.666,40]
Dinncare C + M 23.560,00} 147.560,00]
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Distributie Energie Electricd Remania - Suassala Al
Piaf Consiliut Eyropel Nr. 3, 510086, Alba ulia, Jud. Albz

£\ Distributie Energie
Y/ ElectricaRomania - Tak: +40 258 895 955 CLFDEER/CIL. Suc. RO 14476722 / 14519550
T Sucursala Albd Fax: +4D 2555812 410 RED 2N 2202
officz. aba@distituie-enamles & wivw,disiHbutis-gnergiare -
+/Prog. 8ogd

e, 14512

Catre: Serviciuf Projectare
Referitorla: - Consum mediu lunar
Referitor la solicitarea privind consumu! mediu lunar pentru tp consum:

1. Sala: polivelenta
2. Baza sportiva cu strand

Va transmit datele urmatoarele date: : o
Cantltate
, lunaraf2020- |
Tip. consum 202 {(kwh} | Consumator referinta
Salz ‘ , S
| Polivalenta 17661 | Sala Transilvania Sibiu
1. Baza Sportiva &144 | Baze Sportiva Zlatna |
Cu stima, - Intocmit,
-Director SR Alba - CORMT/IT Alba

~ Ing. Marius CETERAS . -~ Ing, Sorin NEGRU.

Y

Prezentul document contine datc n caracter personaf, conform prevedentbor Regelamentolm (UE) 20161679 privind prorectia per sonselor
fizice in ceea ce privesie prelucrarea datelor ey camacier porsonal Prefucrares acestos dute se fice doar in scopurt delerminate, 1 ¢sie nesesan:
i vederen indeplinirii unci obligatii legale care 1f rovine sociowmtii nonstre siJ/ say oste nocdsy Tt
jrezsosnd VizdieSte Purte Sou pentru b fice demersuri ln cercrea persoanel yizaté inainte de inche entrac
© . Acesie dale cu Cardcter personal nu pot £ folosie sau prelucrate decat 1 stapud pentr cars ai Fast 158 s




ACT DE DOCUMENTARE.

fncheiat azi 03.06.2022, la sediul COR MT-JT Sebes, 'p‘entru. consemnarea informatiilor
si datelor de exploatare privind glaborareg documentatiel:

rExtindere RED Baza Sportiva Mur, Sebes, Nufaruluj nr.2, jud, Alba”,

Sunt prezenji:
Dir partea. COR Atba PL MT-JT Sebes. : ing. Mircea Apolzan
Din partea Serv. Projectare Sibin -Alba: ing. Claudiu Giosan

In uima elemeritelor de tems prezentate de proiectant gi a informatiitor culese petéreén, se
identificd Tn evidenta exploatirii datele de. mai jos: )

1. Situatia instzlatifior electrice afectate de amplasarmientul -cbiectivului ‘de bazs, care
urmeazd a fi r‘earﬁenajate sau dezafectate pentru eliberarea de amplasament: M este cazul,

2. Caracteristidle tehnice, volumu si capacitatea instalatiilor electrice existehte In zona
oblectiviful, care urmeazs 8 se analiza-din punct de vedere al posibilitélii de prelugre a.—
corisutiratatilor existenti: |

_ inzoné se:aff urmistoarele retele electrice: _ _

LMZQKVS’EBESZ -LES 20KV intre PT Fi) SEPT22(PIF 28.01,1969 nr. inv, 1230763-1)

' 3. Pregizart cu privire Ia ‘ani satnentul Jn teren a ingh afiitor-subterang, cu referire Iz
' atle.prezentat t de cBtfe projectant: o
4. Posibilitdti-te intz‘éqqpér:(e a refelelor de alimentare pe timpul executie lucéér‘i‘lor,- in

Intrerupetile necesare se vor stabili de comun acord intre C,O.R. Alba PL MT-IT

itiile respectarif

Salutia 1 :

Pinst=290 kW, Pabs=205 kw. | |
- Pentru alimentarez ¢y eriergie. electrica a Bazei Sportive 5e vor redliza urmatoarele lucrari:
P Se sectioneaza LES 20 kY ~ Sebek 2 intre PT 10 si PT 42.aflata pe derseniul public si se

realizeaza un LES m.t cu €ablu de tip cablu AZXS(EL}ZY.EXE;&SG ‘mmp- pina la un post de
‘transformare proiectat montat finga Baza Sportiva. o .
~» Intercalared postului detransformare. compactizat se va face in bucla prin reglizarea LES
20KV dublu cireuit-in lungime de 2x150.m s manseriarea cu cablu.existent,
¥ Pastul de fransfoririare ‘confpactizet va i echipat echipat.ci » . -

» 2 celule de medie tensiune, de finie, de interior; si Pl sistenid
independente; cu izalatia-barelor in.aer $Si-echipameritul gl
L16KA(1s), echipate cu separstér de sarcifa in.SF6 U moterizan :
tensiune cucontacte auxiffare, rezistenta de Incalzire:anticondens ain SAD:

» 1 celula de medie tensiune, dé protéctie Frafo; ‘de intetior,
extensibila, independenta, cu izolatla barelor in aer g ec‘hi’;iaméta‘t@l-de
630A, 16KA(Ls), echipata cu segiarator de sarcina it SF6 e ot Zé1
de 4 A, indicatodre’ prezenta terisiuite cu contacte auxiliare, rezists
integrabila-in SAD e S
. » dulap DSI cajec., ¢ redresor 230Veaf24Vce; haterié de acamiulator; rezistents de -

incalzite si termostate: - L

¥ dulap UCMT pregatit pentru integrare in SAD; | .

> transformator-de putere. 400 kVA, 200,24 k¥, cu plerderi reduse; -

are, extensibile,

e icalzive anficoridens,




» tablou de joasa tensiune, de tip TDRI cu 8 plecari, prevazut cu intrerupator general
trifazat de In=630 A, Se vor prevedea 3 transfermatoare .de. curent. 680/SA pentry masura
generala & postului de transformiare, tontor electronic cu mofita] sem;dlrect de energie activa-
reactiva: 5-10 A multifazat, cu curba de sartina, interfata RS 485 i roder inelus, integrabit in
sisternul de telegestiune al SDEE Alba, asigurat de SDEE: Alba,

»- relizarea unei prize de pamang la postul wafe 20/0,4 kv pro fectat cu o rezistenta de
dispefsie mai 'mica dé 1Q;

» cabina postului trafo va fi dimensionata astfel incat sa permita montarea unui trafo de
8OOKVA, iar compartimentul celulelor sa permita monterea unef ‘celule -suplimentare in cazul in
care 0.sa fie nevoie; .

P masura generala a postului se face cu Un contor electronic trifazat 5-104, intetfata
RS485, turba de sarcina, modem inclus iy mentaj semidirect oy transfermator] de curent 600/5, -

- montat ntf-un tompartiment. s;g:labf! pe peretele exterior a postulish.de transformare

P se vasectiona bara de j.t.8 TDRI si miasura generela 2 cohsuniatoruiul se va face cu un
conter eleckrenic tnfazat 5-10A, interfata RS485, curba de sarcina, modem inclus in mortaj
semidirect cu fransformatori de curent 350/54.

Soi-u-t’ia 2
Pinst=290 kW, Pabs=205kw.
Pentru alimeritarea cu efiérgie electrica a:Bazei Sportive se vor realiZa urmatoarele lucrari:
P Se sectioneaza LES 20 KV — Sebes 2 intre PT 10 si PT 42 aflats pe domeniul public:$i sé
realizeaza un, LES m.t ¢u gablu de' tip cablu: AZXS(FL)ZY Ixdx150: mmp pita- fa un_post de
transformare proiectat montat’ Iinga Baza, Spottiva.
¥ Intercalarea postuiui de fransformare. compactizdt se va. face fbucla prin realizarea LES.
20kV-dublu_ circuit in fungirme dé 2x180 n si miansonatéa cu-cablis sxjstent.
< Postu} de transformaré compactizat va fiechipat echi ipatcy : ‘
» 2 celule de medie tensiine, de linfe, de interior, simiplu Sistem- -de_ bare, extenmbn‘e,
independente; qu izolatia-barelor in aer Si echfpamentuts" -comutatie in.5F6;
162@«(15) ecthate cu separato de ; e

1 iticon i 1S, i
» 1 cefuia de medze tensnune de protectla {frafo, -de

:mri “giriple s 1stem de bare,

extensibia, independenta, cu izplatia barelor in der i echigamerital de comutatis i SF6, 24 kY,
6304, T6KA(ts), echipata. cu separatol de sarcing in .SF6 cu rigtorizare & CLP, sigurante fuzibile
de 4 A, indicatoare prezenta tensiune cu contacte auxxhare, rezistenta de incalzife antu:@rxdens,
,'mtegrablfa in SAD
A dulap DST ca/c. t., cu redresor 230Vca[24\fcc, batene de acumu!atorz rezastenta de
mcalzwe si- termostate

» dulap UCMT pregatit pentru integrare in SAD;

> transformator de putere 400 RVA, 20/0 4KV, ¢y pierderi reduse;
> tablou de jodsa tehsiune, de tfp TDRI cu 8 p{ecan, prevazut cu lntrerupator geheral- |
- trifazat de In—630 A. Se vor prevedea, 3 transf«ennatoaré &y ‘1-,-6@6}54& pentry- mastira
generald a postului de - transformare, contor efectronic ey 'montaj semidirect de“energie activa-

Feactive 5-10 A multifazat;, eu cirba de sarcing, interfata RS, 485 si m@dem mci“us, irtegrabil in
srstemul de telegestivne al SDEE Alba, asicirat-de SDEE Aiba '
reahzarea uiel prize de- pamant la postul trafo 20/0,4 kv prorectat cu o rezistenta ge
dsspers;e mai mica de 16 . '
» cabina postului trafo va fi dimensionata astfel mcat sa permita: ol tares unul trafo de
- 8OOKVA, iar compartinrentul. ceiulelor sa permita montarea s cet_u uphit ‘ntare i szl aa
care.o'sa fie. nevo:e, '

» masua generaia & postulut se face cu un cohitor electromc 'trrfazat 5—10A i .‘_rf“ata TN

RS485 curba de. sarcina, iodem inclas in monta] setidirect cu & ansf@
montat intr-un tampartlmeﬂt szgdabll pe pefetele exteriot'a post
b

ttm de.curent 609/5 | |




» se va sectiona bara de j.t a TDRI si masura generala a consumatorului se va face cu un
contor electronic trifazat 5-104, interfata RS485, curba de sarcina, modem inclus in montaj

semidirect cu transformatori de curent 350/5A.
Propuneri §i mentiuni speciale din partea exploataril cu privire la solufia recomandata, esalonarea

lucr3rilor, prioritatea zonelor cu reconstructii de refele sau reparatii capitale etc.:
- SE PROPUNE SOLUTIA ¢

................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COR MT-JT Alba-PL Sebes: Serv. Proiectare Sibiu-Alba:
ing. Claudiu Giosan

el

ing. Mircea Apolzan
1 JeS
.‘m_ﬂ'.ﬂh

ST © b\{ B

PRESEDINTE DE SEDINTA
" ‘CONSILIER LOCAL RADU ALEXAND



